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Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 25.
Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 27.

Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on
selostettu sivulla 29.

Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos MCU 40-lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä
säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen
on selostettu luvussa sivulla 34.

Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä
Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut
asentajan. Katso ohjeet sivulla 52 .
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Turvallisuustiedot
Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen-
piteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella.

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuoti-
aat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset,
aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat ra-
joittuneet tai joilla ei ole riittävästi koke-
musta tai tietoa, jos heille on opastettu
tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö
ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liit-
tyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leik-
kiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta valvomatta.
Pidätämme oikeudet rakennemuutok-
siin.
©Kaukora Oy 2013

Symbolit

HUOM!

Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä
uhkaavaa vaaraa.

MUISTA!

Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka
pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa.

VIHJE!

Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa
tuotteen käsittelyä.

Merkintä
MCU 40 on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21.
CE-merkintä tarkoittaa, että Kaukora Oy vakuuttaa, että
tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaati-
mukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella
myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta.
IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä,
jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on
suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista
vastaan.

Sarjanumero
Sarjanumero on ohjausmoduulin kannen päällä.

LE
K

MUISTA!

Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoi-
tusta tehtäessä.

Maakohtaiset tiedot

Asennuskäsikirja

Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle.
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Asennusten tarkastus
Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen
saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

PäiväysAllekirjoi-
tus

HuomautusKuvaus

Sähkö (sivulla 12)

Tiedonsiirto, lämpöpumppu

Kytketty syöttö 230 V

Ulkolämpötilan anturi

Huoneanturi

Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto

Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu

Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto

Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto

Latauspumppu

Vaihtoventtiili

AUX 1

AUX 2

AUX 3

AUX 4

AUX 5

AUX 6

Dip-kytkin

Muut

Lisälämmön tarkastus

Vaihtoventtiilitoiminnon tarkastus

Latauspumpputoiminnon tarkastus

Lämpöpumpun ja oheislaitteiden suoritet-
tu asennustarkastus
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Yhteystiedot

Kaukora Oy
PL 21, Tuotekatu 11
21201 Raisio 
+358 2 437 4600
E-mail: kaukora@kaukora.�
www.kaukora.�



Kiinnitys
HUOM!

Seinäripustukseen tulee käyttää alustaan sovi-
tettua kiinnitystapaa.

Käytä kaikkia kiinnityspisteitä ja asenna MCU 40 pysty-
asentoon seinää vasten niin, ettei mikään ohjausmo-
duulin osa ole reunan ulkopuolella.
Jätä vähintään 100 mm vapaata tilaa ohjausmoduulin
ympärille käsiksi pääsyn ja kaapeleiden asennuksen
helpottamiseksi asennuksen ja huollon yhteydessä.

HUOM!

Etuluukun kiinnitysruuveihin pääsee käsiksi
altapäin.

Mukana toimitetut komponentit

HuoneanturiUlkolämpötilan anturi

LE
K

Lämpötilan anturiEristysteippi

LE
K

NippusideAlumiiniteippi

LEK 

LEK 

LEK 

VirrantunnistinLämmönjohtotahna
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L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 2 3 4

Sähkökomponentit
PeruskorttiAA 2
TulokorttiAA 3
NäyttöAA 4

AA4-XJ3 USB-liitäntä

AA4-XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa)
LisävarustekorttiAA 5
LisärelekorttiAA 7
AutomaattivarokeFA 1
VaratilareleK 2
Liitinrima, sähkönsyöttöX 1
Liitinrima, AUX4 - AUX6X 2
KatkaisinSF 1

LaitekilpiPF 3
Kaapeliläpivienti, syöttökaapeli, sähkönsyöttö li-
sävarusteille

UB 1

Kaapeliläpivienti, signaaliUB 2

Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC 81346-
1 ja 81346-2 mukaan.
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Yleistä
Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräys-
ten mukaisesti. Katso lämpöpumpun asennusohjeet
yhteensopivan JÄMÄ-ilmalämpöpumpun käyttöohjeessa.

Yhteensopivat JÄMÄ-ilmalämpöpumput
Yhteensopivan JÄMÄ-ilmalämpöpumpun täytyy olla
varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmisto-
versio on vähintään seuraavan listan mukainen. Ohjaus-
kortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä (jos sellai-
nen on) käynnistyksen aikana.

OhjelmistoversioTuote

55JÄMÄ MOON 6,8,10,14

55JÄMÄ MOON 6,8,10 FACELIFT

kaikki versiotJÄMÄ MOON 7,9

kaikki versiot

JÄMÄ MOON 14,20 55

JÄMÄ INVERTER M8,M12,M16

Symboliavain

MerkitysSymbo-
li

Sulkuventtiili

Takaiskuventtiili

Shuntti-/vaihtoventtiili

Varoventtiili

Säätöventtiili

Lämpötilan anturi

PainemittariP

Kiertovesipumppu

Mudanerotin

Lämpötila-anturin asennus putken päälle

K

Lämpötila-anturit kiinnitetään lämmönjohtotahnalla,
nippusiteellä (ensimmäinen nippuside kiinnitetään
putkeen anturin keskelle ja toinen n. 5 cm anturin jäl-
keen) ja alumiiniteipillä. Sen jälkeen ne eristetään mu-
kana toimitetulla eristysteipillä.

HUOM!

Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää
vahvavirtajohtojen läheisyydessä.
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Liitäntävaihtoehdot
MCU 40 voidaan liittää muihin JÄMÄ-tuotteisiin monella
eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki (voi
vaatia lisävarusteen).
Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa www.kaukora.� sekä
käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivul-
ta 54 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää MCU 40:n
yhteydessä.
Laitteistot, joissa on MCU 40, voivat tuottaa lämpöä ja
käyttövettä.
Kylminä päivinä, kun ilmassa on vähemmän energiaa,
lisälämmönlähdettä voidaan käyttää lämmön tuotta-
miseen. Lisälämmönlähde on hyödyllinen myös silloin,
jos lämpöpumppu on työalueensa ulkopuolella tai jos
se on estetty jostain muusta syystä.

HUOM!

Lämmitysvesipuoli ja käyttövesipuoli on varus-
tettava tarvittavilla turvavarusteilla voimassa
olevien määräysten mukaisesti.

Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunni-
teltava voimassa olevien normien mukaisesti.

Selvitys
MCU 40AA25
Ulkolämpötilan anturi 1)BT1
Lämpötilan anturi, käyttöveden tuotanto 1)BT6
Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa 1)BT7
Lämpötila-anturi, menojohto1)BT25
Huoneanturi 1)BT50
Lämpötilan anturi, ulkoinen menolämpötila
sähkövastuksen jälkeen

BT63

Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto 1)BT71
Kiertopumppu, lämmitysjärjestelmäGP10
Vaihtoventtiili, käyttövesi/lämmitysvesi 2)QN10
Allasjärjestelmä 1 - 2CL11 - 12
Kytkentärasia lisävarustekortilla 6)AA25
Lämpötila-anturi, allas 6)BT51
Lämmönsiirrin , allasEP5
Kiertopumppu, allasGP9
Suodatin, allasHQ4
Vaihtoventtiili, allas 6)QN10
SäätöventtiiliRN10
LisälämpöEB1
KalvopaisuntasäiliöCM5
SähkövastusEB1
VaroventtiiliFL10
Apurele/kontaktori4)KA1
SäätöventtiiliRN11
SulkuventtiiliQM42 - 43
LämpöpumppujärjestelmäEB101 - 104
Lisävarustekortti 7)AA25
Lämpötila-anturi, paluujohto 3)BT3

Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojoh-
to3)

BT12

VaroventtiiliFL10
Ulkoinen kiertovesipumppu, lämmitysjärjes-
telmä

GP10

Latauspumppu5)GP12
Suodatin3)HQ1
Tyhjennysventtiili, lämmitysjärjestelmäQM1
Sulkuventtiili, lämmitysvesi menoQM31
Sulkuventtiili, lämmitysvesi paluuQM32
SulkuventtiiliQM43
TakaiskuventtiiliRM11
Lämmitysjärjestelmät 2 - 3EP21 - 22
Kytkentärasia lisävarustekortilla 8)AA25
Lämpötilan anturi, menojohto 8)BT2
Lämpötilan anturi, paluujohto 8)BT3
Kiertovesipumppu 8)GP20
Shunttiventtiili8)QN25

QZ1
Lisävarustekortti 7)AA25
Lämpötila-anturi, lähtevä käyttövesi7)BT70
Kiertopumppu, käyttövesikiertoGP11
Sekoitusventtiili, käyttövesiFQ1
TakaiskuventtiiliRM23 - 24
SäätöventtiiliRN20 - 21

Muuta
Suljettu paisuntasäiliö, käyttövesiCM1
PuskurivaraajaCP5
Varaajasäiliö ja lämminvesivaraajaCP10 - 11
Käyttövesi-/lämminvesivaraajaEB10
SähkövastusEB20
Varoventtiili, lämmitysjärjestelmäFL2
Apurele/kontaktoriKA1
SäätöventtiiliRN10, RN43,

RN60 - 63

Merkinnät standardin IEC 81346-1 ja 81346-2 mukaan.
1) Sisältyy toimitukseen MCU 40

2) Sisältyy toimitukseen VST 05/VST 11/VST 20

3) Sisältyy JÄMÄ-lämpöpumpun toimitukseen (voi vaihdella läm-
pöpumpusta riippuen).

4) Sisältyy toimitukseen HR 10

5) Sisältyy toimitukseen CPD 11

6) Sisältyy toimitukseen POOL 40

7) Sisältyy toimitukseen AXC 30

8) Sisältyy toimitukseen ECS 40/ECS 41
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Yhteensopiva JÄMÄ-ilmalämpöpumppu yhdessä MCU 40:n ja sähkövastuksen kanssa ennen
käyttöveden vaihtoventtiiliä (vaihteleva lauhdutus)

-FL2

-CM1

-EB101

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43-GP12

-EB101

-HQ1

-BT1

-AA25

-AA25

-BT63-KA1

-EB1

-FL10

-RN10

-CP10

-AA25-QN10

-AA25-BT7

-AA25-BT6

-EB1

Tämä vaihtoehto sopii yksinkertaisempiin laitteistoihin,
joissa painopisteenä ovat alhaiset asennuskustannuk-
set.
MCU 40 (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun
(EB101) laitteiston lämmön- ja käyttövesitarpeen täyt-
tämiseksi. Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen
yhteydessä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa sään-
nöllisesti lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraa-
jan/varaajasäiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraa-
ja/varaajasäiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtovent-
tiili (AA25-QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän suun-
taan.
Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaatti-
sesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpum-
pun kapasiteetin. Sitä käytetään käyttöveden lämmityk-
seen ja lataukseen.
Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan
kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu
pystyy tuottamaan.
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Yhteensopiva JÄMÄ-ilmalämpöpumppu yhdessä MCU 40:n ja sähkövastuksen kanssa käyttö-
veden, allaslämmityksen ja lisälämmitysjärjestelmän vaihtoventtiilin jälkeen (vaihteleva
lauhdutus)

-EB20
-KA1

-FL2

-CM1

-EB101

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43-GP12

-EB101

-HQ1

-BT1

-AA25

-AA25 -AA25

-FL10

-RM2

-RN10

-EP5

-GP9 BT51 POOL-HQ4

-AA25
-CL11

-RM2

-GP20

-BT3

-BT2

-QN25

-EP21
-AA25

-RN10

-CP10

-RM2

-AA25-QN10

-AA25-BT7

-AA25-BT6

-BT25

-EB1

-CP5
-GP10

-KA1

-BT71

-EB1

-AA25

-CL11-QN19

-BT50

HUOM!

Kaukora Oy ei toimita kaikkia tämän periaate-
kaavion komponentteja.

Tämä vaihtoehto sopii monimutkaisempiin laitteistoi-
hin, joissa painopisteenä on mukavuus.
MCU 40 (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun
(EB101) laitteiston lämmön- ja käyttövesitarpeen täyt-
tämiseksi. Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen
yhteydessä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa sään-
nöllisesti lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraa-
jan/varaajasäiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraa-
ja/varaajasäiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtovent-
tiili (AA25-QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän ja al-
taan suuntaan. Altaan lämmitystarpeen yhteydessä
vaihtoventtiili (CL11-QN19) vaihtaa lämmitysjärjestel-
mästä allasjärjestelmän suuntaan.
Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaatti-
sesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpum-
pun kapasiteetin. Sähkövastusta (EB20) lämminvesiva-
raajassa/varaajasäiliössä (CP10) käytetään käyttöveden
lämmittämiseen, jos lämpöpumppua (EB101) käytetään
samalla talon lämmittämiseen.
Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan
kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu
pystyy tuottamaan.
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Yhteensopivat JÄMÄ-ilmalämpöpumput yhdessä MCU 40:n ja sähkövastuksen kanssa käyttö-
veden, allaslämmityksen ja lisälämmitysjärjestelmän vaihtoventtiilin jälkeen (vaihteleva lauhdutus)

-AA25-BT71

-AA25-BT25

-CM1

-FL2

>-EB101

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43-GP12

-EB101

-HQ1

-AA25

-FL10

-RM11

-BT1
-AA25

-CP10

-AA25-BT6

-AA25-BT7

-RN63

-RN62

-CP11

-RN60

-RN61

-EB10

-QZ1
-GP11

-RN20

-RM23

-RM24

-EB10

-FQ1 -BT70

-AA25

-RN21

-BT3

-BT2

-EP21

-GP20

-QN25

-AA25

-GP20

-BT3

-BT2

-EP22

-QN25

-AA25-CM5 -FL10

-QM42

-QM43 -RN11

-EB1

-EB1

POOL1

POOL2

-RN10 -GP9 -BT51 -HQ4

-EP5

-CL11
-AA25

-CL11-QN19

-RM11
>-EB102

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43-GP12

-EB102

-HQ1-FL10

-EB103-AA25

>-EB103

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43-GP12

-EB103

-HQ1-FL10

-RM11

-RN10 -GP9 -BT51 -HQ4

-EP5

-CL12
-CL12
-QN19

>-EB104

-QM1

-BT3

-BT12 -QM31

-QM32 -QM43-GP12

-EB104

-HQ1-FL10

-RM11

-AA25-QN10

-CP5

-AA25-GP10

-RN43

HUOM!

Kaukora Oy ei toimita kaikkia tämän periaate-
kaavion komponentteja.

HUOM!

Eri tyyppiset tarpeet (lämmitys, käyttövesi jne.)
aiheuttavat erilaiset meno- ja paluulämpötilat
sekä erilaiset virtaukset lämpöpumppuun.

Varmista tehdessäsi putkiliitäntöjä laitteistoi-
hin, joissa on useita kompressoreita ja erilaisia
lämmöntarpeita, että ne pysyvät erillään niin,
että erilaiset paluulämpötilat eivät sekoitu.
Muuten se voi vaikuttaa lämmityslaitteiston
tehokkuuteen.

Katso esimerkki periaatekaaviosta.

Tämä vaihtoehto sopii monimutkaisempiin laitteistoi-
hin, joissa painopisteenä on mukavuus.
MCU 40 (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumput
(EB101) ja (EB102) laitteiston lämmön- ja käyttövesitar-
peen täyttämiseksi. Lämpöpumppuja (EB103) ja (EB104)
käytetään talon ja altaan lämmitykseen (yksi lämpö-
pumppu allasta kohti).

Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen yhteydes-
sä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa säännöllisesti
lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraajan/varaaja-
säiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraaja/varaaja-
säiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtoventtiili (AA25-
QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän suuntaan. Altaan
lämmitystarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (CL11-
QN19) tai (CL12-QN19) vaihtaa lämmitysjärjestelmästä
allasjärjestelmän suuntaan.
Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaatti-
sesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpum-
pun kapasiteetin. Sähkövastusta (EB20) lämminvesiva-
raajassa/varaajasäiliössä (CP10) käytetään käyttöveden
lämmittämiseen, jos lämpöpumppua (EB101) käytetään
talon lämmittämiseen.
Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan
kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu
pystyy tuottamaan.
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Yleistä
MCU 40 on irtikytkettävä ennen kiinteistön eristystes-
tiä.
Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, MCU 40
pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan.
MCU 40 on kytkettävä kaikkinapaiseen turvakytki-
meen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm.
Ohjausmoduulin kytkentäkaavio, katso sivulla 58.
Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin
ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen.
Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin
johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm2, kun käyte-
tään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX
tai LiYY.
Käytä suojattua kolmijohtimista kaapelia tiedonsiir-
toon lämpöpumpun kanssa.
Kun kaapelit vedetään MCU 40-yksikköön, täytyy
käyttää läpivientejä (UB1 ja UB2, merkitty kuvaan).

HUOM!

Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " " tai
" " ennen kattilaveden täyttöä. Lämpöpum-
pun kompressori ja mahdollinen lisälämmön-
lähde voivat vahingoittua.

HUOM!

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa
tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvon-
nassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen
mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja joh-
timien veto on tehtävä voimassa olevien mää-
räysten mukaisesti.

MCU 40:n asennuksen yhteydessä JÄMÄ-il-
ma/vesilämpöpumpun ja mahdollisen lisäläm-
mönlähteen täytyy olla jännitteettömiä.

HUOM!

Katso asennettavan lämpötila-anturin sijoitus
järjestelmäsi periaatekaaviosta.

MUISTA!

Lisävarustekortin relelähtöjen (AA5) suurin
sallittu kokonaiskuormitus on 2 A (230 V).

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Automaattivaroke
Ohjausmoduulin ohjauspiiri ja osa sen sisäisistä kompo-
nenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella
(FA1).

Luku 5 | Sähköliitännät12
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Luoksepääsy, sähkökytkentä
Ohjausmoduulin kansi avataan Torx 25 -avaimella.
Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

LE
K

3

21

HUOM!

Muun muassa tulokortin peittävä kansi ava-
taan Torx 25 -avaimella.

LE
K

Sähköliitäntöihin käsiksi pääsyä varten näyttöä on ehkä
siirrettävä. Tämä tapahtuu seuraavasti.
1.

LE
K

b

a

Vedä ylhäällä näyttöyksikön takasivulla olevaa sal-
paa itseesi päin (a) ja työnnä näyttöyksikköä ylös-
päin (b) niin, että kiinnikkeet irtoavat pellistä.

2.

LE
K

Nosta näyttöyksikkö kiinnikkeistään.
3.

LE
K

Sovita näyttöyksikön takasivulla olevat kaksi alem-
paa kiinnikettä kahteen ylempään reikään pellissä
kuvan mukaisesti.
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4.

LE
K

Kiinnitä näyttö peltiin.
5. Kun sähkökytkentä on valmis, näyttö pitää kiinnit-

tää näillä kolmella kiinnityspisteellä, muuten etu-
luukkua ei voi asentaa.

Kaapelipidike
Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiin-
nittämiseen lämpöpumpun liittimiin.

Liitinrima sähkökortissa

2

1
2

3

LEK

3

4

1

2

Liitinrima

LE
K

1 mm

3,5 mm
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Liitännät
HUOM!

Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen
tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa
asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaa-
peleista.

Sähköliitäntä
MCU 40 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli
on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettä-
vää varoketta. Syöttökaapeli sisältyy toimitukseen ja
on tehtaalla kytketty liittimeen X1.

1NL
L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 1NL 0 432PE

Tari�ohjaus
Jos lämpöpumpun kompressorin jännitteensyöttö
katkeaa tietyksi ajaksi, se täytyy hälytyksen välttämiseksi
samanaikaisesti estää ohjelmallisesti ohjatun tulon
(AUX-tulo) kautta, katso sivulla 21.

Lämpöpumpun latauspumpun kytkentä
Kytke kiertovesipumppu (EB101-GP12) kuvan mukaan
liitinrimaan X4:6 (PE), X4:6 (N) ja X4:7 (230 V) peruskor-
tissa (AA2).
Ohjaussignaali (EB101-GP12) kytketään liitinrimaan
X4:7 (GND) ja X4:8 (PWM) tulokortissa (AA3) kuvan
mukaan.
Jos kaksi lämpöpumppua on kytketty MCU 40-yksik-
köön, kiertovesipumppu (EB102-GP12) tulee kytkeä
kuvan mukaisesti liittimeen X4:12 (PE), X4:13 (N) ja
X4:15 (230 V) peruskortissa (AA2). Ohjaussignaali
(EB102-GP12) kytketään silloin liitinrimaan X4:5 (GND)
ja X4:6 (PWM) tulokortissa (AA3) kuvan mukaan.

HUOM!

Ellei latauspumppua ole kytketty oikein käyn-
nistyksen yhteydessä, ohjausmoduuli antaa
hälytyksen.

987654

SMO

Externt

PE LN

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 2 3 4

161514131211

SMO

Externt

PE LN

5678910

SMO

Externt
L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

345678

Externt
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Tiedonsiirto lämpöpumpun kanssa
Kytke lämpöpumppu (EB101) suojatulla kolmijohtimi-
sella kaapelilla kuvan mukaisesti liitinrimaan X4:1 (A),
X4:2 (B) ja X4:3 (GND) lisävarustekortissa (AA5).
Jos kaksi lämpöpumppua liitetään MCU 40-yksikköön,
se pitää kytkeä peräkkäin kuvan mukaisesti.

HUOM!

MCU 40-yksiköllä voidaan ohjata enintään 8
lämpöpumppua.

MUISTA!

Taajuusohjatulla kompressorilla varustetun
lämpöpumpun voi yhdistää vain muihin samaa
mallia oleviin taajuusohjattuihin lämpöpump-
puihin.

VIHJE!

MCU 40-yksikköön voidaan liittää ja sillä voi-
daan ohjata enintään kahta (neljä jos käyte-
tään sisäistä lisätarvikekorttia) lämpöpump-
pua. Useita lämpöpumppuja voidaan liittää,
jos käytetään lisätarvikekorttia, yksi kortti
kahta lämpöpumppua kohti.

6
5
4
3
2
1

123

A

A

B

B

GND

GND

A
B
GND

45

SMO

5
6

4
2

3
1

A

B
GND

5
4

2
3

1

A
B

GND

A
B

GND

6
5
4
3
2
1

A

B
GND

A
B
GND

5
6

4
2

3
1

A

B
GND

5
4

2
3

1

A
B

GND

A
B

GND

JÄMÄ MOON 6,8,10,14,20

JÄMÄ MOON 6,8,10 FACELIFT

JÄMÄ MOON 7,9

JÄMÄ INVERTER M8,M12,M16

JÄMÄ MOON 6,8,10,14,20

JÄMÄ MOON 6,8,10 FACELIFT

JÄMÄ MOON 7,9

JÄMÄ INVERTER M8,M12,M16

AA5-X4

AA21-J2 AA21-J2

X5 X5

X5 X5

AA23-X4

MCU 40

AA23-X4

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

ON

12345678

-X9

-X2 24

20

21

22

23

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

5

6

7
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9

1

1NLPEPE

12345678

21 2 3 4 5 6 7 8 9

2

3

4

-X8

-X4

-X10-X1

Luku 5 | Sähköliitännät16



Ulkolämpötilan anturi
Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan
paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim.
aamuaurinko vaikuta siihen.
Kytke anturi liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3).
Käytä 2-johtimista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vähintään 0,5 mm2.
Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteut-
ta ei tiivisty ulkoanturin koteloon.

SMO Externt

1
2
3
4
5
6
7
8

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto
Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan läm-
minvesivaraajan anturiputkeen.
Kytke anturi liittimiin X6:7 ja X6:8 tulokortissa (AA3).
Käytä 2-johtimista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vähintään 0,5 mm2.
Käyttövesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloi-
tusoppaassa.

SMO Externt

6
7
8
9

10
11
12
13

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu
Säiliön yläosan lämpötila-anturi (BT7) voidaan kytkeä
MCU 40-yksikköön säiliön yläosan veden lämpötilan
näyttöä varten (jos anturi voidaan asentaa säiliön ylä-
osaan).
Kytke anturi liittimiin X6:15 ja X6:16 tulokortissa (AA3).
Käytä 2-johtimista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vähintään 0,5 mm2.

SMO Externt

11
12
13
14
15
16
17
18

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto
Kytke ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) liittimiin
X6:5 ja X6:6 tulokortissa (AA3). Käytä 2-johtimista
kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm2.

SMO Externt

4
5
6
7
8
9

10
11

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto
Kytke ulkoinen paluulämpötilan anturi (BT71) liittimiin
X6:17 ja X6:18 tulokortissa (AA3). Käytä 2-johtimista
kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm2.

SMO Externt

11
12
13
14
15
16
17
18

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK
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Liitäntämahdollisuudet
Tehovahti
Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta
sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara,
että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Ohjausmoduuli
on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä,
joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita kytkemällä
niitä pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Vastukset kyt-
ketään päälle, kun muu virrankulutus laskee.

Virtamuuntajan kytkentä
Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
(BE1-BE3) kuhunkin tulevaan vaihejohtoon. Tämä on
suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa.
Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkö-
keskuksen vieressä olevassa kotelossa. Käytä kotelon
ja lämpöpumpun välillä moninapaista kaapelia, jonka
johdinala on vähintään 0,5 mm2.
Kytke kaapeli liittimeen X4:1 - 4, jossa X6:4 on yhteinen
liitin kolmelle virrantunnistimelle.
Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa
5.1.12.

Inkommande el
LPEN 1 L2 L3

Elcentral

Värmepump

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

123456

SMO

Externt
L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Huoneanturi
MCU 40 toimitetaan huoneanturin (BT50) kanssa.
Huoneanturilla on kolme toimintoa:
1. Näytä huonelämpötila ohjausmoduulin näytössä.
2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpö-

tilaa, °C.
3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/va-

kauttamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila
halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän
seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että
anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä si-
joiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon
taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen,
ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpais-
teeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheut-
taa ongelmia.
Ohjausmoduuli toimii ilman anturia, mutta jos halutaan
lukea talon sisälämpötila MCU 40:n näytössä, anturi
pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X6:3 ja
X6:4 tulokortissa (AA3).
Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen
(°C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakautta-
miseen, anturi pitää aktivoida valikossa 1.9.4.
Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattia-
lämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huo-
nelämpötilan ohjausta.

SMO Externt

2
3
4
5
6
7
8
9

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

MUISTA!

Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa.
Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpö-
tilan muutosta.
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Porrasohjattu lisälämpö

HUOM!

Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta
jännitteestä.

Ulkoista porrasohjattua lisälämmönlähdettä voidaan
ohjata enintään 3 potentiaalivapaalla releellä (3 lineaa-
rista porrasta tai 7 binääristä porrasta). Vaihtoehtoisesti
kahta relettä (2-portainen lineaarinen tai 3-portainen
binäärinen) voidaan käyttää porrasohjatun lisälämmön-
lähteen ohjaamiseen, jolloin kolmatta relettä voidaan
käyttää lämminvesivaraajan/varaajasäiliön sähkövas-
tuksen ohjaamiseen. Lisävarusteen AXC 30 avulla lisä-
lämmönlähteen ohjaukseen voidaan käyttää kolmea
potentiaalivapaata lisärelettä, joilla saadaan aikaan 3
lineaarista tai 7 binääristä porrasta.
Porrastus ylöspäin tapahtuu vähintään 1 minuutin vä-
lein ja porrastus alaspäin tapahtuu vähintään 3 sekun-
nin välein .
Kytke porras 1 liitinrimaan X2:1 ja 2 lisärelekortissa
(AA7).
Kytke porras 2 liitinrimaan X2:3 ja 4 lisärelekortissa
(AA7).
Kytke porras 3 tai lämminvesivaraajan/varaajasäiliön
sähkövastus liitinrimaan X2:5 ja 6 lisärelekortissa (AA7).
Porrasohjatun lisäsähkön asetukset tehdään valikossa
4.9.3 ja 5.1.12.
Kaikki lisälämmönlähteet estetään kytkemällä potenti-
aalivapaa kosketintoiminto ohjelmallisesti ohjattuun
tuloon liitinrimassa X6 tulokortissa (AA3) tai liitinrimaan
X2 (katso sivulla 21) joka valitaan valikossa 5.4.

654321

SMO

Externt

A1

A2

A1

A2

A1
-K1 -K2 -K3

A2

Ulkoinen

AA7-X2
L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 2 3 4

-X2
1

12
34

56

2 3 4 5 6

-X1

AA7-X2

Jos releitä käytetään ohjausjännitteen kytkemiseen,
asenna siltaus liittimien X1:1 ja X2:2, X2:4 ja X2:6 välille
lisärelekortilla (AA7). Kytke ulkoisen lisälämmönlähteen
nolla liittimeen X1:0.

Shunttiohjattu lisälämpö

HUOM!

Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta
jännitteestä.

Tämä kytkentä mahdollistaa ulkoisen lisälämmönläh-
teen, esim. öljykattilan, kaasukattilan tai kaukolämmön-
siirtimen, liittämisen lämmitysjärjestelmän avuksi.
MCU 40 ohjaa shunttiventtiiliä ja lisälämmönlähteen
käynnistyssignaalia kolmen releen avulla. Ellei laitteisto
pysty pitämään menolämpötilaa riittävän korkeana, li-
sälämpö kytkeytyy päälle. Kun kattilan lämpötila on n.
55 °C, MCU 40 lähettää signaalin shuntille (QN11), joka
avaa lämmön virtauksen lisälämmönlähteestä. Shuntti
(QN11) säätelee niin, että todellinen menolämpötila
vastaa ohjausjärjestelmän laskettua teoreettista ase-
tusarvoa. Kun lämmöntarve pienenee niin paljon, ettei
lisälämpöä tarvita, shuntti (QN11) suljetaan täysin.
Kattilan pienin kytkentäaika on 12 tuntia (asetetaan
valikossa 5.1.12).
Shunttiohjatun lisälämmön asetukset tehdään valikossa
4.9.3 ja 5.1.12.
Kytke shunttimoottori (QN11) liitinrimaan X2:4 (230
V, auki) ja 6 (230 V, kiinni) lisärelekortissa (AA7) sekä
liitinrimaan X1:0 (N).
Kytke lisälämmönlähteen päälle- ja poiskytkentä liitin-
rimaan X2:2 lisärelekortissa (AA7).
Kaikki lisälämmönlähteet estetään kytkemällä potenti-
aalivapaa kosketintoiminto ohjelmallisesti ohjattuun
tuloon liitinrimassa X6 tulokortissa (AA3) tai liitinrimaan
X2 (katso sivulla 21) joka valitaan valikossa 5.4.

654321

Externt

1 0 PE

Ulkoinen

AA7-X2X1

QN11

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 2 3 4

X1

1 1NL 0 432PE

-X2
1

12
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Varatilan relelähtö

HUOM!

Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta
jännitteestä.

Kun katkaisin (SF1) käännetään asentoon " " (varatila),
kiertovesipumput (EB101-GP12 ja mahdollinen EB102-
GP12), ulkoinen kiertovesipumppu (GP10) ja potenti-
aalivapaa vaihtava varatilarele (K2) aktivoidaan. Ulkoi-
set lisävarusteet eivät ole päällä.
Varatilarelettä voidaan käyttää ulkoisen lisälämmön
aktivoimiseen, ohjauspiiriin on asennettava ulkoinen
termostaatti lämpötila säätämiseen. Varmista, että
lämmitysvesi kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä.

432PE

SMO
Externt

A2

A1

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 1NL 0 432PE

MUISTA!

Käyttövettä ei tuoteta, kun varatila on aktivoi-
tu.

1 0 432PE

SMO
Externt

A2

A1

N L

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 1NL 0 432PE

Jos relettä käytetään ohjausjännitteen kytkemiseen,
asenna siltaus liittimien X1:1 ja X1:2 välille ja kytke ul-
koisen lisälämmönlähteen nolla ja ohjausjännite liitti-
miin X1:0 (N) ja X1:4 (L).

Ulkoinen kiertovesipumppu
Kytke kiertovesipumppu (GP10) kuvan mukaan liitinri-
maan X4:9 (PE), X4:10 (N) ja X4:11 (230 V) peruskortissa
(AA2).

1312111098

SMO

Externt

PE LN

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 2 3 4

Vaihtoventtiili
MCU 40 voidaan varustaa ulkoisella vaihtoventtiilillä
(QN10) käyttöveden ohjaukseen (katso sivulla 54 ).
Kytke ulkoinen vaihtoventtiili (QN10) kuvan mukaan
liitinrimaan X4:2 (N), X4:3 (ohjaus) ja X4:4 (L) peruskor-
tissa (AA2).

654321

SMO

Externt

N L

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

1 2 3 4

Uplink™
Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-pistok-
keella (uros) näytön liittimeen AA4-X9 (kuvan mukaan).
Vedä kaapelit ohjausmoduulin kaapeliläpiviennin (UB2)
läpi.

LEK
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Ulkoiset liitäntämahdollisuudet
Liitinrimassa (X6) tulokortissa (AA3) ja liitinrimassa X2
MCU 40:ssa on ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt
anturien ja ulkoisen kosketintoiminnon kytkemiseen.
Tämä tarkoittaa, että anturi tai ulkoinen kosketintoi-
minto voidaan kytkeä yhteen kuudesta erikoisliitännäs-
tä, joiden toiminnon ohjausmoduulin ohjelmisto mää-
rää.

MUISTA!

Jos ulkoinen kosketintoiminto kytketään MCU
40-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai läh-
dön toiminto pitää valita valikossa 5.4.

Valittavat tulot tulokortilla (AA3) näille toiminnoille
ovat AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12) ja AUX3 (X6:13-
14). Liitinrimassa X2 valittavat tulot ovat AUX4 (X2:1),
AUX5 (X2:2) ja AUX6 (X2:3). Maadoitus AUX4 - 6 kytke-
tään liitinrimaan X2:4.
Valittava lähtö on liitin X7 tulokortissa (AA3).

SMO Externt

9
10
11
12
13
14
15
16

B

A

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2
(X6:11-12) tulokortissa (AA3).

MUISTA!

Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida
ja ohjelmoida valikkoasetuksilla.

AUX-tulojen vaihtoehdot
Seuraavat toiminnot voidaan kytketä AUX-tuloihin tu-
lokortissa AA3 tai liitinrimassa X2.

Lämpötila-anturi, menojohto lisälämmönlähteen
jälkeen

Jos menolämpötilan anturia lisälämmönlähteen jäl-
keen (BT63) täytyy käyttää, se kytketään valittuun
tuloon (valikko 5.4), katso sivu 47) liitinrimassa X2
Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on
vähintään 0,5 mm2.

Kontaktori lisälämmön ulkoiselle estolle

Kun lisälämmön ulkoista estoa halutaan käyttää, se
kytketään tulokorttiin (AA3) tai liitinrimaan X2.
Lisälämpö kytketään pois kytkemällä potentiaaliva-
paa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa
5.4.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
Kosketin lämpöpumpun kompressorin ulkoiselle
estolle

Kun lämpöpumpun kompressorin ulkoista estoa ha-
lutaan käyttää, se kytketään tulokorttiin (AA3) tai
liitinrimaan X2.
Lämpöpumpun kompressori kytketään pois kytkemäl-
lä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka
valitaan valikossa 5.4.
Useiden lämpöpumppujen kompressorien ulkoinen
esto voidaan yhdistää.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
Kosketin ulkoiselle tari�estolle

Jos ulkoista tari�estoa halutaan käyttää, se kytketään
tulokorttiin (AA3) tai liitinrimaan X2.
Tari�esto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori ja
lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
Liitin "SG ready":lle

HUOM!

Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköver-
kossa, joka tukee "SG Ready"-standardia
(Saksa).

"SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa.

Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä
liittimeen X6 tulokortissa (AA3) tai liitinrimaan X2.
"SG Ready" on nerokas tari�ohjaustapa, jossa säh-
köntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden
ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai
estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin
tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikos-
sa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto
kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kah-
teen tuloon, joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A
ja SG Ready B), katso sivulla 47.
Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavis-
ta (A = SG Ready A j a B = SG Ready B ):

Esto (A: Suljettu, B: Avoin)
"SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun
kompressori ja lisälämpö estetään päivän tari�es-
tona.
Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin)
"SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestel-
mään.
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Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu)
"SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy
kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa
tari�a sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasi-
teettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestel-
mään voidaan asettaa valikossa 4.1.5).
Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu)
"SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan
käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimitta-
jalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään
voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle

Kun lämmityksen ulkoista estoa halutaan käyttää, se
kytketään tulokorttiin (AA3) tai liitinrimaan X2.
Lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4.
Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön.
Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä MCU
40-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia
varten "tilapäinen luksus". Koskettimen tulee olla
potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon
(valikko 5.4) tulokortissa (AA3) tai liittimeen X2.
"tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on sul-
jettuna.
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö"

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä MCU
40-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huo-
nelämpötilan muuttamiseksi.
Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja
aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huo-
neanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "läm-
pötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla
askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja
+10.
lämmitysjärjestelmä 1
Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kyt-
ketään valittuun tuloon (valikko 5.4) tulokortissa
(AA3) tai liittimeen X2.
Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoi-
nen säätö".
lämmitysjärjestelmät 2 - 4
Ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmille 2 - 4 vaatii
lisävarusteen (ECS 40 tai ECS 41) .
Katso asennusohjeet lisätarvikkeen asentajan käsi-
kirjasta.

AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa
vaihtava rele)
Ulkoinen kytkentä reletoiminnon kautta on mahdolli-
nen potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A)
liitinrimassa X7 tulokortissa (AA3).
Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle:

Summahälytyksen ilmaisu.
Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus.

Jos jokin yllä mainituista kytketään liitinrimaan X7 tulo-
kortissa (AA3), se pitää valita valikossa 5.4.

Summahälytys on aktivoitu tehtaalla.

HUOM!

Lisätarvikekortti vaaditaan, jos useita toiminto-
ja kytketään liittimeen X7 ja summahälytyksen
ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 54).

CNONC

Externt

SMO
L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

Kuvassa rele hälytystilassa.

Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on
hälytystilassa.
Käyttöveden kiertovesipumppu kytketään summahäly-
tysreleeseen kuvan mukaisesti.

HUOM!

Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta
jännitteestä.

CNONC

Externt

SMO

L PEN

N

PE

L
L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

MUISTA!

Relelähdön maksimikuormitus on 2 A
(230V AC).

Lisävarusteiden liitäntä
Ohjeet muiden lisävarusteiden kytkentään ovat ohei-
sessa asennusohjeessa. Katso sivulla 54 luettelo lisätar-
vikkeista, joita voi käyttää MCU 40:n yhteydessä.
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Valmistelut
Yhteensopivan JÄMÄ-ilmalämpöpumpun täytyy olla
varustettu ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on
vähintään seuraavan listan mukainen sivulla 7. Oh-
jauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä (jos
sellainen on) käynnistyksen aikana.
MCU 40:n täytyy olla kytketty ja liitetty.

Käyttöönotto JÄMÄ-ilma/vesi-
lämpöpumpun kanssa
JÄMÄ MOON 6,8,10,14

Noudata lämpöpumpun asennus- ja hoito-ohjeen
luvussa ”Käyttöönotto ja säätö” – ”Käynnistys ja tar-
kastukset” annettuja ohjeita.

JÄMÄ MOON 6,8,10 FACELIFT
JÄMÄ MOON 7,9,14,20
JÄMÄ INVERTER M8,12,16

Noudata lämpöpumpun asennusohjeen luvussa
”Käyttöönotto ja säätö” – ”Käynnistys ja tarkastukset”
annettuja ohjeita.

MCU 40
1. Kytke lämpöpumpun jännite.
2. Kytke MCU 40:n jännite.
3. Noudata aloitusoppaan ohjeita MCU 40:n näytössä

tai käynnistä aloitusopas valikossa 5.7.

Käyttöönotto pelkällä lisäläm-
mönlähteellä
Noudata aloitusoppaan ohjeita ensimmäisen käynnis-
tyksen yhteydessä, noudata muuten alla olevaa listaa.
1. Siirry valikkoon 4.2 käyttötila.
2. Merkitse ”vain lisäys” valitsimella ja paina sitten

OK.
3. Palaa päävalikoihin painamalla Takaisin-painiketta.

HUOM!

Jos lämpöpumppua ei ole liitetty järjestelmään,
virtaus pitää sulkea (putkien päät liitetään yh-
teen) lämpöpumpun pitää olla asennettu.

MUISTA!

Käyttöönotossa ilman JÄMÄ-ilmalämpöpump-
pua tiedonsiirtovian hälytys voi näkyä näytössä.

Hälytys nollataan jos lämpöpumppu deaktivoi-
daan valikossa 5.2.2 ("asennetut orjat").

Tarkasta vaihtoventtiili
1. Aktivoi "AA2-K1 (QN10)" valikossa 5.6.
2. Tarkasta, että vaihtoventtiili avautuu tai on auki

käyttövesilatauksen suuntaan.
3. Deaktivoi "AA2-K1 (QN10)" valikossa 5.6.

Aloitusopas
HUOM!

Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ja
ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään
asentoon " ".

1. Käännä ohjausmoduulin katkaisin (SF1) asentoon
.

2. Noudata aloitusoppaan ohjeita ohjausmoduulin
näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät
ohjausmoduulin, voit käynnistää sen käsin valikossa
5.7.

VIHJE!

Katso sivulla 25 laitteiston ohjausjärjestelmän
esittely (ohjaus, valikot jne.).

Käynnistys
Aloitusopas käynnistyy, kun laitteisto käynnistetään
ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä
tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
sekä käydään läpi laitteiston perusasetukset.
Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oi-
kein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voi-
daan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7.
Käynnistysoppaan aikana vaihtoventtiilejä ja shunttia
käytetään edestakaisin MCU 40:n ilmauksen helpotta-
miseksi.

MUISTA!

Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään lämpö-
pumpun toiminnoista ei käynnisty automaat-
tisesti.

Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydes-
sä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla.
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Aloitusoppaassa liikkuminen

A.

D.C.

B.

A. Sivu

Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa.
Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti:
1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkul-

massa (sivunumeron vieressä) on merkitty.
2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla

OK-painiketta.

B. Nimi ja valikkonumero

Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä
aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot
ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä.
Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta
tai asentajan käsikirjasta sivulla 29.

C. Vaihtoehto / asetus

Näin teet järjestelmän asetukset.

D. Ohjevalikko

Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että
käytettävissä on lisäohjeita.
Ohjeteksteihin käsiksi pääsy:

1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.

Luku 6 | Käynnistys ja säädöt24



Näyttö

Näyttö
Näytössä näytetään ohjeita, asetukset ja käyttö-
tietoja. Selkeän näytön ja helppokäyttöisen
valikkojärjestelmän avulla voit helposti liikkua
valikoissa ja selata vaihtoehtoja asetusten
muuttamiseksi tai saadaksesi haluamasi tiedot.

A

Tilan merkkivalo
Merkkivalo ilmaisee ohjausyksikön tilan. Se:

palaa vihreänä normaalitilassa.
palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu.
palaa punaisena hälytyksen lauettua.

B

OK-painike
OK-painiketta käytetään seuraaviin:

vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuk-
sen/aloitusoppaan sivun valinta.

C

Takaisin-painike
Takaisin-painiketta käytetään:

palataksesi edelliseen valikkoon.
peruuttaaksesi asetuksen, jota ei ole vah-
vistettu.

D

Valitsin
Valitsinta voi kiertää oikealle tai vasemmalle.
Voit:

siirtyä valikoissa ja vaihtoehtojen välillä.
suurentaa tai pienentää arvoa.
vaihtaa sivua monisivunäytössä (esim. oh-
jeteksti ja huoltotiedot).

E

Katkaisin (SF1)
Katkaisin on kolme tilaa:

Päällä ( )

Valmiustila ( )

Varatila ( )

Varatilaa tulee käyttää vain silloin, kun ohjausyk-
sikössä on jokin vika. Tässä tilassa lämpöpum-
pun kompressori pysäytetään ja mahdollinen
sähkövastus kytkeytyy päälle. Ohjausyksikön
näyttö on sammutettu ja merkkivalo palaa kel-
taisena.

F
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Valikkojärjestelmä
Kun ohjausyksikön ovi avataan, näytössä näkyvät valik-
kojärjestelmän neljä päävalikkoa sekä tietyt perustiedot.

Valikko 1 - SISÄILMASTO
Sisäilman laadun asetukset ja ohjelmointi. Katso sivulla
29.

Valikko 2 - KÄYTTÖVESI
Käyttövesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso
sivulla 34.
Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on
asennettu.

Valikko 3 - INFO
Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä häly-
tyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 36.

Valikko 4 - MIN LAITTEISTO
Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne.
asetus. Katso sivu 37.

Valikko 5 - HUOLTO
Lisäasetukset. Nämä asetukset eivät ole loppukäyttäjän
käytettävissä. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-pai-
nike pidetään painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu
42.

Näytön kuvakkeet
Näytössä voivat näkyä seuraavat kuvakkeet käytön ai-
kana.

KuvausSymboli

Tämä kuvake näkyy infomerkin vieressä,
jos valikossa 3.1 on tietoa, joka sinun tu-
lee huomioida.

Nämä kaksi symbolia näkyvät, kun ulko-
yksikön kompressori tai laitteiston lisäläm-
mönlähde on estetty MCU 40:n kautta.

Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2
valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoi-
tu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt hälytys,
joka estää niiden toiminnan.

Kompressorin esto.

Lisäenergian esto.

Tämä kuvake näkyy kun käyttöveden
luksustoiminto on aktivoitu.

Tämä symboli ilmaisee, että MCU 40:llä
on yhteys Uplink™:iin.

Tämä symboli ilmaisee, että aurinkoläm-
mitys on aktiivinen.

Vaatii lisävarusteen.

Tämä kuvake näkyy, jos "loma-asetus" on
aktivoitu valikossa 4.7.
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Käyttö
Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta
oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat
aina vaaleita ja/tai niissä on ylöskäännetty
taite.

Valitse valikko
Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalik-
ko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee
uusi ikkuna alivalikoineen.
Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla
OK-painiketta.

Valitse vaihtoehto

Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu
vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla.
Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi:
1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdois-

ta on esivalittu (valkoinen).
2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi.

Aseta arvo
aika ja päiväys 4.4

aika

päivä

vuosi

kuukausi

24 h

12 h

päiväys

Muutettava arvo

Yhden arvon asettamiseksi:
1. Merkitse valitsimella asetettava arvo.
2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu

vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilas-
sa.

3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle
ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmal-
le.

4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-paini-
ketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla
takaisin-painiketta.
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Käytä virtuaalinäppäimistöä

Tietyissä valikoissa teksti pitää syöttää virtuaalinäppäi-
mistöllä.

Valikosta riippuen käytettävissä on erilaisia merkistöjä,
jotka valitset valintanupilla. Jos haluat vaihtaa merkis-
töä, paina takaisinpainiketta. Jos valikossa on vain yksi
merkistö, näppäimistö näytetään suoraan.
Kun olet kirjoittanut tekstin, merkitse "OK" ja paina
OK-painiketta.

Selaa ikkunoita
Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden
välillä kiertämällä valitsinta.

Selaa aloitusoppaan ikkunoita

1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkul-
massa (sivunumeron vieressä) on merkitty.

2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa paina-
malla OK-painiketta.

Ohjevalikko
Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että
käytettävissä on lisäohjeita.
Ohjeteksteihin käsiksi pääsy:

1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.
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Valikko 1 - SISÄILMASTO Yleiskuvaus

1.1 - lämpötila1 - SISÄILMASTO

1.3.1 - lämmitys1.3 - ohjelmointi

1.9.1 - lämpökäyrä1.9 - lisäasetukset

1.9.2 - ulkoinen säätö

1.9.3 - pienin menolämpötila

1.9.4 - huoneanturiasetukset

1.9.7 - oma käyrä

1.9.8 - pisteensiirto

Alivalikot

Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.
lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Ti-
latiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot.
ohjelmointi Lämmityksen ohjelmointi. Tilatiedot
"asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman,
mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näy-
tetään, jos loma-asetus on aktiivinen samaan aikaan
kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen"
näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen,
muuten näytetään "pois".
lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoi-
sella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, oma
käyrä ja pisteen siirto.

Valikko 1.1 - lämpötila
Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näyte-
tään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömit-
tarina.

Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja
aktivoitu):

Säätöalue: 5 - 30 °C
Tehdasasetus: 20

Näytössä näkyy lämpötila (°C), jos lämmitysjärjestelmää
ohjaa huoneanturi.
Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu läm-
pötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus paina-
malla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön ku-
vakkeen oikealla puolella.

Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia):

Säätöalue: -10 - +10
Tehdasasetus: 0

Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän
muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suu-
rentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa.
Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus paina-
malla OK-painiketta.

Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan
yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon
lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta
tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.
Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen
oikealla puolella.

MUISTA!

Patterien tai lattialämmön termostaatit saatta-
vat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista.
Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi
huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää
viileämpinä esim. makuuhuoneet).

VIHJE!

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelämpötila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian
alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikos-
sa 1.9.1 yhden askeleen verran.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian
korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä vali-
kossa 1.9.1 askeleen verran.

Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on
liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1
yhden askeleen verran.

Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on
liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yh-
den askeleen verran.

Valikko 1.3 - ohjelmointi
Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus
(lämmitys) kullekin viikonpäivälle.
Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjak-
solle (loma) valikossa 4.7.
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Valikko 1.3.1 - lämmitys
Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai
pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos
huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan halut-
tu huonelämpötila (°C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia
ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1
asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa
saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tie-
tyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.

Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma.
Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.
Järjestelmä: Tässä valitaan mitä lämmitysjärjestelmää
ohjelma koskee. Tämä vaihtoehto näytetään vain, jos
lämmitysjärjestelmiä on useampia.
Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee.
Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin
pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjak-
son päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.
Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika
valittuna päivänä ohjelmointia varten.
Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä
muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos
huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila
asetetaan C-asteina.
Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
nään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

VIHJE!

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut päivät.

VIHJE!

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta
päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetet-
tuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle
aloitusaika on asetettu.

MUISTA!

Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa.
Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpö-
tilan muutosta.

Valikko 1.9 - lisäasetukset
Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoit-
taa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä
valikossa on useita alivalikoita.
lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus.
ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun
ulkoinen kosketin on kytketty.
pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon
lämpötilan asetus.
huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset.
oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen.
pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen
tietyssä ulkolämpötilassa.

Valikko 1.9.1 - lämpökäyrä

lämpökäyrä
Säätöalue: 0 - 15
Tehdasasetus: 9

Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talon nk. lämpökäy-
rän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisä-
lämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten
energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella ohjausmo-
duulin ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään
menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten
sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea,
miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa.
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Lämpökäyrän jyrkkyys
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Brantare kurvlutning

Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta
lämpöjohdon menolämpötilaa nostetaan/lasketaan,
kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkempi käyrä tar-
koittaa korkeampaa menolämpötilaa kylmemmässä
ulkolämpötilassa.
Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-
olosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai
lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty.
Lämpökäyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuk-
sen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeen-
päin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse
muuttaa.

MUISTA!

Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä läm-
pökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä
tehdään valikossa 1.1 lämpötila .

Käyrän muutos
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Förskjuten värmekurva

Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menojohdon
lämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötilois-
sa, esim. +2 muutos nostaa menojohdon lämpötilaa 5
°C kaikissa ulkolämpötiloissa.

Menojohdon lämpötila – maksimi- ja minimiarvot
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Maximivärde

Minimivärde

Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta kor-
keammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea
alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä
kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa.

MUISTA!

Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin
menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti
välille 35 ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattia-
toimittajaltasi.

Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyy-
den. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa
lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella.
Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta.
Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa
1.9.7.

Toisen lämpökäyrän valitsemiseksi (lämpökäyrän
jyrkkyys):

HUOM!

Jos lämmitysjärjestelmiä on vain yksi, käyrän
numero on jo merkitty, kun valikkoikkuna
avautuu.

1. Valitse järjestelmä (jos niitä on useampia), jonka
lämpökäyrä muutetaan.

2. Kun järjestelmän valinta vahvistetaan, lämpökäyrän
numero merkitään.

3. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta.
4. Valitse uusi lämpökäyrä. Lämpökäyrät on numeroi-

tu 0 - 15, mitä suurempi numero sitä jyrkempi
käyrä ja korkeampi menolämpötila. Lämpökäyrä 0
tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) on käy-
tössä.

5. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OK-
painiketta.

Lämpökäyrän lukeminen:
1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin

rengas merkitään.
2. Paina OK-painiketta.
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3. Seuraa harmaata viivaa lämpökäyrään saakka ja
lue vaakaviivan päästä menojohdon lämpötila vali-
tussa ulkolämpötilassa.

4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta
oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan meno-
johdon lämpötilan.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.

VIHJE!

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelämpötila ehtii asettua.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian
alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä aske-
leen verran.

Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian
korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä as-
keleen verran.

Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on
liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä
askeleen verran.

Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on
liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta
askeleen verran.

Valikko 1.9.2 - ulkoinen säätö

lämmitysjärjestelmä
Säätöalue: -10 - +10 tai haluttu huonelämpötila, jos
huoneanturi on asennettu.
Tehdasasetus: 0

Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti
tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa
tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu,
lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun luku-
määrän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja akti-
voitu, asetetaan haluttu huonelämpötila (°C) ajanjak-
solle.
Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voi-
daan tehdä omat asetukset.

Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila

lämmitysjärjestelmä
Säätöalue: 5-70 °C
Tehdasasetus: 20 °C

Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpö-
tila. Tämä tarkoittaa, että MCU 40 ei koskaan käytä
laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu.
Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, jokaiselle voi-
daan tehdä omat asetukset.

VIHJE!

Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim.
halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteis-
sa tiloissa myös kesällä.

Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityk-
sen pysäytys" valikossa 4.9.2 "autom.tilan ase-
tukset".

Valikko 1.9.4 - huoneanturiasetukset

järjestelmäkerroin
Säätöalue: 0,0 - 6,0
Tehdasasetus: 2,0

Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan
ohjaukseen.
Tässä voit myös asettaa kertoimen (matemaattisen ar-
von), joka määrittää kuinka paljon huoneen yli- tai ali-
lämpötila (halutun ja todellisen huonelämpötilan väli-
nen ero) vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo
antaa suuremman ja nopeamman lämpökäyrän muu-
toksen.

HUOM!

Liian korkea arvo voi aiheuttaa vaihteluja
huonelämpötilassa (lämmitysjärjestelmästäsi
riippuen).

Jos lämmitysjärjestelmiä on useampia, edellä kuvattu
asetus voidaan tehdä jokaiselle järjestelmälle.

Valikko 1.9.7 - oma käyrä

menolämpötila
Säätöalue: 0 – 80 °C

Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman läm-
pökäyrän määrittämällä halutut menolämpötilat eri
ulkolämpötiloissa.

MUISTA!

Käyrä 0 valikossa 1.9.1 pitää valita, jotta tämä
käyrä olisi voimassa.

Valikko 1.9.8 - pisteensiirto

ulkolämpötilapiste
Säätöalue: -40 – 30 °C
Tehdasasetus: 0 °C

käyrän muutos

Säätöalue: -10 – 10 °C
Tehdasasetus: 0 °C

Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulko-
lämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa
saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tie-
tyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita.
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Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ±
5 °C asetetusta ulkolämpötilapiste.
On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huo-
nelämpötila tuntuu tasaiselta.

VIHJE!

Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 °C lämpötilas-
sa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2"
ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes ha-
luttu huonelämpötila saavutetaan.

MUISTA!

Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta
huonelämpötila ehtii asettua.
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Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Yleiskuvaus

2.1 - tilapäinen luksus2 - KÄYTTÖVESI *

2.2 - mukavuustila

2.3 - ohjelmointi

2.9.1 - jaksoittainen korotus2.9 - lisäasetukset

2.9.2 - käyttövesikierto *

* Vaatii lisävarusteen.

Alivalikot

Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on lii-
tetty lämpöpumppuun.
Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoi-
den oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot.
tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen ko-
rotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai
kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimas-
sa.
mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot
näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus".
ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tila-
tieto "asetettu" näkyy vain, jos olet asettanut ohjelman,
mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen. "loma-asetus" näkyy,
jos loma-asetus on aktiivinen samalla kuin ohjelma (ja
lomatoiminto on priorisoitu). "aktiivinen" näkyy, jos
joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näkyy "pois".
lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen koro-
tuksen aktivointi.

Valikko 2.1 - tilapäinen luksus

Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois"
Tehdasasetus: "pois"

Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä
voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston
luksustasoon asetetuksi ajaksi.

MUISTA!

Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa
2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä.

Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vah-
vistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva
aika valitulla asetuksella.
Kun aika on loppunut, MCU 40 palaa valikossa 2.2.
asetettuun tilaan
Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus .

Valikko 2.2 - mukavuustila

Säätöalue: säästö, normaali, luksus
Tehdasasetus: normaali

Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila.
Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään.

säästö: Tämä tila antaa muita vähemmän käyttövettä,
mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa
voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvi-
taan vähän käyttövettä.
normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän
ja sopii useimpiin talouksiin.
luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen
käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmite-
tään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä
suurentaa käyttökustannuksia.

Valikko 2.3 - ohjelmointi
Tässä voit ohjelmoida laitteiston käyttövesitilan enin-
tään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä.
Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/pois-
tamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei
vaikuta asetettuihin aikoihin.
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aktivoitu

ohjelma 2ohjelma 1

OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3

normaali

Aikajakso SäätöPäivä

Aktivoitu Ohjelma

Ristiriita

Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma.
Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.
Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee.
Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin
pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjak-
son päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.
Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika
valittuna päivänä ohjelmointia varten.
Säätö: Tässä asetetaan mitä käyttövesitilaa käytetään
ohjelman aikana.
Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
nään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

Luku 8 | Ohjaus - valikot34



VIHJE!

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut päivät.

VIHJE!

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta
päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetet-
tuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle
aloitusaika on asetettu.

Valikko 2.9 - lisäasetukset
Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoit-
taa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä
valikossa on useita alivalikoita.

Valikko 2.9.1 - jaksoittainen korotus

ajanjakso
Säätöalue: 1 - 90 päivää
Tehdasasetus: 14 päivää

käynnistysaika
Säätöalue: 00:00 - 23:00
Tehdasasetus: 00:00

Varaajan bakteerikasvun estämiseksi lämpöpumppu
voi yhdessä mahdollisen lisälämmönlähteen kanssa
korottaa käyttöveden lämpötilaa säännöllisin väliajoin.
Voit myös määrittää käyttöveden lämpötilan korotus-
ten aikavälin. Säätöalue on 1 - 90 vuorokautta. Tehdas-
asetus on 14 vrk. Poista merkintä "aktivoitu" toiminnon
kytkemiseksi pois päältä.

Valikko 2.9.2 - käyttövesikierto (vaatii lisä-
varusteen)

käyttöaika
Säätöalue: 1 - 60 min
Tehdasasetus: 60 min

seisonta
Säätöalue: 0 - 60 min
Tehdasasetus: 0 min

Tässä voit asettaa käyttövesikierron jopa kolmelle
ajanjaksolle päivässä. Ajanjakson aikana käyttövesikier-
ron kiertovesipumppu toimii asetusten mukaan
"käyttöaika" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron
pumppu käy käyttökertaa kohti.
"seisonta" määrittää kuinka kauan käyttövesikierron
pumppu seisoo käyttökertojen välillä.
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Valikko 3 - INFO Yleiskuvaus

3.1 - huoltotiedot3 - INFO

3.2 - kompressoritiedot

3.3 - lisäyksen tiedot

3.4 - hälytysloki

3.5 - sisälämpötilaloki

Alivalikot

Valikossa INFO on useita alivalikoita. Näissä valikoissa
ei voi tehdä asetuksia, niissä ainoastaan näytetään tie-
toja. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon
tilatiedot.
huoltotiedot näyttää laitteiston lämpötilat ja asetuk-
set.
kompressoritiedot näyttää lämpöpumpun kompres-
sorin käyttöajat, käynnistysmäärät jne.
lisäyksen tiedot näyttää tiedot lisälämmönlähteen
käyntiajoista ym.
hälytysloki näyttää viimeisen hälytyksen.
sisälämpötilaloki keskimääräinen sisälämpötila viikoit-
tain edellisen vuoden aikana.

Valikko 3.1 - huoltotiedot
Tässä näytetään tietoja laitteiston käyttötilasta (esim.
nykyiset lämpötilat jne.). Muutoksia ei voi tehdä.
Tiedot näkyvät usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kier-
tämällä valitsinta.
Valikon symbolit:

LämpöKompressori

KäyttövesiLisäys

Lämmityksen kier-
tovesipumppu
(oranssi)

Valikko 3.2 - kompressoritiedot
Tässä saat tietoa kompressorin käyttötilasta ja tilastois-
ta. Muutoksia ei voi tehdä.
Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kier-
tämällä valitsinta.

Valikko 3.3 - lisäyksen tiedot
Tässä saat tietoa lisälämmönlähteen asetuksista, käyt-
tötilasta ja tilastotietoa. Muutoksia ei voi tehdä.
Tietoja voi olla usealla sivulla. Siirry sivujen välillä kier-
tämällä valitsinta.

Valikko 3.4 - hälytysloki
Vianetsinnän helpottamiseksi tähän on tallennettu
laitteiston käyttötila hälytyksen lauetessa. Voit nähdä
tiedot 10 viimeisestä hälytyksestä.
Kun haluat nähdä käyttötilan hälytyksen yhteydessä,
merkitse hälytys ja paina OK-painiketta.

Valikko 3.5 - sisälämpötilaloki
Tässä näet keskimääräisen sisälämpötilan viikoittain
edellisen vuoden aikana. Katkoviiva on vuoden sisäkes-
kilämpötila.
Keskimääräinen sisälämpötila näytetään vain, jos huo-
neanturi/huoneyksikkö on asennettu.

Keskilämpötilan lukeminen
1. Kierrä valitsinta, niin että akselin viikkonumeroren-

gas merkitään.
2. Paina OK-painiketta.
3. Seuraa harmaata viivaa käyrään saakka ja lue vaa-

kaviivan vasemmasta päästä keskimääräinen sisä-
lämpötila valitulla viikolla.

4. Voit nyt lukea keskilämpötilat eri viikoilla kiertämäl-
lä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukemalla
keskilämpötila samalla tavalla.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.
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Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Yleiskuvaus

4.1.1 - allas *4.1 - plustoiminnot *4 - MIN LAITTEISTO

4.1.2 - allas 2 *

4.1.3.1 - uplink4.1.3 - internet

4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset

4.1.3.9 - proxy-asetukset

4.1.4 - sms *

4.1.5 - SG Ready

4.2 - käyttötila

4.3 - omat kuvakkeet

4.4 - aika ja päiväys

4.6 - kieli

4.7 - loma-asetus

4.9.1 - käyttöpriorisointi4.9 - lisäasetukset

4.9.2 - autom.tilan asetukset

4.9.3 - asteminuuttiasetukset

4.9.4 - tehdasasetukset käyttä-
jä

4.9.5 - Eston ohjelmointi

4.9.6 - ohjelma hilj. tila

* Vaatii lisävarusteen.

Alivalikot

Valikossa MIN LAITTEISTO on useita alivalikoita. Vali-
koiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatie-
dot.
plustoiminnot Lämmitysjärjestelmän mahdollisia lisä-
toimintoja koskevat asetukset.
käyttötila Manuaalisen tai automaattisen käyttötilan
aktivointi. Tilatiedot näyttävät valitun käyttötilan.
omat kuvakkeet Asetukset koskien ohjausmoduulin
käyttöliittymän kuvakkeita, jotka näkyvät luukussa kun
ovi on suljettu.
aika ja päiväys Kellonajan ja päiväyksen asettaminen.
kieli Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esite-
tään. Tilatiedot näyttävät valitun kielen.
loma-asetus Lämmityksen ja käyttöveden loma-asetus.
Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut loma-
asetuksen, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "aktiivi-
nen" näytetään, jos joku osa loma-asetuksesta on aktii-
vinen, muuten näytetään " pois".
lisäasetukset Ohjausyksikön toimintatavan asetukset.

Valikko 4.1 - plustoiminnot
Tämän alavalikoissa tehdään MCU 40:n lisätoimintojen
asetukset.

Valikko 4.1.1 - 4.1.2 - allas 1 - allas 2 (vaatii
lisävarusteen)

käynnistyslämpötila
Säätöalue: 5,0 - 80,0 °C
Tehdasasetus: 22,0 °C

pysäytyslämpötila
Säätöalue: 5,0 - 80,0 °C
Tehdasasetus: 24,0 °C

Tässä valitaan onko allasohjaus aktiivinen, missä läm-
pötiloissa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) allaslämmi-
tys tapahtuu ja kuinka monta kompressoria saa lämmit-
tää tätä allasta samaan aikaan.
Kun altaan lämpötila on laskenut asetetun käynnistys-
lämpötilan alle eikä käyttövesi- tai lämmitystarvetta
ole, MCU 40 alkaa lämmittää allasvettä.
Poista merkintä "aktivoitu" allaslämmityksen kytkemi-
seksi pois päältä.

MUISTA!

Käynnistyslämpötila ei voi olla korkeampi kuin
pysäytyslämpötila.
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Valikko 4.1.3 - internet
Tässä teet asetukset MCU 40:n yhteydelle Internetiin.

HUOM!

Jotta nämä toiminnot toimisivat, verkkokaape-
lin pitää olla kytkettynä.

Valikko 4.1.3.1 - uplink
Tässä voit hallinnoida laitteiston liitäntää Uplink™:iin
ja nähdä Internetin kautta liitettyjen käyttäjien
lukumäärän.
Liitetyllä käyttäjällä on Uplink™ -käyttäjätili, joka
antaa oikeuden ohjata ja/tai valvoa laitteistoa.

Pyydä uusi yhteysmerkkijono

Jotta voit liittää Uplink™-käyttäjätilin laitteistoosi,
sinun on pyydettävä uniikki yhteysmerkkijono.
1. Merkitse ”pyydä uusi yhteysmerkkijono" ja paina

OK-painiketta.
2. Laitteisto kommunikoi nyt Uplink™:n kanssa

yhteysmerkkijonon määrittämiseksi.
3. Kun yhteysmerkkijono on luotu, se näytetään tässä

valikossa "yhteysmerkkijono" ja on voimassa 60
minuuttia.

Poista kaikki käyttäjät
1. Merkitse ”sulje kaikki käyttäjät" ja paina OK-paini-

ketta.
2. Laitteisto kommunikoi nyt Uplink™:n kanssa

vapauttaakseen laitteistosi kaikista Internetin
kautta liitetyistä käyttäjistä.

HUOM!

Kun olet poistanut kaikki käyttäjät, he eivät
voi valvoa tai ohjata laitteistoasi Uplink™:n
kautta pyytämättä uutta yhteys-
merkkijonoa.

Valikko 4.1.3.8 - tcp/ip-asetukset
Täällä voit asettaa laitteistosi TCP/IP-asetukset.

Automaattiset asetukset (DHCP)
1. Merkitse "automaattisesti". Laitteisto saa nyt

TCP/IP-asetukset DHCP:n avulla.
2. Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

Manuaaliset asetukset
1. Poista merkintä "automaattisesti", valittavanasi on

nyt useita asetusmahdollisuuksia.
2. Merkitse ”ip-osoite" ja paina OK-painiketta.
3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla.
4. Merkitse ”OK" ja paina OK-painiketta.
5. Toista 1 - 3 "netmask", "gateway" ja "dns".
6. Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

MUISTA!

Laitteisto ei voi muodostaa yhteyttä Internetiin
ilman oikeita TCP/IP-asetuksia. Jos olet epävar-
ma asetusten suhteen, käytä auto-tilaa tai
pyydä lisätietoa verkon järjestelmävalvojalta.

VIHJE!

Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt ase-
tukset voidaan palauttaa merkitsemällä "pa-
lauta" ja painamalla OK-painiketta.

Valikko 4.1.3.9 - proxy-asetukset
Täällä voit asettaa laitteistosi proxy-asetukset.
Proxy-asetuksilla määritetään laitteiston ja Internetin
välisen välityspalvelimen liitäntätiedot. Näitä asetuksia
käytetään pääasiassa silloin, kun laitteisto on liitetty
Internetiin yritysverkon kautta. Laitteisto tukee HTTP
Basic ja HTTP Digest-tyyppisiä proxy-autentikointeja.
Jos olet epävarma asetusten suhteen, käytä valmiita
asetuksia tai pyydä lisätietoa verkon järjestelmänvalvo-
jalta.

Asetukset
1. Merkitse "käytä proxya" jos haluat käyttää välitys-

palvelinta.
2. Merkitse ”palvelin" ja paina OK-painiketta.
3. Syötä oikeat tiedot virtuaalinäppäimistön avulla.
4. Merkitse ”OK" ja paina OK-painiketta.
5. Toista 1 - 3 "portti", "käytt.tunn." ja "salasana".
6. Merkitse ”vahvista" ja paina OK-painiketta.

VIHJE!

Kaikki valikon avaamisen jälkeen tehdyt ase-
tukset voidaan palauttaa merkitsemällä "pa-
lauta" ja painamalla OK-painiketta.

Valikko 4.1.4 - sms (vaatii lisävarusteen)
Tässä tehdään lisävarusteen SMS 40 asetukset.
Kirjoita matkapuhelinnumero, josta voidaan muuttaa
ja lukea ohjausmoduulin tila. Numero pitää antaa
muodossa +358 XXXXXXXX.
Jos haluat saada SMS-viestin hälytyksen yhteydessä,
merkitse ruutu puhelinnumeron oikealla puolella.

HUOM!

Numeron pitää olla sellainen, johon voi lähet-
tää SMS-viestejä.

Valikko 4.1.5 - SG Ready
Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka
tukee "SG Ready"-standardia (Saksa).
Tässä teet "SG Ready"-toiminnon asetukset.

vaik. huonelämpötila

Tässä valitaan voidaanko huonelämpötilaan vaikuttaa
"SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.
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"SG Ready":n matalahintatilassa sisälämpötilan rinnak-
kaissiirtoa suurennetaan "+1". Jos huoneanturi on
asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nos-
tetaan 1 °C.
"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa sisälämpötilan rin-
nakkaissiirtoa suurennetaan "+2". Jos huoneanturi on
asennettu ja aktivoitu, haluttua huonelämpötilaa nos-
tetaan 2 °C.

vaik käyttövesi

Tässä valitaan voidaanko käyttöveden lämpötilaan
vaikuttaa "SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.
"SG Ready":n matalahintatilassa käyttöveden pysäytys-
lämpötila asetetaan mahdollisimman korkeaksi pelkäs-
sä kompressorikäytössä (sähkövastusta ei sallita).
"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa käyttöveden lämpö-
tila asetetaan "luksus" (sähkövastus sallitaan).

vaik allaslämpötila (vaatii lisävarusteen)

Tässä valitaan voidaanko altaan lämpötilaan vaikuttaa
"SG Ready":n aktivoinnin yhteydessä.
"SG Ready":n matalahintatilassa haluttua altaan läm-
pötilaa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) suurennetaan
1 °C.
"SG Ready":n ylikapasiteettitilassa haluttua altaan
lämpötilaa (käynnistys- ja pysäytyslämpötila) suurenne-
taan 2 °C.

HUOM!

Toiminnon täytyy on kytketty kahteen AUX-
tuloon ja aktivoitu valikossa 5.4.

Valikko 4.2 - käyttötila

käyttötila
Säätöalue: auto, käsinohjaus, vain lisäys
Tehdasasetus: auto

toiminnot
Säätöalue: kompressori, lisäys, lämmitys

Ohjausmoduulin käyntitila asetetaan yleensä valikossa
"auto". Voit myös asettaa ohjausmoduulin tilaksi "vain
lisäys", jolloin käytetään vain lisälämmönlähdettä tai
"käsinohjaus" ja valita itse, mitkä toiminnot sallitaan.
Muuta käyttötila merkitsemällä haluttu tila ja painamal-
la OK-painiketta. Kun käyttötila on valittu, oikealla
näytetään ohjausmoduulin sallitut (yliviivattu = ei sallit-
tu) ja valittavat vaihtoehdot. Valitse sallitut toiminnot
merkitsemällä toiminto säätöpyörällä ja painamalla
OK-painiketta.

Käyttötila auto

Tässä käyttötilassa ohjausmoduuli valitsee automaatti-
sesti, mitkä toiminnot sallitaan.

Käyttötila käsinohjaus

Tässä käyttötilassa voit itse valita, mitkä toiminnot sal-
litaan. Et voi deaktivoida "kompressori" käsinkäyttöti-
lassa.

Käyttötila vain lisäys

Tässä käyttötilassa kompressori ei ole aktiivinen ja
lämmitys tapahtuu pelkästään sähkövastuksella.

MUISTA!

Jos valitset tilan "vain lisäys" kompressori
poistetaan käytöstä ja käyttökustannukset
nousevat.

MUISTA!

Et voi deaktivoida pelkästään lisälämpöä, ellei
sinulla ole lämpöpumppua kytkettynä (katso
valikko 5.2.2).

Toiminnot

"kompressori " tuottaa käyttöveden ja lämmitysveden.
Jos "kompressori" deaktivoidaan, se osoitetaan ohjaus-
moduulin päävalikon symbolilla. Et voi deaktivoida
"kompressori" käsinkäyttötilassa.
"lisäys " auttaa kompressoria lämmittämään talon ja/tai
käyttöveden, kun lämpöpumppu ei pysty yksin täyttä-
mään koko tarvetta.
"lämmitys " lämmittääksesi taloa. Voit deaktivoida
toiminnon, kun et halua että lämmitys on toiminnassa.

Valikko 4.3 - omat kuvakkeet
Tässä voit valita, mitkä kuvakkeet näkyvät näytössä,
kun MCU 40:n ovi on kiinni. Voit valita jopa 3 kuvaketta.
Jos valitset useampia, ensimmäisenä valittu häviää.
Kuvakkeet näkyvät valintajärjestyksessä.

Valikko 4.4 - aika ja päiväys
Tässä asetetaan aika, päiväys, näyttötila ja aikavyöhyke.

VIHJE!

Aika ja päiväys asetetaan automaattisesti, jos
lämpöpumppu liitetään Uplink™:iin. Oikean
ajan asettamiseksi aikavyöhyke pitää
asettaa.

Valikko 4.6 - kieli
Tässä voit valita millä kielellä näytön tiedot esitetään.

Valikko 4.7 - loma-asetus
Energiankulutuksen pienentämiseksi loma-aikana voit
ohjelmoida alemman sisälämpötilan ja käyttövesiläm-
pötilan. Allaslämmitys ja aurinkokeräimen jäähdytys
on mahdollista myös ohjelmoida, jos toiminnot on
kytketty.
Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan
haluttu huonelämpötila (°C) ajanjaksolla. Tämä asetus
koskee kaikkia lämmitysjärjestelmiä, joissa on huonean-
turi.
Jos huoneanturia ei ole aktivoitu, asetetaan haluttu
lämpökäyrän muutos. Tämä asetus koskee kaikkia
lämmitysjärjestelmiä, joissa ei ole huoneanturia. Yhden
asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä
aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa
voidaan tarvita useampia askeleita.
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Lomaohjelma käynnistyy klo 00:00 alkamispäivänä ja
päättyy klo 23:59 päättymispäivänä.

VIHJE!

Aseta loma-asetuksen päättymispäiväksi noin
vuorokausi ennen kotiinpaluuta, jotta huone-
lämpötila ja käyttöveden lämpötila ehtivät
palautua.

VIHJE!

Ohjelmoi lomaohjelma etukäteen ja aktivoi se
juuri ennen lähtöä mukavuuden säilyttämisek-
si.

MUISTA!

Jos deaktivoit käyttöveden tuotannon loman
ajaksi, "jaksoittainen korotus" (estää mahdolli-
sen bakteerikasvun) estetään tänä aikana.
"jaksoittainen korotus" käynnistetään, kun lo-
maohjelma päättyy.

Valikko 4.9 - lisäasetukset
Valikossa lisäasetukset on oranssi teksti, mikä tarkoit-
taa, että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä
valikossa on useita alivalikoita.

Valikko 4.9.1 - käyttöpriorisointi

käyttöpriorisointi
Säätöalue: 0 - 180 min
Tehdasasetus: 30 min

Tässä valitset kuinka kauan laitteisto toimii kussakin
tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita.
Jos on vain yksi tarve, laitteisto toimii siinä käytössä.
Osoitin ilmaisee, missä jaksossa laitteisto on.
0 minuuttia tarkoittaa, että tarve ei ole priorisoitu vaan
aktivoidaan vasta kun ei ole mitään muuta tarvetta.

Valikko 4.9.2 - autom.tilan asetukset

lämmityksen pysäytys
Säätöalue: -20 – 40 °C
Tehdasasetus: 20

lisäyksen pysäytys
Säätöalue: -25 – 40 °C
Tehdasasetus: 15

suodatusaika
Säätöalue: 0 – 48 h
Tehdasasetus: 24 h

Kun käyttötilaksi on asetettu "auto" ohjausmoduuli
valitsee itse keskiulkolämpötilan perusteella milloin li-
sälämmön ja lämmöntuotannon käynnistys ja pysäytys
sallitaan.
Tässä valikossa valitaan nämä keskiulkolämpötilat.

Voit myös määrittää, kuinka pitkältä ajalta (suodatusai-
ka) keskilämpötila lasketaan. Jos valitset 0, käytetään
nykyistä ulkolämpötilaa.

MUISTA!

Arvoa "lisäyksen pysäytys" ei voi asettaa kor-
keammaksi kuin "lämmityksen pysäytys".

Valikko 4.9.3 - asteminuuttiasetukset

nykyinen arvo
Säätöalue: -3000 – 3000

käynnistä kompressori
Säätöalue: -1000 – -30
Tehdasasetus: -60

käynnistysero kompressorit
Säätöalue: 10 – 2000
Tehdasasetus: 60

käynnistysero lisälämpö
Säätöalue: 100 – 1000
Tehdasasetus: 400

lisälämm. portaiden ero
Säätöalue: 0 – 1000

Asteminuutit ilmaisevat talon hetkellisen lämmitystar-
peen ja määrittävät milloin kompressori ja lisäys käyn-
nistetään/pysäytetään.

MUISTA!

Korkeampi (nollaa päin) "käynnistä kompres-
sori":n arvo lisää kompressorin käynnistyksiä,
mikä lisää kompressorin kulutusta. Liian pieni
arvo (nollasta poispäin) voi aiheuttaa epäva-
kaan huonelämpötilan.

Valikko 4.9.4 - tehdasasetukset käyttäjä
Tässä voit palauttaa kaikki käyttäjän käytettävissä olevat
asetukset (mukaan lukien lisäasetusvalikko) tehdasar-
voihin.

MUISTA!

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen omat
asetukset, kuten esim. lämpökäyrä jne. pitää
asettaa uudelleen.

Valikko 4.9.5 - Eston ohjelmointi
Tässä voit ohjelmoida lisälämmön eston kahdelle eri
aikajaksolle.
Kun ohjelma on aktiivinen, estosymboli näkyy ohjaus-
moduulin päävalikossa.
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Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso.
Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.
Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee.
Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin
pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjak-
son päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.
Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika
valittuna päivänä ohjelmointia varten.
Esto: Tässä valitaan haluttu esto.
Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
nään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

Ulkoyksikön kompressorin esto.

Lisäenergian esto.

VIHJE!

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut päivät.

VIHJE!

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta
päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetet-
tuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle
aloitusaika on asetettu.

MUISTA!

Pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta
ja käytön taloudellisuutta.

Valikko 4.9.6 - ohjelma hilj. tila
Tässä voit ohjelmoida lämpöpumpun hiljaisen toimin-
nan kahdelle eri ajanjaksolle (edellyttäen, että lämpö-
pumppu tukee toimintoa).

Kun ohjelma on aktiivinen, hiljaisen toiminnan symboli
näkyy ohjausmoduulin päävalikossa.

Ohjelma: Tässä valitaan muutettava aikajakso.
Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle.
Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin.
Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee.
Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kysei-
sen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin
pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjak-
son päivän ohjelmoidaan rivin mukaan.
Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika
valittuna päivänä ohjelmointia varten.
Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keske-
nään, se näytetään punaisella huutomerkillä.

VIHJE!

Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokai-
selle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja
muuta sitten halutut päivät.

VIHJE!

Jos jakson halutaan jatkuvan keskiyön yli, aseta
päättymisaika ennen käynnistysaikaa. Silloin
ohjelma pysähtyy seuraavana päivänä asetet-
tuna päättymisaikana.

Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle
aloitusaika on asetettu.

MUISTA!

Pitkäaikainen hiljainen käynti voi huonontaa
mukavuutta ja käytön taloudellisuutta.
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Valikko 5 - HUOLTO Yleiskuvaus

5.1.1 - käyttövesiasetukset *5.1 - käyttöasetukset5 - HUOLTO

5.1.2 - suurin menojohdon
lämpötila

5.1.3 - maks. poikkeama meno-
lämp.

5.1.4 - Hälytystoimenpiteet

5.1.12 - lisälämpö

5.1.14 - Virtausaset. lämmitys-
järj.

5.1.22 - heat pump testing

5.1.23 - kompr.käyrä

5.2.2 - asennetut orjat5.2 - järjestelmäasetukset

5.2.3 - kytkentä

5.2.4 - lisävarusteet

5.3.2 - shunttiohjattu lisäläm-
pö *5.3 - lisävarusteasetukset

5.3.3 - lisäilmastointijärjestel-
mä *

5.3.4 - aurinkolämpö *

5.3.6 - porrasohjattu lisälämpö
*

5.3.8 - käyttövesimukavuus *

5.4 - pehmeät lähdöt/tulot

5.5 - tehdasasetus huolto

5.6 - pakko-ohjaus

5.7 - aloitusopas

5.8 - pikakäynnistys

5.9 - lattiankuivaustoiminto

5.10 - muutosloki

5.11.X.1 - lämpöpump5.11.1 - EB1015.11 - orja-asetukset

5.11.X.2 - lat.pumppu

5.11.2 - EB102

5.11.3 - EB103

5.11.4 - EB104

5.11.5 - EB105

5.11.6 - EB106

5.11.7 - EB107

5.11.8 - EB108

* Vaatii lisävarusteen.
Siirry huoltovalikkoon painamalla Takaisin-painiketta
7 sekunnin ajan.

Alivalikot

Valikossa HUOLTO on oranssi teksti, mikä tarkoittaa,
että se on tarkoitettu asentajan käyttöön. Tässä valikos-
sa on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella
näkyvät kunkin valikon tilatiedot.

käyttöasetukset Ohjausmoduulin käyttöasetukset.
järjestelmäasetukset Ohjausmoduulin järjestelmäase-
tukset, lisätarvikkeiden aktivointi jne.
lisävarusteasetukset Lisätarvikkeiden käyttöasetukset.
pehmeät lähdöt/tulot Tulokortin (AA3) ja liitinriman
(X2) ohjelmallisesti ohjattujen tulojen ja lähtöjen ase-
tukset.
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tehdasasetus huolto Kaikkien käyttäjän käytettävissä
olevien asetusten (mukaan lukien lisäasetusvalikko)
palautus tehdasarvoihin.
pakko-ohjaus Sisäyksikön komponenttien pakko-oh-
jaus.
aloitusopas Ohjausmoduulin ensimmäisen käynnistyk-
sen yhteydessä näytettävän aloitusoppaan käsinkäyn-
nistys.
pikakäynnistys Kompressorin pikakäynnistys.

HUOM!

Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat
vahingoittaa laitteistoa.

Valikko 5.1 - käyttöasetukset
Tämän alavalikoissa tehdään ohjausmoduulin käyttö-
asetukset.

Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset

säästö
Säätöalue käynnistyslämpötila säästö: 5 – 70 °C
Tehdasasetus käynnistyslämpötila säästö: 44 °C
Säätöalue pysäytyslämpötila säästö: 5 – 70 °C
Tehdasasetus pysäytyslämpötila säästö: 47 °C

normaali
Säätöalue käynnistyslämpöt. normaali : 5 – 70 °C
Tehdasasetus käynnistyslämpöt. normaali: 47 °C
Säätöalue pysäytyslämpöt. normaali : 5 – 70 °C
Tehdasasetus pysäytyslämpöt. normaali: 50 °C

luksus
Säätöalue käynnistyslämpötila luksustila : 5 – 70 °C
Tehdasasetus käynnistyslämpötila luksustila: 52 °C
Säätöalue pysäytyslämpötila luksus : 5 – 70 °C
Tehdasasetus pysäytyslämpötila luksus: 55 °C

pysäytyslämpöt. per korotus
Säätöalue: 55 – 70 °C
Tehdasasetus: 55 °C

käynnistysero kompressorit
Säätöalue: 0,5 - 4,0 °C
Tehdasasetus: 1 °C

Tässä asetetaan käyttöveden käynnistys- ja pysäytysläm-
pötilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 sekä
jaksoittaisen korotuksen pysäytyslämpötila valikossa
2.9.1.

Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lämpötila

lämmitysjärjestelmä
Säätöalue: 5-70 °C
Tehdasasetus: 60 °C

Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän korkein meno-
lämpötila. Jos talossa on enemmän kuin yksi lämmitys-
järjestelmä, kullekin järjestelmälle voidaan asettaa
erilliset menolämpötilat.

MUISTA!

Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin
menojohdon lämpötila asetetaan tavallisesti
välille 35 ja 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattia-
toimittajaltasi.

Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolämp.

maks. ero kompr.
Säätöalue: 1 – 25 °C
Tehdasasetus: 10 °C

maks. ero lisäläm.
Säätöalue: 1 – 24 °C
Tehdasasetus: 7 °C

Tässä asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen
menojohdon lämpötilan välillä kompressori- ja lisäys-
käytössä.

maks. ero kompr.

Jos todellinen menolämpötila poikkeaa asetusarvosta,
lämpöpumppu pakotetaan pysähtymään riippumatta
asteminuuttiluvusta.
Jos todellinen menolämpötila ylittää lasketun meno-
lämpötilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuutti-
lukemaksi 0. Jos tarvitaan vain lämmitystä, lämpöpum-
pun kompressori pysähtyy.

maks. ero lisäläm.

Jos "lisäys” on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja todel-
linen menolämpötila ylittää lasketun asetetulla arvolla,
sähkövastus pysäytetään.

Valikko 5.1.4 -Hälytystoimenpiteet
Tässä voit valita miten ohjausmoduuli ilmoittaa, että
näytössä näkyy hälytys.

MUISTA!

Ellei hälytystoimenpidettä valita, energianku-
lutus saattaa kasvaa hälytyksen yhteydessä.

Valikko 5.1.12 - lisälämpö
Tässä teet kytketyn ulkoisen lisälämmönlähteen (porra-
sohjattu tai shunttiohjattu) asetukset.
Valitse ensin onko porrasohjattu tai shunttiohjattu lisä-
lämmönlähde kytketty. Sen jälkeen voit muuttaa eri
vaihtoehtojen asetuksia.
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lis.tyyp: porrasohj

maks. porras
Säätöalue (binäärinen porrastus deaktivoitu) : 0 – 3
Säätöalue (binäärinen porrastus aktivoitu) : 0 – 7
Tehdasasetus: 3

varokekoko
Säätöalue: 1 - 200 A
Tehdasasetus: 16A

Valitse tämä vaihtoehto, jos porrasohjattu lisälämmön-
lähde on kytketty ja se on asennettu käyttövesilatauk-
sen vaihtoventtiilin (QN10) etu- tai takapuolelle. Porra-
sohjattu lisälämmönlähde on esim. ulkoinen sähkökat-
tila.
Tässä voit asettaa sallittujen lisälämpöportaiden
enimmäismäärän, onko säiliössä sisäinen lisälämmön-
lähde (vain, jos lisälämmönlähde on QN10:n jälkeen),
käytetäänkö binaarista porrastusta sekä varokekoon.

lis.tyyp: shunttiohj

minimikäyntiaika
Säätöalue: 0 – 48 h
Tehdasasetus: 12 h

alin lämpötila
Säätöalue: 5 – 90 °C
Tehdasasetus: 55 °C

shunttivahvistus
Säätöalue: 0,1 –10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Säätöalue: 10 – 300 s
Tehdasasetus: 30 s

varokekoko
Säätöalue: 1 - 200 A
Tehdasasetus: 16A

Valitse tämä vaihtoehto, jos shunttiohjattu lisälämmön-
lähde on kytketty.
Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käyn-
nistysehdot, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ul-
koinen shuntattu lisälämmönlähde on esim. puu-/öljy-
/pellettikattila.
Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusai-
ka.

VIHJE!

Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asen-
nuskäsikirjasta.

Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.

tehdasaset.
Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
MUT °C
Tehdasasetus: patteri
Säätöalue MUT: -40,0 - 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

oma aset.
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0-25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Säätöalue MUT: -40,0 - 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

Tässä asetetaan, minkä tyyppiseen lämmönjakojärjes-
telmään kiertovesipumppu on kytketty.
dT MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero
asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa.

Valikko 5.1.22 - heat pump testing

HUOM!

Tämä valikko on tarkoitettu MCU 40:n testauk-
seen eri standardien mukaisesti.

Valikon käyttö muuhun tarkoitukseen voi ai-
heuttaa sen, että laitteisto ei toimi oikein.

Tässä valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin stan-
dardia kohti.

Valikko 5.1.23 - kompr.käyrä
Tässä asetetaan tuleeko lämpöpumpun kompressorin
noudattaa tiettyä käyrää tietyn lämmöntarpeen yhtey-
dessä vai tuleeko sen toimia asteminuuttien perusteella
jne.
Tässä voit asettaa käyrän tarpeelle (lämmitys, käyttövesi
jne.) poistamalla valinnan "auto", kiertämällä valitsinta
kunnes lämpötila on merkitty ja painamalla OK-paini-
ketta. Nyt voit asettaa missä lämpötiloissa maksimi- ja
minimitaajuudet esiintyvät.
Tässä valikossa on useita ikkunoita (yksi kutakin tarvetta
varten). Voit vaihtaa ikkunaa vasemmassa yläkulmassa
olevien nuolien avulla.

HUOM!

Tämä valikko näytetään vain, jos MCU 40 on
liitetty lämpöpumppuun, jossa on invertterioh-
jattu kompressori.

Valikko 5.2 -järjestelmäasetukset
Tässä voit tehdä laitteiston järjestelmäasetukset, esim.
aktivoida liitetyt orjalaitteet ja valita mitä lisävarusteita
on asennettu.
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Valikko 5.2.2 - asennetut orjat
Jos orja on liitetty isäntälaitteistoon, se asetetaan tässä.
Liitetyt orjat voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit
joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää auto-
maattitoimintoa "etsi asennetut orjat".

etsi asennetut orjat

Merkitse ”etsi asennetut orjat" ja paina OK-painiketta
lämpöpumppuun liitettyjen lisätarvikkeiden automaat-
tisen haun käynnistämiseksi.

Valikko 5.2.3 - kytkentä
Tässä asetetaan onko järjestelmä liitetty allaslämmityk-
seen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestelmään.

VIHJE!

Esimerkkejä liitäntävaihtoehdoista löydät
osoitteesta www.kaukora.�.

Tässä valikossa on liitäntämuisti, mikä tarkoittaa, että
ohjausjärjestelmä muistaa miten tietty vaihtoventtiili
on liitetty ja käyttää automaattisesti oikeaa liitäntää,
kun käytät samaa vaihtoventtiiliä seuraavan kerran .

Isäntä/orja: Tässä valitset mille lämpöpumpulle liitän-
täasetukset tehdään (jos lämpöpumppuja on vain yksi,
näytetään vain isäntä).
Kompressori: Tässä valitaan onko lämpöpumpun
kompressori estetty (tehdasasetus), ulkoisesti ohjattu
pehmotulon kautta vai vakio (liitetty esim. allaslämmi-
tykseen, lämminvesivaraajaan ja lämmitysjärjestel-
mään).
Merkintäkehys: Siirrä merkintäkehystä säätöpyörällä.
OK-painikkeella valitset muokattavan arvon ja vahvistat
valinnan näyttöön tulevassa ikkunassa.
Työtila liittämistä varten: Tähän piirretään järjestel-
män liitäntä.

KuvausSymboli

Kompressori (estetty)

Kompressori (ulkoisesti ohjattu)

KuvausSymboli

Kompressori (vakio)

Vaihtoventtiilit käyttövesi- tai allasohjausta
varten.

Vaihtoventtiilin yläpuolella olevat merkin-
nät osoittavat sähköisen kytkennän (EB101
= Isäntä 1, CL11 = Allas 1 jne.).
Allas 1

Allas 2

Lämmitys (kiinteistön lämmitys, sisältää
mahd. lisälämmitysjärjestelmä)

Valikko 5.2.4 - lisävarusteet
Tässä voit määrittää asennetut lisävarusteet.
Jos lämminvesivaraaja on liitetty MCU 40-lämpöpump-
puun, käyttöveden lämmitys on aktivoitava tässä.
Lisätarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit
joko merkitä vaihtoehdon luettelossa tai käyttää auto-
maattitoimintoa "etsi asennettuja lisävarusteita".

etsi asennettuja lisävarusteita

Merkitse ”etsi asennettuja lisävarusteita" ja paina OK-
painiketta MCU 40-lämpöpumppuun liitettyjen lisätar-
vikkeiden automaattisen haun käynnistämiseksi.

Valikko 5.3 - lisävarusteasetukset
Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen ja aktivoitu-
jen lisätarvikkeiden käyttöasetukset.

Valikko 5.3.2 - shunttiohjattu lisälämpö

käynnistä lisäys
Säätöalue: -2000 – -30 GM
Tehdasasetus: -400 GM

minimikäyntiaika
Säätöalue: 0 – 48 h
Tehdasasetus: 12 h

alin lämpötila
Säätöalue: 5 – 90 °C
Tehdasasetus: 55 °C

shunttivahvistus
Säätöalue: 0,1 –10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Säätöalue: 10 – 300 s
Tehdasasetus: 30 s
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Tässä asetetaan ulkoisen shuntatun lisälämmön käyn-
nistysaika, minimikäyntiaika ja minimilämpötila. Ulkoi-
nen shuntattu lisälämpö on esim. puu-/öljy-/pellettikat-
tila.
Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusai-
ka.
Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikir-
jasta.

Valikko 5.3.3 - lisäilmastointijärjestelmä

shunttivahvistus
Säätöalue: 0,1 –10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Säätöalue: 10 – 300 s
Tehdasasetus: 30 s

Tässä asetetaan shunttivahvistus ja odotusaika asenne-
tuille lämmitysjärjestelmille.
Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikir-
jasta.

Valikko 5.3.4 - aurinkolämpö

käyn. delta-T
Säätöalue: 1 - 40 °C
Tehdasasetus: 8 °C

pys. delta-T
Säätöalue: 0 - 40 °C
Tehdasasetus: 4 °C

varaajan maks. lämpötila
Säätöalue: 5 - 110 °C
Tehdasasetus: 95 °C

aur.kennon maks. lämp.
Säätöalue: 80 - 200 °C
Tehdasasetus: 125 °C

pakkasenkestävyys
Säätöalue: -20 - +20 °C
Tehdasasetus: 2 °C

käyn. aurinkokennojäähdytys
Säätöalue: 80 - 200 °C
Tehdasasetus: 110 °C

käyn. delta-T, pys. delta-T: Tässä voit asettaa millä
aurinkolämpökerääjän ja aurinkolämpösäiliön lämpö-
tilaerolla kiertovesipumppu käynnistyy ja pysähtyy.
varaajan maks. lämpötila, aur.kennon maks. lämp.:
Tässä asetetaan aurinkosäiliön ja aurinkokeräimen
maksimilämpötila, jossa kiertovesipumppu pysähtyy.
Tällä suojataan aurinkosäiliö ylikuumenemiselta.
maks. solar-allaslämpötila: Tässä voit asettaa maksi-
milämpötilan, jossa aurinkokeräin lopettaa altaan

lämmityksen (tarvittaessa). Altaan lämmitys on mahdol-
lista vain, jos lämpöä on ylimääräistä käyttö- ja lämmi-
tysvesitarpeen täytyttyä.
Jos laitteistossa on toiminnot jäätymisenestolle ja/tai
aurinkokeräimen jäähdytykselle, voit aktivoida ne tässä.
Kun toiminto on aktiivinen, voit tehdä niihin liittyvät
asetukset.

jäätymissuojaus

pakkasenkestävyys : Tässä voit asettaa missä aurinko-
lämpökerääjän lämpötilassa kiertovesipumppu käyn-
nistyy jäätymisen estämiseksi.

aurinkokeräimen jäähdytys

käyn. aurinkokennojäähdytys : Jos aurinkolämpöke-
rääjän lämpötila ylittää tämän asetuksen samalla kun
aurinkolämpösäiliön lämpötila ylittää asetetun maksi-
milämpötilan, aktivoidaan ulkoinen jäähdytystoiminto.

Valikko 5.3.6 - porrasohjattu lisälämpö

käynnistä lisäys
Säätöalue: 0 – 2000 GM
Tehdasasetus: 400 GM

lisälämm. portaiden ero
Säätöalue: 0 – 1000 GM
Tehdasasetus: 30 GM

maks. porras
Säätöalue
(binäärinen ohjaus deaktivoitu) : 0 – 3
Säätöalue
(binäärinen ohjaus aktivoitu) : 0 – 7
Tehdasasetus: 3

Tässä määritetään askelohjatun lisälämmön asetukset.
Askelohjattu lisälämpö on esim. ulkoinen sähkökattila.
Voit esim. valita milloin lisälämpö käynnistyy, asettaa
sallittujen lisälämpöportaiden enimmäismäärän ja sen,
käytetäänkö binääristä porrastusta.
Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikir-
jasta.

Valikko 5.3.8 - käyttövesimukavuus

lähtevä käyttövesi
Säätöalue: 40 - 65 °C
Tehdasasetus: 55 °C

shunttivahvistus
Säätöalue: 0,1 –10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Säätöalue: 10 – 300 s
Tehdasasetus: 30 s

Tässä teet käyttövesimukavuutta koskevat asetukset.
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Katso toiminnan kuvaus lisätarvikkeen asennuskäsikir-
jasta.
sähköv. aktivointi : Tässä voit valita onko lämminvesi-
varaajaan asennettu sähkövastus.
vastus aktivoitu lämmitykseen : Tässä voit valita käy-
tetäänkö varaajassa olevaa vastusta käyttöveden läm-
mittämiseen kun kompressorit on priorisoitu lämmityk-
selle. Edellyttää että yllä oleva vaihtoehto on aktivoitu.
sekoitusventtiilin aktivointi : Tässä voit valita onko
käyttövesijärjestelmään asennettu aktiivinen sekoitus-
venttiili lämpötilan ohjaamiseen. Jos tämä vaihtoehto
on aktivoitu, voit asettaa käyttöveden menolämpötilan
sekä sekoitusventtiilin shunttivahvistuksen ja odotusa-
jan.
lähtevä käyttövesi : Tässä voit asettaa mihin lämpöti-
laan sekoitusventtiili rajoittaa lämminvesivaraajasta
tulevan käyttöveden lämpötilan.

Valikko 5.4 -pehmeät lähdöt/tulot
Tässä voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/lähtöön
ja liitinrimaan (X2) ulkoinen kosketintoiminto (sivulla
21) kytketään.
Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX1-6 (AA3-X6:9-14 ja
X2:1-14) ja lähtö AA3-X7.

Valikko 5.5 - tehdasasetus huolto
Tässä voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien
käyttäjän asetukset) tehdasarvoihin.

HUOM!

Palautuksen jälkeen aloitusopas näkyy näytös-
sä seuraavan ohjausmoduulin käynnistyksen
yhteydessä.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus
Tässä voit pakko-ohjata ohjausmoduulin eri osia ja
mahdollisia kytkettyjä lisävarusteita.

Valikko 5.7 - aloitusopas
Aloitusopas käynnistyy automaattisesti, kun ohjausmo-
duuli käynnistetään ensimmäistä kertaa. Tässä voit
käynnistää sen käsin.
Katso sivulla 23 lisätiedot aloitusoppaasta.

Valikko 5.8 - pikakäynnistys
Tässä voit käynnistää kompressorin.

MUISTA!

Kompressorin käynnistys edellyttää lämmitys-
tai käyttövesitarpeen olemassa oloa.

MUISTA!

Älä pikakäynnistä kompressoria liian monta
kertaa peräkkäin lyhyen ajan sisällä, kompres-
sori ja sen ympärillä olevat varusteet voivat
vaurioitua.

Valikko 5.9 - lattiankuivaustoiminto

pituus jakso 1 - 3, 5-7
Säätöalue: 0 - 30 päivää
Tehdasasetus: 2 päivää

lämpötila jakso 1 - 3, 5-7
Säätöalue: 15 - 70 °C
Tehdasasetus:

20 °Clämpötila jakso 1
30 °Clämpötila jakso 2
40 °Clämpötila jakso 3
40 °Clämpötila jakso 5
30 °Clämpötila jakso 6
20 °Clämpötila jakso 7

pituus jakso 4
Säätöalue: 0 - 30 päivää
Tehdasasetus: 3 päivää

lämpötila jakso 4
Säätöalue: 15 - 70 °C
Tehdasasetus: 45 °C

Tässä asetetaan lattiankuivaustoiminto.
Voit määrittää enintään 7 ajanjaksoa, joissa on eri me-
nolämpötilat. Jos ajanjaksoja on vähemmän kuin 7,
muiden jaksojen pituudeksi asetetaan 0 päivää.
Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemällä "akti-
voitu". Alareunassa on laskuri, joka näyttää kuinka
monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen.

HUOM!

Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen,
kiertovesipumppu käy 100% teholla valikon
5.1.10 asetuksista riippumatta.

VIHJE!

Jos käyttötilaa "vain lisäys" käytetään, valitse
valikossa 4.2.

Valikko 5.10 -muutosloki
Tästä voi lukea ohjausjärjestelmään tehdyt muutokset.
Jokaisesta muutoksesta näytetään päiväys, aika, tunnis-
te (asetuskohtainen) ja uusi arvo.

HUOM!

Muutosloki tallennetaan käynnistyksen yhtey-
dessä eikä sitä poisteta tehdasasetusten palau-
tuksen yhteydessä.

Valikko 5.11 - orja-asetukset
Tämän alavalikoissa tehdään asennettujen orjalaittei-
den asetukset.
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Valikko 5.1.11 - EB101 - 5.11.8 - EB108
Tässä teet asennettuja orjalaitteita koskevat asetukset
sekä latauspumpun asetukset.

Valikko 5.11.X.1 - lämpöpump
Tässä teet asennettuja orjalaitteita koskevat asetukset.
Katso asetukset asennetun orjalaitteen asentajan käsi-
kirjasta.

Valikko 5.11.X.2 - lat.pumppu

nop. käytössä
Säätöalue: auto / käsinohjaus
Tehdasasetus: auto

Tässä asetetaan latauspumpun käyttötila sekä nopeus
eri tarvetapauksissa.
käyttö auto : Latauspumppu käynnistyy 20 sekuntia
ennen lämpöpumpun kompressoria ja pysähtyy 20 se-
kuntia kompressorin jälkeen. Poistettu vaihtoehdon
valinta asettaa latauspumppu käymään jatkuvasti.
nop. käytössä : Tässä asetetaan latauspumpun nopeus
eri tarvetapauksissa.
auto : Latauspumppu valitsee optimaalisen nopeuden
MCU 40:n tarpeelle.
käsinohjaus : Latauspumpun nopeus on asetettavissa
välillä 0 - 100%. Tämä vaihtoehto näytetään vain jos
"auto" merkintä poistetaan tarpeen vuoksi.
nop odotustilassa : Tässä asetetaan latauspumpun
nopeus (asetettavissa välillä 0 - 100%) kun "käyttö au-
to" kun lämpöpumpun kompressori seisoo samalla kun
lämmitys sallitaan.
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Huoltotoimenpiteet
HUOM!

Huollon saa suorittaa vain tarvittavan pätevyy-
den omaava henkilö.

MCU 40:n korjaamiseen saa käyttää vain
Kaukora Oy:n toimittamia varaosia.

Varatila

HUOM!

Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon " "
tai ennen kuin järjestelmä on täytetty vedel-
lä. Lämpöpumpun kompressori saattaa vaurioi-
tua.

Varatilaa käytetään käyttöhäiriöiden ja huollon yhtey-
dessä. Käyttövettä ei lämmitetä tässä tilassa.
Varatila aktivoidaan kääntämällä katkaisin (SF1) asen-
toon " ". Tämä tarkoittaa, että:

Merkkivalo palaa keltaisena.
Näyttö on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty
pois.
Käyttövettä ei tuoteta.
Kaikkien lämpöpumppujen kompressorit ja lataus-
pumput ovat pois päältä.
Lisävarusteet ovat pois päältä.
Kiertovesipumppu on aktiivinen.
Varatilarele (K1) on aktiivinen.

Ulkoinen lisälämpö on aktiivinen, jos se on kytketty
varatilaan (K1, liitinrima X1). Varmista, että lämmitysvesi
kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä.

Lämminvesivaraajan (jos liitetty) tyhjennys
Lämminvesivaraaja tyhjennetään lappoperiaatteella.
Tämän voi tehdä tyhjennysventtiilin kautta, joka asen-
netaan tulevaan kylmävesijohtoon, tai työntämällä
letku kylmävesiliitäntään.

Lämpötila-anturin tiedot

Jännite (VDC)Resistanssi
(kOhm)

Lämpötila (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
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USB-huoltoliitäntä

KE
L

MCU 40 on varustettu USB-huoltoliitännällä. Tähän lii-
täntään voit esim. kytkeä USB-muistin ohjelmiston
päivitystä, lokin tallennusta ja MCU 40:n asetusten kä-
sittelyä varten.

SISÄILMASTO

OFNIOTSIETTIALNIM

KÄYTTÖVESI

USB

Kun USB-muisti kytketään, näyttöön tulee uusi valikko
(7).

Valikko 7.1 - päivitä ohjelmisto

Tässä voit päivittää MCU 40:n ohjelmiston.

HUOM!

Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-
muistilla on pitää olla ohjelmatiedostot MCU
40:a varten Kaukora Oy:ltä.

Näytön yläreunassa näkyvässä tietoruudussa näytetään
tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta päivityksestä,
jonka päivitysohjelma on valinnut USB-muistilta.
Tämä tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoi-
tettu, ohjelman version sekä yleistä tietoa ohjelmasta.
Jos haluat käyttää jotain muuta tiedostoa, voit valita
sen "valitse toinen tiedosto".

käynnistä päivitys

Valitse "käynnistä päivitys" jos haluat käynnistää päivi-
tyksen. Näyttöön tulee kysely haluatko varmasti päivit-
tää ohjelmiston. Vastaa"kyllä" jatkaaksesi tai "ei" päivi-
tyksen peruuttamiseksi.
Jos vastasit "kyllä" aikaisempaan kysymykseen, päivitys
käynnistyy ja sen edistyminen näytetään näytössä. Kun
päivitys on valmis, MCU 40 käynnistyy uudelleen.

HUOM!

Ohjelmiston päivitys ei nollaa MCU 40:n valik-
koasetuksia.

HUOM!

Jos päivitys keskeytetään ennen kuin se on
valmis (esim. sähkökatkoksen vuoksi), ohjelmis-
to voidaan palauttaa aikaisempaan versioon
pitämällä OK-painike painettuna käynnistyksen
aikana, kunnes vihreä valo syttyy (noin 10 sek).
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valitse toinen tiedosto

Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua käyttää eh-
dotettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn
ohjelmiston tiedot näytetään tietoruudussa. Kun olet
valinnut tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle
sivulle (valikko 7.1), jossa voit käynnistää päivityksen.

Valikko 7.2 - kirjaus

Säätöalue: 1 s – 60 min
Tehdasasetusväli: 5 s

Tässä voit määrittää, tallennetaanko mittausarvot MCU
40:sta lokiin USB-muistilla.

Tietojen rekisteröinti pidemmältä aikaväliltä
1. Aseta rekisteröintien aikaväli.
2. Merkitse "aktivoitu".
3. Mittausarvot tallennetaan nyt MCU 40:sta tiedos-

toon USB-muistilla asetetuin aikavälein, kunnes
"aktivoitu" merkintä poistetaan.

MUISTA!

Poista merkintä "aktivoitu" ennen kuin otat
ulos USB-muistin.

Valikko 7.3 - käsittele asetuksia

Tässä voit käsitellä (tallentaa tai noutaa) kaikkia valik-
koasetuksia (käyttäjä- ja huoltovalikot) MCU 40:ssa
USB-muistilla.
Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoase-
tukset USB-muistille myöhempää palautusta varten tai
jos haluat kopioida asetukset toiseen MCU 40 -lämpö-
pumppuun.

HUOM!

Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille,
ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen
asetusten päälle.

Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki
valikkoasetukset USB-muistilta.

HUOM!

Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei
voi peruuttaa.

51Luku 9 | Huolto



Useimmissa tapauksissa ohjausmoduuli havaitsee toi-
mintahäiriön ja osoittaa sen näytössä näkyvällä hälytyk-
sellä ja toimenpideohjeilla. Kohdassa "Hälytysten käsit-
tely" on lisätietoa hälytysten käsittelystä. Jos käyttöhäi-
riö ei näy näytössä tai jos näyttö on pimeänä, seuraa
seuraavaa vianetsintäkaaviota.

Hälytysten käsittely

Hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt jonkinlainen toimin-
tahäiriö. Tämä osoitetaan sillä, että tilamerkkivalo ei
enää pala vihreänä vaan punaisena ja näytössä näkyy
hälytyskello.

Hälytys
Punainen hälytys tarkoittaa, että on ilmennyt toiminta-
häiriö, jota lämpöpumppu ja/tai ohjausyksikkö ei pysty
poistamaan itse. Voit nähdä hälytyksen tyypin ja kuitata
hälytyksen kiertämällä valitsinta ja painamalla OK-pai-
niketta. Voit myös asettaa laitteiston vikatilakäyttö.
info/toimenpide Tässä voit lukea mistä hälytys johtuu
ja vinkkejä hälytyssyyn poistamiseksi.
palauta hälytys Usein hälytyssyyn poistamiseksi riittää
kun valitset ”palauta hälytys”. Jos merkkivalo muuttuu
vihreäksi kun olet valinnut ”palauta hälytys”, hälytys
on poistunut. Jos merkkivalo edelleen palaa punaisena
ja hälytysvalikko näkyy näytössä, hälytyssyy on edelleen
aktiivinen. Jos hälytys häviää ja ilmenee sitten uudel-
leen, ota yhteys asentajaan, katso vianetsintäluku (si-
vulla 52).
vikatilakäyttö ”vikatilakäyttö” eräänlaiseen varatilaan.
Tämä tarkoittaa, että laitteisto tuottaa lämmitys- ja/tai
käyttövettä ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa,
että lämpöpumpun kompressori ei ole käytössä. Siinä
tapauksessa lämmitys- ja käyttövesi tuotetaan sähkö-
vastuksella.

MUISTA!

”vikatilakäyttö” valitseminen ei ole sama kuin
hälytyksen aiheuttaneen ongelman korjaami-
nen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena.

Vianetsintä
Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia
ohjeita:

Perustoimenpiteet
Aloita tarkastamalla seuraavat mahdolliset vikalähteet:

Katkaisimen (SF1) asento.
Talon ryhmä- tai päävarokkeet.

Talon vikavirtakytkin.
Ohjausyksikön automaattivaroke (FA1).
Oikein säädetty valvontakytkin (jos sellainen on
asennettu).

Käyttövesi liian kylmää tai ei käyttövettä
Nämä vianetsintäohjeet pätevät vain, kun järjestelmään
on asennettu lämminvesivaraaja.

Suljettu tai pienelle säädetty lämminvesivaraajan
täyttöventtiili .

Avaa venttiili.
Sekoitusventtiilin (jos asennettu) asetus liian alhainen.

Säädä sekoitusventtiili.
Ohjausyksikkö väärässä käyntitilassa

Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi "li-
säys".

Suuri lämpimän käyttöveden kulutus.
Odota kunnes käyttövesi on lämmennyt. Tilapäises-
ti suurempi käyttövesikapasiteetti (tilapäinen luk-
sus) voidaan aktivoida valikossa 2.1.

Liian alhainen käyttövesiasetus.
Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuus-
tila.

Liian alhainen tai ei käyttöveden käyttöpriorisointia.
Mene valikkoon 4.9.1 ja lisää käyttöveden jaksoai-
kaa.

Matala huonelämpötila
Termostaatteja kiinni useissa huoneissa.

Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin
mahdollista. Säädä huonelämpötila valikossa 1.1
sen sijaan, että suljet termostaatteja.

Ohjausyksikkö väärässä käyntitilassa
Mene valikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse
korkeampi arvo "lämmityksen pysäytys" valikossa
4.9.2.
Jos tila "käsinohjaus" on valittu, valitse lisäksi
"lämmitys". Ellei tämä riitä, aktivoi myös "lisäys".

Lämpöautomatiikan asetusarvo liian alhainen.
Mene valikkoon 1.1 "lämpötila" ja nosta lämpökäy-
rän muutosta. Jos huonelämpötila on alhainen vain
kylmällä säällä, lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa
1.9.1 "lämpökäyrä" on säädettävä ylöspäin.

Liian alhainen tai ei lämmityksen käyttöpriorisointia.
Mene valikkoon 4.9.1 ja lisää lämmityksen jaksoai-
kaa.

Lomatila aktivoitu valikossa 4.7.
Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois.

Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle
aktivoitu.

Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.
Ilmaa lämmitysjärjestelmässä.

Poista ilma lämmitysjärjestelmästä.
Suljettuja venttiilejä (QM20), (QM32):n ja lämmitys-
järjestelmän välillä.

Avaa venttiilit.
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Korkea huonelämpötila
Lämpöautomatiikan asetusarvo liian korkea.

Mene valikkoon 1.1 (lämpötila) ja laske lämpökäy-
rän muutosta. Jos huonelämpötila on korkea vain
kylmällä säällä, lämpökäyrän jyrkkyyden arvoa vali-
kossa 1.9.1 (lämpökäyrä) on ehkä pienennettävä.

Ulkoinen kosketin huonelämpötilan muutokselle
aktivoitu.

Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

Alhainen järjestelmäpaine
Liian vähän vettä lämmitysjärjestelmässä.

Täytä vettä lämmitysjärjestelmään.

Kompressori ei käynnisty
Ei lämmöntarvetta.

Lämpöpumppu ei tuota lämpöä eikä käyttövettä.
Lämpötilaehto lauennut.

Odota kunnes lämpötilaehdot ovat palautuneet.
Minimiaikaa kompressorikäynnistyksien välillä ei ole
saavutettu.

Odota 30 minuuttia ja tarkasta, käynnistyykö
kompressori.

Hälytys lauennut.
Noudata näytön ohjeita.

Vain lisälämmönlähde
Ellet onnistu korjaamaan vikaa eikä taloon saada läm-
pöä, voit apua odottaessasi asettaa laitteiston tilaan
”vain lisäys”. Tämä tarkoittaa, että talon lämmitykseen
käytetään ainoastaan lisälämmönlähdettä.

Aseta laitteisto lisälämmönlähdetilaan
1. Siirry valikkoon 4.2 käyttötila.
2. Merkitse ”vain lisäys” valitsimella ja paina sitten

OK.
3. Palaa päävalikoihin painamalla Takaisin-painiketta.

HUOM!

Jos lämpöpumppua ei ole liitetty järjestelmään,
virtaus pitää sulkea (putkien päät liitetään yh-
teen) lämpöpumpun pitää olla asennettu.

MUISTA!

Käyttöönotossa ilman JÄMÄ-ilmalämpöpump-
pua tiedonsiirtovian hälytys voi näkyä näytössä.

Hälytys nollataan jos lämpöpumppu deaktivoi-
daan valikossa 5.2.2 ("asennetut orjat").
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Allaslämmitys POOL 40
POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa allasveden
lämmityksen MCU 40:lla.
Tuotenumero M02786

Apurele HR 10
Tuotenumero M02276

Energiamittarisarja EMK 300

Energiamittarisarja EMK 500

Huoneanturi RTS 40
Tuotenumero M02925

Huoneyksikkö RMU 40
RMU 40
Tuotenumero M02757

Käyttövesiohjaus

VST 05

Vaihtoventtiili, Cu-putki Ø22
Suurin lämpöpumppukoko 8 kW

VST 11

Vaihtoventtiili, Cu-putki Ø28
(Suurin suositeltu teho, 17 kW)

Tuotenumero M02248

VST 20

Vaihtoventtiili, Cu-putki Ø35
(Suurin suositeltu teho, 40 kW)

Tuotenumero M02785

Latauspumppu CPD 11
Latauspumppu lämpöpumpulle.
CPD 11-25/65
CPD 11-25/75

Lisäshunttiryhmä ECS 40/ECS 41
Tätä lisävarustetta käytetään, kun MCU 40 asennetaan
taloon, jossa on useita lämmitysjärjestelmiä, jotka
edellyttävät eri menolämpötiloja.

Tuotenumero M02556ECS 40
Tuotenumero M02691ECS 41

Lisävarustekortti AXC 30
Lisävarustekortti vaaditaan, jos aktiivinen jäähdytys (4-
putkijärjestelmä), lisälämmitysjärjestelmä, käyttövesi-
mukavuus tai useita lämpöpumppuja liitetään MCU
40-yksikköön. Sitä voidaan käyttää myös porrasohjattua
lisälämmönlähdettä (esim. ulkoinen sähkökattila) tai
shunttiohjattua lisälämmönlähdettä (esim. puu-/öljy-
/kaasu-/pellettikattila) varten.
Lisätarvikekortti tarvitaan myös silloin, kun esim. kierto-
vesipumppu liitetään MCU 40-yksikköön ja summahä-
lytyksen ilmaisu on aktivoitu.

Lämminvesivaraaja/varaajasäiliö

JÄSPI VLM 300 Star

Haponkestävä lämminvesivaraaja
latauskierukalla 
Tuotenumero 5360120

JÄSPI VLM 500 Star

aponkestävä lämminvesivaraaja
latauskierukalla 
Tuotenumero 5360121

JÄSPI VLM 1000 Star 

Haponkestävä lämminvesivaraaja
latauskierukalla 
Tuotenumero T000625

Lämpöpumppu

Jämä Moon
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7 kW Tuotenumero 5360140
9 kW Tuotenumero 5360141
14 kW Tuotenumero 5360108
20 kW Tuotenumero 5360127



Jämä Inverter M-sarja

Sähkövastus
Jäspi J-Vastus 3 kW Tuotenumero 5087000
Jäspi J-Vastus 4,5 kW Tuotenro 5087005
Jäspi J-Vastus 6 kW Tuotenumero 5087010
Jäspi J-Vastus 7,5 kW Tuotenro 5087012

Tiedonsiirtomoduuli MODBUS 40
MODBUS 40 mahdollistaa MCU 40:n ohjauksen ja val-
vonnan kiinteistöautomaation avulla. Tiedonsiirron
tapahtuu silloin MODBUS-RTU:lla.
Tuotenumero 067 144

Tiedonsiirtomoduuli SMS 40
SMS 40 mahdollistaa MCU 40:n ohjauksen ja valvonnan
GSM-moduulin avulla tekstiviesteillä. Jos matkapuheli-
messa on Android-käyttöjärjestelmä, voit käyttää mo-
biilisovellusta ”Mobile App”.
Tuotenumero M02924

Vaihtoventtiili jäähdytykselle

VCC 05

VCC 11
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Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit

021 01
013

53

014

360

21570

021
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Tekniset tiedot
MCU 40

360(mm)Leveys

410(mm)Korkeus

120(mm)Syvyys

5,15(kg)Paino (ilman pakkausta ja mukana toimitettuja komponentteja)

IP21Kotelointiluokka

2Ilma/vesi-lämpöpumppujen enimmäismäärä

8Ilma/vesi-lämpöpumppujen enimmäismäärä lisätarvikekortilla

7Anturien enimmäismäärä

2Latauspumppujen enimmäismäärä

8Latauspumppujen enimmäismäärä lisätarvikekortilla

1Kiertopumppujen enimmäismäärä/lämmitysjärjestelmä

230 V ~ 50 HzSyöttöjännite

3Lähtöjen enimmäismäärä lisälämpöportaita varten

Tyyppi 1Käyttötapa (EN60730)

2Sähköinen likaantuminen

-25 – 70(°C)Käyttöalue

5 – 35(°C)Ympäristön lämpötila

Tuntia: 1, 24Ohjelmajaksot

Päivää: 1, 2, 5, 7

1(min)Tarkkuus, ohjelma

4(kV)Pulssijännitteen nimellisarvo
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Sähkökytkentäkaavio
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Luoksepääsy, sähkökytkentä, 13
Lämpöpumpun latauspumpun kytkentä, 15
Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto, 17
Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto, 17
Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto , 17
Uplink™, 20
Porrasohjattu lisälämpö, 19
Shunttiohjattu lisälämpö, 19
Sähköliitäntä, 15
Tehovahti, 18
Tiedonsiirto lämpöpumpun kanssa, 16
Ulkoinen kiertovesipumppu, 20
Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 21
Ulkolämpötila-anturi, 17
Vaihtoventtiili, 20
Varatilan relelähtö, 20
Yleistä, 12

Sähköliitännät, 12
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Sähköliitäntä, 15

T
Takaisin-painike, 25
Tekniset tiedot, 56–57

Tekniset tiedot, 57
Tiedonsiirto lämpöpumpun kanssa, 16
Tilamerkkivalo, 25
Toimitus ja käsittely, 5

Kiinnitys, 5
Mukana toimitetut komponentit, 5

Turvallisuusohjeita, 2
Asennusten tarkastus, 3
Sarjanumero, 2
Symbolit, 2
Yhteystiedot, 4

Turvallisuustiedot
Merkintä, 2

Tärkeää, 2
Tärkeää tietoa

Turvallisuusohjeita, 2

U
Ulkoinen kiertovesipumppu, 20
Ulkoiset liitäntämahdollisuudet, 21

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 21
AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava
rele), 22
Kontaktori lisälämmön ulkoiselle estolle, 21
Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus", 22
Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö", 22
Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle, 22
Kosketin lämpöpumpun kompressorin ulkoiselle estolle, 21
Kosketin ulkoiselle tari�estolle, 21
Käyttöveden kierrätys, 22
Liitin "Smart Grid ready":lle, 21
Lisäkiertovesipumppu, 22
Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu, 17
Lämpötila-anturi, menojohto lisälämmönlähteen jälkeen, 21

Ulkolämpötila-anturi, 17
USB-huoltoliitäntä, 50

V
Vaihtoventtiili, 20
Vain lisäsähkö, 53
Valikko 1 -SISÄILMASTO, 29
Valikko 2 -KÄYTTÖVESI, 34
Valikko 3 -INFO, 36
Valikko 4 -MIN LAITTEISTO, 37
Valikko 5 -HUOLTO, 42
Valikkojärjestelmä, 26

Aseta arvo, 27
Käyttö, 27
Käytä virtuaalinäppäimistöä, 28
Ohjevalikko, 24, 28
Selaa ikkunoita, 28
Valitse vaihtoehto, 27
Valitse valikko, 27

Valitse vaihtoehto, 27
Valitse valikko, 27
Valitsin, 25
Valmistelut, 23
Valvontakytkin, 18
Varatila, 49
Varatilan relelähtö, 20
Vianetsintä, 52
Virtamuuntajan kytkentä, 18

Y
Yhteystiedot, 4
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