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PRECAUTIONS FOR SAFETY

• Before installation, please read these precautions for safety carefully.
• Be sure to follow the precautions provided here to avoid safety risks. The 

symbols and their meanings are shown below.
WARNING : It indicates that incorrect use of this unit may cause severe injury or 

death.  
CAUTION : It indicates that incorrect use of this unit may cause personal injury 

(*1), or property damage (*2).
 *1: Personal injury means a slight accident, burn, or electrical shock 

which does not require admission or repeated hospital treatment.
 *2: Property damage means greater damage which affects assets or 

resources.

For general public use
Power supply cord and connecting cable of appliance use shall be at least 
polychloroprene sheathed fl exible cord (design H07RN-F) or cord designation 
60245 IEC66. (Shall be installed in accordance with national wiring regulations.)

This appliance must be connected to the main power supply by means of a circuit 
breaker or a switch with a contact separation of at least 3 mm in all poles.

CAUTION To disconnect the appliance from the main power supply

Read the precautions in 
this manual carefully before 
operating the unit.

This appliance is fi lled with R32.
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DANGER
 FOR USE BY QUALIFIED PERSONS ONLY.
 TURN OFF MAIN POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY ELECTRICAL 
WORK. MAKE SURE ALL POWER SWITCHES ARE OFF.

 FAILURE TO DO SO MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK.
 CONNECT THE CONNECTING CABLE CORRECTLY. IF THE CONNECTING 
CABLE IS CONNECTED WRONGLY, ELECTRIC PARTS MAY BE DAMAGED.

 CHECK THE EARTH WIRE THAT IT IS NOT BROKEN OR DISCONNECTED 
BEFORE INSTALLATION.

 DO NOT INSTALL NEAR CONCENTRATIONS OF COMBUSTIBLE GAS OR 
GAS VAPORS.

 FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION CAN RESULT IN FIRE OR 
EXPLOSION.

 TO PREVENT OVERHEATING THE INDOOR UNIT AND CAUSING A FIRE 
HAZARD, PLACE THE UNIT WELL AWAY (MORE THAN 2 M) FROM HEAT 
SOURCES SUCH AS RADIATORS, HEATERS, FURNACE, STOVES, ETC.

 WHEN MOVING THE AIR CONDITIONER FOR INSTALLING IT IN ANOTHER 
PLACE AGAIN, BE VERY CAREFUL NOT TO GET THE SPECIFIED 
REFRIGERANT (R32) WITH ANY OTHER GASEOUS BODY INTO THE 
REFRIGERATION CYCLE. IF AIR OR ANY OTHER GAS IS MIXED IN THE 
REFRIGERANT, THE GAS PRESSURE IN THE REFRIGERATION CYCLE 
BECOMES ABNORMALLY HIGH AND IT RESULTINGLY CAUSES BURST OF 
THE PIPE AND INJURIES ON PERSONS.

 IN THE EVENT THAT THE REFRIGERANT GAS LEAKS OUT OF THE PIPE 
DURING THE INSTALLATION WORK, IMMEDIATELY LET FRESH AIR 
INTO THE ROOM. IF THE REFRIGERANT GAS IS HEATED BY FIRE OR 
SOMETHING ELSE, IT CAUSES GENERATION OF POISONOUS GAS.
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• Comply with national gas regulations.

• Do not use any refrigerant different from the one specifi ed for complement or 
replacement.

 Otherwise, abnormally high pressure may be generated in the refrigeration 
cycle, which may result in a failure or explosion of the product or an injury to 
your body.

• Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacturer.

• The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 
sources (for example: open fl ames, an operating gas appliance or an operating 
electric heater).

• Be aware that refrigerants may not contain an odour.
• Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the 

appliance to heat, fl ame, sparks, or other sources or ignition. Else, it may 
explode and cause injury or death.

• For R32 model, use pipes, fl are nut and tools which is specifi ed for R32 
refrigerant. Using of existing (R22) piping, fl are nut and tools may cause 
abnormally high pressure in the refrigerant cycle (piping), and possibly result in 
explosion and injury.

• Thickness of copper pipes used R32 must be more than 0.8 mm. Never use 
copper pipes thinner than 0.8 mm.

• After completion of installation or service, confi rm there is no leakage of 
refrigerant gas. It may generate toxic gas when the refrigerant contacts with fi re.

WARNING
• Never modify this unit by removing any of the safety guards or bypassing any of 

the safety interlock switches.
• Do not install in a place which cannot bear the weight of the unit.
 Personal injury and property damage can result if the unit falls.
• Before doing the electrical work, attach an approved plug to the power supply 

cord.
 Also, make sure the equipment is properly earthed.
• Appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
 If you detect any damage, do not install the unit. Contact your dealer 

immediately.
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REQUIREMENT OF REPORT TO THE LOCAL POWER SUPPLIER
Please make absolutely sure that the installation of this appliance is reported to 
the local power supplier before installation. If you experience any problems or if the 
installation is not accepted by the supplier, the service agency will take adequate 
countermeasures.

 Important information regarding the refrigerant used
 This product contains fl uorinated greenhouse gases. 
 Do not vent gases into the atmosphere.
 Refrigerant type: R32
 GWP(1) value: 675 * (ex. R32 ref. AR4)
 (1)GWP = global warming potential
 The refrigerant quantity is indicated on the unit name plate.
 * This value is based on F gas regulation 517/2014 

CAUTION
• Exposure of unit to water or other moisture before installation could result in 

electric shock.
 Do not store it in a wet basement or expose to rain or water.
• After unpacking the unit, examine it carefully for possible damage.
• Do not install the unit at place where leakage of fl ammable gas may occur. In 

case gas leaks and accumulates at surrounding of the unit, it may cause of fi re.
• Do not install in a place that can increase the vibration of the unit. Do not 

install in a place that can amplify the noise level of the unit or where noise and 
discharged air might disturb neighbors.

• To avoid personal injury, be careful when handling parts with sharp edges.
• Please read this installation manual carefully before installing the unit. It contains 

further important instructions for proper installation.
• The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not 

observing the description of this manual.
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ACCESSORY PARTS

Indoor Unit

eman traP.oNeman traP.oN

1

Installation plate × 1
2

Wireless remote control × 1

3

Battery × 2
4

Remote control holder × 1

5 6

Mounting screw × 6

7 8

9 !

Owner’s Manual × 1

Outdoor Unit

eman traP.oNeman traP.oN

" #

Cap water proof × 2

Air fi lters
Clean every 2 weeks.
 1. Open the air inlet grille.
 2. Remove the air fi lters.
 3. Vacuum or wash and then dry them.
 4. Reinstall the air fi lters and close the air inlet grille.

Flat head wood screw × 2

Installation Manual × 1

Flat head wood screw × 1 Battery cover

Drain nipple × 1
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The auxiliary piping can be connected to
the left, rear left, rear right, right, bottom
right or bottom left.

Right

Rear
right

Bottom
right

Rear
left Bottom left

Left

Insulate the refrigerant pipes separately
with insulation, not together.

6 mm thick heat resisting
polyethylene foam

1

3

Batteries

6
Flat head
wood screw

4
Remote control
holder

Vinyl tape
Apply after carrying
out a drainage test.

Wireless remote control
Saddle

Extension drain hose
(Not available, provided
by installer)

Shield pipe

Air filter

Hook

Installation
plate

Hook

65
 m

m
 o

r m
or

e

300 mm or more

300 mm or more

ero
m ro 

m
m 006100 mm or more

100 mm or more

600 mm or more

600 mm or more

Make sure to run the drain hose sloped
downward.

Do not allow the drain hose to get slack.

Cut the piping
hole sloped
slightly.

Refrigerant piping
must be protected from
physical damage.
Install a plastic cover or
equivalent.

The provided Remote Controller is a wireless
type, which also can be used as a wire.
Please see “How to Connect The Remote
Controller for Wired Operation”, in case of
wired control is required.

9
Flat head
wood screw

6

Flat head
wood screw

!

Battery
cover

Cut out a piece of SPACER from indoor
unit packaging box, roll it and insert
between the indoor unit and wall to tilt
the indoor unit for better operation.

For the rear left, bottom left and left piping

Wall

INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS

Part
code Parts name Q’ty

A
Refrigerant piping
Liquid side : Ø6.35 mm
Gas side : Ø9.52 mm

One
each

B
Pipe insulating material
(polyethylene foam, 6 mm thick) 1

C Putty, PVC tapes One
each

Optional Installation Parts
• Secure the outdoor unit with fixing bolts and nuts if the unit is likely to be

exposed to a strong wind.
• Use Ø8 mm or Ø10 mm anchor bolts and nuts.
• If it is necessary to drain the defrost water, attach drain nipple " and cap 

water proof # to the bottom plate of the outdoor unit before installing it.

Fixing bolt arrangement of outdoor unit

Drain outlet

Air inlet

Air outlet

108 mm
28 mm

600 mm

32
0 

m
m

125 mm

86
 m

m

10
2 

m
m

90 mm

Ø38
 m

m

34
0 

m
m
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1. Open two screw caps and securely remove two screws at the front panel.
2. Slightly open the lower part of the front panel then pull the upper part of
 the front panel toward you to remove it as shown on figure 1.
3. Arrange the control wire as detail and specification as shown on figure 
 2.
4. Securely connect the control wire to terminal of Display unit as shown on
 figure 3 (tighten firmly but not over 0.12 N·m (0.01 kgf·m)).
5. Set the control wire out from indoor unit same portion as power supply
 and connecting cable as shown on figure 3. (Notch for wire out)
6. Reassembly the indoor unit by reverse process of 1 to 2.

Indoor unit

Control wire

Remote controller

    For indoor unit

5

INDOOR UNIT

Installation Place

• Direct sunlight to the indoor unit’s wireless receiver should be avoided.
• The microprocessor in the indoor unit should not be too close to RF 

noise sources.
 (For details, see the owner’s manual.)  

    Remote control
• A place where there are no obstacles such as a curtain that may block the 

signal from the indoor unit
• Do not install the remote control in a place exposed to direct sunlight or 

close to a heating source such as a stove.
• Keep the remote control at least 1 m apart from the nearest TV set or 

stereo equipment. (This is necessary to prevent image disturbances or 
noise interference.)

• The location of the remote control should be determined as shown below.

Cutting a Hole and Mounting
Installation Plate

 NOTE
• When drilling a wall that contains a metal lath, wire lath or metal plate, be sure 

to use a pipe hole brim ring sold separately.

    Cutting a hole
When installing the refrigerant pipes from the rear

    Mounting the installation plate

When the installation plate is directly mounted 
on the wall

1. Securely fi t the installation plate onto the wall by screwing it in the upper and 
lower parts to hook up the indoor unit.

2. To mount the installation plate on a concrete wall with anchor bolts, use the 
anchor bolt holes as illustrated in the below fi gure.

3. Install the installation plate horizontally in the wall.

When installing the installation plate with a mounting screw, do not use the 
anchor bolt holes. Otherwise, the unit may fall down and result in personal 
injury and property damage.  

1. After determining the pipe hole position on the mounting plate ( ), drill 
the pipe hole (Ø65 mm) at a slight downward slant to the outdoor side. 

• A place which provides the spaces around the indoor unit as shown in the 
diagram

• A place where there are no obstacles near the air inlet and outlet
• A place which allows easy installation of the piping to the outdoor unit
• A place which allows the front panel to be opened
• The indoor unit shall be installed at least 2.5 m height. Also, it must be 

avoided to put anything on the top of the indoor unit.  

CAUTION

  

54 ° 45°

57 °

(Side view) (Top view)

Indoor unit

Reception range
Remote 
control

Remote
control

Reception
range

In
do

or
 u

ni
t

CAUTION

Failure to fi rmly install the unit may result in personal injury and property 
damage if the unit falls.

• In case of block, brick, concrete or similar type walls, make 5 mm dia. 
holes in the wall.

• Insert clip anchors for appropriate mounting screws 5.

 NOTE
• Secure four corners and lower parts of the installation plate with 4 to 6 

mounting screws to install it.

CAUTION

The center of the pipe hole 
is above the arrow.

Pipe hole

Ø65 mm

120 mm

Installation plate
(Keep horizontal direction.)

5 mm dia. hole

Clip anchor
(local parts)

Mounting screw
Ø4 mm x 25 s 

Anchor bolt

Projection
15 mm or less

144

50
50

300

65 103

300

5

1

Hook

Hook HookPipe hole
Pipe hole

Installation
plate

 Mounting screwWeightIndoor unit
Thread

How to Connect Remote Controller
for Wire Operation 
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*Remark : 1. Recommend to use double insulation lead wire for connect 
remote control and air conditioner.

2. For wire operation, 1 remote control can control only 1 indoor 
unit.

3. In wire operation, remote controller will return to initial 
condition (PRESET, TIMER and CLOCK will return to 
initial condition) when user shutdown power supply of air 
conditioner.

Control wire

Hole for hang
remote controller

Remote controller

Control wire

Screw (Ø3.1×16L) 
for hang remote 
controller

Wall

Screw (Ø3.1×25L) 
for fi x battery cover

Remote controller

98

!

Battery cover
Screw

Tighten fi rmly but not over 
0.15 N·m (0.02 kgf·m)

1. Remove cover of remote controller by sliding down and take it out.
2. If batteries are exist, please take them out. The combination of using 

wire controller and batteries may cause of batteries explosion.
3. Make hole for insert control wire by use screwdriver break the plastic for 

cover hole as shown on fi gure 4.
4. Insert control wire from rear side of remote controller as shown on 

fi gure 5.
5. Fix control wire which arrange as shown on fi gure 6 and 7 to terminal 

by provided screws (tighten fi rmly but not over 0.25 N·m (0.03 kgf·m)).
6. Set control wire through gutter way at rear side of remote controller as 

shown on fi gure 8.
7. Fix provided screw (Ø3.1×16L) on the wall to hang remote controller as 

shown on fi gure 9.
8. Mark and arrange hole for fi x below screw (Ø3.1×25L) as shown on 

fi gure 9.
9. Assembly battery cover which provided with accessory bag then use 

provide screw (Ø3.1×25L) to fi x battery cover together with wall as 
shown on fi gure ! (tighten fi rmly but not over 0.15 N·m (0.02 kgf·m)).

10. Reassembly cover of remote controller.

   For remote controller

Screw

Screw cap

Screw

Front panel

1

2

3

* Wire size 28-22AWG 
or 0.08-0.32 mm2

Outer diameter not over 4.7 mm, 
control wire length 30 m. or less.

70 mm

5 mm

Terminal

Control wire
Notch for wire out

Control wire

Display unit

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Plastic for cover hole
Control wire

6

7

Control wire

Terminal

* Wire size 28-22AWG 
or 0.08-0.32 mm2

Outer diameter not over 4.7 mm, 
control wire length 30 m. or less.

30 mm

20 mm

5 mm

Wire and hole for fi x screw should 
be have space to prevent wire 
damage during close by battery 
cover

Piping and Drain Hose Installation

* Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both 
connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)

    Piping and drain hose forming

1. Die-cutting back body slit
 Cut out the slit on the left or right side of the back body for the left or right 

connection and the slit on the bottom left or right side of the back body 
for the bottom left or right connection with a pair of nippers.

Rear right

Rear left

Bottom left

Left

Bottom right

Right

D
ie
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ut

tin
g

ba
ck

 b
od

y 
sl

it C
ha

ng
in

g
dr

ai
n 

ho
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P
ip
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g 
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2. Changing drain hose
 For leftward connection, bottom-leftward connection and rearleftward 

connection’s piping, it is necessary to change the drain hose and drain 
cap.
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Push
Push

1

2

1

Hook here.

Installation plate

Hook

Slit

Slit

Left-hand connection with piping
• Bend the connecting pipe so that it is laid within 43 mm above the wall 

surface. If the connecting pipe is laid exceeding 43 mm above the wall 
surface, the indoor unit may unstably be set on the wall.

 When bending the connecting pipe, make sure to use a spring bender so 
as not to crush the pipe.

Bend the connecting pipe within a radius of 30 mm.
To connect the pipe after installation of the unit (figure)
Reference position of liquid side and gas side’s piping on Installation plate.

Gas side

Liquid side Mark

230 mm(50 mm)

230 mm

4
3   

m
m

80° Use the handle of screwdriver, etc.

Outward form of indoor unit

R 30 mm (Use polisin (polyethylene)
core or the like for bending pipe.)

How to remove the drain cap
Clip the drain cap by needle-nose 
pliers and pull out.

How to remove the drain hose
• The drain hose can be removed by removing the 

screw securing the drain hose and then pulling out 
the drain hose.

• When removing the drain hose, be careful of any 
sharp edges of steel plate. The edges can injuries.

• To install the drain hose, insert the drain hose 
fi rmly until the connection part contacts with heat 
insulator, and then secure it with original screw.

How to fi x the drain cap
1) Insert hexagon wrench (4 mm) 
 in a center head.

2) Firmly insert the drain cap.

Firmly insert the drain hose and drain cap; otherwise, water may leak.

CAUTION

Drain hose

 NOTE
If the pipe is bent incorrectly, the indoor unit may unstably be set on the wall.
After passing the connecting pipe through the pipe hole, connect the 
connecting pipes to the auxiliary pipes and wrap the facing tape around 
them.

In case of right or left piping
• After scribing slits of the back body 

with a knife or a making-off pin, cut 
them with a pair of nippers or an 
equivalent tool. 

In case of bottom right or bottom left piping
• After scribing slits of the back body 

with a knife or a making-off pin, cut 
them with a pair of nippers or an 
equivalent tool. 

CAUTION
• Bind the auxiliary pipes (two) and connecting cable with facing tape 

tightly. In case of leftward piping and rear-leftward piping, bind the 
auxiliary pipes (two) only with facing tape.

Indoor unit

Connecting cable
Auxiliary pipes

Installation plate
 

• Carefully arrange pipes so that any pipe does not stick out of the rear 
plate of the indoor unit.

• Carefully connect the auxiliary pipes and connecting pipes to one 
another and cut off the insulating tape wound on the connecting pipe to 
avoid double-taping at the joint; moreover, seal the joint with the vinyl 
tape, etc.

• Since dewing results in a machine trouble, make sure to insulate both 
connecting pipes. (Use polyethylene foam as insulating material.)

• When bending a pipe, carefully do it, not to crush it. 

Press
(unhook)

Indoor Unit Fixing

• For detaching the indoor unit from 
the installation plate, pull the indoor 
unit toward you while pushing its 
bottom up at the specifi ed parts.

1. Pass the pipe through the hole in the wall and hook the indoor unit on the 
installation plate at the upper hook.

2. Swing the indoor unit to right and left to confi rm that it is fi rmly hooked up on 
the installation plate.

3. While pressing the indoor unit onto the wall, hook it at the lower part on the 
installation plate. Pull the indoor unit toward you to confi rm that it is fi rmly 
hooked up on the installation plate.

Do not apply lubricating oil
(refrigerant machine oil) 
when inserting the drain 
cap. Application causes 
deterioration and drain
leakage of the plug.

Insert a hexagon wrench 
(4 mm).

No gap
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Drain
guide

Space for pipes

Wall

Arrange the drain pipe for proper drainage from the unit.
Improper drainage can result in dew-dropping.

This air conditioner has the structure designed 
to drain water collected from dew, which forms 
on the back of the indoor unit, to the drain pan. 
Therefore, do not store the power cord and other 
parts at a height above the drain guide.

CAUTION

OUTDOOR UNIT

Installation Place
• A place which provides the spaces around the outdoor unit as shown in 

the diagram
• A place which can bear the weight of the outdoor unit and does not allow 

an increase in noise level and vibration
• A place where the operation noise and discharged air do not disturb your 

neighbors
• A place which is not exposed to a strong wind
• A place free of a leakage of combustible gases
• A place which does not block a passage
• When the outdoor unit is to be installed in an elevated position, be sure to 

secure its feet.

CAUTION
1. Install the outdoor unit without anything blocking the air discharging.
2. When the outdoor unit is installed in a place always exposed to strong 

wind like a coast or on a high storey of a building, secure the normal fan 
operation using a duct or a windshield.

3. In particularly windy areas, install the unit such as to avoid admission of 
wind.

4. Installation in the following places may result in trouble.
 Do not install the unit in such places.
 • A place full of machine oil
 • A saline-place such as the coast
 • A place full of sulfi de gas
 • A place where high-frequency 

waves are likely to be generated 
as from audio equipment, welders, 
and medical equipment

• Do not use the supplied drain nipple for draining water. Drain the water 
from all the drain holes directly.

• To protect the outdoor unit from snow accumulation, install a holding 
frame, and attach a snow protection hood and plate.

* Do not use a double-stacked design.

Precautions about Installation in Regions
with Snowfall and Cold Temperatures

Snow protection plate

Snow protection hood

Snow accumulation line

Holding frame

At least
50 cm

Install at least 50 cm
above the snow
accumulation line.

Anchor
bolts

Front

Shield pipe

Inside the roomDrain hose Extension drain hose

2. Put water in the drain pan and make sure that the water is drained out of 
doors.

3. When connecting extension drain hose, insulate the connecting part of 
extension drain hose with shield pipe.

Do not form the
drain hose into
a wavy shape.

Do not rise the
drain hose.

50 mm
or more

Do not put the
drain hose end
into water.

Do not put the
drain hose end
in the drainage ditch.

Drainage
1. Run the drain hose sloped downwards.

 NOTE
• The hole should be made at a slight downward slant on the outdoor side.

Model RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
Chargeless Up to 15 m Up to 15 m 

0.86 kg 0.86 kg

Maximum length 20 m 20 m

Maximum refrigerant
charging

Additional refrigerant 
charging

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

Model
Maximum height 12 m 12 m

• The allowable length of the connecting pipe.

• The allowable height of outdoor unit installation site.

• A place where the drain water does not raise any problems

When the outdoor unit is installed in a place where the drain water might 
cause any problems, Seal the water leakage point tightly using a silicone 
adhesive or caulking compound.

CAUTION

Use a scale having a precision with at least 10 g per index line when 
adding the refrigerant.
Do not use a bathroom scale or similar instrument.

Precautions for adding refrigerant

Strong 
wind

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
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Ø12.70 2.0 to 2.5

90 Obliquity Roughness Warp

Refrigerant Piping Connection

1. Cut the pipe with a pipe cutter.

2. Insert a fl are nut into the pipe and fl are the pipe.
 • Projection margin in fl aring : A (Unit : mm)
RIDGID (clutch type)

IMPERIAL (wing nut type)

Outer dia. of copper pipe R32
Ø6.35 1.5 to 2.0
Ø9.52 1.5 to 2.0

Pipes thickness 0.8 mm or more

Outer dia.
of copper pipe R32 tool used Conventional tool 

used
Ø6.35 0 to 0.5 1.0 to 1.5
Ø9.52 0 to 0.5 1.0 to 1.5

Ø12.70 0 to 0.5 1.0 to 1.5
Pipes thickness 0.8 mm or more

    Flaring

A

Die Pipe

Draining the Water

• Holes are provided on the base plate of the outdoor unit to ensure that the 
defrost water produced during heating operations is drained off effi ciently.
If a centralized drain is required when installing the unit on a balcony or 
wall, follow the steps below to drain off the water.

1. Proceed with water-proofi ng by installing the water-proof rubber caps 
in the 2 elongated holes on the base plate of the outdoor unit.  
[How to install the water-proof rubber caps]
1) Place four fi ngers into each cap, and insert the caps into the water 

drain holes by pushing them into place from the underside of the base 
plate.

2) Press down on the outer circumferences of the caps to ensure that 
they have been inserted tightly.
(Water leaks may result if the caps have not been inserted properly, 
if their outer circumferences lift up or the caps catch on or wedge 
against something.)

Water-proof rubber caps
(supplied with the outdoor unit)

Base plate

Drain nipple

2. Install the drain nipple and a commercially available drain hose 
(32 mm inside diameter), and drain off the water.
(For the position where the drain nipple is installed, refer to the 
installation diagram of the indoor and outdoor units.)
• Check that the outdoor unit is horizontal, and route the drain hose at a 

downward sloped angle while ensuring that it is connected tautly.

Do not use ordinary garden hose, but one can fl atten and prevent water
from draining.

CAUTION
• Do not scratch the inner surface of the fl ared part when removing 

burrs.
• Flare processing under the condition of scratches on the inner surface 

of fl are processing part will cause refrigerant gas leak.

Flare at 
indoor unit side

Flare at
outdoor unit side

• Tightening torque of fl are pipe connections
 The operating pressure of R32 is 

higher than that of R22 (approx. 
1.6 times). It is therefore necessary 
to fi rmly tighten the fl are pipe 
connecting sections (which connect 
the indoor and outdoor units) up to the 
specifi ed tightening torque. Incorrect 
connections may cause not only a 
gas leakage, but also damage to the 
refrigeration cycle.

Flare nutHalf union

Externally
threaded side

Internally
threaded side

Use a wrench to secure. Use a torque wrench to tighten.

CAUTION

    Tightening connection

Do not apply excess torque. Otherwise, the nut may crack depending on 
the conditions.

(Unit : N·m)

Outer dia. of copper pipe Tightening torque
Ø6.35 mm 16 to 18 (1.6 to 1.8 kgf·m)
Ø9.52 mm 30 to 42 (3.0 to 4.2 kgf·m)

Ø12.70 mm

Align the centers of the connecting pipes and tighten the flare nut as far as 
possible with your fingers. Then tighten the nut with a spanner and torque 
wrench as shown in the figure.

Base plate
Drain nipple

32 

32 32 

or

Commercially available drain hose

50 to 62 (5.0 to 6.2 kgf·m)
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Handle Low

Evacuating
After the piping has been connected to the indoor unit, you can perform the 
air purge together at once.

AIR PURGE
Evacuate the air in the connecting pipes and in the indoor unit using a 
vacuum pump. Do not use the refrigerant in the outdoor unit. For details, 
see the manual of the vacuum pump.

Be sure to use a vacuum pump with counter-fl ow prevention function so that 
inside oil of the pump does not fl ow backward into pipes of the air conditioner 
when the pump stops.
(If oil inside of the vacuum pump enters the air conditioner, which use R32, 
refrigeration cycle trouble may result.)
1. Connect the charge hose from the manifold valve to the service port of the 

packed valve at gas side.
2. Connect the charge hose to the port of the vacuum pump.
3. Open fully the low pressure side handle of the gauge manifold valve.
4. Operate the vacuum pump to start evacuating. Perform evacuating for 

about 15 minutes if the piping length is 20 meters. (15 minutes for 20 meters)  
(assuming a pump capacity of 27 liters per minute) Then confirm that the 
compound pressure gauge reading is –101 kPa (–76 cmHg).

5. Close the low pressure side valve handle of the gauge manifold valve.
6. Open fully the valve stem of the packed valves (both gas and liquid sides).
7. Remove the charging hose from the service port.
8. Securely tighten the caps on the packed valves.

    Using a vacuum pump

Packed valve at liquid side

Service port (Valve core (Setting pin))
Packed valve at gas side

Vacuum
pump

Vacuum pump adapter for
counter-fl ow prevention

Charge hose

Handle High
(Keep full closed)

Manifold valve

Pressure gaugeCompound pressure gauge

Charge hose 

Connecting pipe

–101 kPa
(–76 cmHg)

    Packed valve handling precautions
• Open the valve stem all the way out, but do not try to open it beyond the 

stopper.

• Securely tighten the valve cap with torque in the following table:

Pipe size of Packed Valve Size of Hexagon wrench

12.70 mm and smallers A = 4 mm

mm 5 = Amm 88.51

Cap Cap Size (H) Torque

Valve Rod Cap
H17 - H19 14~18 N·m

(1.4 to 1.8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3.3 to 4.2 kgf·m)

Service Port Cap
H14 8~12 N·m

(0.8 to 1.2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1.4 to 1.8 kgf·m)

  

A

H

Hexagon wrench
is required.

Service Port Cap

Valve Rod Cap

CAUTION
• KEEP IMPORTANT 6 POINTS FOR PIPING WORK.

(1) Take away dust and moisture (inside of the connecting pipes).
(2) Tighten the connections (between pipes and unit).
(3) Evacuate the air in the connecting pipes using a VACUUM PUMP.
(4) Check gas leak (connected points).
(5) Be sure to fully open the packed valves before operation.
(6) Reusable mechanical connectors and fl ared joints are not allowed 

indoors. When mechanical connectors are reused indoors, sealing 
parts shall be renewed. When fl ared joints are reused indoors, the 
fl are part shall be refabricated.
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Cord clamp

Terminal cover

Screw

Screws

Air inlet grille

Front panel

ELECTRICAL WORKS
The power supply can be selected to connect to indoor unit or outdoor unit. Choose proper way and connect the power supply and connecting cable by follow 
the instruction as following.

Wiring Connection

    Indoor unit     Outdoor unit

Valve cover

Terminals block

How to install the air inlet grille on the indoor 
unit

• When attaching the air inlet grille, the contrary of the removed operation is 
performed. 

Wiring of the connecting cable can be carried out without removing the 
front panel.
1. Remove the air inlet grille.
 Open the air inlet grille upward and pull it toward you.
2. Remove the terminal cover and cord clamp.
3. Insert the connecting cable (according to the local cords) into the pipe hole 

on the wall.
4. Take out the connecting cable through the cable slot on the rear panel so 

that it protrudes about 20 cm from the front.
5. Insert the connecting cable fully into the terminal block and secure it tightly 

with screws.
6. Tightening torque : 1.2 N·m (0.12 kgf·m)
7. Secure the connecting cable with the cord clamp.
8. Fix the terminal cover, rear plate bushing and air inlet grille on the indoor 

unit.

1. Remove the valve cover, the electric parts cover and the cord clamp from 
the outdoor unit.

2. Connect the connecting cable to the terminal as identifi ed by the 
matching numbers on the terminal block of indoor and outdoor unit.

3. Insert the power cord and the connecting cable carefully into the terminal 
block and secure it tightly with screws.

4. Use vinyl tape, etc. to insulate the cords which are not going to be used. 
Locate them so that they do not touch any electrical or metal parts.

5. Secure the power cord and the connecting cable with the cord clamp.
6. Attach the electric parts cover and the valve cover on the outdoor unit.

Model
esahp elgniS V 042 – 022 ,zH05ecruos rewoP

Maximum running current

Circuit breaker rating

11.50A

15A

11.50A

15A

Power supply cable

Connecting cable
H07RN-F or 60245 IEC66 (2.0 mm2 or more)

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND
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21 3 L N

Connecting 
cable

Connecting cable 
connect to terminal 
block (1, 2, 3,    )

Power supply 
terminal block 
(L, N,    )

Power cord

Terminal block

1 2 3

L

Power Supply and Connecting Cable Connection

Power Supply Input at Outdoor Unit Terminal Block (Recommend)

Indoor Unit Outdoor Unit

Connecting cable
connect to 1  

Terminal block (L N 1 2 3)

Earth line

Connecting cable

Connecting cable Stripping length of the 
connecting cable

3
2
1

Earth line
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Connecting cable

Earth line Earth line

Power cord

Power Supply Input at Indoor Unit Terminal Block (Optional)

Indoor Unit Outdoor Unit

Power supply cable
connect to   

Terminal block (L N 1 2 3)

Earth line

Power supply
cable

Power supply cable Stripping length of the power 
supply cable

N

L

Earth line
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Connecting cable

Earth line

Connecting cable Connecting cable
connect to 

Terminal block (L N 1 2 3)

Earth line

Power supply
cable

Connecting
cable

Earth line

Earth line

Stripping length of the
connecting cable

3

50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Connecting cable

Connecting cable connect to 
terminal block (1, 2, 3,     ) 

Terminal block

1 2 3 L N

2 3

N
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CAUTION
1. The power supply must be same as the rated of air conditioner.
2. Prepare the power source for exclusive use with air conditioner.
3. Circuit breaker must be used for the power supply line of this air conditioner.
4. Be sure to comply power supply and connecting cable for size and wiring method.
5. Every wire must be connected fi rmly.
6. Perform wiring works so as to allow a general wiring capacity.
7. Wrong wiring connection may cause some electrical part burn out.
8. Incorrect or incomplete wiring is carried out, it will cause an ignition or smoke.
9. This product can be connected to main power supply.
 Connection to fi xed wiring : A switch which disconnects all poles and has a contact separation at least 3 mm must be incorporated in the fi xed wiring.

Power Supply Input Wiring Diagram

Power supply input

Power supply input at Outdoor unit Terminal Block (Recommend)

Indoor
Terminal 
Block

Power supply input

Outdoor
Terminal 
Block

Power supply input at Indoor unit Terminal Block (Optional)

Indoor

Chassis

Chassis

Terminal 
Block

Outdoor
Terminal 
Block

Chassis

Chassis
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   How to turn OFF the Auto Restart Function
• Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds
 (3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink). 

Auto Restart Function Setting

The product is shipped with Auto Restart function in the ON position.
Turn it OFF if this function is not required.

This product is designed so that, after a power failure, it can restart 
automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information

   How to turn ON the Auto Restart Function
• Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds
 (3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

NOTE
• In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION
 does not activate. 
• Default setting of AUTO RESTART OPERATION is ON.

OPERATION /
RESET Button

1. Press [RESET] button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold [CHECK] button on the Remote Control by the tip of the
 pencil. “00” will be shown on the display (Picture 1).
4. Press [MODE] during pushing [CHECK]. “B” will show on the display
 and “00” will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote
 Control B is memorized (Picture 2).
Note : 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
  2. Remote Control A have not “A” display.
  3. Default setting of Remote Control from factory is A.

Remote Control B Setup.

1 2

OTHERS

Gas Leak Test

Remote Control A-B Selection

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air 
conditioner are installed near.

• Check the fl are nut connections for the gas leak with a gas leak detector 
or soap water.

Check places for
the indoor unit.

Check places for
the outdoor unit.

• When two indoor units are installed in the same room or adjacent two 
rooms, if operating a unit, two units may receive the remote control signal 
simultaneously and operate. In this case, the operation can be preserved 
by setting either one remote control to B setting. (Both are set to A setting 
in factory shipment.)

• The remote control signal is not received when the settings of indoor unit 
and remote control are different.

• There is no relation between A setting/B setting and A room/B room when 
connecting the piping and cables.

Test Operation

To switch the TEST RUN (COOL) mode, press [RESET] button for 
10 seconds. (The beeper will make a short beep.)
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SÄKERHETSANVISNINGAR

• Före installation, var god läs dessa säkerhetsföreskrifter noggrant för din 
säkerhets skull.

• Var noggrann med att följa dessa medföljande säkerhetsföreskrifter för att 
undvika säkerhetsrisker. Symbolerna och deras betydelse visas nedan.

VARNING : Det indikerar att oriktig användning av denna enhet kan 
orsaka allvarlig skada eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG : Det indikerar att oriktig användning av denna enhet kan 
orsaka personskada (*1), eller skada på egendom (*2).

  *1 : Personskada innebär en mindre olycka, brännskada, 
eller elstöt som inte kräver åtgärd eller upprepad 
sjukhusbehandling.

  *2 : Skada på egendom innebär större skada som påverkar 
egendom eller tillgångar.

Avsedd för allmän användning
Nätsladden och anslutningskabeln för apparaten ska minst vara av typen 
neoprenmantlad böjlig kabel (utförande H07RN-F), eller av typen 60245 IEC66. 
(Ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.)

VAR FÖRSIKTIG
Aggregatet ska anslutas till nätström via en automatsäkring, eller en frånskiljare 
med ett kontaktavstånd på minst 3 mm mellan alla poler.

Läs säkerhetsföreskrifterna i 
denna manual noggrant innan 
du använder enheten.

Denna apparat är fylld med R32.

Slå ifrån kraftmatningen
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FARA
 FÅR ENDAST ANVÄNDAS AV BEHÖRIGA PERSONER.
 KOPPLA ALLTID UR AGGREGATET FRÅN NÄTSTRÖM FÖRE ELARBETEN. 
FÖRSÄKRA DIG OM ATT ALLA STRÖMBRYTARE ÄR FRÅNKOPPLADE. OM 
INTE, FINNS RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.

 SE TILL ATT ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS KORREKT. OM 
ANSLUTNINGSKABELN ANSLUTS PÅ FELAKTIGT SÄTT KAN SKADOR 
UPPSTÅ PÅ DELARNA I ELSYSTEMET.

 KONTROLLERA FÖRE INSTALLATIONEN ATT JORDLEDAREN INTE ÄR 
TRASIG ELLER FRÅNKOPPLAD.

 FÅR INTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV GASBEHÅLLARE, ANTÄNDLIG 
GAS ELLER DÄR DET FINNS RISK FÖR GASLÄCKOR.

 ATT INTE FÖLJA DENNA ANVISNING KAN ORSAKA ELDSVÅDA ELLER 
EXPLOSION.

 UNDVIK RISK FÖR ÖVERHETTNING OCH BRANDFARA GENOM ATT 
PLACERA INOMHUSENHETEN PÅ (MINST 2 METERS) AVSTÅND FRÅN 
VÄRMEKÄLLOR SOM ELEMENT, VÄRMEAGGREGAT, VÄRMEPANNOR, 
UGNAR, SPISAR OCH LIKNANDE.

 VAR FÖRSIKTIG SÅ ATT INTE KÖLDMEDIET (R32) ELLER ANNAN GAS 
KOMMER IN I KYLKRETSEN DÅ LUFTKONDITIONERINGEN SKA FLYTTAS 
FÖR ATT INSTALLERAS PÅ ANNAN PLATS. OM LUFT ELLER ANNAN GAS 
BLANDAS MED KÖLDMEDIET BLIR TRYCKET I KYLKRETSEN ONORMALT 
HÖGT, VILKET KAN GÖRA ATT RÖREN SPRÄNGS OCH PERSONSKADOR 
UPPSTÅR.

 VÄDRA OMEDELBART I LOKALEN MED FRISK LUFT OM KÖLDMEDIEGAS 
SKULLE LÄCKA UT UNDER INSTALLATIONEN. OM KÖLDMEDIEGAS HETTAS 
UPP AV ELD ELLER ANNAN VÄRMEKÄLLA UTVECKLAS EN GIFTIG GAS.
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• Följ nationella gasregler.

• Använd inget annat köldmedium än det som specifi  ceras för påfyllning eller 
utbyte.

 Fel typ av köldmedium kan ge upphov till ett onormalt högt tryck i kylcykeln, 
vilket kan resultera i att produkten går sönder eller exploderar med eventuell 
personskada som följd.

• Använd inte några andra sätt att påskynda avfrostningsprocessen eller för att 
rengöra än de som rekommenderas av tillverkaren.

• Apparaten ska förvaras i ett rum utan konstant drivna antändningskällor 
(t.ex.: öppna flammor, en gasapparat i drift eller en elvärmare i drift).

• Var medveten om att köldmedium kanske inte innehåller någon lukt.
• Gör inte hål på eller bränn eftersom apparaten är försedd med tryck. Utsätt inte 

apparaten för hetta, fl ammor, gnistor, eller andra antändningskällor. Den kan i så 
fall explodera och orsaka personskada eller dödsfall.

• För modell R32, använd rörledning, fl änsmutter och verktyg som specifi cerats 
för R32-köldmedium. Användning av befi ntlig (R22) rörledning, fl änsmutter 
och befi ntliga verktyg kan orsaka onormalt högt tryck i köldmediesystemet 
(rörledning), vilket kan leda till explosion och personskador.

• Tjockleck för kopparrör där R32 används måste vara mer än 0,8 mm. Använd 
aldrig kopparrör som är tunnare än 0,8 mm.

• Efter att installation eller service utförts, se till så att det inte fi nns någon 
köldmediegasläcka. Det kan i så fall ge upphov till giftig gas när köldmediet 
kommer i kontakt med eld.

VARNING
• Aggregatet får aldrig modifi eras genom avlägsnande av skyddsanordningarna 

eller bortkoppling av förreglingsreläerna.
• Får inte installeras på en plats som inte håller för apparatens vikt.
 Personer och föremål kan skadas om aggregatet faller ner.
• Anslut en godkänd stickpropp till nätkabeln innan elarbeten inleds.
 Se till att utrustningen är jordad enligt gällande rekommendationer.
• Utrustningen ska installeras enligt nationella föreskrifter om elinstallationer.
 Om du upptäcker någon skada, installera inte enheten. Kontakta din 

återförsäljare direkt.
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MEDDELANDESKYLDIGHET TILL LOKAL ELLEVERANTÖR
Det är din ovillkorliga skyldighet att se till att lokal elleverantör underrättas om 
installationen innan den utförs. 

VAR FÖRSIKTIG
 Om aggregatet utsätts för vatten eller fukt innan installationen finns risk för 
elektriska stötar.

 Förvara inte luftkonditioneringen där den är utsatt för regn eller vatten, t ex i 
källare eller våtutrymmen.

 Efter uppackningen ska utrustningen undersökas grundligt efter eventuella 
skador.

 Installera inte enheten på en plats där det fi nns risk för läckage av lättantändliga 
gaser. Gas som läcker ut och ansamlas i enhetens omgivning kan leda till brand.

 Får inte installeras där vibrationerna från aggregatet kan förstärkas. Får inte 
installeras där ljudnivån från aggregatet kan förstärkas, eller där ljudet eller 
utblåsningsluften kan störa omgivningen.

 Var försiktig vid hantering av komponenter med vassa kanter för att undvika 
personskador.

 Läs noggrant igenom denna installationshandbok innan aggregatet installeras. 
Den innehåller fler viktiga anvisningar om korrekt installation.

 Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att 
anvisningarna i denna handbok ej har följts.

 Viktig information angående det köldmedium som används
 Denna produkt innehåller fl uoriderade växthusgaser.  
 Släpp ej ut gaserna i atmosfären.
 Typ av köldmedium: R32
 GWP(1)-värde: 675 * (ex. R32 ref. AR4)
 (1)GWP = global uppvärmningspotential (global warming potential)
 Kvantiteten för köldmediet står angivet på enhetens namnplåt.
 * Detta värde är baserat på F-gasregel 517/2014 
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Dräneringsnippel × 1

Träskruv med platt huvud × 1 Batterilock

TILLBEHÖRSDELAR

Inomhusenhet

nmantnenopmoKrNnmantnenopmoKrN

1

Monteringsplåt × 1

2

Fjärrkontrol × 1

3

Batterier × 2
4

Hållare för fjärrkontroll × 1

5 6

Fästskruv × 6

9

Träskruv med platt huvud × 2

!

7 8

Ägarens bruksanvisning × 1 Installationshandbok × 1

Utomhusenheten

nmantnenopmoKrNnmantnenopmoKrN

" #

Vattentät kåpa × 2

Luftfi lter
Rengörs varannan vecka.
 1. Öppna luftintagsgallret.
 2. Avlägsna luftfi ltrena.
 3. Dammsug eller tvätta och torka dem.
 4. Installera tillbaka luftfi ltrena och stäng luftintagsgallret.
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INSTALLATIONSSCHEMA FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN

 

9
Träskruv 
med platt 
huvud

6

Träskruv med 
platt huvud

!
Batterilock

2

3

Hjälpröret kan anslutas till vänster, baktill 
på vänster eller höger sida, till höger, eller 
nedtill till vänster eller höger sida.

Höger

Baktill, höger 
sida

Nedtill, höger 
sida

Baktill,
vänster
sida Nedtill, vänster sida

Vänster

Köldmedierören ska isoleras separat, 
och inte tillsammans.

Värmeresistent polyetenskum, 
6 mm tjock

1

Batterier

6
Träskruv med 
platt huvud

4
Hållare för 
fjärrkontroll

Vinyltejp
Appliceras efter att ett 
dräneringstest har utförts.

Fjärrkontrol
Rörklämma

Kondensvattenslang
(Ej tillgänglig, tillhandahålls 
av montören)

Skyddsrör

Luftfilter

Krok

Monteringsplåt

Krok

M
in

st
 6

5 
m

m

Minst 300 mm

Minst 300 mm

m
m 006 tsni

MMinst 100 mm

Minst 100 mm

Minst 600 mm

Minst 600 mm

Se till att montera dräneringsslangen så 
att den lutar nedåt.

Låt inte dräneringsslangen slakna.

Skär ut rörledningshålet
så att det lutar en aning.

Köldmedierörledningen 
måste vara skyddad 
från fysisk skada.
Installera ett 
pasthölje eller något 
motsvarande.

Den tillhandahållna fjärrkontrollen är en trådlös 
typ, som också kan användas med sladd.
Se “Hur man ansluter fjärrkontrollen för 
användning med sladd”, i händelse av att 
användning med sladd krävs.

Skär ut ett stycke SPACER från 
inomhusenhetens förpackningskartong, 
rulla ihop det och placera det mellan 
inomhusenheten för att ge inomhusenheten 
en lutning så att den fungerar bättre.

För rörledningarna längst bak till vänster,
undertill till vänster och till vänster

Vägg

Reservd
elskod Komponentnamn Antal

A
Köldmedierör
Vätskesida : Ø6,35 mm
Gassida : Ø9,52 mm

En av varje

B
Rörisoleringsmaterial
(polyetenskum, 6 mm tjockt) 1

C Fyllnadsmassa, PVC-tejp En av varje

Valfria installationskomponenter

• Fäst utomhusenheten med fästskruvar och muttrar om det är sannolikt att 
enheten kommer att utsättas för kraftig blåst.

• Använd Ø8 mm eller Ø10 mm ankarbultar och muttrar.
• Om det är önskvärt att dränera avfrostningsvattnet ska en dräneringsnippel 

(nr.") och en vattentät kåpa (nr.#) fästas vid utomhusenhetens 
bottenplatta innan den monteras.

Fästskruvsarrangemang för utomhusenheten

125 mm108 mm
28 mm

32
0 

m
m

600 mm
90 mm

Dräneringsuttag

86
 m

m

10
2 

m
m

Ø38
 m

m

Luftutsläpp

Luftintag

34
0 

m
m
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Ø65 mm

120 mm

144

50
50

300

65 103

300

5

1

1. Öppna två skruvkåpor och ta säkert bort två skruvar vid frontpanelen.
2. Öppna den nedre delen av frontpanelen lite grann och dra sedan den 

övre delen av frontpanelen mot dig för att ta bort den så som visas på 
bild 1.

3. Hantera kontrollsladden som detaljerats och specificerats i figur 2.
4. Anslut kontrollsladden säkert till Displayenhetens plintblock så som visas 

på bild 3 (Spänn hårt men inte över 0,12 N·m (0,01 kgf·m)).
5. Sätt fast kontrollsladden från inomhusenheten på samma strömtillförsell 
 och anslut kabeln som på figur 3. (Skåra för att sladden ska dras
 igenom)
6. Sätt ihop inomhusenheten genom att utföra processerna i figur 1 till 2
 baklänges.

Hur man ansluter fjärrkontroll för 
trådad användning

   För inomhusenhet

Inomhusenhet

Kontrollsladd

Fjärrkontroll

5

INOMHUSENHETEN

1. Efter att ha bestämt rörhålets position på monteringsplåten ( ), ska hålet 
för röret borras (Ø65 mm) med en lätt nedåtlutning mot utomhussidan.

Plats för montering

• Inomhusenhetens fjärrkontrollssensor får inte utsättas för direkt solljus.
• Mikroprocessorn i inomhusenheten får inte befi nna sig för nära källor till 

RF-störningar.
 (Se ägarens bruksanvisning för detaljerad information.)  

    Fjärrkontroll
• Utse en plats fri från sådana hinder som kan blockera signalen från 

inomhusenheten (t ex draperier).
• Fjärrkontrollen ska inte monteras på en plats där den utsätts för direkt 

solljus, eller i närheten av värmekälla (t ex en spis).
• Fjärkontrollen ska vara på minst 1 meters avstånd från närmaste TV eller 

ljudanläggning. (Detta är nödvändigt för att undvika störningar på bild eller 
ljud.)

• Fjärrkontrollens placering ska avgöras enligt nedanstående illustration.

• En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i diagrammet.
• Det får inte fi nnas några blockeringar eller hinder för luftintaget eller -utblåset 

på platsen.
• Det ska vara enkelt att montera rörledningarna till utomhusenheten från 

platsen.
• Det måste fi nnas utrymme för att öppna frontpanelen.
• Inomhusenheten skall installeras på minst 2,5 m höjd. Ingenting ska 

placeras ovanpå inomhusenheten.   

VAR FÖRSIKTIG

  

54 ° 45°

57 °

(Från sidan) (Ovanifrån sett)

Inomhusenhet

Mottagningsområde

FjärrkontrollFjärrkontrollMottagning
sområde

In
om

hu
se

nh
et

Skära ut ett hål och fästa 
monteringsplåten

    Skära ut ett hål

Avser montering av köldmedierör på baksidan.

 OBS!
• Vid borrning genom väggar med putsnät, trådnät, metallplåt eller dylikt, 

skall en borrjigg (säljs separat) användas.

    Fästa monteringsplåten

Direkt montering av monteringsplåten på väggen
1. Skruva fast monteringsplåten ordentligt på väggen både upptill och nertill 

så att det går att haka fast inomhusenheten.
2. Använd ankarskruvhålen enligt fi guren nedan för att fästa monteringsplåten 

i en betorgvägg.
3. Monteringsplåten ska skruvas fast horisontellt i väggen.

VAR FÖRSIKTIG
Ankarskruvhålen får inte användas då monteringsplåten skruvas fast med 
fästskruv. Annars kan aggregatet ramla ner och orsaka såväl kroppsliga 
som materiella skador.  

Monteringsplåt
(Monteras i horisontell inriktning.)

Hål, 5 mm diameter

Ankarskruvfäste
(lokala komponenter)

Fäst skruv
Ø4 mm x 25 s

Ankarskruv

Utskjutande del
högst 15 mm

• Vid montage på blockvägg, tegelvägg, betongvägg eller liknande, ska hål 
med 5 mm diameter göras i väggen.

• Ankaren för passande fästskruvar (nr. 5) ska monteras.

OBS!
• Monteringsplattan ska göras fast ordentligt i alla fyra hörn samt i underdelen 

med 4 - 6 fästskruvar.

VAR FÖRSIKTIG
Om aggregatet inte monteras fast ordentligt fi nns risk för materiella och 
personskador om aggregatet faller ner.

Rörhålets centrum är ovanför pilen.

Hål för rör

Krok

Krok KrokHål för rör
Hål för rör

Monteringsplåt

FästskruvViktInomhusenhet
Tråd

7



*Notera : 1. Det rekommenderas att använda dubbelisolerad blykabel för 
att ansluta fjärrkontroll och luftkonditionering.

2. För trådad drift, kan en fjärrkontroll endast styra en 
inomhusenhet.

3. Under trådad drift, kommer fjärrkontrollen återgå till första 
inställningen (FÖRINSTÄLLD, TIMER och KLOCKA kommer 
återställas till första inställningen) när användaren stänger av 
luftkonditioneringens strömtillförsell.

Kontrollsladd

Hål för att hänga
fjärrkontroll

Fjärrkontroll

Kontrollsladd

Skruv (Ø3,1×16L)
för att hänga
fjärrkontroll

Vägg

Skruv (Ø3,1×25L) för
att fi xera batterilock

Fjärrkontroll

98

!

Batterilock
Skruv

Spänn hårt men inte över
0,15 N·m (0,02 kgf·m)

1. Avlägsna fjärrkontrollens lock genom att dra neråt och ta ut den.
2. Om batterier fi nns, ta ut dem. Kombinationen av att använda trådad 

kontroll och batterier kan orsaka batteriexplosion.
3. Gör hål för att dra igenom kontrollsladd genom att använda skruvmejsel 

för att ta sönder plasten för håltäckningen som visas i fi gur 4.
4. Dra kontrollsladden från baksidan av fjärrkontrollen som visas i fi gur 5.
5. Fixera kontrollsladden till terminal genom att följa anvisningarna i fi gur 

6 och 7 med hjälp av medföljande skruvar (Spänn hårt men inte över 
0,25 N·m (0,03 kgf·m)).

6. Dra kontrollsladden via rännan på baksidan av fjärrkontrollen som visas 
i fi gur  8.

7. Fixera medföljande skruv (Ø3,1×16L) på väggen för att hänga upp 
fjärrkontrollen som visas i fi gur 9.

8. Markera och gör hål för att fi xera underskruven (Ø3,1×25L) som visas i 
fi gur 9.

9. Sätt ihop batterilocket som medföljer i tillbehörspåsen och använd 
medföljande skruv (Ø3,1×25L) för att spänna fast batterilock 
tillsammans med väggen som visas i fi gur ! (Spänn hårt men inte över 
0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

.kcol snellortnokräjf pohi ttäS .01 

   Till fjärrkontroll

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Plasten för håltäckningen
Kontrollsladd

6

7

Kontrollsladd

Terminal

* Kabelstorlek 28-22 AWG 
eller 0,08-0,32 mm2

Yttre diameter ej över 4,7 mm, 
kontrollsladdens längd 30 m eller 
mindre.

30 mm

20 mm

5 mm

Sladd och hål för fästskruv ska ha 
utrymme för att förhindra skada på 
sladden då batterilocket stängs

1

Skruv

Skruvkåpa

Skruv

Frontpanel

2

3

* Kabelstorlek 28-22 AWG 
eller 0,08-0,32 mm2

Yttre diameter ej över 4,7 mm, 
kontrollsladdens längd 30 m eller 
mindre.

70 mm

5 mm

Terminal

Kontrollsladd

Skåra för att sladden ska dras igenom
Kontrollsladd

Displayenhet

Installera rör och dräneringsslang

* Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. 
(Som isoleringsmaterial används polyetenskum.)

    Isolering av rörledningar och dräneringsslang

Baktill, höger sida

Baktill, vänster sida

Nedtill, vänster sida

Vänster

Nedtill, höger sida

Höger

B
yt

a 
dr

än
er

in
gs

sl
an

g

Fö
rb

er
ed

el
se

 a
v 

rö
r

1. Utstansad skåra på baksidan 
 Skär ut skåran på vänster eller höger sidan av baksidan för den undre 

vänstra eller högra anslutningen med en avbitartång.

2. Byta dräneringsslang
 Vid röranslutning från vänster, vänster undersida och vänster bak måste 

dräneringsslangen och dräneringslocket bytas.

U
ts

ta
ns

ad
 s

kå
ra

 
på
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n
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Fästa dräneringskåpan
1) Använd en sexkantsnyckel 

(4 mm).

2) För in dräneringskåpan ordentligt.

Hur du avlägsnar dräneringskåpan
Kläm fast dräneringskåpan med 
nåltång och dra ut.

Hur du avlägsnar dräneringsslangen
• Dräneringsslangen kan avlägsnas genom att 

skruven som säkrar dräneringsslangen avlägsnas 
och att dräneringsslangen därefter dras ut.

• Då du avlägsnar dräneringssalngen, se till att 
vara försiktig med eventuella vassa kanter på 
stålplattan. Kanterna kan orsaka skador.

• För att installera dräneringsslangen, sätt i 
dräneringsslangen ordentligt tills anslutningsdelen 
får kontakt med värmeisoleringen, och säkra 
sedan med originalskruv.

Använd en sexkantsnyckel 
(4 mm).Inget glapp

Röranslutning på höger eller vänster sida
• 

Röranslutning på undersidan till höger eller 
vänster

Vänsteranslutning av rörledning
• Böj anslutningsröret så att det löper mindre än 43 mm ovanför väggytan. 

Om anslutningsröret löper mer än 43 mm ovanför väggytan kan 
inomhusenhetens fästning på väggen bli instabil. 

 Se till att använda en bockningsfjäder för bockning av anslutningsröret. 
Annars fi nns risk för att röret krossas.

Bocka anslutningsröret med en bockningsradie på 30 mm.
Ansluta röret efter att enheten monterats (se fi guren)

VAR FÖRSIKTIG
Var noga med att sätta dräneringsslangen och dräneringslocket 
ordentligt på plats, annars kan vattenläckage uppstå.

• 

OBS!
Om röret bockas felaktigt kan det göra att inomhusenhetens fästning på 
väggen blir instabil.
Efter att anslutningsröret har förts igenom rörhålet ska anslutningsröret 
anslutas till hjälprören och tejpas samman.

Dräneringsslang • De två hjälprören och anslutningskabeln ska bindas tätt samman med 
tvärbunden tygtejp. Om rören är anslutna till vänster eller baktill till 
vänster ska enbart de två hjälprören tejpas med tvärbunden tygtejp.

 

Inomhusenhet

Anslutningskabel
Hjälprör

Monteringsplåt

• Var noga med att organisera rören så att inget rör sticker ut ur 
inomhusenhetens monteringsplåt.

• Anslut omsorgsfullt hjälprören till anslutningsrören och skär 
isoleringstejpen som är virad runt anslutningsröret för att undvika 
dubbeltejpning vid skarven. Försegla skarven med vinyltejp e d.

• Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna 
isoleras. (Som isoleringsmaterial används polyetenskum.)

• Iaktta försiktighet vid bockning av rör så att röret inte krossas.

VAR FÖRSIKTIG

Fästa inomhusenheten
1. För röret genom hålet i väggen och haka upp inomhusenheten på 

monteringsplåtens övre hakar.
2. Sväng inomhusenheten till vänster och höger för att kontrollera att den 

sitter ordenligt fast på monteringsplåten.
3. Tryck fast inomhusenheten mot väggen och haka fast den i 

monteringsplåtens nedre del. Dra inomhusenheten i riktning mot dig för 
att kontrollera att den sitter ordenligt fast på monteringsplåten.

• Dra inomhusenheten mot dig 
medan du trycker uppåt på 
dess botten enligt bilden, för 
att ta bort inomhusenheten 
från monteringsplåten.

Tryck
(haka loss)

Använd ingen smörjolja 
(köldmedieolja) vid 
insättningen av 
dräneringskåpan. Detta 
orsakar försämring och 
dräneringsläckage från 
pluggen.

Ritsa in skåror på baksidan med en 
kniv eller liknande och kapa dem 
sedan med en avbitartång eller
liknande.

Ritsa in skåror på baksidan med en 
kniv eller liknande och kapa dem 
sedan med en avbitartång eller
liknande.

230 mm(50 mm)

Markering230 mmVätskesida

Gassida

4
3   

m
m

80°

Inomhusenhetens yttre kontur

R 30 mm (Använd kärna av polisin
(polyetylen) eller liknande för bockningsrör.)

Använd handtaget till en skruvmejsel 
eller liknande.

Referensposition för vätskesidans och gassidans rör på installationsplåten.

Tryck
Tryck

1

2

1

Haka fast här.

Monteringsplåt

Krok

Hål

Hål
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UTOMHUSENHETEN

Dränering
1. Se till att dräneringsslangen har nedåtlutning.

OBS!
• Hålet på utomhussidan ska ha en viss nedåtlutning.

Dräneringsslangen
får inte ha någon
uppåtlutande del.

Dräneringsslangen
får inte vågformas.

Minst
50 mm

Dräneringsslangens
ände får inte stoppas 
ned i vatten.

Dräneringsslangens ände 
får inte stoppas ned i 
dräneringsränna eller dike.

2. Vattnet ska ledas ned i kondensvattenskålen. Se till att vattnet dräneras till 
en plats utomhus.

3. Vid anslutning av kondensvattenslang för dränering ska anslutningen 
isoleras med ett skyddsrör enligt bilden.

Skyddsrör

KondensvattenslangInomhussidanDräneringsslang

Luftkonditioneringsaggregatet är strukturerat 
för att dränera det kondensvatten som 
bildas på inomhusenhetens baksida till 
dräneringstråget. Därför får nätsladden och 
andra delar inte installeras ovanför
dräneringsrännan.

VAR FÖRSIKTIG
Se till att dräneringsröret placeras så att apparaten dräneras korrekt. 
Felaktig dränering kan medföra kondensdropp.

Plats för montering
• En plats som medger de ytor kring inomhusenheten som visas i 

diagrammet.
• Platsen skall kunna bära upp utomhusenhetens vikt och ska inte förstärka 

ljudnivån och vibrationerna från enheten.
• Platsen ska även vara sådan att driftsljud och utblåsluft inte stör 

omgivningen.
• Platsen ska ej heller vara utsatt för kraftig blåst.
• Får inte installeras i närheten av gasbehållare, antändlig gas eller där det 

fi nns risk för gasläckor.
• Se även till att enheten inte blockerar framkomligheten där den står.
• Om utomhusenheten ska installeras upphöjd från mark-/golvnivån, se då 

till att dess fötter är ordentligt fastsatta.

Dränering
sränna

Plats för rör

Vägg

VAR FÖRSIKTIG
1. Montera utomhusenheten så att det inte fi nns några hinder framför 

luftutblåset.
2. Installera en trumma eller ett vindskydd för att säkerställa att fl äkten 

kan arbeta normalt då utomhusenheten monteras där den alltid 
utsätts för kraftig blåst (t.ex. vid kusten eller en hög byggnad).

3. Där det är extremt blåsigt ska enheten installeras så att vinden inte 
alls kommer åt den.

4. Installation på följande platser kan medföra problem.
 Installera inte enheten på sådana platser.
 • En plats full av maskinolja
 • Platser med riklig salthalt, t.ex. vid kusten
 • Platser med sulfi dångor
 • Platser där vågor med hög 

frekvens kan förväntas, t.ex. 
i närheten av ljudutrustning, 
svetsmaskiner och medicinsk 
utrustning

• Använd inte den medföljande dräneringsnippeln för vattendränering. 
Dränera vattnet från alla dräneringshål direkt.

•  För att skydda utomhusenheten från ansamling av snö, installera ett 
hållbeslag, och fäst en snöskyddskåpa och -platta.

*  Använd inte någon variant med dubbla lager.

Försiktighetsåtgärder vid Installation 
i Områden med Snöfall och Kalla 

Temperaturer

Snöskyddsplatta

Snöskyddskåpa

Snöansamlingslinje

Hållbeslag

Minst 
50 cm

Installera minst 
50 cm ovanför 
snöansamlingslinjen.

Ankarbultar

Framsida

 Den tillåtna längden för anslutningsrör. •

 Den tillåtna höjden för utomhusenhetens installationsplats•

Se till att platsen är sådan att dräneringsvattnet inte förorsakar några 
problem.

Modell
Utan påfyllning upp till 15 m upp till 15 m 

0,86 kg 0,86 kg

Maximal längd 20 m 20 m

Maximal 
kylmedelsladdning

Ytterligare
köldmediepåfyllning

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

Modell
Maximal höjd 12 m 12 m

•

VAR FÖRSIKTIG
När utomhusenheten är installerad på ett ställe där dräneringsvattnet
kan orsaka problem ska du täta vattenläckagepunkten ordentligt med
ett silikonbindemedel eller fogmassa.

   Säkerhetsåtgärder för att tillsätta köldbärare

Använd en våg som har en noggrannhet av minst 10 g per indexlinje när 
köldbärare tillsätts.
Använd inte en badrumsvåg eller liknande instrument.

Kraftig
blåst

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
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Bottenplatta
Dräneringsnippel

32 

Ø9,52 mm 30 till 42 (3,0 till 4,2 kgf·m)
50 till 62 (5,0 till 6,2 kgf·m)Ø12,70 mm

Ø12,70 2,0 till 2,5

32 32 

eller

Slang som finns att köpa i handeln

90 Skevhet Knagglighet Buktighet

Anslutning av köldmedierör

1. Skär röret med en röravbitare.

2. För in en fl aremutter i röret och utför fl arekopplingen.
 • Mariginal för fl arekopplingen : A (Enhet : mm)
RIDGID (kopplingstyp)

IMPERIAL (vingmuttertyp)

Yttre diam. för kopparrör R32
Ø6,35 1,5 till 2,0
Ø9,52 1,5 till 2,0

Rörledningstjocklek minst 0,8 mm

Yttre diam.
för kopparrör R32 verktyg Konventionellt

verktyg
Ø6,35 0 till 0,5 1,0 till 1,5

Ø12,70 0 till 0,5 1,0 till 1,5
Ø9,52 0 till 0,5 1,0 till 1,5

Rörledningstjocklek minst 0,8 mm

    Flarekoppling

A

Plint Rör

Dränering av Vattnet
• Det fi nns hål i utomhusenhetens bottenplatta så att det avfrostningsvatten 

som skapas vid uppvärmning dräneras bort ordentligt.
Om en centralt placerad dränering behovs när enheten installeras på en 
balkong eller vägg ska du följa dessa steg för att dränera bort vattnet.

1. Fortsätt med vattensäkringen genom att sätta de vattentäta gummilocken 
på plats i de två (2) avlånga hålen i utomhusenhetens bottenplatta. 
[Installation av de vattentäta gummilocken]
1) Placera fyra fi ngrar i varje lock och sätt locken i vattendräneringshålen 

genom att trycka dem på plats från bottenplattans undersida.
2) Tryck på lockens ytterkant för att försäkra dig om att de sitter 

ordentligt på plats.
(Vattenläckor kan uppkomma om locken inte satts ordentligt på plats, 
om deras ytterkant lyfts upp eller om locken fastat eller kilats fast på 
något.)

Vattentäta gummilock
(levereras tillsammans
med utomhusenheten)

Bottenplatta

Dräneringsnippel

2. Montera tömningsnippeln och en tömningsslang som finns tillgänglig i 
 handeln (som har en innerdiameter 32 mm) och töm ut vattnet. 
 (På inom- och utomhusenheternas installationsscheman fi nns 

dräneringsnippelns position angiven.)
• Kontrollera att utomhusenheten sitter vågrätt och dra 

dräneringsslangen i en nedåtgående vinkel samtidigt som du 
kontrollerar att den sitter fast ordentligt.

Använd inte vanlig trädgårdsslang eftersom den kan bli platt och stoppa
vattnet från att dräneras bort.

VAR FÖRSIKTIG
• Skrapa inte den fl änsade delens inneryta när du avlägsnar grader.
• Flänsbearbetning under förhållanden med skrapningar på innerytan 

för fl änsbearbetningsdelen orsakar gasläcka.

VAR FÖRSIKTIG

Rikta in mitten på anslutningsrören och dra åt fl aremuttern så långt som 
möjligt med fi ngrarna. Dra därefter åt muttern med en skiftnyckel och 
skruvnyckel enligt bilden.

    Skruva åt anslutningen

Anlägg inte för kraftigt vridmoment. Annars fi nns risk för att muttern 
brister.

Flarekoppling på
inomhusenhetens
sida

Flarekoppling på
utomhusenhetens
sida

FlaremutternAnslutningshalva

Sida med extern
gängning

Sida med intern
gängning

Använd en skiftnyckel för
att skruva dit.

Använd en momentnyckel
för att dra åt.

(Enhet : N·m)

Yttre diam. för kopparrör Vridmoment
Ø6,35 mm 16 till 18 (1,6 till 1,8 kgf·m)

• Vridmoment för fl arekopplingen
 Driftstrycket för R32 är högre 

än för R22 (C:a 1,6 ggr.). Därför 
är det nödvändigt att dra åt de 
uppfl änsade anslutningssektionerna 
(som ansluter inomhusenheten till 
utomhusenheten) till specifi erat 
vridmoment. Felaktiga anslutningar 
orsakar inte bara gasläckor, utan 
skadar också köldmediekretsen.

11



Avstängningsventil på vätskesidan

Serviceuttag (Ventilkärna (Inställningsnål))
Avstängningsventil på gassidan

Vakuumpump

Vakuumpump adaptern för 
räknaren - fl öde förhindrande

Påfyllningsslang

Reglage Hög
(Ska vara helt stängd)

Manometerställets ventil

TryckmätareTryckmätare på lågtryckssidan

Reglage Låg

Påfyllningsslang

Anslutningsrör

–101 kPa
(–76 cmHg)

Försiktighetsåtgärder för hantering av 
nerpackat valv

Vakuumsugning
Det går bra att genomföra avluftning direkt efter att rören har anslutits till 
inomhusenheten.

AVLUFTNING
Evakuera luften i anslutningsrören och inomhusenheten med hjälp 
av en vakuumpump. Använd inte köldmediet i utomhusenheten. Se 
vakuumpumpens användarhandbok för ytterligare information.

Se till att använda en vakuumpump med backventil, så att oljan inuti 
pumpen inte byter riktning och fl ödar in i luftkonditioneringens rör när 
pumpen stannar.
(Om oljan i vakuumpumpen tränger in i luftkonditioneringen som använder 
köldmediet R32, kan det uppstå problem i köldmediekretsen.)
1. Anslut påfyllningsslangen från manometerstället, till avstängningsventilen 

på gassidan.
2. Anslut påfyllningsslangen till kopplingen på vakuumpumpen.
3. Ställ reglaget på lågtryckssidan för ventilen på manometerstället till 

fullständigt öppet läge.
4. Sätt igång vakuumpumpen för att börja avluftningen. Om rörledningarnas 

längd är 20 meter ska evakueringen pågå i cirka 15 minuter. (15 minuter 
för 20 meter) (med en antagen pumpkapacitet på 27 liter per minut.) 
Bekräfta därefter att tryckvärdet är –101 kPa (–76 cmHg).

5. Stäng ventilreglaget på lågtryckssidan för manometerstället.
6. Ställ ventilskaftet i avstängningsventilerna för såväl gas- som 

vätskesidan, på fullständigt öppet läge.
7. Ta bort påfyllningsslangen från serviceuttaget.
8. Se till att ventilhattarna sitter ordentligt fast.

    Hantering av vakuumpump

 Öppna valvstammen hela vägen, men försök inte att öppna den bortom 
stoppet.

 Spänn säkert fast valvlocket med vridmoment enligt följande tabell:

Rörstorlek på packat valv Storlek på hexagon-skiftnyckel

12,70 mm och mindre A = 4 mm

mm 5 = Amm 88,51

Lock Storlek på lock (H) Vridmoment

Valvstångslock
H17 - H19 14~18 N·m

(1,4 till 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 till 4,2 kgf·m)

Serviceportlock
H14 8~12 N·m

(0,8 till 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 till 1,8 kgf·m)

  

A

H

Hexagon-skiftnyckel 
är nödvändig

Serviceportlock

Valvstångslock

VAR FÖRSIKTIG
 IAKTTA ALLTID FÖLJANDE 6 PUNKTER VID RÖRARBETEN.
(1) Avlägsna damm och fukt (inuti anslutningsrören).
(2) Anslutningen ska vara tät (mellan rören och apparaten).
(3) Evakuera luften i anslutningsrören med VAKUUMPUMP.
(4) Kontrollera gasläckor (anslutningspunkter).
(5) Se till att öppna de packade ventilerna helt före användning.
(6) Återanvändningsbara mekaniska kopplingar och fl änsade fogdelar 

är inte tillåtna inomhus. Om mekaniska kopplingar återanvänds 
inomhus ska förseglingsdelar vara förnyade. Om fl änsade fogdelar 
återanvänds inomhus ska fl änsdelen vara återfabricerad.
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ELEKTRISKT ARBETE
Strömtillförseln kan väljas till att ansluta till inomhusenheten eller utomhusenheten. Välj lämpligt sätt och anslut strömtillförseln och anslutningskabeln genom
att följa instruktionerna som följer.

    Inomhusenhet     Utomhusenheten

Ventilskydd

Stiftplint

Sätta fast luftintagsgrillen på inomhusenheten

• Då du sätter fast luftintagsgallret, utför samma process som vid 
avlägsnande men i motsatt ordning. 

Det går bra att dra anslutningskabeln utan att ta bort frontpanelen.
1. Ta bort grillen på framsidan.
 Öppna grillen, vinkla den uppåt och dra den sedan mot dig.
2. Ta bort kabelklämman och skyddet för plintblocket.
3. För in anslutningskabeln (av lokal standard) genom rörhålet i väggen.
4. Ta ut anslutningskabeln ur kabelskåran på monteringsplattan så att den 

sticker ut cirka 20 cm från framsidan.
5. För in anslutningskabeln hela vägen i plintblocket och skruva fast den 

ordentligt.
6. Vridmoment : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Fäst anslutningskabeln på plats med kabelklämman.
8. Sätt tillbaka skyddet över plintblocket, monteringsplattan och grillen på 

inomhusenheten.

1. Avlägsna ventilskyddet, de elektriska delarnas skydd och kabelklämman 
från utomhusenheten.

2.  Anslut anslutningskabeln till uttaget enligt vad som överensstämmer 
vid matchning av numrena på uttagsdelen på inomhus- och 
utomhusenheten.

3.  Sätt i strömsladden och anslutningskabeln ordentligt i uttagsdelen och 
sätt fast den säkert med skruvar.

4.  Använd vinyltejp, etc. för att isolera de sladdar som inte ska användas. 
Lokalisera dem så att de inte kommer i kontakt med några elektriska 
delar eller metalldelar.

5.  Säkra strömsladden och anslutningskabeln med kabelklämman. 
6.  Fäst de elektriska delarnas skydd och ventilskyddet på utomhusenheten.

Modell
safnE V 042 – 022 ,zH05alläkmörtS

Maximal belastningsström

gninkrämratyrbmörtS

Strömkabel
H07RN-F eller 60245 IEC66 (minst 2,0 mm2)

Anslutningskabel

Ledningsdragningar

11,50A

15A

11,50A

15A

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

Kabelklämma

Skydd, plintblock

Skruv

Skruv

Grill för intagning 
av luft

Frontpanel

13



1 2 3

L  N

1 2 3

Stiftplint

Anslutningskabel

Anslutningskabel anslutning till 
plintblock (1, 2, 3,    ) 

1 2 3 L N

Strömingång vid utomhusenhetens plintblock (rekommenderas)

Inomhusenhet

Anslutningskabel
anslut till  

Stiftplint (L N 1 2 3)

Jordkabel

Anslutningskabel

Anslutningskabel Längd på kabelns avskalade 
del

3
2
1

Jordkabel
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Anslutningskabel

Jordkabel Jordkabel

Nätsladd

Strömingång vid inomhusenhetens plintblock (valfritt)

Inomhusenhet Utomhusenheten

Strömkabel 
anslut till  

Stiftplint (L N 1 2 3)

Jordkabel

Strömkabel

Strömkabel Längd på strömkabelns
avskalade del

N

L

Jordkabel
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Anslutningskabel

Jordkabel

Anslutningskabel
anslut till  

Stiftplint (L N 1 2 3)

Jordkabel

Strömkabel Anslutningskabel

Jordkabel

Anslutningskabel Längd på kabelns avskalade 
del

3

50 mm
Jordkabel

10 mm

70 mm
10 mm

Utomhusenheten 

Strömtillförsel- och anslutningskabelanslutning

21 3 L N

Stiftplint

Anslutningskabel Nätsladd

Anslutningskabel 
anslutning till 
plintblock

Strömplintblock 
(L, N, )(1, 2, 3,    ) 
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VAR FÖRSIKTIG
1. Strömförsörjningen måste vara samma som den märkta för luftkonditioneraren.
2. Förbered strömkällan för att användas ensam åt enbart luftkonditioneraren.
3. Strömbrytare måste användas för strömförsörjningsledningen till denna luftkonditionerare.
4. Se till så att alla krav uppfylls för strömförsörjning samt även anslutningskabel gällande storlek och kabeldragningsmetod.
5. Varje ledning måste vara ordentligt ansluten.
6. Ledningsdragningarna ska medge generös ledningskapacitet.
7. Fel ledningsanslutning kan leda till att vissa elektriska delar bränns ut.
8. Om felaktig eller ofullständig kabeldragning utförs kommer det att leda till antändning eller rök.
9. Denna produkt kan anslutas till huvudströmmen.
 Anslutning till fast kabeldragning: Tillse fast installation via säkerhetsbrytare som bryter kontakten mellan alla poler, med ett kontaktavstånd på minst 

3 mm.

Strömingångs-kopplingsdiagram

Strömingång

Inomhusplintblock

Utomhusplintblock

Strömingång

Utomhusplintblock

Strömingång vid utomhusenhetens plintblock (rekommenderas)

Strömingång vid inomhusenhetens plintblock (valfritt)

Chassin

Chassin

Inomhusplintblock

Chassin

Chassin

15



ÖVRIGT

Kontrollera gasläckor

Fjärrkontroll A-B Val

För att separera användandet med fjärrkontroll för vardera inomhusenhet då 
2 luftkonditionerare är installerade nära varandra.

• Kontrollera fl areanslutningarna efter gasläckor med en detektor för 
gasläckor eller med tvållösning.

• När två inomhusenheter installeras i samma rum eller i två intilliggande 
rum, kan det hända att båda enheterna tar emot signalen från 
fjärrkontrollen och aktiveras, trots att avsikten var att starta enbart den 
ena. Detta kan lösas genom att man ställer in den ena av fjärrkontrollerna 
på inställning B. (båda är inställda på A vid leverans från fabrik).

• Signalen från fjärrkontrollen kan inte tas emot när inomhusenheten och 
fjärrkontrollen har olika inställningar.

• Det fi nns ingen koppling mellan inställning A/B och rum A/B vid anslutning 
av rör och kablar.

Testkörning

För att slå på läget TEST RUN (COOL) trycker du på knappen [RESET] i 
10 sekunder. (Ett kort pip kommer att höras.)

Kontrollpunkter för
inomhusenheten.

Kontrollpunkter för 
utomhusenheten.

Hur du stänger av (OFF) funktionen automatisk 
omstart

• Tryck och håll nere knappen [OPERATION] (drift) på inomhusenheten i 
3 sekunder (3 pipljud men lampan OPERATION blinkar ej).

Knappen OPERATION / 
RESET

Produkten levererades med automatisk omstartsfunktion i läget ON (på). 
Sätt på den till OFF (av) efter behov.

Luftkonditioneringsaggregatet är så konstruerat att det kan starta automatiskt 
efter strömavbrott, i samma driftsläge som före strömavbrottet.

Information

Hur du sätter på (ON) funktionen automatisk 
omstart

• Tryck och håll nere knappen [OPERATION] (drift) på inomhusenheten i 
3 sekunder (3 pipljud och lampan OPERATION blinkar 5 gånger/sek i 
5 sekunder).

OBS!
• Om ON timer (timer på) eller OFF timer (timer av) är inställda, aktiveras 

inte AUTO RESTART OPERATION (automatisk omstartdrift).
• Standardinställningen för AUTO RESTART OPERATION 
 (automatisk omstartsdrift) är PÅ (på).

Inställning för automatisk 
omstartsfunktion

Fjärrkontroll B Inställning.
1. Tryck på knappen [RESET] på inomhusenheten för att sätta på 

luftkonditioneraren så den hamnar i läget ON.
2. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten.
3. Tryck och håll ner knappen [CHECK] på Fjärrkontrollen med en 

pennspets. ”00” visas nu på displayen (Bild 1).
4. Tryck på [MODE] medan du håller nere [CHECK]. “B” visas nu på 

displayen och “00” försvinner och luftkonditioneraren stängs av och 
hamnar i läget OFF. Fjärkontrollen B är nu memorerad (Bild 2).

Obs! : 1. Repetera stegen ovan för att återställa Fjärrkontrollen till att vara A.
2. Fjärrkontroll A har inte ”A”-display.
3. Fabriksinställningen hos Fjärrkontrollen från fabriken är A.

1 2
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VAROTOIMENPITEET

• Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asennusta.
•  Noudata alla olevia varoituksia onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Symbolit ja 

niiden tarkoitus näkyy alla:
VAROITUS : Ilmaisee, että väärä käyttö voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen 

tai kuolemaan.
HUOMIO : Ilmaisee, että väärä käyttö voi johtaa loukkaantumiseen (*1) tai 

omaisuusvahinkoihin (*2).
  *1: Henkilövammat tarkoittavat pieniä onnettomuuksia, kuten 

palovammat tai sähköiskut, jotka eivät vaadi sairaalahoitoa.
  *2: Omaisuusvahingot tarkoittavat suurempia vahinkoja, jotka 

vaikuttavat varoihin tai resursseihin.

Yleistä käyttöä varten
Laitteen käyttöön tarkoitettujen virtajohdon sekä liitäntäkaapelin on oltava 
vähintään polykloropreenipäällysteinen taipuisa johto (tyyppi H07RN-F) tai tyypin 
60245 IEC66 johto. (Asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.)

Laite on kytkettävä verkkovirtalähteeseen käyttäen virrankatkaisijaa tai kytkintä, 
jonka koskettimien ero on vähintään 3 mm kaikissa navoissa.

HUOMIO Laitteen kytkeminen irti verkkkovirtalähteestä

Lue tämän käyttöoppaan 
varoitukset huolellisesti ennen 
laitteen käyttöä.

Laite on täytetty R32-
kylmäaineella.
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VAARA
 AINOASTAAN PÄTEVÄ SÄHKÖASENTAJA SAA SUORITTAA ASENNUKSEN.
 KATKAISE VIRRANSYÖTTÖ ENNEN SÄHKÖTÖIDEN ALOITTAMISTA. 
VARMISTA, ETTÄ KAIKKI VIRTAKYTKIMET ON KYTKETTY POIS PÄÄLTÄ. 
LAIMINLYÖNTI VOI JOHTAA SÄHKÖISKUUN.

 KYTKE LIITÄNTÄKAAPELI OIKEIN. JOS LIITÄNTÄKAAPELI KYTKETÄÄN 
VÄÄRIN, SÄHKÖOSAT SAATTAVAT VAURIOITUA.

 TARKISTA ENNEN ASENNUSTA, ETTEI MAADOITUSJOHDIN OLE 
VAURIOITUNUT TAI IRTI.

 ÄLÄ ASENNA LAITETTA PALAVIEN KAASUJEN TAI NIIDEN HÖYRYJEN 
LÄHEISYYTEEN.

 TÄMÄN OHJEEN NOUDATTAMISEN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA 
TULIPALON TAI RÄJÄHDYKSEN.

 SISÄYKSIKÖN YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVAN TULIPALOVAARAN 
VÄLTTÄMISEKSI LAITE ON SIJOITETTAVA TARPEEKSI ETÄÄLLE (YLI 2 M) 
LÄMPÖLÄHTEISTÄ KUTEN LÄMMITYSPATTEREISTA, LÄMMITYSLAITTEISTA, 
UUNEISTA, LIESISTÄ JNE.

 KUN ILMASTOINTILAITE SIIRRETÄÄN ASENNETTAVAKSI TOISEEN 
PAIKKAAN, ON VAROTTAVA KYLMÄAINEEN (R32) SEKOITTUMISTA 
MUUN KAASUMAISEN AINEEN KANSSA JÄÄHDYTYSKIERROSSA. JOS 
KYLMÄAINEESEEN SEKOITTUU ILMAA TAI MUUTA KAASUA, KAASUNPAINE 
JÄÄHDYTYSKIERROSSA NOUSEE EPÄTAVALLISEN KORKEAKSI, MIKÄ 
JOHTAA PUTKEN HALKEAMISEEN JA MAHDOLLISIIN HENKILÖVAHINKOIHIN.

 MIKÄLI PUTKESTA VUOTAA KYLMÄAINEKAASUA ASENNUKSEN AIKANA, 
HUONEESEEN ON PÄÄSTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI RAIKASTA ILMAA. 
KYLMÄAINE MUODOSTAA MYRKYLLISTÄ KAASUA, JOS SE PÄÄSEE 
KUUMENEMAAN ESIM. TULESSA.
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• Noudata kansallisia kaasun säädöksiä.

• Älä käytä muuta jäähdytysainetta kuin sitä, joka on ilmoitettu käytettäväksi 
lisäystä tai vaihtoa varten.

 Muuten jäähdytyspiirissä saattaa syntyä epätavallisen korkea paine, josta 
saattaa seurata laitteen räjähtäminen tai henkilövahinkoja.

• Älä käytä mitään muita keinoja sulatuksen suorittamiseksi kuin mitä on suositeltu 
valmistajan toimesta.

• Laite tulee asettaa tilaan, jossa ei ole jatkuvasti käytössä olevia syttymisen 
lähteitä (esimerkiksi: avotuli, käytettävä kaasulaite tai sähkölämmitin).

• Huomioi että jäähdytysnesteet eivät ehkä tuoksu.
• Älä lävistä tai polta, koska laite on paineistettu. Älä altista laitetta lämmölle, 

liekeille, kipinöille, tai muille syttymisen lähteille. Muutoin se voi pudota ja 
aiheuttaa vammautumisen tai hengenmenetyksen.

• R32-mallia varten, käytä putkia, kaulusmutteria ja työkaluja, jotka ovat 
määriteltyjä R32-jäähdytysnesteelle. Olemassa olevan (R22) putkituksen, 
kaulusmutterin ja työkalujen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin korkeaa painetta 
jäähdytysnesteen kierrossa (putkitus), ja voi mahdollisesti tuottaa räjähdyksen ja 
vammautumisen.

• Käytettyjen kupariputkien R32 paksuuden tulee olla yli 0,8 mm. Älä koskaan 
käytä ohuempia kuin 0,8 mm kupariputkia.

• Asennusten tai huoltojen tultua viedyksi päätökseen, vahvista että ei ole 
jäähdytysaineen kaasun vuotoa. Se voi generoida myrkyllistä kaasua, kun 
jäähdytysaine tulee kosketuksiin tulen kanssa.

VAROITUS
• Laitteeseen ei saa missään tapauksessa tehdä muutoksia poistamalla 

varolaitteita tai ohittamalla varmistuskytkimiä.
• Älä asenna laitetta paikkaan, joka ei kestä sen painoa.
 Laitteen putoaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.
• Kiinnitä virtajohtoon hyväksytty pistoke ennen sähkötöiden suorittamista.
 Varmista myös, että laite on maadoitettu kunnolla.
• Laite on asennettava paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
 Mikäli havaitset laitteessa vaurion, älä asenna sitä. Ota välittömästi yhteyttä 

jälleenmyyjään.
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ILMOITUS SÄHKÖNTOIMITTAJALLE
Muista ilmoittaa laitteen asennuksesta paikalliselle sähköntoimittajalle ennen 
asennusta. Mikäli asennuksen yhteydessä esiintyy ongelmia tai sähköntoimittaja 
ei hyväksy asennusta, ryhdymme tarvittaviin vastatoimenpiteisiin.

 Tärkeitä tietoja käytettävästä kylmäaineesta
 Tämä tuote sisältää fl uorattuja kasvihuonekaasuja. 
 Älä päästä kaasuja ilmakehään.
 Kylmäaineen tyyppi: R32
 GWP(1)-arvo: 675 * (esim. R32, viite AR4)
 (1)GWP = Global Warming Potential (vaikutus ilmaston lämpenemiseen)
 Kylmäaineen määrä on ilmoitettu yksikön nimikilvessä.
 * Tämä arvo perustuu F-kaasuasetukseen 517/2014 

HUOMIO
 Laitteen altistuminen vedelle tai muulle kosteudelle ennen asennusta voi 
aiheuttaa sähköiskun.

 Älä säilytä laitetta kosteassa kellarissa äläkä anna sen kastua sateessa tai 
vedessä.

 Poistettuasi laitteen pakkauksesta tarkista se huolellisesti mahdollisten 
vaurioiden varalta.

 Älä asenna yksikköä paikkaan, jossa leimahtavan kaasun vuotoa voi ilmetä. 
Tilanteessa, jossa kaasua vuotaa ja kertyy yksikön ympärille, se saattaa 
aiheuttaa tulipalon.

 Älä asenna laitetta paikkaan, joka voi lisätä sen tärinää. Älä asenna laitetta 
paikkaan, jossa sen melutaso kasvaa tai sen aiheuttama melu ja poistoilma 
voisivat häiritä naapureita.

 Ole varovainen käsitellessäsi teräväkulmaisia osia.
 Lue tämä asennusopas huolellisesti ennen laitteen asentamista. Opas sisältää 
tärkeitä ohjeita koskien laitteen oikeaa asennusta.

 Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näissä käyttöohjeissa 
olevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
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Tyhjennysnippa × 1

" #

9 !

Tylppäpäinen puuruuvi × 1 Paristokansi

LISÄVARUSTEET

Sisäyksikkö

imin nasO.orNimin nasO.orN

1

Asennuslevy × 1

2

Langaton kaukosäädin × 1

3

Paristo × 2
4

Kaukosäätimen pidike × 1

5 6

Asennusruuvi × 6

7

Tylppäpäinen puuruuvi × 2

8

Omistajan opas × 1 Asennusopas × 1

Ulkoyksikkö

imin nasO.orNimin nasO.orN

Vesitiivis tulppa × 2

Ilmansuodattimet
Puhdista kahden viikon välein.
 1. Avaa ilmanottosäleikkö.
 2. Irrota ilmansuodattimet.
 3. Imuroi tai pese suodattimet ja kuivaa ne.
 4. Asenna suodattimet takaisin paikoilleen ja sulje ilmanottosäleikkö.
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9
Tylppäpäinen
puuruuvi

6

Tylppäpäinen
puuruuvi

!

Paristokansi

SISÄ- JA ULKOYKSIKKÖJEN ASENNUSKAAVIO

2

3

Apuputket voidaan liittää laitteeseen 
vasemmalle puolelle, taakse vasemmalle, 
taakse oikealle, oikealle puolelle, alle 
oikealle tai alle vasemmalle.

Oikea

Oikea
taka

Oikea
ala

Vasen
taka Vasen ala

Vasen

1

Paristot

6
Tylppäpäinen
puuruuvi

4
Kaukosäätimen 
pidike

Vinyyliteippi
Laita teippi tyhjennystestin
suorittamisen jälkeen.

Langaton kaukosäädin
Kiinnityssinkilä

Jatkotyhjennysletku
(Lisävaruste,
asentajan toimittama)

Suojaputki

Ilmansuodatin

Koukku

Asennuslevy

Koukku

V
äh

in
tä

än
 6

5 
m

m
 

Vähintään 300 mm

Vähintään 300 mm

m
m 006 näät ni hä

V

Vähintään 100 mm

Vähintään 100 mm

Vähintään 600 mm

Vähintään 600 mm

6 mm paksuinen lämmönkestävä
polyeteenivaahto

Eristä kylmänesteputket erikseen, ei 
yhdessä.

Varmista, että tyhjennysletku menee 
alaspäin.

Älä päästä tyhjennysletkua löystymään.

Leikkaa letkun aukko 
hieman alaviistoon

Jäähdytysaineen putket 
tulee suojata fyysiseltä 
vahingoittumiselta. 
Asenna muovinen suoja 
tai vastaava.

Mukana toimitettu kaukosäädin on tyypiltään langaton, 
ja sitä voidaan käyttää myös langallisena.
Katso lisätietoja kohdasta “Kuinka kaukosäädin 
liitetään langalliseen käyttöön”, jos langallista käyttöä 
tarvitaan.

Leikkaa sisäyksikön paketista SPACER
-pala, rullaa se ja aseta sisäyksikön ja
seinän väliin, jotta saat kallistettua
sisäyksikköä käytön tehostamiseksi.

Vasemmanpuoleinen takaputkisto,
vasemmanpuolen alaputkisto ja
vasemmanpuoleinen putkisto

Seinä

Osan
koodi Osan nimi Kpl

A
Kylmänesteputki
Nestepuoli : Ø6,35 mm
Kaasupuoli : Ø9,52 mm

Yksi
kutakin

B
Putken eristysmateriaali
(polyeteenivaahto, 6 mm paksuinen) 1

C Kitti, PVC-teipit Yksi
kutakin

Lisävarusteena saatavat asennusosat
• Kiinnitä ulkoyksikkö kiinnityspulteilla ja muttereilla, jos se altistuu 

voimakkaalle tuulelle.
• Käytä halkaisijaltaan Ø8 mm:n tai Ø10 mm:n ankkuripultteja ja -muttereita.
• Jos laitteesta on poistettava sulatusvesi, kiinnitä tyhjennysnippa (no.") ja 

vesitiivis tulppa (no.#) ulkoyksikön pohjalevyyn ennen sen asentamista. 

Ulkoyksikön kiinnittäminen kiinnityspulteilla

125 mm108 mm
28 mm

32
0 

m
m

600 mm
90 mm

Tyhjennysaukko

86
 m

m

10
2 

m
m

Ø38
 m

m

Ilman ulostuloaukko

Ilmanottoaukko
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Ø65 mm

120 mm

144

50
50

300

65 103

300
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1

Sisäyksikkö

Ohjauskaapeli

Kaukosäädin

1. Avaa etupaneelin kahden ruuvin suojukset ja irrota ruuvit.
2. Avaa etupaneelin alaosaa hieman ja irrota sitten etupaneeli vetämällä 

sen yläosaa itseäsi kohti kuten kuvassa 1.
3. Järjestä ohjauskaapeli kuvassa 2 olevien yksityiskohtaisten ohjeiden 

mukaan.
4. Liitä ohjauskaapeli lujasti näytön liittimeen kuvan 3 osoittamalla tavalla 

(Kiristä tiukasti, mutta ei yli 0,12 N·m (0,01 kgf·m)).
5. Asenna ohjauskaapeli ulos sisälaitteesta samasta paikasta virtajohdon ja 

liitäntäkaapelin kanssa, kuten kuvassa 3. (Lovi johdon ulostulolle)
6. Kokoa sisälaite suorittamalla toimenpiteet 1 - 2 päinvastaisessa 

järjestyksessä.

Kaukosäätimen liittäminen
johdolliseen käyttöön

   Sisälaite

5

Asennuslevy
(Pidä levy vaakasuorassa.)

Reikä halk. 5 mm

Kierteitetty kiinnike
(paikalliset osat)

Asennusruuvi
Ø4 mm x 25 s

Ankkuripultti

Ulkonema korkeintaan
15 mm

SISÄYKSIKKÖ

Asennuspaikka

    Kaukosäädin
• Kaukosäädin on sijoitettava paikkaan, jossa sen ja sisäyksikön välissä ei 

ole esim. verhoa tai muuta signaalin estävää estettä
• Älä asenna kaukosäädintä paikkaan, jossa se altistuu suoralle 

auringonvalolle tai on lämpölähteen, kuten lieden, läheisyydessä.
• Pidä kaukosäädin vähintään yhden metrin päässä TVvastaanottimesta tai 

stereolaitteistosta. (Tämä on tarpeen kuvan häiriöiden ja kohinahäiriöiden 
estämiseksi.)

• Kaukosäätimen sijainti tulisi määrittää alla olevan kaavion mukaisesti.

Aukon tekeminen ja asennuslevyn
kiinnittäminen

HUOM.
• Kun aukko tehdään seinään, jossa on metallisäleikkö, rautalankasäleikkö tai 

metallilevy, on käytettävä erikseen hankittavaa putken aukon reunarengasta.

    Aukon tekeminen
Kun kylmänesteputket asennetaan takaapäin

    Asennuslevyn kiinnittäminen

Kun asennuslevy kiinnitetään suoraan seinään
1. Ruuvaa asennuslevy ylä- ja alaosastaan tiukasti seinään kiinni sisäyksikön 

asentamista varten.
2. Jos asennuslevy kiinnitetään ankkuripulteilla betoniseinään, laita 

ankkuripultit alla olevassa kuvassa näkyviin reikiin.
3. Kiinnitä asennuslevy seinään vaakasuoraan.

1. Kun olet määrittänyt putken aukon paikan asennuslevyyn ( ), poraa 
putken aukko (halk.Ø65 mm) hieman alaviistoon ulospäin. 

• Sisäyksikön ympärille on asennuspaikassa jäätävä tarpeeksi vapaata tilaa 
asennuskaaviossa esitetyllä tavalla

• Asennuspaikassa ei saa olla esteitä ilmanottoaukon ja ilman 
ulostuloaukon läheisyydessä

• Asennuspaikan on mahdollistettava ulkoyksikköön menevien putkien 
helppo asennus

• Asennuspaikan on mahdollistettava etupaneelin avaaminen
• Sisäyksikkö on asennettava vähintään 2,5 metrin korkeudelle. Esineiden 

laittamista sisäyksikön päälle on vältettävä.  

HUOMIO

  

54 ° 45°

57 °

(Näkymä sivulta) (Näkymä ylhäältä)

Sisäyksikkö

Toimintasäde KaukosäädinKaukosäädinToimintasäde

S
is

äy
ks

ik
kö

HUOMIO

• Tiili- tai betoniseinään tai vastaavaan on tehtävä halkaisijaltaan n. 5 mm:n 
reikiä.

• Laita reikiin kierteitetyt kiinnikkeet asennusruuveja (no.5) varten.

HUOM.
• Kiinnitä asennuslevyn neljä nurkkaa ja alaosa seinään 4-6 asennusruuvilla.

HUOMIO

• Sisäyksikön langattoman vastaanottimen altistumista suoralle 
auringonvalolle on vältettävä.

• Sisäyksikön mikroprosessori ei saa olla liian lähellä radiotaajuisen 
kohinan lähteitä.

 (Tarkemmat tiedot omistajan oppaassa.)    

Kun kiinnität asennuslevyn seinään asennusruuvilla, älä käytä 
ankkuripultin reikiä. Muussa tapauksessa sisäyksikkö voi pudota ja 
aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

Jos yksikköä ei asenneta tukevasti, se voi pudota ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

Putken aukon keskiosa on 
nuolen yläpuolella.

Putken 
aukko

Koukku

Koukku
KoukkuPutken aukko

Putken aukko
PainoSisäyksikkö

Lanka
Asennusruuvi

Asennuslevy
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1. Irrota kaukosäätimen kansi liu’uttamalla sitä alas.
2. Jos laitteessa on paristot, ota ne pois. Johdollisen säätimen ja paristojen 

samanaikainen käyttö saattaa aiheuttaa paristojen räjähtämisen.
3. Tee ohjauskaapelille aukko ruuvimeisselillä. Riko aukkoa peittävä muovi 

kuvan 4 osoittamalla tavalla.
4. Työnnä ohjauskaapeli sisäänkaukosäätimen takapuolelta kuvan 5 

osoittamalla tavalla.
5. Kiinnitä kuvien 6 ja 7 osoittamalla tavalla järjestetty ohjauskaapeli 

mukana olevilla ruuveilla (Kiristä tiukasti, mutta ei yli 0,25 N·m (0,03 
kgf·m)).

6. Asenna ohjauskaapeli kaukosäätimen takan olevan kourun kautta kuvan 
8 osoittamalla tavalla.

7. Kiinnitä mukana oleva ruuvi (Ø3,1×16L) seinään ja ripusta kaukosäädin 
kuvan 9 osoittamalla tavalla.

8. Merkitse ja tee kiinnitysreikä ruuvin alapuolelle (Ø3,1×25L) kuvan 9
osoittamalla tavalla.

9. Kokoa paristokansi, joka on lisälaitepussissa, ja käytä sitten mukana 
olevaa ruuvia (Ø3,1×25L) kiinnittääksesi paristokannen seinään kuvan !
osoittamalla tavalla (kiristä tiukasti, mutta ei yli 0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

10. Kaukosäätimen kannen uudelleenkokoaminen.

   Kaukosäädin

*Huomautus : 1. Kaksoiseristettyä johtoa suositellaan käytettäväksi 
kaukosäätimen liittämiseen ilmastointilaitteeseen.

2. Johdollisessa käytössä 1 kaukosäätimellä voi säätää vain 
1 sisälaitetta.

3. Johdollisessa käytössä kaukosäädin palaa 
alkuperäiseen tilaansa (PRESET, TIMER ja CLOCK 
palaavat alkuperäiseen tilaan), kun käyttäjä katkaisee 
ilmastointilaitteen virransyötön.

Ohjauskaapeli

Kaukosäätimen
ripustusaukko

Kaukosäädin

Ohjauskaapeli

Ruuvi (Ø3,1×16L)
kaukosäätimen
ripustamista varten

Seinä

Ruuvi (Ø3,1×25L)
paristokannen
kiinnittämistä varten

Kaukosäädin

98

!

Paristokansi

Ruuvi

Kiristä tiukasti, mutta ei yli
0,15 N·m (0,02 kgf·m).

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Aukkoa peittävä muovi
Ohjauskaapeli

6

7

Ohjauskaapeli

Liitin

* Johdon koko 28-22 AWG 
tai 0,08-0,32 mm2

Ulkohalkaisija ei yli 4,7 mm, 
ohjauskaapelin pituus enintään 
30 m.

30 mm

20 mm

5 mm

Johtojen ja ruuvireiän väliin 
täytyy jättää tilaa, jotta johdot 
eivät vahingoitu akkutilan kantta 
kiinnitettäessä

1

Ruuvi

Ruuvin suojus

Ruuvi

Etupaneeli

2

3

* Johdon koko 28-22 AWG 
tai 0,08-0,32 mm2

Ulkohalkaisija ei yli 4,7 mm, 
ohjauskaapelin pituus enintään 
30 m.

70 mm

5 mm

Liitin

Ohjauskaapeli

Lovi johdon ulostulolle
Ohjauskaapeli

Näyttö

* Koska laitteesta saattaa tihkua kosteutta sen vioittuessa, kummatkin 
yhdysputket on eristettävä. (Eristysmateriaalina on käytettävä 
polyeteenivaahtoa.)

    Putkien ja tyhjennysletkun vetäminen

Putkiston ja tyhjennysletkun
asentaminen

Oikea taka

Vasen taka

Vasen ala

Vasen

Oikea ala

Oikea

Ty
hj
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1. Lovien meistäminen takapaneeliin
 Meistä kärkipihdeillä lovi takapaneelin vasemmalle tai oikealle puolelle 
 vasemmanpuoleista tai oikeanpuoleista liitäntää varten ja takapaneelin 
 alaosaan vasemmalle tai oikealle puolelle vasemmanpuoleista tai 
 oikeanpuoleista alaliitäntää varten.
2. Tyhjennysletkun vaihtaminen
 Vasemmanpuoleista liitäntää, vasemmanpuoleista alaliitäntää ja 

vasemmanpuoleista takaliitäntää varten on vaihdettava tyhjennysletku ja 
tyhjennystulppa.

Lo
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en
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HUOM.
Jos putki taivutetaan väärin, sisäyksikön asennus seinälle saattaa olla 
epävakaa.
Vedä yhdysputki putken aukon läpi, liitä se apuputkiin ja kiedo eristysteippiä 
putkien ympärille.

Älä käytä voiteluöljyä
(jäähdytyskoneöljyä) laittaessasi 
tyhjennystulpan paikoilleen. 
Öljy turmelee tulpan ja 
johtaa sen vuotamiseen.

Laita sisään
kuusioavain (4 mm)

Ei väliä

Tyhjennystulpan irrottaminen
Leikkaa tyhjennystulppa 
nokkapihdeillä ja vedä se ulos.

Tyhjennysletkun poistaminen
• Tyhjennysletku voidaan irrottaa irrottamalla 

sen kiinnitysruuvin ja vetämällä sitten ulos 
tyhjennysputken.

• Kun irrotat tyhjennysputken, varo teräslevyn 
teräviä reunoja. Reunat voivat aiheuttaa 
loukkaantumisen.

• Asenna tyhjennysputki asettamalla sen tiukasti 
paikalleen, kunnes liitäntäosat koskettavat 
lämpöeristettä ja kiinnitä se alkuperäisellä ruuvilla.

Tyhjennustulpan kiinnittäminen
1) Laita sisään kuusioavain 

(4 mm) päähän keskelle.
2) Asenna tyhjennystulppa 

tiukasti paikoilleen.

Liitä tyhjennysletku ja tyhjennystulppa tiukasti. Muussa tapauksessa 
niistä voi vuotaa vettä.

Oikeanpuoleisen tai vasemmanpuoleisen 
liitännän tapauksessa

• 

Oikeanpuoleisen tai vasemmanpuoleisen 
alaliitännän tapauksessa

• 

Vasemmanpuoleinen putkiliitäntä
• Taivuta yhdysputki siten, että se tulee korkeintaan 43 mm etäisyydelle 

seinän pinnasta. Jos yhdysputki on yli 43 mm etäisyydellä seinän 
pinnasta, sisäyksikön asennus saattaa olla epävakaa. 

 Taivuta yhdysputkea taivutusjousella, ettei putki vaurioidu.
Taivuta yhdysputkea 30 mm säteellä.
Putken liittäminen yksikön asentamisen jälkeen (kuva)

HUOMIO

Tyhjennysletku
HUOMIO

Sisäyksikön kiinnittäminen

• Irrota sisäyksikkö 
asennuslevystä vetämällä 
sitä itseesi päin ja työntämällä 
samalla sen alaosaa ylöspäin 
osoitetuista kohdista.

1. Vie putki seinässä olevan aukon läpi ja kiinnitä sisäyksikkö asennuslevyn 
ylempiin koukkuihin.

2. Keikuta sisäyksikköä oikealle ja vasemmalle puolelle varmistaaksesi, että 
se on tukevasti kiinni asennuslevyssä.

3. Paina sisäyksikkö seinää vasten ja kiinnitä se asennuslevyn alaosan 
koukkuihin. Vedä sisäyksikköä itseesi päin varmistaaksesi, että se on 
tukevasti kiinni asennuslevyn koukuissa.

• Sido apuputket (kaksi) ja yhdysputki tiukasti eristysteipillä. Sido vain 
apuputket (kaksi) eristysteipillä vasemmanpuoleisen liitännän ja 
vasemmanpuoleisen takaliitännän tapauksessa.

 

Sisäyksikkö

Liitäntäkaapeli
Apuputket

Asennuslevy

• Järjestele putket huolellisesti, ettei mikään niistä työnny esiin 
sisäyksikön takalevystä.

• Liitä apuputket ja yhdysputket huolellisesti toisiinsa ja leikkaa pois 
yhdysputken ympärille kierretty eristysteippi liitoksen kaksinkertaisen 
teippauksen välttämiseksi. Tiivistä liitos vinyyliteipillä jne.

• Koska putket saattavat kostua koneen vioittuessa, kummatkin 
yhdysputket on eristettävä. (Eristysmateriaalina on käytettävä 
polyeteenivaahtoa.)

• Taivuta putkea varovaisesti, ettei se vaurioidu. 

Työnnä
(irrota koukusta)

Piirrota lovet takapaneeliin veitsellä 
tai vastaavalla ja leikkaa ne sitten 
kärkipihdeillä tai vastaavalla 
työkalulla.

Piirrota lovet takapaneeliin veitsellä 
tai vastaavalla ja leikkaa ne sitten 
kärkipihdeillä tai vastaavalla työkalulla.

230 mm(50 mm)

Merkki230 mm

Kaasupuoli

Nestepuoli

Nestepuolen ja kaasupuolen putkien viitesijainnit ovat asennuskilvessä.

Työnnä
Työnnä

1

2

1

Koukku tässä

Asennuslevy

Koukku

Lovi

Lovi

4
3   

m
m

80°

Sisäyksikön ulkomuoto

R 30 mm (Käytä polysiini (polyeteeni) 
karaa tai vastaavaa putken 
taivuttamiseen.)

Käytä ruuvimeisselin kahvaa tms.
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Suojaputki

Jatkotyhjennysletku
Huoneen sisälläTyhjennysletku

2. Johda vesi vesiastiaan. Varmista, että vesi tyhjennetään ulkopuolelle.
3. Tyhjennysletkua liittäessäsi eristä jatkotyhjennysletkun liitososa 

suojaputkella.

ULKOYKSIKKÖ

Asennuspaikka
• Ulkoyksikön ympärille on asennuspaikassa jäätävä tarpeeksi vapaata tilaa 

asennuskaaviossa esitetyllä tavalla.
• Asennuspaikan on kestettävä ulkoyksikön paino ja se ei saa lisätä 

ulkoyksikön melutasoa ja tärinää.
• Asennuspaikan on oltava sellainen, etteivät laitteen käyttömelu ja 

poistoilma häiritse naapureita.
• Ulkoyksikkö ei saa altistua voimakkaalle tuulelle asennuspaikassaan.
• Asennuspaikan läheisyydessä ei saa olla palavan kaasun vuotoja.
• Ulkoyksikön ei pidä tukkia kulkuväylää asennuspaikassa.
• Jos ulkoyksikkö asennetaan korkealle maanpinnasta, sen jalat on 

kiinnitettävä.

HUOMIO
1. Asenna ulkoyksikkö siten, ettei mikään tuki ilman ulostuloaukkoa.
2. Jos ulkoyksikkö asennetaan paikkaan, jossa on jatkuvasti voimakas 

tuuli (esim. rannikolle tai korkean rakennuksen yläkerroksiin), 
puhaltimen normaali toiminta on varmistettava kanavan tai 
tuulensuojuksen avulla.

3. Erityisen tuulisilla alueilla ulkoyksikkö on asennettava siten, että tuuli 
ei pääse siihen.

4. Asennus seuraaviin paikkoihin voi aiheuttaa ongelmia.
 Älä asenna yksikköä tällaisiin paikkoihin.
 • Paikka, jossa on runsaasti koneöljyä.
 • Suolapitoinen paikka kuten rannikko.
 • Paikka, jossa on runsaasti sulfi dia.
 • Paikka, jossa korkeataajuisten 

radioaaltojen syntyminen 
audiolaitteista, hitsausmuuntajista 
tai lääketieteellisistälaitteista 

  on todennäköistä.

Ilmastointilaitteen rakenne on sellainen, 
että sisäyksikön taakse muodostuneesta 
kosteudesta kerääntynyt vesi johdetaan 
tyhjennysastiaan. Tästä syystä virtajohtoa 
ja laitteen muita osia ei saa säilyttää 
tyhjennysohjaimen yläpuolella.

HUOMIO
Asettele tyhjennysletku siten, että vesi poistetaan yksiköstä kunnolla. 
Riittämätön vedenpoisto voi johtaa pisaroiden tippumiseen yksiköstä.

Tyhjennysohjain

Tila putkia
varten

Seinä

Älä nosta
tyhjennysletkua
ylöspäin.

Älä laita
tyhjennysletkua
mutkalle.

Vähintään
50 mm

Älä laita
tyhjennysletkun
päätä veteen.

Älä laita
tyhjennysletkun
päätä ojaan.

Vedenpoisto
1. Tyhjennysletku on vedettävä alaviistoon.

HUOM.
• Putken aukko on tehtävä hieman alaviistoon ulospäin.

• Älä käytä mukana toimitettua nippaa veden tyhjentämiseen. Tyhjennä vesi 
suoraan tyhjennysrei’istä.

• Suojaa ulkoyksikköä lumelta asentamalla kiinnityskehyksen ja suojakuvun 
ja –levyn.

* Älä käytä päällekkäistä asennusta.

Huomiot asennuksesta alueille, joissa on
lumisadetta ja kylmiä lämpötiloja

Lumen suojalevy

Lumen suojakupu

Lumen kertymisraja

Kiinnityskehys

Vähintään 
50 cm

Asenna vähintään 50 cm 
lumen kerääntymisrajan
yläpuolelle.

Ankkuripultit

Etupuoli

• Liitäntäputken sallittu pituus. 

Voimakas
tuuli

 

Model
Ilman lisätäyttöä pituus on 15 m pituus on 15 m 

0,86 kg 0,86 kg

Enimmäispituus 20 m 20 m

Kylmäaineen 
enimmäistäyttö

Kylmäaineen
lisätäyttö

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

16 - 20 m
(20 g / 1 m)

Model
Enimmäiskorkeus 12 m 12 m

• Ulkoyksikön asennuspaikan sallittu korkeus.

• Poistovesi ei saa aiheuttaa ongelmia asennuspaikassa.

HUOMIO
Jos ulkoyksikkö asennetaan paikkaan, jossa poistovesi voisi aiheuttaa
ongelmia, tiivistä veden vuotokohta huolellisesti silikoniliimalla tai
tilkitsemisyhdisteellä.

Kylmäaineen lisäyksen varotoimet
Käytä vaakaa, jonka merkkiviivojen tarkkuus on vähintään 10 g, kun lisäät 
kylmäainetta.
Älä käytä henkilövaakaa tai vastaavaa.

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
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Pohjalevy
Tyhjennysnippa

32 

Ø9,52 mm 30 - 42 (3,0 - 4,2 kgf·m)

90 Vinous Epätasaisuus Käyristymä

Kylmänesteputkien liittäminen

1. Katkaise putki putkenkatkaisimella.

2. Laita kaulusmutteri putkeen ja liitä putki kaulusliitoksella.
 • Ulkonemavara kaulusliitännöissä : A (Yksikkö : mm)
RIDGID (kytkintyyppi)

    Liittäminen kaulusliitoksella

Kupariputken
ulkohalkaisija

R32-työkalua
käytetty

Tavallista työkalua
käytetty

Ø6,35 0 - 0,5 1,0 - 1,5

Ø12,70 0 - 0,5 1,0 - 1,5
Ø9,52 0 - 0,5 1,0 - 1,5

Putken paksuus Vähintään 0,8 mm

IMPERIAL (siipimutterityyppi)

Kupariputken 
ulkohalkaisija R32

Ø6,35 1,5 - 2,0

Ø12,70 2,0 - 2,5
Ø9,52 1,5 - 2,0

Putken paksuus Vähintään 0,8 mm

A

Kanta
laatta

Putki

Veden Poistaminen
• Ulkoyksikön pohjalevyssä on reikiä, jotta lämmitystoiminnon sulamisvesi 

voidaan poistaa tehokkaasti.
Jos keskitetty poisto vaaditaan, kun yksikkö asennetaan parvekkeelle tai 
seinään, noudata seuraavia ohjeita veden poistamiseen.

1. Jatka tiivistämistä asentamalla vedenpitävät kumitulpat ulkoyksikön 
pohjalevyssä oleviin 2 pitkään reikään. [Vedenpitävien kumitulppien 
asentaminen]
1) Aseta neljä sormea kuhunkin tulppaan ja aseta tulpat 

vedenpoistoaukkoihin painamalla ne paikalleen pohjalevyn alapuolelta.
2) Paina tulppien ulkoreunoja alaspäin ja varmista, että ne on asetettu 

tiukasti.
(Seurauksena voi olla vesivuoto, jos tulppia ei ole asetettu oikein, jos 
niiden ulkoreunat nousevat tai tulpat osuvat johonkin.)

Vedenpitävät kumitulpat
(toimitetaan ulkoyksikön mukana)

Pohjalevy

Tyhjennysnippa

2. Asenna tyhjennysnippa ja kaupasta ostettava tyhjennysletku
 (32 mm:n sisähalkaisija) ja tyhjennä vesi.

(Katso sisä- ja ulkoyksikön asennuskaaviosta sijainti, mihin 
tyhjennysnippa asennetaan.)
• Tarkista, että ulkoyksikkö on vaakatasossa, ja vedä tyhjennysletku 

alaspäin suuntautuvaksi. Varmista samalla, että se on liitetty kireästi.

Älä käytä tavallista puutarhaletkua, koska sellainen voi litistyä ja estää
veden poiston.

HUOMIO
• Älä naarmuta avarretun osan sisäpintaa jäystettä poistaessasi.
• Jos kauluksen sisäpinnassa on naarmuja, sen avartaminen aiheuttaa 

kylmäainekaasuvuodon.

(Yksikkö : N·m)

Kupariputken ulkohalkaisija Kiristysmomentti
Ø6,35 mm 16 - 18 (1,6 - 1,8 kgf·m)

Ø12,70 mm 50 - 62 (5,0 - 6,2 kgf·m)

Puoliliitos Kaulusmutteri

Ulkokierteitetty
puoli

Sisäkierteitetty
puoli

Käytä kiinnittämiseen mutteriavainta. Käytä kiristämiseen momenttiavainta.

HUOMIO

Kohdista yhdysputkien keskikohdat toisiinsa ja kiristä kaulusmutteri 
mahdollisimman tiukalle sormin. Kiristä sitten mutteri mutteri- ja 
momenttiavaimella kuvassa osoitetulla tavalla.

    Liitännän kiristäminen

Älä kiristä mutteria liikaa. Muussa tapauksessa mutteri saattaa murtua 
olosuhteista riippuen.

Kaulusliitäntä
sisäyksikön
puolella

Kaulusliitäntä
ulkoyksikön
puolella

• Kiristysmomentti kaulusliitännöissä
 R32:n käyttöpaine on suurempi 

kuin R22:n (N. 1,6 kertaa). Sisä- ja 
ulkoyksikön yhdistävät kaulusliitännät 
on tästä syystä kiristettävä 
määritettyyn kiristysmomenttiin.

 Huonot liitännät saattavat aiheuttaa 
kaasuvuotojen ohella vaurioita 
jäähdytyskiertoon.

32 32 

tai

Erikseen ostettava tyhjennysletku
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Tyhjentäminen
Kun putket on liitetty sisäyksikköön, ilmanpoisto voidaan suorittaa 
välittömästi.

ILMANPOISTO
Poista yhdysputkissa ja sisäyksikössä oleva ilma tyhjöpumpun avulla. 
Älä käytä kylmänestettä ulkoyksikössä. Saat lisätietoja tyhjöpumpun 
käyttöohjeesta.

Käytä ehdottomasti tyhjöpumppua, jossa on paluuvirtauksen estotoiminto, 
jottei pumpun sisällä oleva öljy virtaa takaisin ilmastointilaitteen putkiin, kun 
pumppu pysähtyy.
(Jos tyhjöpumpun sisällä oleva öljy pääsee ilmastointilaitteeseen, jossa 
käytetään R32-kylmänestettä, seurauksena voi olla jäähdytyskierron 
ongelmia.)
1. Liitä täyttöletku jakeluputkiston venttiilistä kaasupuolen tiivistetyn venttiilin 

syöttöaukkoon.
2. Liitä täyttöletku tyhjöpumpun liitäntäaukkoon.
3. Avaa täysin jakeluputkiston venttiilin matalapainepuolen kahva.
4. Käynnistä tyhjöpumppu aloittaaksesi tyhjentämisen. Jatka tyhjennystä 

noin 15 minuutin ajan, jos putkiston pituus on 20 metriä. (15 minuutia 20 
metrille) (olettaen, että pumpun kapasiteetti on 27 litraa/minuutti.) Tarkista 
sitten, että yhdistelmäpainemittarin lukema on –101 kPa (–76 cmHg).

5. Sulje jakeluputkiston venttiilin matalapainepuolen kahva.
6. Avaa täysin tiivistettyjen venttiilien venttiilin varsi (sekä kaasuettä 

nestepuoli).
7. Irrota täyttöletku syöttöaukosta.
8. Kiristä tiukasti tiivistettyjen venttiilien venttiilihatut.

    Tyhjöpumpun käyttäminen

Tiivistetty venttiili nestepuolella
Syöttöaukko (Venttiilin kara (Asetustappi))

Tiivistetty venttiili kaasupuolella

Tyhjö
pumpun

Tyhjöpumpun sovitin
paluuvirtauksen estämiseksi

Täyttöletku

Korkeapainepuolen kahva
(Pidä täysin suljettuna)

Jakeluputkiston venttiili

PainemittariYhdistelmäpainemittari

Matalapainepuolen kahva

Täyttöletku 

Yhdysputki

–101 kPa
(–76 cmHg)

Tiivisteventtiilin käsittelyä koskevat 
varotoimenpiteet

 Avaa venttiilikara täysin ulos, mutta älä yritä avata sitä sulkijansa yli.

 Kiristä venttiilin tulppa luotettavasti seuraavan taulukon mukaiseen 
momenttiin:

Tiivisteventtiilin putken koko Kuusioavaimen koko

12,70 mm ja pienemmät A = 4 mm

mm 5 = Amm 88,51

Tulppa Tulpan koko (H) Momentti

Venttiilikaran tulppa
H17 - H19 14~18 N·m

(1,4 - 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 - 4,2 kgf·m)

Huoltoliitäntätulppa
H14 8~12 N·m

(0,8 - 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 - 1,8 kgf·m)

  

A

H

Kuusioavain on
välttämätön.

Huoltoliitäntätulppa

Venttiilikaran tulppa

HUOMIO
 6 TÄRKEÄÄ PUTKISTOTÖISSÄ HUOMIOITAVAA SEIKKAA
(1) Poista pöly ja kosteus (yhdysputkien sisältä).
(2) Tiukka liitäntä (putkien ja yksikön välillä).
(3) Poista ilma yhdysputkista TYHJÖPUMPUN avulla.
(4) Tarkista kaasuvuodot (liitäntäkohdat).
(5) Varmista, että tiivistetyt venttiilit avataan täysin auki ennen käyttöä.
(6) Uudelleenkäytettäviä mekaanisia liittimiä ja kaulusliitoksia ei pidä 

käyttää sisätiloissa. Jos mekaanisia liittimiä käytetään uudelleen 
sisätiloissa, tiivisteosat on uusittava. Jos kaulusliitoksia käytetään 
uudelleen sisätiloissa, avarrettu osa on prosessoitava uudelleen.
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SÄHKÖTYÖT
Virtalähde voidaan valita kiinnitettäväksi sisä- tai ulkotilayksikköön. Valitse oikea tapa ja yhdistä virtalähde ja liitäntäjohto noudattamalla seuraavaa ohjetta.

Johtoliitännät

    Sisäyksikkö     Ulkoyksikkö

Venttiilin kansi

Liitäntä

Ilmanottosäleikön asentaminen sisäyksikköön

• Ilmanottosäleikkö kiinnitetään paikalleen suorittamalla sen irrottamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

Liitäntäkaapeli voidaan kytkeä ilman, että etupaneeli joudutaan 
irrottamaan.
1. Irrota ilmanottosäleikkö.
 Avaa ilmanottosäleikkö ylöspäin ja vedä sitä itseäsi päin.
2. Irrota liitinsuojus ja vedonpoistin.
3. Työnnä liitäntäkaapeli (paikallisen johdotuksen mukaisesti) seinässä 

olevaan putken aukkoon.
4. Vedä liitäntäkaapeli takapaneelin kaapeliaukosta niin, että se tulee 

etupuolelta n. 20 cm ulos.
5. Liitä liitäntäkaapeli riviliittimeen pohjaan saakka ja kiristä ruuveilla.
6. Kiristysmomentti : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Kiinnitä liitäntäkaapeli vedonpoistimella.
8. Kiinnitä liitinsuojus, takalevyn läpivientiholkki ja ilmanottosäleikkö 

sisäyksikköön.

1. Irrota venttiilin kansi, sähköosien kansi ja vedonpoistin ulkoyksiköstä.
2. Liitä liitäntäkaapeli täsmäävällä numerolla merkittyihin liittimiin sisä- ja 

ulkoyksikön riviliittimessä.
3. Liitä virtajohto ja liitäntäkaapeli riviliittimeen pohjaan saakka ja kiristä 

ruuveilla.
4. Eristä käyttämättömät johtimet vinyyliteipillä tai muulla vastaavalla.
 Sijoita ne siten, että ne eivät kosketa sähkö- tai metalliosia.
5. Kiinnitä virtajohto ja liitäntäkaapeli vedonpoistimella.
6. Kiinnitä sähköosien kansi ja venttiilin kansi ulkoyksikköön.

Model
Virtalähde 50Hz, 220 – 240 V Yksivaihe

Max. jatkuva virta

Suojakatkaisimen luokitus

Virtalähteen johto

Liitäntäkaapeli
H07RN-F tai 60245 IEC66 (2,0 mm2 tai enemmän)

11,50A

15A

11,50A

15A

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

Vedonpoistin

Liitinsuojus

Ruuvi

Ruuvi

Ilmanottosäleikkö

Etupaneeli
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1 2 3

L  N

1 2 3

Riviliitin

Liitäntäkaapeli

Liitäntäkaapeli yhdistäminen 

liitäntään (1, 2, 3,    )  

1 2 3 L N

Virtalähteen sisääntulo yksikkö ulkotilayksikön liittimessä (suositus)

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Liitäntäkaapeli liittimiin  

Riviliitin (L N 1 2 3)

Maajohto

Liitäntäkaapeli

Liitäntäkaapeli
Liitäntäkaapelin kuorintapituus

3
2
1

Maajohto
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Liitäntäkaapeli

Maajohto Maajohto

Virtajohto

Virtalähteen yksikkö sisätilayksikön liittimessä (valinnainen)

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Virtajohto liittimiin  

Riviliitin (L N 1 2 3)

Maajohto

Virtalähteen 
johto

Virtalähteen johto Virtajohdon kuorimispituus

N

L

Maajohto50 mm

10 mm

70 mm

10 mm

Liitäntäkaapeli

Maajohto

Liitäntäkaapeli liittimiin  

Riviliitin (L N 1 2 3)

Maajohto

Virtalähteen 
johto

Liitäntäkaapeli

Maajohto

Liitäntäkaapeli Liitäntäkaapelin kuorintapituus

3

50 mm
Maajohto

10 mm

70 mm
10 mm

Virtalähteen ja liitäntäjohdon yhdistäminen

21 3 L N

Riviliitin

Liitäntäkaapeli Virtajohto

Liitäntäkaapeli 
yhdistäminen 
liitäntään 

Virtalähteen 
liitäntä (1, 2, 3,    )  (L, N, )
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HUOMIO
1. Virtalähteen tulee olla samalla luokituksella varustettu kuin ilmastointilaite.
2. Valmistele virtalähde erityiskäyttöön ilmastointilaitteella.
3. Katkaisijaa tulee käyttää tämän ilmastointilaitteen virtalähteen johdolle.
4. Varmista että virtalähteen ja liitäntäjohdon koko ja johdotustapa.
5. Jokaisen johdon tulee olla kiinnitettynä tukevasti.
6. Suorita johdotuksen toimenpiteet mahdollistaaksesi yleisen johdotuksen kapasiteetin.
7. Väärä johdotusliitäntä saattaa aiheuttaa joiden sähköosien loppuun palamisen.
8. Jos suoritetaan väärä tai keskeneräinen johdotus, se aiheuttaa syttymisen tai savua.
9. Tämä tuote voidaan liittää pääverkkovirtaan.
 Liitäntä kiinteään johdotukseen: Kytkin joka irrottaa kaikki navat ja omaa ainakin 3 mm liitäntä välin tulee yhdistää kiinteään johdotukseen.

Virtalähteen sisään tulevan johdotuksean kaavio

Virtalähteen sisääntulo 

Sisätilan 
liitäntä

Ulkotilan 
liitäntä

Ulkotilan 
liitäntä 

Virtalähteen sisääntulo 

Sisätilan 
liitäntä

Virtalähteen sisääntulo yksikkö ulkotilayksikön liittimessä (suositus)

Virtalähteen yksikkö sisätilayksikön liittimessä (valinnainen) 

Alusta

Alusta

Alusta

Alusta
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Automaattisen uudelleenkäynnistyksen 
asetus

Kun tuote toimitetaan tehtaalta, automaattinen uudelleenkäynnistys on 
kytketty päälle (ON). Kytke toiminto pois päältä (OFF), jos sitä ei tarvita.

Ilmastointilaite on suunniteltu siten, että se voi käynnistyä sähkökatkon 
jälkeen automaattisesti uudelleen samassa käyttötilassa kuin ennen 
sähkökatkoa.

Tiedotus

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen pois 
kytkeminen (OFF)

• Pidä sisäyksikön [OPERATION]-painike painettuna 3 sekunnin ajan 
(Kuulet 3 piippausta mutta OPERATION valo ei vilku).

Automaattisen uudelleenkäynnistyksen päälle 
kytkeminen (ON).

• Pidä sisäyksikön [OPERATION]-painike painettuna 3 sekunnin ajan
(Kuulet 3 piippausta ja OPERATION valo vilkkuu 5 kertaa/sekunti viiden 
sekunnin ajan).

HUOM.
• Jos ON- tai OFF-ajastin on asetettu, AUTOMAATTINEN 

UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO ei aktivoidu.
• Oletusasetuksena AUTOMAATTINEN 
 UUDELLEENKÄYNNISTYSTOIMINTO on päällä (ON).

MUUT

Kaasuvuototesti

Kauko-ohjaimen A-B valinta

Näin voit käyttää kauko-ohjainta erikseen kahden toistensa läheisyydessä 
sijaitsevan ilmastointilaitteen kanssa.

• Tarkista kaulusmutteriliitännät kaasuvuotojen varalta kaasuvuodon 
ilmaisimella tai saippuavedellä.

Koekäyttö

Kytke KOEKÄYTTÖ (JÄÄHDYTYS) -tila päälle painamalla
[RESET]-painiketta 10 sekunnin ajan. (Äänimerkkilaitteesta kuuluu lyhyt 
piippaus.)

• Kun kaksi sisäyksikköä on asennettu samaan huoneeseen tai vierekkäisiin 
huoneisiin ja toinen yksiköistä on käytössä, molemmat yksiköt voivat 
vastaanottaa kauko-ohjaimen signaalin samanaikaisesti ja toimia sen 
mukaan. Tällöin toiminta voidaan säilyttää valitsemalla jommankumman 
kaukosäätimen asetuksesi B (Molemmat on tehtaalla säädetty asetukseen 
A).

• Yksikkö ei vastaanota signaalia, jos sisäyksikön ja kaukoohjaimen 
asetukset ovat erit.

• A-asetuksen/B-asetuksen ja A-huoneen/B-huoneen väillä ei ole yhteyttä 
kytkettäessä putkistoa ja johtoja.

Tarkista sisäyksikön 
paikat.

Tarkista ulkoyksikön 
paikat.

OPERATION / 
RESET-painike

Kauko-ohjaimen B-asettaminen
1. Paina sisäyksikön [RESET]-painiketta käynnistääksesi ilmastointilaite.
2. Suunta kauko-ohjain sisäyksikköä kohti.
3. Paina ja pidä kauko-ohjaimen [CHECK] painiketta kynän kärjen avulla.

”00” tulee näkyviin ruudulle (Kuva 1).
4. Samalla kun painat [MODE] paina [CHECK]. ”B” tulee näkyviin ja ”00” 

katoaa. Ilmastointilaite sammuu. Kauko-ohjaimen B-asetus tallentuu 
muistiin (Kuva 2).

Huom  : 1. Toimi yllä esitetyllä tavalla palataksesi kauko-ohjaimen 
A-asetukseen.

2. Kauko-ohjaimen A-asetuksen ”A” ei tule näkyviin.
3. Valmistajan kauko-ohjaimen oletusasetus on A.

1 2
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SIKKERHETSREGLER

• Les denne sikkerhetsinformasjonen nøye før installasjon.
• Sørg for å følge denne informasjonen for å unngå farlige situasjoner. Symbolene 

og deres betydning er forklart nedenfor.
ADVARSEL : Indikerer at dersom denne enheten ikke brukes riktig, kan det føre 

til alvorlig personskade eller dødsfall.  
FORSIKTIG : Indikerer at dersom denne enheten ikke brukes riktig, kan det føre 

til personskade (*1) eller skade på eiendom (*2).
 *1: Personskade betyr en mindre ulykke, et brannsår eller 

elektrisk støt som ikke krever innleggelse eller gjentatt 
sykehusbehandling.

 *2: Skade på utstyr betyr en større skade, som påvirker driftsmidler 
eller ressurser.

Kun for generell privat bruk
Strømledning og tilkoblingskabel for produktet skal minst være skjermet fl eksibel 
ledning av polykloropren (type H07RN-F), eller utført iht. kabeldesignasjon
60245 IEC66. (Skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.)

Dette apparatet må kobles til hovedstrømtilførselen med en skillebryter eller bryter 
med kontaktavstand på minimum 3 mm for alle poler.

FORSIKTIG For å koble apparatet fra hovedstrømtilførselen

Les nøye gjennom de 
forebyggende sikkerhetstiltakene 
i denne manualen før du tar i 
bruk enheten.

Dette apparatet er fylt med R32.

1



 KUN FOR KVALIFISERT PERSONELL.
 SLÅ AV HOVEDSTRØMTILFØRSELEN UANSETT ARBEID SOM SKAL 
UTFØRES PÅ DETTE APPARATET. FORSIKRE DEG OM AT ALLE 
STRØMBRYTERNE ER SLÅTT AV. FAREN FOR ELEKTRISK STØT ER STOR 
HVIS DETTE IKKE GJØRES.

 MONTER TILKOBLINGSKABELEN KORREKT. HVIS TILKOBLINGSKABELEN 
ER FEIL MONTERT, KAN DETTE FØRE TIL SKADER PÅ ELEKTRISKE DELER 
I APPARATET.

 KONTROLLER AT JORDINGSLEDNINGEN IKKE ER ØDELAGT ELLER ER 
FRAKOBLET FØR INSTALLASJONEN.

 IKKE INSTALLER APPARATET I NÆRHETEN AV ANTENNELIG GASS ELLER 
GASSDAMP.

 HVIS DETTE IKKE FØLGES KAN DET RESULTERE I BRANN ELLER 
EKSPLOSJON.

 FOR Å FORHINDRE AT INNENDØRSDELEN OVEROPPHETES OG FØRER 
TIL BRANNFARE, PLASSERER DU ENHETEN LANGT UNNA (MER ENN 2 M) 
VARMEKILDER SOM RADIATORER, OVNER, PEISER ELLER LIGNENDE.

 NÅR DU SKAL FLYTTE APPARATET TIL ET NYTT STED, MÅ DU VÆRE 
SVÆRT FORSIKTIG SLIK AT DEN SPESIFISERTE KJØLEVESKEN 
(R32) IKKE BLIR FORURENSET MED ANDRE GASSAKTIGE VESKER I 
KJØLEKRETSLØPET. HVIS LUFT ELLER ANDRE GASSER BLANDES INN I 
KJØLEKRETSLØPET, KAN GASSTRYKKET BLI UNORMALT HØYT OG FØRE 
TIL AT RØR SPREKKER OG PERSONSKADER.

 HVIS KJØLEGASSEN LEKKER UT AV RØRET UNDER MONTERING, MÅ DU 
UMIDDELBART SLIPPE FRISK LUFT INN I ROMMET. HVIS KJØLEGASSEN 
VARMES OPP AV BRANN ELLER LIGNENDE, GENERERER DEN GIFTIG 
GASS.

FARE
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• Etterkom nasjonale gassforordninger.

• Det må ikke brukes et annet kjølemiddel enn det som er oppgitt for påfylling eller 
bytte.
Ellers kan det utvikles unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan føre til feil 
eller eksplosjon av produktet eller personskade.

• Ta ikke i bruk midler for å akselerere tining eller til å rengjøre, annet enn hva 
produsenten anbefaler.

• Apparatet skal oppbevares i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig drift 
(for eksempel: åpne fl ammer, fungerende gassapparat eller fungerende elektrisk 
varmeapparat).

• Vær oppmerksom på at kuldemedier ikke nødvendigvis utskiller noen lukt.
• Ikke stikk hull i eller brenn apparatet da det er trykksatt. Ikke utsett apparatet 

for varme, fl ammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers, kan det 
eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

• For R32-modellen, bruk rør, sekskantnøkkel og verktøy spesifi sert til R32 
kuldemediet. Bruk av eksisterende (R22) rør, sekskantnøkkel og verktøy kan 
påføre unormalt høyt trykk i kjølingssyklusen (rørledningene), og potensielt 
resultere i eksplosjon og skade.

• Tykkelsen på kopperrørene brukt til R32 må være over 0,8 mm. Bruk aldri 
kopperrør tynnere enn 0,8 mm.

• Etter fullført installasjon eller service, forsikre deg om at det ikke er noen 
gasslekkasje fra kuldemediet. Dette kan produsere giftgasser dersom 
kuldemediet har kontakt med ild.

• Modifi ser aldri denne enheten ved å fjerne noen av sikkerhetssperrene eller ved 
å kople om noen av sikkerhetsbryterne.

• Ikke installer enheten på steder som ikke tåler vekten av enheten.
Personskader og skade på eiendeler/eiendom kan være resultatet hvis enheten 
skulle falle ned.

• Før du utfører elektriske arbeider, monterer du en godkjent plugg på 
strømtilførselsledningen.
I tillegg må du forsikre deg om at utstyret er korrekt jordet.

• Apparatet skal monteres i henhold til nasjonale elforskrifter.
Ikke installer enheten hvis du oppdager noen skader. Kontakt forhandleren 
umiddelbart.

ADVARSEL
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RAPPORTERINGSPLIKT TIL DEN LOKALE STRØMLEVERANDØR
Forsikre deg om at installasjonen av dette apparatet er rapportert til det lokale e-verk 
før installasjonen begynner. Hvis det oppstår problemer, eller hvis installasjonen 
ikke godkjennes av det lokale e-verk, vil elektroinnstallatøren gjøre alle nødvendige 
endringer/utvidelser for å få gjennomført installasjonen.

 Det å utsette enheten for vann eller andre vesker før installasjonen kan føre til 
elektrisk støt.

 Ikke oppbevar den i en våt kjeller eller utsett den for regn eller vann.
 Etter at du har pakket ut enheten, kontrollerer du om den er skadet.
 Ikke installer enheten i et område der lekkasje eller lett antennbar gass kan 
forekomme. I tilfelle gasslekkasje og akkumulering rundt enheten, kan dette 
forårsake brann.

 Ikke installer enheten på plasser som kan øke vibrasjonen til enheten. Ikke 
installer enheten på plasser som kan øke støyen fra enheten, eller hvor støy og 
luftutslipp kan forstyrre naboer.

 Vær forsiktig når du håndterer deler med skarpe kanter, slik at du unngår 
personskader.

 Vennligst les denne innstallasjonsveiledningen nøye før du installerer enheten. 
Den inneholder viktige instruksjoner for korrekt installasjon.

 Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende 
overholdelse av denne veiledningen.

FORSIKTIG

 Viktig informasjon i henhold til benyttet kuldemedium.
 Dette produktet inneholder fl uoriserte drivhusgasser.  
 Ikke ventiler gasser ut i atmosfæren.
 Kuldemedium: R32
 GWP-Verdi(1) : 675 * (eks. R32 ref. AR4)
 (1)GWP-Verdi = Global Warming Potential
 Mengden kuldemedie er indikert på enhetens navneplate. 
 * Denne verdien er basert på F-gassforordning 517/2014 
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" #

Flate hode treskrue × 1 Batterideksel

Avløpsnippell × 1

RESERVEDELER

Innenheten

nvaneleD.rNnvaneleD.rN

1

Montasjeplate × 1

2

Fjernkontroll × 1

3

Batterier × 2
4

Holder for fjernkontroll × 1

5 6

Festeskruer × 6 Flate hode treskrue × 2

Utendørsenhet

nvaneleD.rNnvaneleD.rN

Vanntett topp × 2

Luftfi ltre
Rengjør hver andre uke.
 1. Åpne luftinntaksgrillen.
 2. Fjern luftfi ltrene.
 3. Støvsug eller vask, deretter tørker du fi ltrene.
 4. Sett inn fi ltrene igjen og lukk luftinntaksgrillen.

7 8

Installasjonsveiledning × 1Brukerveiledning × 1

5



 

9
Flate hode 
treskrue

6

Flate hode 
treskrue

!

Batterideksel

KOBLINGSSKJEMA FOR INNE- OG UTENDØRSENHETEN

2

3

Det ekstra røropplegget kan monteres på 
venstre, venstre bak, høyre bak, høyre, 
høyre under eller venstre under.

Høyre

Høyre
bak

Høyre
under

Venstre
bak Venstre under

Venstre

Isoler kjølerørene hver for seg med 
isolasjon, ikke sammen.

6 mm varmemotstandig
polyetylenskum

1

Batterier

6
Flate hode 
treskrue

4
Holder for 
fjernkontroll

Vinyltape
Monteres etter at
lekkasjetest er utført.

Fjernkontroll
Rørholder

Forlengelsesslange
for avløpet
(Ikke tilgjengelig,
skaffes av montør)

Rørskjuler

Luftfilter

Festekrok

Montasjeplate

Festekrok

65
 m

m
 e

lle
r m

er

300 mm eller mer

300 mm eller mer

re
m rell e 

m
m 006

100 mm eller mer

100 mm eller mer

600 mm eller mer

600 mm eller mer

Sørg for at tømmeslangen heller nedover.

Sørg for at tømmeslangen ikke er slakk.

Kutt skrått
nedover.

Kuldemediets rør 
må være beskyttet 
fra fysisk skade.
Monter plastdekke 
eller tilsvarende 
beskyttelse.

Den vedlagte fjernstyringen er av trådløs type som 
også kan kobles til enheten via en kabel.
Hvis kabling av fjernstyringen er nødvendig,
vennligst les ”Hvordan en tilkobler fjernstyringen for 
bruk med kabel”.

Skjær ut en bit av SPACER fra esken
innendørsenheten var pakket i, og sett
den mellom innendørsenheten og veggen
for å vippe ut innendørsenheten slik at
den fungerer bedre.

For rør bak til venstre, under til venstre
og på venstre side

Vegg

Ekstrautstyr
• Fest utendørsenheten med sikringsbolter og muttere hvis enheten kan bli 

utsatt for sterk vind.
• Bruk Ø8 mm eller Ø10 mm ankerbolter og muttere.
• Hvis det er nødvendig med et avløp for avisingsvannet, monteres en 

avløpsnippell (nr. ") med en vanntett topp (nr. #) til den nederste platen 
på utendørsenheten før du monterer denne.

Plassering av sikringsbolter på den utendørsenheten

Delekode Navn på del Antall

A
Kjølerør
Væskeside : Ø6,35 mm
Gasside : Ø9,52 mm

En hver

B
Rørisolasjonsmaterialer
(polyetylenskum, 6 mm tykt) 1

C revh nEepat-CVP ,ttiK

125 mm108 mm
28 mm

32
0 

m
m

600 mm
90 mm

Avløp

86
 m

m

10
2 

m
m

Ø38
 m

m

Luftuttak

Luftinntak

34
0 

m
m
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Ø65 mm

120 mm

144

50
50

300

65 103

300

5

1

Hvordan koble til fjernkontroll for
styring over ledning

1. Åpne de to skruedekslene og fjern forsiktig de to skruene på frontpanelet.
2. Åpne den nedre delen av frontpanelet litt og trekk deretter den øvre 

delen av frontpanelet mot deg for å fjerne det, som vist på fi gur 1.
3. Ordne kontrolledningen som detaljen og spesifi kasjonene vist på fi gur 2.
4. Koble styrestrømlederen til kontakten på skjermenheten, som vist på 

fi gur 3 (stram godt, men ikke over 0,12 N·m (0,01 kgf·m)).
5. Sett kontrolledningen ut fra innendørsenheten, samme del som 

strømforsyningen, og koble kabelen til som vist på fi gur 3. 
(Hull for kabel ut)

6. Sett innendørsenheten sammen igjen ved å følge fi gurene 1 til 2 
baklengs.

   For innendørs enhet

Inneenhet

Kontrollkabel

Fjernkontroll

5

INNENHETEN

Plassering

• Direkte sollys på mottakeren for fjernkontrollen bør unngås.
• Mikroprosessoren i innendørsenheten bør ikke være i nærheten av 

radiostøykilder.
 (For detaljer, se brukerveiledningen)  

    Fjernkontroll
• Et sted hvor det ikke er noen hindringer i veien (for eksempel gardin) som 

kan blokkere signalet fra inneenheten
• Ikke installer fjernkontrollen på et sted hvor den er utsatt for direkte sollys, 

eller i nærheten av en varmekilde som en ovn.
• Hold fjernkontrollen minst 1 m unna nærmeste TV eller stereoanlegg. 

(Dette er nødvendig for å forhindre bilde- eller støyforstyrrelser.)
• Plasseringen av fjernkontrollen bør være i henhold til vist under.

Lage et Hull og Montere
Montasjeplaten

MERKNAD
• Hvis du skal bore i en vegg med metallkledning eller andre metalldeler, må 

du montere hullføring som selges separat.

    Lag et hull
Når du installerer kjølerørene fra baksiden

 Når montasjeplaten er montert rett på veggen
1. Fest montasjeplaten til veggen ved å skru den fast i øvre og nedre del, slik 

at du kan henge opp innendørsenheten.
2. For å montere montasjeplaten på en murvegg med ankerbolter, og bruker 

du ankerboltene som vist i fi guren over.
3. Monter montasjeplaten horisontalt på veggen.

Ikke bruk ankerbolthullet når du monterer montasjeplaten med en 
festeskrue. Hvis du gjør det, kan enheten falle ned og resultere i skade 
på personer eller utstyr.

1. Etter at du har bestemt rørhullets posisjon på montasjeplaten, ( ), borer 
du hullet (Ø65 mm) hellende nedover igjennom veggen. 

• Plasser enheten på en plass med tilstrekkelig plass rundt den, slik 
diagrammet over viser

• Et sted det ikke er noen hindringer i nærheten av luftinntaket og luftutløpet
• Et sted som tillater enkel montering av røropplegget til uteenheten
• Et sted hvor det er mulig å åpne frontpanelet
• Innendørsdelen skal monteres ved minst 2,5 meters høyde. I tillegg må 

man unngå å plassere noe på toppen av enheten.  

FORSIKTIG

  

54 ° 45°

57 °

(Sett fra siden) (Sett ovenfra)

Inneenhet

Mottaksområde
FjernkontrollFjernkontrollMottaksområde

In
ne

en
he

t

FORSIKTIG

Hvis du ikke monterer enheten korrekt og sikkert på veggen, kan dette 
føre til personsskade eller skade på utstyr hvis den faller ned.

• Hvis veggen er av murstein, blokker, sement eller lignende, tar man 5 mm 
store hull i veggen.

• Sett inn klipsanker som passer til skruene (nr.5).

MERKNAD
• Skru fast de fi re hjørnene og de nederste delene av montasjeplaten med 

4 til 6 skruer for å feste den på veggen.

FORSIKTIG

Montasjeplate
(Hold horisontal innretting.)

5 mm hulldiameter

Klipsanker
(kjøpes lokalt)

Festeskruer
Ø4 mm x 25 s

Ankerbolt

Må stikke maks
15 mm ut fra vegg

    Montere montasjeplaten

Senter av rørhullet er 
over pilen.

Rørhull

Festekrok

Festekrok
Festekrok

Rørhull
Rørhull

Montasjeplate

FesteskruerVektInneenhet
Gjenging
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*Merknad : 1. Det anbefales at du bruker dobbeltisolerende ledning for å 
koble fjernkontrollen til klimaanlegget.

2. For betjening over ledning, kan én fjernkontroll kun styre én 
innendørsenhet.

3. Med betjening over ledning vil fjernkontrollen gå tilbake 
til opprinnelig tilstand (PRESET, TIMER og KLOKKE vil 
vende tilbake til opprinnelig tilstand) når brukeren slår av 
strømforsyningen til klimaanlegget.

1. Fjern dekselet til fjernkontrollen ved å skli ned og ta den ut.
2. Hvis batterier fi nnes, vennligst ta dem ut. Samtidig bruk av ledning og 

batterier kan føre til at batteriene eksploderer.
3. Lag hull for å sette inn kontrolledningen ved å bruke en skrutrekker til å 

bryte plasten for dekselhullet som vist på fi gur 4.
4. Sett inn kontrolledningen fra baksiden på fjernkontrollen som vist på 

fi gur 5.
5. Fest kontrolledningen som vist på fi gur 6 og 7 til klemmen med 

medfølgende skruer (stram godt, men ikke over 0,25 N·m (0,03 kgf·m)).
6. Sett inn kontrolledningen gjennom sporet på baksiden av fjernkontrollen 

som vist på fi gur 8.
7. Fest medfølgende skrue (Ø3,1×16L) til veggen for å henge 

fjernkontrollen som vist på fi gur 9.
8. Marker og arranger hull for å feste underskruen (Ø3,1×25L) som vist på 

fi gur 9.
9. Sett fast det batteridekselet som fulgte med tilbehørsvesken, og bruk 

den medfølgende skruen (Ø3,1×25L) for å feste batteridekselet til 
veggen som vist på fi gur ! (stram godt, men ikke over 0,15 N·m 
(0,02 kgf·m)).

10. Sette dekselet til fjernkontroll sammen igjen.

   For fjernkontroll

Kontrollkabel

Hull for å henge opp
fjernkontroll

Fjernkontroll

Kontrollkabel

Skrue (Ø3,1×16L)
for å henge opp
fjernkontroll

Vegg

Skrue (Ø3,1×25L) for 
å feste batterideksel

Fjernkontroll

98

!

Batterideksel
Skrue

Stram godt, men ikke over
0,15 N·m (0,02 kgf·m)

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Plast for dekselhull
Kontrollkabel

6

7

Kontrollkabel

Klemme

* Ledningstørrelse 28-22 AWG 
eller 0,08 til 0,32 mm2

Ytre diameter ikke over 4,7 mm, 
lengde på styrestrømleder ikke 
mer enn 30 m.

30 mm

20 mm

5 mm

Kabel og hull for festeskrue skal ha 
plass for å hindre at kabelskader 
under tett ved batterideksel

1

Skrue

Skruedeksel

Skrue

Frontpanel

2

3

* Ledningstørrelse 28-22 AWG 
eller 0,08 til 0,32 mm2

Ytre diameter ikke over 4,7 mm, 
lengde på styrestrømleder ikke mer 
enn 30 m.

70 mm

5 mm

Klemme

Kontrollkabel

Hull for kabel ut
Kontrollkabel

Displayenhet

Installasjon av Rør og Avløpsslange

* Fordi kondens kan føre til maskinproblemer, må du forsikre deg om 
at begge de tilkoblede rørene er isolerte. (Benytt polyetylenskum som 
isolasjon.)

    Forming av rør og avløpsslange

1. Stanset spor i bakpanel
 Fjern den utfresede slissen på venstre eller høyre side av bakpanelet for 
 venstre eller høyre tilkobling og deretter slissen på nederste venstre eller 
 høyre side av bakpanelet for nedre venstre eller høyre tilkobling ved hjelp 
 av et passende verktøy.

Høyre bak

Venstre bak

Venstre under

Venstre

Høyre under

Høyre

E
nd

re
 

av
lø

ps
sl

an
ge

n

Fo
rb

er
ed

el
se

 fo
r r

ør

2. Endre avløpsslangen
 For tilkobling mot venstre, både foran og bak, er det nødvendig å endre 

avløpsslangen og pluggen.

S
ta

ns
et

 s
po

r i
 

ba
kp

an
el
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Hvordan fjerne dreneringsdekslet
Klem sammen dreneringsdekslet 
med en nebbtang og dra det ut.

Hvordan fjerne dreneringsslangen
• Tømmeslangen kan fjernes ved å fjerne skruen 

som fester tømmeslangen og deretter trekke ut 
tømmeslangen.

• Når man fjerner tømmeslangen, må man være 
oppmerksom på eventuelle skarpe kanter på 
stålplaten. Kantene kan forårsake skader.

• For å installere tømmeslangen, fører man inn 
tømmeslangen til tilkoblingsdelen kommer i 
kontakt med varmeisolatoren, og fester den 
deretter med originalskruen.

Hvordan feste avløpspluggen
1) Sett inn en umbraconøkkel 

(4 mm) i midten av hodet.

2) Sett pluggen på plass.

Fest avløpsstrømpen og pluggen godt, for å unngå at det lekker vann.

FORSIKTIG

Ikke
mellomrom

Avløpsrør

Venstresidig røropplegg
• Bøy tilkoblingsrøret slik at det ligger nærmere enn 43 mm over 

veggoverfl aten. Hvis tilkoblingsrøret er mer enn 43 mm over 
veggoverfl aten, risikerer du at innendørsenheten ikke sitter skikkelig til 
veggen. 

 Når du bøyer røret, må du benytte en rørbøyer for å ikke klemme røret.
Bøy tilkoblingsrøret til en radius på 30 mm.
Tilkobling av røret etter installasjon av enheten (fi gur)

MERKNAD
Hvis røret bøyes feil, risikerer du at innendørsenheten ikke sitter skikkelig 
på veggen.
Etter at du har ført tilkoblingsrøret igjennom hullet, monter tilkoblingsrøret til 
de eksterne rørene og surrer tape rundt dem.

I tilfellet høyre- eller venstresidig røropplegg
• 

I tilfelle høyre eller venstre røropplegg nede
• 

FORSIKTIG
• Bind sammen de eksterne rørene (to) og tilkoblingskabelen med 

isolasjonstapen. Hvis rørene monteres på venstre eller bakre venstre 
side, bindes kun de eksterne rørene (to) med tape.

Innendørsenhet

Tilkoblingskabel
Eksterne rør

Montasjeplate
 

• Forsikre deg om at ingen av rørene stikker ut av bakplaten på 
innendørsenheten.

• Monter de eksterne rørene sammen med tilkoblingsrørene, og kutt av 
isoleringstapen på tilkoblingsrøret slik at du ikke dobbeltaper skjøten. 
Deretter forsegler du skjøten med vinyltape eller lignende.

• Fordi kondens kan føre til maskinproblemer, må du forsikre deg om 
at begge de tilkoblede rørene er isolerte. (Benytt polyetylenskum som 
isolasjon.)

• Vær forsiktig slik at du ikke brekker det når du bøyer et rør. 

Trykk
(løsne)

Plassering av Innendørsenheten

• For å løsne innendørsenheten 
fra montasjeplaten trekker du 
enheten mot deg, samtidig 
som du trykker den oppover 
ved de merkede områdene.

1. Før røret gjennom hullet i veggen, og monter innendørsenheten på 
montasjeplaten på de øverste festene.

2. Sving enheten til høyre og venstre for å forsikre deg om at den sitter godt 
fast på montasjeplaten.

3. Samtidig som du trykker innendørsenheten mot veggen, hekter du fast 
den nedre delen på montasjeplaten. Trekk enheten mot deg for å forsikre 
deg om at den sitter godt fast på montasjeplaten.

Etter at du har markert hvor du vil 
føre rørene igjennom bakpanelet, 
kutter du i plasten med et passende 
verktøy.

Etter at du har markert hvor du vil 
føre rørene igjennom bakpanelet, 
kutter du i plasten med et passende 
verktøy.

Gasside

Væskeside Merke

230 mm(50 mm)

230 mm

4
3   

m
m

80°

Utovervendt form på innendørsenheten

R 30 mm (Benytt polisin (polyetylen) 
kjerne eller tilsvarende til rør som skal 
bøyes.)

Bruk håndtaket på et skrujern eller 
lignende.

Referanseposisjon for røropplegg på Væskeside og Gasside på montasjeplate.

Trykk
Trykk

1

2

1

Fest her

Montasjeplate

Festekrok

Slisse

Slisse

Ikke benytt smøreolje
(kjølemaskinolje) når du setter 
inn avløpspluggen. Dette fører til 
lekkasje på pluggen.

Sett inn en
umbraconøkkel (4 mm).
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Avløpsføring

Plass til rør

Vegg

Rørskjuler

Inne i rommetAvløpsrør Forlengelsesrør for avløpet

Plasser avløpsrøret slik at all fuktighet dreneres fra apparatet. 
Feilaktig plassering kan føre til lekkasje.

Dette apparatet er konstruert slik at 
kondensvann samles i avløpspannen. 
Derfor må du ikke legge strømledningen
eller andre deler over avløpsføringen.

FORSIKTIG

UTENDØRSENHET

Montasjested
• Et sted som gir tilstrekkelig plass, slik diagrammet over viser
• Et sted som kan bære vekten til enheten, og som ikke øker støynivået og 

vibrasjon
• Et sted hvor driftsstøyen og luftavtrekket ikke forstyrrer naboer
• Et sted hvor den ikke utsettes for sterk vind
• Et sted hvor det ikke er nonen form for lekkasje av antennelige gasser
• Et sted som ikke blokkerer tilgangen
• Når utendørsenheten skal plasseres i høyden, må man sikre føttene på 

den.

FORSIKTIG
1. Monter utendørsenheten slik at ingenting blokkerer luftutblåsingen.
2. Når utendørsenheten monteres på et sted som alltid er utsatt for 

sterk vind, som på kysten eller høyt oppe i en bygning, må du 
montere en eller annen form for vindbeskyttelse.

3. I spesielt vindutsatte områder må enheten monteres på en slik måte 
et vind ikke kommer inn i kjølelementet.

4. Montering på de følgende plassene kan føre til problemer.
 Ikke monter enheten på slike plasser.
 • Et sted fullt av maskinolje
 • Et sted med mye salt i luften, som ved kysten
 • Et sted fullt av giftige gasser
 • Et sted hvor det er stor 

sannsynlighet for at høyfrekvente 
bølger genereres fra lydutstyr, 
sveising og medisinsk utstyr

• Ikke bruk medfølgende dreneringsnippel til dreneringsvann. Tapp av 
vannet fra alle dreneringshullene direkte.

• For å hindre at det hoper seg opp med snø på utendørsenheten, kan du 
montere en ramme og feste på et deksel og en plate som snøbeskyttelse.

* Ikke bruk dobbelstabling.

Forholdsregler ved installasjon i områder 
med snø og lave temperaturer

Snøbeskyttelsesplate

Snøbeskyttelseshette

Snøoppbyggingshøyde

Festeramme

Minimum 
50 cm

Monteres minst 50 cm over
snøopphopningshøyden.

Forankringsbolter

Front

2. Fyll litt vann i avløpspannen og forsikre deg om at vannet forsvinner ut 
igjennom avløpsrøret.

3. Når du monterer det forlengede avløpsrøret, isolerer du tilkoblingsdelene 
på forlengelsesrøret med et beskyttelsesrør.

Ikke form
avløpsrøret i
bølgeform.

Ikke hev
avløpsrøret.

50 mm
eller mer

Ikke plasser
enden på
avløpsrøret i vann.

Ikke plasser enden 
på avløpsrøret i en 
avløpsrenne.

Avløp
1. Før avløpsslangen nedover.

MERKNAD
• Hullet bør lages i en liten vinkel nedover på yttersiden.

 

Sterk
vind

 

• Tillatt lengde for forbindelsesrør. 

Model
Ladeløs opp til 15 m opp til 15 m

0,86 kg 0,86 kg

Maksimum lengde 20 m 20 m

Maksimal 
kjølemiddelpåfylling

Ekstra
kjølemiddellading

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

Model
Maksimum høyde 12 m 12 m

• Tillatt høyde for utendørsenhet på installasjonssted.

• Et sted hvor avløpsvannet ikke skaper noe problem

Når den utvendige enheten plasseres på et sted hvor drenvann kan
skape problemer må vannlekkasjepunktet forsegles godt med silikon
eller tetningsmasse.

FORSIKTIG

Forholdsregler for fylling av kjølemiddel

Bruk en vekt med en nøyaktighet på minst 10 g per indekslinje når 
kjølemiddel fylles.
Ikke bruk en badevekt eller lignende.

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
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Bunnplate
Avløpsn ippell

32 

Ø9,52 mm 30 til 42 (3,0 til 4,2 kgf·m)

Kommersielt tilgjengelig dreneringsslange

32 32 

eller

90 Ujevn Røff Vridd

Tilkobling av Kjølerørene

1. Kapp røret med en rørkutter.

2. Sett en fl aremutter i røret, og fl are røret.
 • Projeksjonsmargin ved fl aring : A (Enhet : mm)
RIDGID (clutchtype)

Utvendig diameter
på kobberrør

R32 verktøy som 
benyttes

Vanlige verktøy
som benyttes

Ø6,35 0 til 0,5 1,0 til 1,5

Ø12,70 0 til 0,5 1,0 til 1,5
Ø9,52 0 til 0,5 1,0 til 1,5

rem relle mm 8,0eslekkytrøR

    Bluss

IMPERIAL (vingemutter)

Utvendig diameter på 
kobberrør R32

Ø6,35 1,5 til 2,0

Ø12,70 2,0 til 2,5
Ø9,52 1,5 til 2,0

Rørtykkelse 0,8 mm eller mer

A

Stans Rør

Drenering av Vannet
• Det er hull på utendørsenhetens bunnplate, for å sikre at 

avfrostingsvan-net som er produsert under oppvarming dreneres effektivt.
Hvis det er nødvendig med en sentral drenering ved montering på en 
balkong eller vegg, følg trinnene nedenfor for å drenere vannet.

1. Fortsett med vanntetting ved å installere vanntette gummikapsler i de 2 
langstrakte hullene på utendørsenhetens grunnplate. 
[Slik installerer du vanntette gummikapsler]
1) Legg fi re fi ngre i hver kapsel, og sett kapslene inn i 

vanndreneringshullene ved å skyve dem på plass fra undersiden av 
bunnplaten.

2) Trykk på de ytre omkretsene av kapslene for å sikre at de er satt inn 
stramt.
(Det kan oppstå vannlekkasje dersom kapslene ikke er satt riktig inn, 
hvis de ytre omkretsene hever seg eller kapslene fanger til seg eller 
kiler mot noe.)

Vanntette gummikapsler
(følger med utendørsenheten)

Bunnplate

Avløpsnippell

2. Installer dreneringsnippelen og en kommersielt tilgjengelig dreneringsslange 
 (32 mm intern diameter) og drener vekk vannet.

(For posisjonen hvor dreneringsnippelen er installert, se 
installasjonsskjemaet for innendørs- og utendørs enheter.)
• Kontroller at utendørsenheten er horisontal, og før dreneringsslangen 

nedover, mens du sørger for at den er stramt tilkoblet.

Ikke bruk vanlig hageslange, men en man kan klemme og forhindre 
vann fra å drenere.

FORSIKTIG
• Ikke skrap opp den indre overfl aten på fakkelen ved fjerning av 

ujevnheter.
• Fakkeldrift når det er riper på fakkelens prosessdel når det er riper på 

den indre overfl aten vil føre til lekkasje av kjølegass.

Flare på
innendørsenhetens
side

Flare på
utendørsenhetens
side

FlaremutterHalvunion

Utvendig
gjenget side

Innvendig
gjenget side

Bruk en skiftnøkkel til å sikre. Bruk en fastnøkkel til å trekke til.

FORSIKTIG

Sentrer tilkoblingsrørene og stram fl aremutteren så mye som mulig med 
fi ngrene. Stram deretter mutteren med en skift- eller fastnøkkel som vist på 
fi guren.

    Stramme tilkobling

Ikke bruk for mye kraft. Dette for å unngå at mutteren sprekker, avhengig 
av miljøet.

(Enhet : N·m)

Utvendig diameter på kobberrør Tiltrekkingsmoment
Ø6,35 mm 16 til 18 (1,6 til 1,8 kgf·m)

Ø12,70 mm 50 til 62 (5,0 til 6,2 kgf·m)

• Tiltrekkingsmoment for fl arerørtilkoblinger
Driftstrykket på R32 er høyere enn 
det R22 har (ca 1,6 ganger høyere). 
Det er derfor nødvendig å stramme 
tilkoblingsseksjonene på fl arerøret 
(som kobler sammen inne- og 
utendørsenhetene) med spesifi sert 
moment. Feil tilkobling kan føre til en 
gasslekkasje, men også til skade på 
kjølesystemet.
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Evakuering
Etter at rørene har tilkoblet innendørsenheten, kan du tømme luften i 
systemet.

TØMMING AV LUFT
Fjern luften i de tilkoblede rørene og i innendørsenheten ved hjelp 
av en vakuumpumpe. Ikke bruke kjøleveske i utendørsenheten. Se 
vakuumpumpens brukerveiledning for mer informasjon.

Benytt en vakuumpumpe med tilbakeslagsventil, slik at olje i pumpen ikke 
kommer inne apparatets røropplegg når pumpen stopper.
(Hvis olje i vakuumpumpen kommer inn i apparatet, som benytter R32, kan 
det oppstå problemer med kjølekretsløpet.)
1. Monter laderøret fra manifoldventilen til serviceåpningen på gassidens 

trykkventil.
2. Monter laderøret til porten på vakuumpumpen.
3. Åpen lavtrykksbryteren på målerens manifoldventil.
4. Start vakuumpumpen for å tømme apparatet for luft. Utfør tømming av 

luft i ca 15 minutter hvis rørlengden er 20 meter. (15 min for 20 meter) 
(forutsatt at vakuumpumpens kapasitet er 27 liter per minutt) Kontroller 
deretter at trykkmåleren viser –101 kPa (–76 cmHg).

5. Lukk lavtrykksbryteren på målerens manifoldventil.
6. Åpne ventilspindelen på trykkventilen (begge sider av gass- og væske).
7.  Fjern laderøret fra servicetilkoblingen.
8. Fest toppen på trykkventilen.

    Bruke en vakuumpumpe

Ta hensyn til dette når du opererer en ventil 
med pakkboks

 Åpne ventilspindelen helt helt opp, men ikke prøv å åpne den lenger enn 
stopperen.

 Stram ventilhetten med moment som angitt i følgende tabell.

Rørdimensjoner for ventil med
pakkboks Unbrakonøkkelstørrelse

mm 4 = Aerdnim go mm 07,21

mm 5 = Amm 88,51

Hette Hettestørrelse
(H) Moment

Hette på ventilstaget
H17 - H19 14~18 N·m

(1,4 til 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 til 4,2 kgf·m)

Hette på 
serviceporten

H14 8~12 N·m
(0,8 til 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 til 1,8 kgf·m)

  

A

H

Man må bruke
unbrakonøkkel.

Hette på
serviceporten

Hette på
ventilstaget

Trykkventil på veskesiden

Servicetilkobling (Ventilkjerne (Justeringspinne))

Trykkventil på gassiden

Vakuum-
pumpe

Vakuumpumpeadapter
for tilbakeslagsventil

Laderør

Håndtak Høyt
(Hold fullt lukket)

Manifoldventi

TrykkmålerTrykkmåler for kjølesystemet

Håndtak Lavt

Laderør

Tilkoblingsrør

–101 kPa
(–76 cmHg)

FORSIKTIG
 6 VIKTIGE PUNKTER Å HUSKE FOR RØRARBEID
(1) Fjern støv og fukt (på innsiden av rørene).
(2) Stram tilkoblingene (mellom rørene og enheten).
(3) Tøm tilkoblingsrørene for luft ved hjelp av en VAKUUMPUMPE.
(4) Kontroller om det er en gasslekkasje (på tilkoblingspunktene).
(5) Sørg for å åpne de pakkede ventilene helt før drift.
(6) Mekaniske koblinger og kragekoblinger som kan brukes om igjen 

er ikke tillatt innendørs. Når mekaniske koblinger brukes om igjen 
innendørs må tetningsdeler skiftes ut. Når kragekoblinger brukes 
om igjen innendørs må fakkeldelen produseres på nytt.
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ELEKTRISK ARBEID
Strømtilførselen kan velges for tilkobling av en innendørs eller utendørs enhet. Velg riktig måte og koble til strømtilførselen og tilkoblingskabelen som 
beskrevet i instruksjonene.

Tilkobling av Ledninger

    Innenheten     Utendørsenhet

Ventildeksel

Tilkoplingsblokk

Hvordan installere luftinntaksgrillen på
innendørsenheten

• Når du monterer luftinntaksgrillen gjør du det motsatte av når du fjerner 
den.

Montering av tilkoblingskabelen kan foretas uten å fjerne frontpanelet.
1. Fjern luftinntaksgrillen.
 Løft opp luftinntaksgrillen og trekk den mot deg.
2. Fjern klemmedekselet og kabelklemmen.
3. Før inn tilkoblingskabelen (med riktige ledere) gjennom rørhullet i veggen.
4. Trekk ut tilkoblingskabelen gjennom kabelsporet på baksiden av bakpanelet 

slik at det stikker ut ca 20 cm ut foran.
5. Sett inn tilkoblingskabelen i tilkoblingsblokk og trekk til skruene.
6. Tiltrekkingsmoment : 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7.  Sikre tilkoblingskabelen med kabelklemmen.
8. Fest tilkoblingsdekselet og luftinntaksgrillen på innendørsdelen.

1. Fjern ventildeksel, deksel over elektriske deler og ledningsklemmen fra 
utendørsenheten.

2. Koble tilkoblingskabelen til klemmene som indikert iht. numrene på 
klemmebokken på innendørs- og utendørsenhet.

3. Sett strømledningen og tilkoblingskabelen forsiktig i tilkoblingsblokken og 
fest med skruer.

4. Bruk vinyltape el.l. for å isolere ledninger som ikke skal brukes. Plasser 
dem slik at de ikke kommer i berøring med elektriske deler eller 
metalldeler.

5. Sirke strømledningen og tilkoblingskabelen med ledningsklemmen.
6. Fest dekslet over elektriske deler og ventildeksel på utendørsenheten.

Model
safnÉ V 042 – 022 ,zH05 lesrøflitmørtS

gninneps .skaM

gnitar retyrbtkeffE

Strømtilførselskabel

Tilkoblingskabel
H07RN-F eller 60245 IEC66 (2,0 mm² eller mer)

11,50A

15A

11,50A

15A

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

Kabelklemme

Terminaldeksel

Skrue

Skrue

Luftinntaksgrill

Frontpanel

13



Tilkoblingsblokk

Tilkoblingskabel

Koble til kabeltilkobling til 
tilkoplingsblokk (1, 2, 3,    )  

1 2 3 L N

21 3 L N

Tilkoblingsblokk

Tilkoblingskabel Strømledning

Koble til kabeltilkobling til 
tilkoplingsblokk 

Strømtilførsel 
tilkoplingsblokk 

(1, 2, 3,    )  (L, N, )

1 2 3

L  N

1 2 3

Inngang for strømtilførsel på utendørsenhet tilkoplingsblokk (Anbefales)

Innenheten Utendørsenhet

Tilkoblingskabel festes til  

Tilkoblingsblokk (L N 1 2 3)

Jording

Tilkoblingskabel

Tilkoblingskabel Avisoleringslengde på 
tilkoblingsledningene

3
2
1

Jording
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Tilkoblingskabel

Jording Jording

Strømledning

Inngang for strømtilførsel på innendørsenhet tilkoplingsblokk (Valgfritt)

Innenheten Utendørsenhet

Strømtilførselsledning kobles til 
 

Tilkoblingsblokk (L N 1 2 3)

Jording

Strømtilførselskabel

Strømtilførselskabel Avisoleringslengde på 
strømkabel

N

L

Jording
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Tilkoblingskabel

Jording

Tilkoblingskabel festes til  

Tilkoblingsblokk (L N 1 2 3)

Jording

Strømtilførselskabel Tilkoblingskabel

Jording

Tilkoblingskabel Avisoleringslengde på 
tilkoblingsledningene

3

50 mm
Jording

10 mm

70 mm
10 mm

Strømtilførsel og tilkobling av kabel
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FORSIKTIG
1. Strømtilførselen må være den samme som angitt for klimaanlegget.
2. Planlegg en eksklusiv strømkilde for klimaanlegget.
3. Det skal brukes en effektbryter sammen med strømtilførselen for dette klimaanlegget.
4. Sørg for å oppfylle kravene til strømtilførsel, tilkoblingskabelens størrelse og koblingsmetode.
5. Hver ledning må festes ordentlig.
6. Sørg for å oppfylle kravene til strømtilførsel, tilkoblingskabelens størrelse og koblingsmetode.
7. Feil ledningstilkobling kan forårsake at noen elektriske deler brenner ut.
8. Feil eller ufullstendig kabling vil forårsake antenning eller røyk.
9. Dette produktet kan være koblet til strømnettet.
 Tilkobling til fast kabling: En bryter som kobler fra alle poler og som har en kontaktavstand på minst 3 mm må inkluderes i den faste kablingen.

Inngang strømtilførsel ledningsdiagram

Utendørs
tilkoplingsblokk

Inngang for strømtilførsel

Innendørs
tilkoplingsblokk

Inngang for strømtilførsel

Utendørs
tilkoplingsblokk

Innendørs
tilkoplingsblokk

Inngang for strømtilførsel på utendørsenhet tilkoplingsblokk (Anbefales)

Inngang for strømtilførsel på innendørsenhet tilkoplingsblokk (Valgfritt)

Chassis

Chassis

Chassis

Chassis
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ANNET

Gasslekkasjetest

Fjernkontroll A-B Valg

• Kontroller fl aremutter-tilkoblingen for en gasslekkasje med en 
gassdetektor eller såpevann.

Kontroller 
plasseringen av 
inneenheten.

Kontroller 
plasseringen av 
utendørsenheten.

• Når det er montert to innnendørsenheter i samme rom eller tilstøtende to 
rom, og hvis man betjener den ene enheten, kan begge enhetene motta 
signalet fra fjernkontrollen og bli aktivert. I dette tilfellet, kan operasjonen 
bevares ved å stille inn en av fjernkontrollene til B-innstillingen (Begge 
står på A ved levering).

• Signalet fra fjernkontrollen mottas ikke når innendørsenheten og 
fjernkontrollen har forskjellige innstillinger.

• Det er ingen sammenheng mellom innstilling A/Innstilling B og rom A/rom 
B når man kobler til rør og kabler.

Testdrift

For å velge TEST RUN (COOL), trykker du på [RESET]-knappen
i 10 sekunder. (Du hører et kort pipesignal fra høytaleren.)

For skille bruk av fjernkontroll for hver innendørsenhet i tilfelle to klimaanlegg 
er montert i nærheten av hverandre.

   Slik slår du AV Auto Restart-funksjon
• Trykk og hold [OPERATION] -knappen på innendørsenheten i 3 sekunder 

(3 pipetoner men OPERATION lampen blinker ikke).

OPERATION / 
RESET-knappen

Innstillinger for Auto Restart-funksjon

Produktet leveres med Auto Restart-funksjonen i PÅ-posisjon. Slå den 
AV hvis dette ikke er ønskelig.

Dette produktet er konstruert slik at det kan starte opp igjen etter et 
strømbrudd, med samme innstilling som før strømbruddet.

Informasjon

   Slik slår du PÅ Auto Restart-funksjon
• Trykk og hold [OPERATION] -knappen på innendørsenheten i 3 sekunder

(3 pipetoner og OPERATION lampen blinker 5 ganger/ sek i 5 sekunder)

MERKNAD
• His PÅ-timer eller AV-timer er satt, vil AUTO RESTART OPERASJONEN 

• Standardinnstilling for AUTO RESTART OPERASJONEN er PÅ.
ikke aktivere.

Oppsett fjernkontroll B
1. Trykk [RESET] knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
2. Pek på klimaanlegget med fjernkontrollen.
3. Trykk og hold [CHECK] knappen på fjernkontrollen med spissen av 

blyanten. ”00” vil vises på skjermen (Bilde 1).
4. Trykk [MODE] mens du trykker [CHECK]. ”B” vil vises på skjermen 

og ”00” vil forsvinne og klimaanlegget vil slåes AV. Fjernkontroll B er 
memorert (Bilde 2).

Merknad : 1. Repeter trinnene over for å stille fjernkontrollen tilbake til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke ”A” visning.

3. Standardinnstilling på fjernkontroll fra fabrikken er A.

1 2
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SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

• Inden installationen læses disse forholdsregler om sikkerhed grundigt.
•  Sørg for at følge forholdsreglerne, der er anført her, for at undgå risiko for fare. 

Symbolerne og deres betydning er vist nedenfor.
ADVARSEL : angiver at forkert brug af denne enhed kan forårsage alvorlig 

legemsbeskadigelse eller død.
PAS PÅ! : Det angiver, at forkert brug af denne enhed kan forårsage 

legemsbeskadigelse (*1) eller skade på genstande (*2)
  *1:  Legemsbeskadigelse Kan Ske Ved Et Mindre Uheld, 

Forbrænding Eller Elektrisk Stød, Som Ikke Medfører 
Hospitalsindlæggelse Eller Gentagen Behandling På Et Hospital.

  *2:  skade på genstande indebærer større skader, der forringer 
aktiver eller ressourcer.

Til almindelig brug
Strømkablerne og forbindelseskablerne til apparatet skal mindst være lavet 
af polykloropren-skærmet fl eksibelt kabel. (design H07RN-F) eller kabel 
designeret 60245 IEC66. (Skal installeres I overensstemmelse med de nationale 
ledningsføringsregler).

Dette apparat skal tilsluttes hovedstrømkilden ved hjælp af en kredsafbryder eller 
en kontakt med en kontakt separering på mindst 3 mm mellem alle poler. 

PAS PÅ! Sådan kobles apparatet fra hovedstrømkilden

Læs forholdsreglerne i denne 
manual grundigt inden betjening 
af enheden.

Dette apparat er fyldt med R32.
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FARE
 MÅ KUN ANVENDES AF KVALIFICEREDE PERSONER.
 SLUK FOR STRØMFORSYNINGEN, FØR DU FORETAGER ELEKTRISKE 
ÆNDRINGER. SØRG FOR, AT ALLE STRØMKONTAKTER ER SLUKKET.

 GØRES DETTE IKKE, KAN DU RISIKERE AT FÅ ELEKTRISK STØD.
 TILSLUT FORBINDELSESKABLET PÅ KORREKT VIS. HVIS 
FORBINDELSESKABLET TILSLUTTES FORKERT, KAN DE ELEKTRISKE 
DELE BLIVE BESKADIGET.

 KONTROLLER, AT KABLET TIL JORDFORBINDELSE IKKE ER KNÆKKET 
ELLER FRAKOBLET FØR INSTALLATION.

 UNDGÅ AT INSTALLERE ENHEDEN NÆR KONCENTRATIONER AF 
ANTÆNDELIGE GASSER ELLER GASDAMPE.

 FØLGES DISSE INSTRUKTIONER IKKE, KAN DER OPSTÅ BRAND ELLER 
FOREKOMME EKSPLOSION.

 FOR AT UNDGÅ OVEROPHEDNING AF DEN INDENDØRS ENHED SAMT 
BRAND, SKAL ENHEDEN PLACERES LANGT FRA (MERE END 2 M) 
VARMEKILDER SÅSOM RADIATORER, OVNE, PEJSE ETC.

 HVIS KLIMAANLÆGGET FLYTTES FOR AT BLIVE INSTALLERES ET 
ANDET STED, SÅ VÆR MEGET FORSIGTIG MED IKKE AT BLANDE 
DET SPECIFICEREDE KØLEMIDDEL (R32) MED ANDRE GASSER I 
KØLESYSTEMET. GASTRYKKET KAN DA BLIVE UNATURLIGT HØJT 
OG KAN RESULTERE I AT RØRET SPRÆNGES OG FORÅRSAGER 
PERSONSKADE.

 I TILFÆLDE AF AT KØLEGASSEN LÆKKES FRA RØRET UNDER 
INSTALLATIONSARBEJDET, SÅ SLIP STRAKS FRISK LUFT IND I RUMMET. 
HVIS KØLEGASSEN VARMES OP AF ÅBEN ILD ELLER ANDET, KAN DET 
FORÅRSAGE GENERERING AF GIFTIGE GASARTER.

2



• Opfyld gældende nationale gasregulativer.

• Anvend ikke nogen kølevæske, som adskiller sig fra den, der er specifi ceret til 
påfyldning eller udskiftning.

 Ellers kan et unormalt højt tryk blive frembragt i kølecyklen, som kan resultere i 
en fejl eller en eksplosion i produktet eller i personskade.

• Brug ikke andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller til at rengøre, 
end dem, der anbefales af producenten.

• Apparatet skal opbevares i et rum, der ikke indeholder konstant antændte kilder 
(fx: åbne fl ammer, antændt gasapparat eller en tændt el-varmer).

• Vær opmærksom på, at kølemidler muligvis ikke indeholder et lugtstof.
• Må ikke perforeres eller brændes, da apparatet er under tryk. Udsæt ikke 

apparatet for varme, fl ammer, gnister eller andre antændelseskilder. Ellers kan 
det eksplodere og forårsage personskade eller dødsfald.

• For en R32-model, brug slanger, fl aremøtrik og værktøjer, som er specifi ceret 
for R32 kølemiddel. Brug af eksisterende (R22) rør, fl aremøtrik og værktøjer kan 
give unormalt højt tryk i kølemiddelkredsløbet (rørføringen) og muligvis resultere 
i eksplosion og skader.

• Tykkelsen af kobberrør som bruges med R32 skal være 0,8 mm eller tykkere. 
Brug aldrig kobberrør, der er tyndere end 0,8 mm.

• Efter afslutning af installation eller service, kontroller at der ikke forekommer 
lækage af kølemiddelgasser. Der kan dannes giftige gasser, hvis 
kølemiddelgassen kommer i kontakt med ild.

ADVARSEL
• Ændr aldrig denne enhed ved at fjerne sikkerhedsinstallationerne eller ignorere 

sikkerhedskontakterne.
• Undgå at installere enheden et sted, som ikke kan bære vægten af enheden.
 Personskade eller beskadiget materiel kan blive resultatet, hvis enheden falder 

ned.
• Før du udfører elektrisk arbejde, skal du sætte et godkendt stik på strømkablet.
 Sørg også for at enheden har korrekt jordforbindelse.
• Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale 

ledningsføringsbestemmelser.
 Hvis du opdager en skade, så undlad at installere enheden. Kontakt din 

forhandler med det samme.
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KRAV VEDRØRENDE RAPPORTERING TIL DEN LOKALE ELLEVERANDØR
Vær helt sikker på, at du har rapporteret installationen af denne enhed til den 
lokale elleverandør, før installationen startes. Hvis du oplever nogen problemer 
eller hvis installationen ikke accepteres af leverandøren, vil serviceagenten tage 
de nødvendige forholdsregler.

 Vigtig information om det brugte kølemiddel.
 Dette produkt indeholder fl uorholdige drivhusgasser. 
 Slip ikke gasserne ud i atmosfæren.
 Kølemiddeltype: R32
 GWP(1) værdi: 675 * (eks. R32 ref. AR4)
 (1)GWP = global opvarmningspotentiale
 Mængden af kølemidlet er oplyst på enhedens mærkeplade. 
 * Denne værdi er baseret på F-gasregulativet 517/2014 

PAS PÅ!
 Hvis enheden udsættes for vand eller anden fugt før installationen, kan det 
forårsage elektrisk stød.

 Opbevar aldrig enheden i en våd kælder. Udsæt den ej for regn eller andet vand.
 Når enheden er pakket ud, så undersøg den grundigt for mulige skader.
 Installer ikke enheden et sted hvor der kan forekomme lækage af letantændelige 
gasser. I tilfælde af, at der lækkes gas, og det samler sig omkring enheden, kan 
det forårsage brand.

 Undlad at installere enheden et sted, som kan forøge enhedens vibrationer. 
Undlad ligeledes at installere et sted, som kan forstærke enhedens lydniveau, 
eller hvor lyden eller den udsendte luft kan forstyrre naboer.

 Vær forsigtig når du håndterer dele med skarpe kanter, så du undgår 
personskader.

 Læs denne installationsmanual omhyggeligt før du installerer denne enhed. Den 
indeholder fl ere vigtige instruktioner vedrørende korrekt installation.

 Fabrikanten påtager sig ikke noget ansvar for beskadigelse, som er forårsaget 
af, at beskrivelserne i denne manual ikke overholdes.
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" #

Undersænket træskrue × 1 Batterilåg

Dræntud × 1

TILBEHØR

Indendørs Enhed

nvan sneledevreseR.rNnvan sneledevreseR.rN

1

Installationsplade × 1

2

Trådløs fjernbetjening × 1

3

Batteri × 2
4

Fjernbetjeningsholder × 1

5 6

Monteringsskrue × 6

7

Undersænket træskrue × 2

8

Brugermanual × 1 Installationsmanual × 1

Udendørs Enhed

nvan sneledevreseR.rNnvan sneledevreseR.rN

Vandtæt hætte × 2

Luftfi ltre
Rengør hver anden uge.
 1. Åbn luftindsugningsristen.
 2. Fjern luftfi ltrene.
 3. Støvsug eller vask dem og tør dem derefter.
 4. Sæt fi ltrene i igen og luk for luftindsugningsristen.
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9
Undersænket
træskrue

6

Undersænket
træskrue

!

Batterilåg

INSTALLATIONSDIAGRAM FOR INDDØRS OG UDENDØRS ENHED

2

3

Hjælperøret kan tilsluttes til venstre, 
bagerst til venstre, bagerst til højre, højre, 
nederst til højre eller nederst til venstre.

Højre

Bagerst 
til højre

Nederst 
til højre

Bagerst til 
venstre Nederst til venstre

Venstre

1

Batterier

6
Undersænket
træskrue

4
Fjernbetjeningsholder

Vinyltape
Sættes på efter 
udført dræntest.

Trådløs fjernbetjening
Beslag

Forlængerdrænslange
(Medfølger ikke - fås hos 
installatøren)

Beskyttelsesrør

Luftfilter

Krog

Installationsplade

Krog

65
 m

m
 e

lle
r m

er
e

300 mm eller mere

300 mm eller mere

ere
m rell e 

m
m 006

100 mm eller mere

100 mm eller mere

600 mm eller mere

600 mm eller mere

6 mm tykt varmeafvisende 
polyetylen-skum

Isoler kølerørene separat med isolering - 
ikke sammen.

Sørg for, at drænslangen skråner nedad.

Drænslangen må ikke have slæk.

Skær rørets hul, 
så det skråner let.

Kølemiddelrørføringen 
skal beskyttes mod 
fysiske skader. Monter 
et plastikdæksel eller 
lignende.

Den medfølgende fjernbetjening er en trådløs 
type, som også kan bruges som en ledning.
Du bedes se “Sådan forbindes fjernbetjeningen 
for fortrådet betjening”, hvis fortrådet kontrol 
er påkrævet.

Skær et stykke SPACER fra
inddørsenhedens emballagekasse, rul
det sammen, og sæt det ind mellem
indendørsenheden og væggen for at
kunne vippe enheden og opnå bedre drift.

Bagerste venstre, nederste venstre og
venstre rørføring

Væg

Delens 
kode Delens navn Antal

A
Kølerør
Væskeside : Ø6,35 mm
Gasside : Ø9,52 mm

Én af 
hver

B
Isolerende materiale til rør
(polyetylen-skum, 6 mm tykt) 1

C Kit, PVC-bånd Én af 
hver

Valgfrie installationsdele
• Sæt den udendørs enhed fast med både fastspændingsbolte og møtrikker, 

hvis enheden muligvis vil blive udsat for stærk vind.
• Anvend Ø8 mm eller Ø10 mm ankerbolte og møtrikker.
• Hvis det bliver nødvendigt at dræne smeltevand, så sæt dræntud " og 

vandtæt hætte # fast på bundpladen på den udendørs enhed, før den 
installeres.

Fastspændingssystem på den udendørs enhed

125 mm108 mm
28 mm

32
0 

m
m

34
0 

m
m

600 mm
90 mm

Drænudledning

86
 m

m

10
2 

m
m

Ø38
 m

m

Luftudledning

Luftindsugning
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Ø65 mm

120 mm

144

50
50

300

65 103

300

5

1

1. Åbn de to skruehætter og fjern sikkert de to skruer i frontpanelet.
2. Åbn den nederste del af frontpanelet en smule, og træk den øverste del 

af frontpanelet mod dig selv, for at fjerne det, som vist på fi gur 1.
3. Placér styrekablet som beskrevet på specifi kationen på fi gur 2.
4. Tilslut kontrolledningen sikkert til terminalen på displayenheden, som vist 

på fi gur 3 (stram forsvarligt men ikke mere end 0,12 N·m (0,01 kgf·m)).
5. Placér styrekablet udenfor indendørsenheden på samme sted som 

strømforsyningen og forbindelseskablet, som vist på fi gur 3. 
(Fordybning for kabel ud)

6. Genmontér indendørsenheden i omvendt rækkefølge som vist i trin 1 til 2.

   For indendørsenheden

Sådan forbindes kablets fjernkontrol

Indendørs enhed

Styrekabel

Fjernkontrol

5

INDENDØRS ENHED

Installationssted

    Fjernbetjening
• Et sted hvor der ikke er nogen forhindringer, såsom gardiner, som kan 

blokere signalet fra den indendørs enhed
• Undlad at montere fjernbetjeningen et sted, hvor den udsættes for direkte 

sollys eller tæt på en varmekilde såsom en ovn.
• Hold fjernbetjeningen mindst 1 m væk fra det nærmeste TV eller stereoudstyr 

(dette er nødvendigt for at undgå billedforstyrrelser og støj).
• Fjernbetjeningens placering bør bestemmes som vist nedenfor.

Skæring af et hul og montering af 
installationspladen

BEMÆRK
• Når du borer i en væg, som indeholder et metalunderlag, ledninger eller 

en metalplade, så sørg for at anvende en kantring til hullet. Den kan købes 
separat.

    Skæring af et hul
Ved installation af kølerørene bagfra

    Montering af installationspladen

Når installationspladen monteres direkte på 
væggen

1. Sæt installationspladen godt fast på væggen ved at skrue den øvre og 
nedre del fast, så den indendørs enhed kan hægtes fast.

2. Hvis installationspladen skal monteres på en betonvæg med ankerbolte, så 
anvend hullerne til ankerboltene som illustreret på fi guren nedenfor.

3. Installer installationspladen vandret på væggen.

1. Når du har bestemt placeringen af hullet til røret i monteringspladen ( ), 
bores hullet (Ø65 mm) i en let nedadgående vinkel mod den udendørs side. 

• Et sted, som giver plads rundt om enheden, som anvist i diagrammet
• Et sted hvor der ikke er nogen forhindringer nær luftindsugningen og 

-udledningen
• Et sted, som muliggør let installation af rørene til den udendørs enhed
• Et sted, som tillader, at frontpanelet åbnes
• Indendørsenheden skal installeres i en højde på mindst 2,5 m. Det skal 

endvidere undgås at placere noget på toppen af indendørsenheden.  

PAS PÅ!

  

54 ° 45°

57 °

(Set fra siden) (Set ovenfra)

Indendørs enhed

Modtagelsesafstand
fjernbetjeningfjernbetjeningModtagelsesafstand

In
de

nd
ør

s 
en

he
d

PAS PÅ!

• I tilfælde af at væggen er af blokmateriale, mursten, beton eller lignende 
vægmateriale, skal du lave huller med en dia. på 5 mm i væggen.

• Sæt rawlplugs, som passer til monteringsskrue 5, i væggen.

BEMÆRK
• Sæt de fi re hjørner og de nedre dele af installationspladen fast med 4 til 6 

monteringsskruer for at installere den.

PAS PÅ!

• Direkte sollys ned i den indendørs enheds fjernbetjeningsmodtager bør 
undgås.

• Mikroprocessoren i den indendørs enhed bør ikke sidde for tæt på 
RF-støjkilder.

 (For detaljer, se brugermanualen).  

Hvis du installerer installationspladen med en monteringsskrue, så undlad 
at anvende hullerne til ankerboltene. I modsat tilfælde kan enheden falde 
ned og forårsage personskade og skade på materiel.

Installationsplade
(Holdes vandret).

Hul med 5 mm dia.

Rawlplug
(lokal del)

Monteringsskrue
Ø4 mm x 25 s

Ankerbolt

Projicering
15 mm eller mindre

Hvis enheden ikke sættes ordentligt fast, kan det resultere i personskader 
og skader på indbo, hvis enheden falder ned.

Rørets huls midte befi nder 
sig ovenfor pilen.

Rørets hul

Krog

Krog Krog
Rørets hul

Rørets hul

Installationsplade

MonteringsskrueVægtIndendørs enhed
Tråd
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*Anmærkning : 1. Det anbefales at der bruges dobbeltisoleret blykabel for 
tilslutning af fjernkontrollen og air conditioner.

2. For at kablet kan gungere, kan 1 fjernkontrol kun styre 
1 indendørsenhed.

3. Mens kablet fungerer vender fjernkontrollen tilbage 
til starttilstanden (PRESET (Forindstilling), TIMER 
og CLOCK (Ur) vender tilbage til starttilstanden) når 
brugeren slukker strømforsyningen til air conditioner.1. Fjern låget fra fjernkontrollen ved at skubbe det ned og tage det ud.

2. Hvis der fi ndes batterier, bedes du tage dem ud. Hvis der bruges 
en kombination af kabelregulator og batterier, kan det resultere i at 
batterierne eksploderer.

3. Lav et hul til indføring af styrekablet, ved at bruge en skruetrækkeren til at
bryde gennem plastikdækslet over hullet, som vist på fi gur 4.

4. Indsæt styrekablet fra fjernkontrollens bagside, som vist på fi gur 5.
5. Fastgør det placerede styrekabel, som vist på fi gur 6 og 7 til 

terminalen med de medfølgende skruer (stram dem forsvarligt, men ikke 
mere end 0,25 N·m (0,03 kgf·m)).

6. Placér styrekablet gennem rendens bane på fjernkontrollens bagside, 
som vist på fi gur 8.

7. Fastgør den medfølgende skrue (Ø3,1×16L) på væggen for at hænge 
fjernkontrollen, som vist på fi gur 9.

8. Afmærk og placer hullet for fastgøring under skruen (Ø3,1×25L), som 
vist på fi gur 9.

9. Fastgør det batterilåg, som fulgte med tilbehørsposen, og brug derefter 
den medfølgende skrue (Ø3,1×25L) til at fastgøre batteriets låg på 
væggen, som vist på fi gur ! (stram forsvarligt men ikke mere end 
0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

10. Genmonter låget på fjernkontrollen.

   For fjernkontrol

Styrekabel

Hul til ophængning 
af fjernkontrollen

Fjernkontrol

Styrekabel

Skrue (Ø3,1×16L)
for ophængning af
fjernkontrollen

Væg

Skrue (Ø3,1×25L)
for fastgøring af
batteriets låg

Fjernkontrol

98

!

Batterilåg
Skrue

Stram det derefter forsvarligt, men ikke 
mere end 0,15 N·m (0,02 kgf·m)

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Plastikdækslet over hullet
Styrekabel

6

7

Styrekabel

Terminal

* Kabelstørrelse 28-22 AWG 
eller 0,08-0,32 mm2

Yderdiameter ikke over 4,7 mm, 
kontrolledningens længde 30 m, 
eller kortere.

30 mm

20 mm

5 mm

Der skal være en afstand mellem 
ledninger og fastgørelsesskruer for 
at undgå at ødelægge ledningerne, 
når batteridækslet lukkes

1

Skrue

Skruehætte

Skrue

Frontpanel

2

3

* Kabelstørrelse 28-22 AWG 
eller 0,08-0,32 mm2

Yderdiameter ikke over 4,7 mm, 
kontrolledningens længde 30 m, 
eller kortere.

70 mm

5 mm

Terminal

Styrekabel

Fordybning for kabel ud
Styrekabel

Displayenhed

Installation af rør og drænrør

* Eftersom kondens resulterer i maskinproblemer, så sørg for at isolere begge 
forbindelsesrør (anvend polyetylen-skum som isoleringsmateriale).

    Udformning af rørsystem og drænrørsystem

Bagerst til højre

Bagerst til venstre

Nederst til venstre

Venstre

Nederst til højre

Højre

U
ds

ki
ftn

in
g 

af
 

dr
æ

ns
la

ng
en

Fo
rb

er
ed

el
se

 a
f r

ør
en

e

1. Udskæring af bagpanelets slids

2. Udskiftning af drænslangen
 For forbindelse af rør til venstre, nederst til venstre samt bagerst til venstre 

vil det være nødvendigt at skifte drænslangen og drænhætten.

 Skær slidsen i venstre eller højre side af bagpanelet til den venstre eller 
 højre forbindelse, og slidsen nederst til venstre eller højre side i bagpanelet 
 til venstre eller højre forbindelse i bunden med en bidetang.

U
ds

kæ
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g 
af
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s 
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BEMÆRK
Hvis slangen ikke bøjes korrekt, kan den indendørs enhed komme til at sidde 
ustabilt på væggen.
Når forbindelsesslangen er stukket gennem hullet, så slut 
forbindelsesslangerne til hjælpeslangerne og sæt tape rundt om dem.

Sådan fjernes drænhætten
Tag fat i drænhætten med en 
tang og træk ud.

Sådan fjernes drænslangen
• Drænslangen kan fjernes ved at du først fjerner 

den skrue, som holder drænslangen fast - og 
derefter trækker drænslangen ud.

• Når du fjerner drænslangen, så pas på stålpladens 
skarpe kanter. Kanterne kan forårsage skade.

• Monter drænslangen ved at stikke den ind, indtil 
den får forbindelse til varmeisolatoren og stram 
den derefter fast med en skrue.

Sådan sættes drænhætten i igen
1) Sæt en unbraconøgle (4 mm) 

ind midt på hovedet.

2) Skru drænhætten godt i.

I tilfælde af rørføring til højre eller venstre
• Når slidserne er skåret i bagpanelet 

med en kniv eller nål, så skær dem af 
med en tang eller lignende værktøj.

I tilfælde af rørføring nederst til højre eller 
venstre

• 

Rørføring i venstre side
• Bøj forbindelsesslangen så den ligger 43 mm over vægoverfl aden. 

Hvis slangen lægges højere end 43 mm over vægoverfl aden kan den 
indendørs enhed blive ustabil i forhold til væggen.

 Når forbindelsesslangen bøjes, så vær sikker på, at du bruger en 
fjederbøjning, så slangen ikke kvases.

Bøj forbindelseslangen inden for en radius på 30 mm.
Sådan sluttes slangen til efter montering af enheden (fi gur)

PAS PÅ!

Indsæt en unbraconøgle 
(4 mm).Intet 

mellemrum

Sæt drænslangen og drænhætten godt fast; ellers kan der lække vand ud.

Drænslange

PAS PÅ!

Fastsætning af den indendørs enhed

• Hvis du vil tage den 
indendørs enhed ned fra 
installationspladen, så træk 
den indendørs enhed hen 
mod dig, mens du trykker 
dens bund op de markerede 
steder.

1. Før slangen gennem hullet i væggen og hægt den indendørs enhed op på 
installationspladen på den øverste krog.

2. Sving den indendørs enhed til højre og venstre, så du er sikker på, at den 
sidder godt fast på installationspladen.

3. Hægt den underste del op på installationspladen mens du presser den 
indendørs enhed op mod væggen. Træk den indendørs enhed hen imod 
dig, og bekræft, at den sidder godt fast på installationspladen.

• Bind hjælpeslangerne (to) og forbindelseskablet stramt sammen med 
tape. I tilfælde af at rørføringen er til venstre eller højre skal du kun tape 
hjælpeslangerne (to) sammen.

 

Indendørs enhed

Forbindelseskabel
Hjælpeslanger

Installationsplade

• Arranger forsigtigt slangerne, så ingen af dem stikker ud gennem 
bagpladen på den indendørs enhed.

• Slut forsigtigt hjælpeslangerne og forbindelsesslangerne til 
hinanden og skær den isolatonstape væk, som er vundet rundt om 
forbindelsesslangen, så du undgår at samlingen er dobbelt tapet; 
forsegl derudover samlingen med vinyltape etc.

• Idet kondens resulterer i maskinproblemer, skal du sørge for at 
isolere begge forbindelsesslanger (anvend polyetylen-skum som 
isoleringsmateriale).

• Når du bøjer slangerne, så pas på, at du ikke kvaser dem. 

Tryk
(afhægt)

Anvend ej smøreolie 
(kølemaskineolie) når du 
sætter drænhætten i. 
Anvendelse af olie forårsager 
slid og lækage fra hætten.

Når slidserne er skåret i bagpanelet 
med en kniv eller nål, så skær dem af 
med en tang eller lignende værktøj.

230 mm(50 mm)

 Mærke230 mm

Gasside

Væskeside

Referenceposition for rørføring af Væskeside og Gasside på installationspladen.

Tryk
Tryk

1

2

1

Hægt den på her.

Installationsplade

Krog

Slidse

Slidse

4
3   

m
m

80°

Yderside af indendørs enhed

R 30 mm (anvend polisin (polyetylen) 
eller lignende til at bøje slangen).

Brug håndtaget på en skruetrækker etc.
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UDENDØRS ENHED

Installationssted
• Et sted, som giver tilstrækkeligt med plads rundt om enheden, som vist på 

diagrammet
• Et sted, som kan bære vægten af den udendørs enhed og ikke giver 

forøget støj og vibration
• Et sted hvor støjen og den udsendte luft ikke forstyrrer dine naboer
• Et sted hvor enheden ikke udsættes for stærk vind
• Et sted uden lækage af antændelige gasser
• Et sted, som ikke blokerer en passage
• Hvis den udendørs enhed skal installeret over jorden, så vær opmærksom 

på at fødderne står fast.

2. Hæld vand i drænbeholderen og kontroller at vandet løber ud udenfor.
3. Når du slutter forlængerdrænslangen til drænslangen, så sørg for at 

isolere tilslutningen med beskyttelsesrør.

Beskyttelsesrør

ForlængerdrænslangeInden i rummetDrænslange

PAS PÅ!
1. Installer den udendørs enhed, hvor der ikke er noget, der blokerer 

luftudsendingen.
2. Når den udendørs enhed er monteret et sted, hvor den altid vil blive 

udsat for stærk vind såsom ved kyste eller på en høj bygning, så sikr 
den normale viftefunktion ved hjælp af en trakt eller skærm.

3. I særligt vindfyldte omgivelser skal enheden installeres, så det ikke 
blæser ind i den.

4. Installation på følgende steder kan give problemer.
 Undlad at installere enheden der.
 • Et sted, der er fuld af maskinolie
 • Et saltholdigt sted, som for eksempel ved kysten
 • Et sted fuld af sulfi dgasser
 • Et sted hvor der vil blive 

genereret højfrekvente bølger 
fra lydudstyr, svejsere og 
medicinsk udstyr

• Anvend ikke den medleverede drænmuffe til vanddræning. Dræn vandet 
fra alle drænhullerne direkte.

• Udendørsdelen beskyttes mod, at der bygges sne op om enheden ved at 
installere et stativ og påsætte en snebeskyttelseshætte og –plade.

* Anvend ikke en konstruktion med to oven på hinanden.

Snebeskyttelsesplade

Snebeskyttelseshætte

Højeste niveau for ansamling af sne

Stativ

Mindst 
50 cm

Monter mindst 
50 cm over 
sneansamlingslinjen

Forankringsbolte

Front

Forholdsregler ved installation 
i regioner, hvor der falder sne og hvor 

der er lave temperaturer

Dette klimaanlæg har en struktur, så det er 
designet til at dræne opsamlet fugt, som 
samles på bagsiden af den indendørs enhed, 
ned i drænbakken.
Derfor skal du ikke opbevare strømkabel og 
lignende dele i en højde over drænguiden.

PAS PÅ!
Arranger drænslangen så den giver en god dræneffekt.
Forkert dræning kan resultere i kondensdråber.

Drænguide

Plads til slanger

Væg

Hæv ikke 
drænslangen.

Drænslangen må ikke 
have bølgeform.

50 mm 
eller mere

Drænslangens ende 
må ikke ende i vand.

Drænslangens ende 
må ikke gå ned i 
drænbakken.

Dræning
1. Drænslangen skal vende nedad.

BEMÆRK
• Hullet skal laves, så det har en let nedadgående hældning udad.

Den tilladte længde af forbindelsesrør. •

Stærk 
vind

Model
Påfyldningsfri op til 15 m op til 15 m

0,86 kg 0,86 kg

Maksimumlængde 20 m 20 m

Maksimal 
kølemiddelopladning

Ekstra
kølemiddelpåfyldning

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

Model
Maksimumhøjde 12 m 12 m

 Den tilladte højde for udendørsenhedens installationssted.•

 Et sted hvor drænvandet ikke giver nogen problemer•

PAS PÅ!
Når udendørsenheden er installeret på et sted, hvor af øbsvandet 
kan forårsage problemer, forsegl lækagepunktet tæt ved brug af en 
silikonelim eller en spartelmasse.

   Forholdsregler ved påfyldning af kølemiddel
Brug en vægt, der har en præcision på mindst 10 g per indekslinje, ved 
påfyldning af kølemidlet.
Brug ikke en badevægt eller lignende vægt.

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
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Grundplade
Dræntud

32 

Ø9,52 mm 30 til 42 (3,0 til 4,2 kgf·m)

32 32 

eller

Kommerciel tilgængelig afløbsslange

Kølerørsforbindelsen

1. Skær røret med en rørskærer.

2. Sæt en kravemøtrik på røret og lav gevind.
 • Projiceringsmargin ved krave: A (Enhed: mm)
RIDGID (grebtype)

IMPERIAL (vingemøtrik)

Ydre diameter af 
kobberrøret R32

Ø6,35 1,5 til 2,0

Ø12,70 2,0 til 2,5
Ø9,52 1,5 til 2,0

Rørtykkelser 0,8 mm eller mere

Ydre diameter af 
kobberrøret Med R32-værktøj Med almindeligt 

værktøj
Ø6,35 0 til 0,5 1,0 til 1,5

Ø12,70 0 til 0,5 1,0 til 1,5
Ø9,52 0 til 0,5 1,0 til 1,5

Rørtykkelser 0,8 mm eller mere

    Tilskæring

90 Skæv Ulige Buet

A

RørGevind

Hæld Vandet ud
• Huller er anbragt på udendørsenhedens grundplade for at sikre, at 

afrimningsvandet, der produceres under opvarmning, hældes effektivt ud.
Hvis der kræves et centralt afl øb, når du installerer enheden på en balkon 
eller væg, skal du følge nedenstående trin for at hælde vandet ud.

1. Fortsæt med vandtætning ved at installere de vandtætte gummihætter i 
de 2 afl ange huller på udendørsenhedens grundplade. 
[Sådan installeres de vandtætte gummihætter]
1) Sæt fi re fi ngre i hver hætte, og sæt hætterne ind i 

vanddræningshullerne ved at skubbe dem på plads fra undersiden af 
grundpladen.

2) Tryk ned på de ydre omkredse af hætterne for at sikre, at de er sat i 
stramt.
(Der kan opstå vandlækage, hvis hætterne ikke er sat korrekt i, hvis 
deres ydre omkredse løftes op, eller hvis hætterne hænger fast eller 
presser sig mod noget.)

Vandtætte gummihætter
(følger med udendørsenheden)

Grundplade

Dræntud

2. Installer afløbsniplen og en standard afløbsslange 
 (indvendig diameter: 32 mm), og tøm vandet af.

(For den position, hvor afl øbsniplen er installeret, henvises der til 
installationsdiagrammet for indendørs- og udendørsenheder.)
• Kontroller, at udendørsenheden er vandret, og rens afl øbsslangen i en 

nedadrettet skrå vinkel, mens du sørger for, at den er stramt forbundet.

Brug ikke en almindelig haveslange, men en, der er fl ad og forhindrer
vand i at løbe ud. 

PAS PÅ!
• Rids ikke den indre overfl ade af kraven ved fjernelse af grater.
• Kravemøtrikprocessen vil forårsage gaslækage af kølemiddel, hvis 

kraven har ridser på de indre overfl ader.

PAS PÅ!

Sæt midten af de to rør op mod hinanden og stram kravemøtrikken så meget 
som muligt med fi ngrene. Stram derefter møtrikken med en skruenøgle som 
vist på fi guren.

    Stram forbindelsen

Stram ikke for meget. I modsat fald kan møtrikken knække - alt afhængig 
af forholdene.

(Enhed: N·m)

Ydre diameter af kobberrøret Stramningsmoment

50 til 62 (5,0 til 6,2 kgf·m)Ø12,70 mm

Ø6,35 mm 16 til 18 (1,6 til 1,8 kgf·m)

Gevind Møtrik

Ekstern 
gevindside

Intern 
gevindside

Brug en skruenøgle til at 
stramme med.

Anvend en vridskruenøgle til at 
stramme efter.

• Stramningsmoment for kraverørforbindelser
 Betjeningstrykket på R32 er højere 

end på R22 (cirka 1,6 gange). 
Det er derfor nødvendigt, at stramme 
kravemøtrikforbindelsessektionerne 
(som forbinder den indendørs og den 
udendørs enhed) op til det specifi cerede 
stramningsmoment. Forkerte forbindelser 
kan forårsage ikke bare gaslækage, men 
også beskadige kølekredsløbet.

Krave på den 
indendørs 
side

Krave på den 
udendørs side
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Evakuering
Når slangerne er blevet forbundet til den indendørs enhed, kan du udføre 
luftudrensningen med det samme.

LUFTUDRENSNING
Evakuer luften i forbindelsesslangerne og i den indendørs enhed 
ved hjælp af en vakuumpumpe. Undlad at anvende kølemidlet i den 
udendørs enhed. For fl ere detaljer, se vakuumpumpens manual.

Sørg for at anvende en vakuumpumpe med modtryksbeskyttelse så olien 
inden i pumpen ikke kan fl yde tilbage ned i klimaanlæggets slanger, når 
pumpen stopper.
(Hvis olien inden i vakuumpumpen kommer ind i klimaanlægget, som 
anvender R32, kan der blive problemer med kølekredsløbet).
1. Slut ladningsslangen fra forgreningsventilen til serviceåbningen på den 

pakkede ventil på gassiden.
2. Slut ladningsslangen til åbningen på vakuumpumpen.
3. Åbn helt op for lavtrykssidehåndtaget på målerforgreningsventilen.
4. Start vakuumpumpen for at begynde evakueringen. Udfør evakueringen i 

cirka 15 minutter, hvis slangelængden er 20 meter (15 minutter for 20 meter) 
(vi går ud fra at pumpekapaciteten er 27 liter i minuttet) Bekræft derefter at 
kompositumtrykmåleren viser –101 kPa (–76 cmHg).

5. Luk for lavtrykssidehåndtaget på målerforgreningsventilen.
6. Åbn helt op for ventilmundstykket på de pakkede ventiler 

(både i gas- og væskesiden).
7. Fjern ladningsslangen fra serviceåbningen.
8. Stram hætterne på de pakkede ventiler.

    Anvendelse af en vakuumpumpe

Pakket ventil på væskesiden

Serviceåbning (ventilkerne (indstillingsstift))
Pakket ventil på gassiden

Vakuumpumpe

Vakuumpumpeadapter til 
beskyttelse mod modtryk

Ladningsslange 

Håndtag Høj 
(hold helt lukket)

Forgreningsventil

TrykmålerKompositumtrykmåler

Håndtag Lav

Ladningsslange 

Forbindelsesrør

–101 kPa
(–76 cmHg)

    Forholdsregler for håndtering af pakkeventil
• Åbn ventilstammen fuldstændigt, men der må ikke gøres forsøg på at 

åbne den udover stopskruen.

• Stram ventilens hætte forsvarligt ifølge momentet på det følgende skema:

Rørstørrelse for pakkeventil Sekkantnøglens størrelse

mm 4 = Aerdnim go mm 07,21

mm 5 = Amm 88,51

Hætte Hættestørrelse (H) Moment

Ventilstangens hætte
H17 - H19 14~18 N·m

(1,4 til 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 til 4,2 kgf·m)

Serviceportens hætte
H14 8~12 N·m

(0,8 til 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 til 1,8 kgf·m)

  

A

H

En sekskantnøgle
er nødvendigt.

Serviceportens
hætte

Ventilstangens 
hætte

PAS PÅ!
• OVERHOLD DISSE 6 VIGTIGE PUNKTER VED RØR- OG 

SLANGEARBEJDE.
(1) Fjern støv og væske (fra indersiden af forbindelsesslangerne).
(2) Stram forbindelserne (mellem slangerne og enheden).
(3) Evakuer luften i forbindelsesslangerne ved hjælp af en 

VAKUUMPUMPE.
(4) Kontroller for gaslækage (forbindelsespunkter).
(5) Vær sikker på, at du åbner de stoppede ventiler før betjening.
(6) Genanvendelige mekaniske konnektorer og kravesamlinger er 

ikke tilladt indendørs. Når der genbruges mekaniske konnektorer 
indendørs, skal pakningerne udskiftes. Når der genbruges 
kravesamlinger indendørs, skal kravedelen genfremstilles.

12



ELEKTRISKE ARBEJDER
Strømforsyningen kan vælges at forbindes til indendørs eller udendørs enhed. Vælg korrekt vej og forbind strømforsyningen og forbindelseskabel ved at følge 
instruktion som følger.

Tilslutning af kabel

    Indendørs enhed     Udendørs enhed

Ventillåg

Terminalblokke

Sådan monteres luftristen på den indendørs 
enhed

• Når luftristen monteres, udføres aftagningen omvendt. 

Du kan tilslutte kablet, uden at frontpanelet fjernes.
1. Fjern luftristen.
 Åbn luftindsugningen opad og træk den ud mod dig.
2. Fjern terminallåget og kabelspændet.
3. Sæt forbindelseskablet ind (i overensstemmelse med bygningens 

kabelføring) i hullet til røret i væggen.
4. Tag forbindelseskablet ud gennem kabelåbningen i bagpanelet så det 

stikker cirka 20 cm ud af åbningen.
5. Stik forbindelseskablet helt ind i terminalblokken og sæt det godt fast 

med skruerne.
6. Stramningsmoment: 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Stram forbindelseskablet fast med kabelspændet.
8. Sæt terminallåget fast igen samt bagpladebøsningen og luftristen på den 

indendørs enhed.

1. Fjern ventildækslet, dækslet over de elektriske dele og kabelspændet fra 
udendørsenheden.

2. Tilslut forbindelseskablet til terminalen, som anvist med det tilhørende tal, 
i terminalblokken i indendørs- og udendørsenheden.

3. Indsæt forsigtigt strømkablet og forbindelseskablet i terminalblokken og 
fastgør dem med skruer.

4. Brug vinyltape, etc. til at isolere de ledninger, der ikke skal bruges. 
Identifi cer dem, så de ikke berører nogen elektriske- eller metaldele.

5. Fastgør strømkablet og forbindelseskablet med kabelspænder.
6. Monter dækslet over de elektriske dele og ventildækslet på 

udendørsdelen.

Model
esaftlekne V 042 – 022 ,zH05edlikmørtS

Maksimal strømstyrke

Kredsløbsbrydervurdering

Strømforsyningskabel
H07RN-F eller 60245 IEC66 (2,0 mm² eller mere)

Forbindelseskabel

11,50A

15A

11,50A

15A

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

Kabelspænde

Terminallåg

Skrue

Skrue

Luftristen

Frontpanel
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1 2 3

L  N

1 2 3

1 2 3 L N

Terminalblok

Forbindelseskabel

Forbindelseskabel forbinder til 
terminalblok (1, 2, 3,    )  

21 3 L N

Terminalblok

Forbindelseskabel Strømkabel

Forbindelseskabel forbinder 
til terminalblok (1, 2, 3,    )  

Strømforsyningsterminalblok 
(L, N, )

Strømforsyningsinput ved udendørs enheds terminalblok (anbefalet)

Indendørs enhed Udendørs enhed

Forbindelseskabel tilslut til  

Terminalblok (L N 1 2 3)

Jordforbindelse

Forbindelseskabel

Forbindelseskabel Afskrælningslængde for 
tilslutningskabel

3
2
1

Jordforbindelse
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Forbindelseskabel

Jordforbindelse Jordforbindelse

Strømkabel

Strømforsyningsinput ved indendørs enheds terminalblok (ekstraudstyr)

Indendørs enhed Udendørs enhed

Strømforsyningskabel
tilslut til  

Terminalblok (L N 1 2 3)

Jordforbindelse

Strømforsy-
ningskabel

Strømforsyningskabel Afskrælningslængde på 
strømforysningskablet

N

L

Jordforbindelse
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Forbindelseskabel

Jordforbindelse

Forbindelseskabel tilslut til  

Terminalblok (L N 1 2 3)

Jordforbindelse

Strømforsy-
ningskabel Forbindelseskabel

Jordforbindelse

Forbindelseskabel Afskrælningslængde for 
tilslutningskabel

3

50 mm
Jordforbindelse

10 mm

70 mm
10 mm

Strømforsyning og forbindelse for forbindelseskabel

14



Strømforsyning inputledningsdiagram

PAS PÅ!

1. Strømforsyningen skal være samme styrke som klimaanlægget.
2. Forbered strømforsyningen til eksklusiv brug med klimaanlægget.
3. Kredsløbsbryder skal bruges til strømforsyningsledningen for dette klimaanlæg.
4. Sørg for at strømforsyning og forbindelseskabel passer til størrelse og ledningsmetode.
5. Hver ledning skal være fast forbundet.
6. Udfør ledningsarbejde, som tillader generel ledningskapacitet.
7. Forkerte ledningsforbindelser kan få nogen elektriske dele til at brænde ud.
8. Udføres et forkert eller ufuldstændig ledningsnet, kan det tænde gnister eller røg.
9. Dette produkt kan forbindes til hovedstrømforsyningen.
 Forbindelse til fastgjort ledningsnet: En kontakt, som frakobler alle poler og har en kontaktadskillelse mindst 3 mm skal inkorporeres i det fastgjorte 

ledningsnet.

Strømforsyningsinput

Indendørs 
terminalblok

Udendørs 
terminalblok

Strømforsyningsinput

Udendørs 
terminalblok

Indendørs 
terminalblok

Strømforsyningsinput ved udendørs enheds terminalblok (anbefalet)

Strømforsyningsinput ved indendørs enheds terminalblok (ekstraudstyr)

Chassis

Chassis

Chassis

Chassis
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ANDET

Gaslækagekontrol Testdrift

Valg af fjernbetjening A-B

Separat anvendelse af fjernbetjeningen til hver af enhederne hvis 2 
klimaanlæg er installeret tæt på hinanden.

• Kontroller at kravemøtrikkerne for gaslækage med en gasdetektor eller 
sæbevand.

Tryk på [RESET] i 10 sekunder for at skifte til TESTKØRSEL (KOLD)
(”bipperen” udsteder et kort bip).

• Hvis to indendørs enheder er installeret i samme rum eller to tilstødende 
rum og du anvender en enhed, kan to enheder modtage det samme 
fjernbetjeningssignal samtidig og fungere. I dette tilfælde kan indstillingen 
bevares ved at sætte en af fjernbetjeningerne til indstilling B (begge er sat 
til indstilling A når de sendes fra fabrikken).

• Fjernbetjeningens signal modtages ikke, hvis indstillingen på den 
indendørs enhed og fjernbetjeningen er forskellige.

• Der er ingen forbindelse mellem indstilling A/indstilling B og rum A/rum B 
når rør og kabler forbindes.

Kontroller kraverne 
på den indendørs 
enhed.

Kontroller kraverne 
på den udendørs 
enhed.

   Hvordan man slår auto-omstartsfunktionen FRA
• Tryk og hold på knappen [OPERATION] på den indendørs enhed i 

3 sekunder (3 biplyde, men OPERATION-lampen blinker ikke).

OPERATION / 
RESET-knap

Auto-omstartsfunktionsindstilling

Produktet blev sendt med auto-omstartsfunktionen slået TIL. Slå den 
FRA, hvis der ikke er behov for den.

Dette produkt er designet sådan, at det efter strømafbrydelse automatisk 
kan starte om i samme driftsindstilling som før strømafbrydelsen.

Information

   Hvordan man slår auto-omstartsfunktionen TIL 
• Tryk og hold på knappen [OPERATION] på den indendørs enhed i 

3 sekunder (3 biplyde og OPERATION-lampen blinker 5 gange/sek. i 
5 sekunder).

BEMÆRK
• I tilfælde af, at ON-timeren eller OFF-timeren er indstillet, aktiveres 

• AUTO-OMSTARTSDRIFT står som standard på TIL.
AUTO-OMSTARTSDRIFT ikke.

Indstilling af fjernbetjening B.
1. Tryk på [RESET] på den indendørs enhed for at tænde for klimaanlægget.
2. Peg fjernbetjeningen mod den indendørs enhed.
3. Tryk på [CHECK] knappen på fjernbetjeningen med spidsen af en blyant. 

“00” vil blive vist på displayet (Billede 1).
4. Tryk på [MODE] mens du trykker på [CHECK]. “B” vil nu blive vist på 

displayet og “00” forsvinder. Klimaanlægget slukker. Fjernbetjening B 
huskes (Billede 2).

Bemærk: 1. Gentag ovenstående trin for at nulstille fjernbetjeningen til A.
2. Fjernbetjening A har ikke noget “A”-display.
3. Standardindstillingen fra fabrikken er A.

1 2
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PROFILAKTISKIE DROŠ BAS PAS KUMI

• Pirms iek rtas uzst d šanas, l dzu, r p gi izlasiet šos droš bas nor d jumus.
• Iev rojiet šaj  pam c b  min tos droš bas nor d jumus, lai nov rstu droš bas 

apdraud jumu. T l k ir par d ti simboli un paskaidrota to noz me.
BR DIN JUMS : Nor da, ka, nepareizi lietojot šo agreg tu, var g t smagas 

traumas vai izrais t n vi.
UZMAN BU! : Nor da, ka nepareizi lietojot šo agreg tu, var g t traumas (*1) 

vai nodar t pašuma boj jumus (*2).
  *1:  personiskas traumas noz m  neb tisku negad jumu, 

apdegumu vai str vas triecienu, kura d  nav nepieciešama 
slaic ga vai ilgstoša rst šan s slimn c .

  *2: pašuma boj jumi noz m  liel kus mantiskos zaud jumus, 
kas skar pašumu vai l dzek us.

Visp r gai publiskai lietošanai
Iek rtas str vas padeves kabelim un piesl gkabelim j b t vismaz š diem 
parametriem: elast gs kabelis polihloropr na apvalk  (modelis H07RN-F) vai 
kabelis ar apz m jumu 60245 IEC66. (T  uzst d šan  j iev ro konkr taj  valst  
sp k  esošie elektroinstal ciju izb ves noteikumi.)

Š  iek rta j pievieno str vas avotam, izmantojot autom tisko drošin t ju vai sl dzi, 
kur  att lums starp jebkuriem kontaktiem ir vismaz 3 mm.

UZMAN BU! Iek rtas atvienošana no str vas avota

Pirms izmantošanas r p gi 
izlasiet šo rokasgr matu. Š  ier ce satur R32.

1



B STAMI!
• IZMANTOŠANAI TIKAI KVALIFIC T M PERSON M.
• PIRMS JEBK DU ELEKTROMONT KUMA IZSL DZIET 

STR VAS PADEVI IEK RTAI. P RLIECINIETIES, VAI IR IZSL GTI VISI 
STR VAS PADEVES SL J  GAD JUM  PAST V RISKS SA EMT 
STR VAS TRIECIENU.

• PAREIZI PIEVIENOJIET SAVIENOJUMA KABELI. NEPAREIZS SAVIENOJUMS 
VAR IZRAIS T ELEKTROIEK RTAS DA U BOJ JUMUS.

• PIRMS IEK RTAS MONT RBAUDIET ZEM JUMA VADU, VAI TAJ  
NAV P RTRAUKUMA UN VAI TAS NAV ATVIENOTS.

• NEUZST DIET IEK RTU T DU VIETU TUVUM , KUR UZKR JAS 
UZLIESMOJOŠAS G ZES VAI G ZU TVAIKI.

 ŠO NOR D JUMU NEIEV ROŠANA VAR IZRAIS T UGUNSGR KU VAI 
SPR DZIENU.

• LAI NOV RSTU IEKŠTELPAS AGREG TA P RKARŠANU UN 
UGUNSB STAM BAS IZRAIS ŠANU, NOVIETOJIET AGREG TU PIETIEKAM  
ATT LUM  (VISMAZ 2 METRUS) NO SILTUMA AVOTIEM, PIEM RAM, 
RADIATORIEM, SILD T JIEM, KR SN M, PL T M U.C.

• P RVIETOJOT GAISA KONDICION T JU, LAI TO UZST D TU CIT  VIET , 
R KOJIETIES OTI PIESARDZ GI, LAI NOR D TAIS AUKSTUMA ENTS (R32) 
DZES ŠANAS KONT R  NENON KTU SASKAR  AR CIT M G ZVEIDA 
VIEL M. JA AUKSTUMA ENTS SAJAUCAS AR GAISU VAI CITU G ZI, 
DZES ŠANAS KONT R  ESOŠAIS G ZES SPIEDIENS K ST NEPARASTI 
AUGSTS UN IZRAISA CAURU VADU SPR DZIENU UN PERSONU 
TRAUMAS.

• JA IEK RTAS MONT  NO CAURU VADA IZPL ST 
AUKSTUMA ENTA G ZE, NEKAV JOTIES IZV DINIET TELPU. 
JA AUKSTUMA ENTA G ZI SAKARS  UGUNS LIESMA VAI KAUT KAS CITS, 
T  IZRAISA IND GAS G ZES VEIDOŠANOS.
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• R kojieties saska  ar noteikumiem par g zes iek rtu uzst d šanu.

BR DIN JUMS
• Nek d  gad jum  nep rveidojiet agreg tu, no emot jebk dus droš bas 

aizsargus vai apejot jebk du blo jošo droš bas sl
• Neuzst diet iek rtu viet  ar nepietiekamu nestsp ju.
 Agreg ta nokrišana var izrais t personu traumas un pašuma boj jumus.
• Pirms elektroinstal kuma pievienojiet str vas padeves kabelim 

lietošanai apstiprin tu kontaktspraudni.
 Ar  p rta ir pareizi sazem ta.
• Iek rta j uzst da saska  ar konkr taj  valst  sp k  esošiem elektroinstal

izb ves noteikumiem.
 Ja konstat jat jebk dus boj jumus, neuzst diet iek rtu. Nekav joties sazinieties 

ar tirgot ju.
• Uzpildei un nomai ai nedr t jus, k  vien 

nor d to.
 Pret j  gad jum  dzes  var rasties p r k liels spiediens, kas 

savuk rt var izrais t produkta darb jumus, eksploziju vai miesas 
ievainojumus.

• Neizmantojiet pal gl dzek us, lai pa trin tu atkušanas  vai veiktu t r šanu, 
k js.

• Ier kst uzglab t vien  telp  ar nep rtraukti darbin miem aizdegšan s 
avotiem (piem ram, atkl tu liesmu, iesl gtu g zes ier t ju).

• Uzmanieties, dzes t jvielas var b
• šanu - t  atrodas zem 

spiediena. Nepak aujiet to karstuma, liesmu, dzirkste s 
avotu ietekmei. T  var eksplod t un izrais t ievainojumus vai n vi.

• 
kas paredz ti dzes t u un 
instrumentu izmantošana var rad t paaugstin tu spiedienu dzes šanas kont r  

s), t d j di radot eksploziju un ievainojumus.
• u biezumam j b t vismaz 0,8 mm. 

n kas par 0,8 mm.
• P d šanas vai apkopes p još s 

g zes nopl de. Tas var rad t toksiskas g zes, ja dzes t jviela saskaras ar 
uguni.

3



PRAS BA PAR VIET J  ENERGOAPG DES UZ MUMA INFORM ŠANU
L dzu, nodrošiniet, lai pirms š s iek rtas uzst d šanas par to tiktu inform ts 
viet jais energoapg des uz mums. Gad jum , ja rad sies probl mas vai ja 
energoapg des uz mums nepiekrit s iek rtas uzst d šanai, apkopes dienests 
veiks atbilstošas profi laktiskas darb bas.

 Svar ga inform cija par izmantoto dzes jošo vielu
 Šis izstr d jums satur fl uor tas siltumn cefekta g zes. 
 Nepie aujiet g zu nopl di atmosf r .
 Dzes još s vielas tips: R32
 GWP(1) v rt ba: 675 * (piem. R32, sk. IPCC ceturto nov rt juma zi ojumu)
 (1)GWP = glob l s sasilšanas potenci ls
 Dzes još s vielas daudzums ir nor d ts uz nosaukuma pl ksnes.
 * V rt ba balst ta uz fl uor to g zu regulu 517/2014
 

UZMAN BU!
• Ier ces saskare ar deni vai citu mitruma avotu pirms uzst d šanas darbu 

s kuma var izrais t str vas triecienu.
 Neglab jiet iek rtu mitr  pagrab  vai nepak aujiet to lietus vai dens iedarb bai.
• P c agreg ta iz emšanas no iepakojuma, r p gi apskatiet agreg tu, lai noteiktu, 

vai tam nav radušies boj jumi.
• Neuzst diet ier ci viet , kur var notikt uzliesmojošas g zes nopl de. Notiekot 

g zes nopl dei, t  var sakr ties ap ier ci un var rasties aizdegšan s.
• Neuzst diet iek rtu viet , kas var veicin t agreg ta vibr ciju. Neuzst diet iek rtu 

viet , kas var pastiprin t agreg ta izrais t  trokš a l meni, vai viet , kur troksnis 
un izpl stošais gaiss var trauc t kaimi us.

• Lai nov rstu risku g t traumas, p rn s jot iek rtas da as ar as m mal m, 
r kojieties piesardz gi.

• Pirms agreg ta uzst d šanas, l dzu, r p gi izlasiet šo uzst d šanas pam c bu. 
Taj  ir iek auti svar gi nor d jumi par pareizu iek rtas uzst d šanu.

• js neuz emas atbild bu par boj jumiem, kas radušies instrukciju 
neiev rošanas rezult t .
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Gaisa filtri

Nr.Nr.

Nr.Nr.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 !

" #

PIEDERUMU DA AS

5



 

IEKŠTELPAS UN RA AGREG TA MONT MA

2

3

Papildu caurules var pievienot kreisaj  
pus , kreisaj  pus  aizmugur , labaj  
pus  aizmugur , labaj  pus , labaj  pus  
apakš  vai kreisaj  pus  apakš .

Labaj  pus

Labaj  pus  
aizmugur

Labaj  
pus  
apakš

Kreisaj  
pus  
aizmugur Kreisaj  pus  apakš

Kreisaj  pus

1

Baterijas

6
Koka skr ve ar
plakanu galvu

4
T lvad bas 
pults tur t js

Vinila lente
Lietojiet p c dren rbaudes.

Bezvadu t lvad bas 
pults

Apskava

Dren juma 
š tene
(Nav pieejama, nodrošina 
iek rtas uzst d t js.)

Ekran ta 
caurule

Gaisa fi ltrs

is

Mont
pl ksne

is

65
 m

m
 v

ai
 v

ai
r

k

300 mm vai vair k

300 mm vai vair k

riav iav 
m

m 006
k

100 mm vai vair k

100 mm vai vair k

600 mm vai vair k

600 mm vai vair k

Termoiztur gs polietil na 
porolons 6 mm biezum

Izol jiet katru dzes šanas cauruli 
atseviš i, nevis vair kas kop .

P rbaudiet, vai dren tene ir 
novietota sl pi uz leju.

Nepie aujiet kondens ta uzkr šanos 
dren ten .

Izveidojiet caurulei 
paredz to caurumu 
nedaudz sl pu.

Dzes t jvielu cauru vadi 
nedr kst tikt pak auti 
fi ziskai ietekmei. 
Uzst diet plastmasas 
vai cita veida aizsargu.

Komplekt  esoš  t lvad bas pults ir bezvadu 
ier ce, kuru var lietot ar  ar vadu.
Gad jum , ja nepieciešams pievienot pulti 
vadam, l dzu skat t sada u “K  pievienot 
t lvad bas pulti vadam”.

9
Koka skr ve 
ar plakanu 
galvu

6

Koka skr ve ar
plakanu galvu

!

Bateriju 
v ci š

Starp iekštelpu ier ci un sienu ievietojiet 
SPACER gabalu no iekštelpu ier ces 
iepakojuma kastes, lai sasv rtu iekštelpu
ier ci t s lab kai darb bai.

Aizmugures kreis s puses, kreis s puses 
apak da as un kreis s puses caurul m

Siena

Da as 
kods Da as nosaukums Skaits

A
Aukstuma enta caurules
Š idruma da  : Ø6,35 mm
G zes da  : Ø9,52 mm

Pa 
vienam

B
Cauru u izol cijas materi ls
(polietil na porolons, 6 mm biezum ) 1

C Tepe, PVC lentes Pa 
vienam

Papildapr kojuma mont as da as
• Ja ra agreg ts, iesp jams, tiks pak auts stipra v ja ietekmei, nostipriniet 

ra agreg tu, izmantojot stiprin juma skr us.
• Izmantojiet Ø8 mm vai Ø10 mm enkurskr us.
• Ja ir j aizvada atkaus šanas dens, pirms ra agreg ta mont

piestipriniet t  pamatnes pl ksnei notecin šanas uzgali " un 
densnecaurlaid gu kor i #.

ra agreg ta stiprin juma skr vju izvietojums

Dren de

Gaisa iepl de

Gaisa izpl de

108 mm
28 mm

600 mm

32
0 

m
m

125 mm

86
 m

m

10
2 

m
m

90 mm

Ø38
 m

m

34
0 

m
m
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IEKŠTELPAS AGREG TS

Mont as vieta

    T lvad bas pults
• Vieta, kur  iekštelpas agreg ta sign la ce  neatrodas nek di priekšmeti, 

piem ram, aizkari
• Neuzst diet t lvad bas pulti viet , ko apsp d tieši saules stari, vai siltuma 

avota, piem ram, kr sns, tuvum .
• T lvad bas pultij j atrodas vismaz 1 m att lum  no televizora vai 

stereoaparat ras. (Tas ir nepieciešams, lai nov rstu att la trauc jumus vai 
sign la trokš u rad tos trauc jumus.)

• T lvad bas pults atrašan s vieta j nosaka, k  par d ts t l k redzamaj  
att l .

Cauruma izveide un mont as 
pl ksnes uzst d šana

PIEZ ME
• Ja sien , kur  veidojat caurumu, ir met la armat ra, stiep u pinums vai met la 

pl ksne, izmantojiet atseviš i ieg d jamu cauruma gredzenveida iemavu.

    Cauruma izveide
Aukstuma enta cauru u mont

1. P c caurules izvad šanas cauruma vietas noteikšanas uz mont
pl ksnes ( ) izurbiet caurules izvad šanas caurumu (Ø65 mm) ar nelielu 
kritumu uz kas rpusi. 

• Vieta, kur  ap iekštelpas agreg tu tiek nodrošin ta sh m  par d t  br v  
vieta

• Vieta, kur  gaisa iepl des un izpl des atveru tuvum  nav nek du 
trauc jošu priekšmetu

• Vieta, kur  viegli var uzst d t caurules savienošanai ar ra agreg tu
• Vieta, kur  var atv rt priekš  jo paneli
• Iekštelpas agreg ts j uzst da vismaz 2,5 m augstum . T pat nav at auts 

neko novietot uz iekštelpas agreg ta.

UZMAN BU!

 
 

54 ° 45°

57
°

(Skats no s niem) (Skats no augšas)

Iekštelpas agreg ts

Darb bas r
diuss

T lvad bas 
pults

T lvad bas 
pults

Darb bas 
r diuss

Ie
kš

te
lp

as
 a

gr
eg

ts

• Iekštelpas agreg ta bezvadu sakaru uztv r ju nedr kst apsp d t tieši 
saules stari.

• Iekštelpas agreg ta mikroprocesors nedr kst atrasties p r k tuvu 
radiofrekven u trokš a avotiem.

 (Detaliz tu inform ciju skatiet lietošanas pam c b .)

5

Mont  pl ksnes uzst d šana tieši pie sienas
1. Piestipriniet mont ksni cieši pie sienas, pieskr v jot t s augšda u 

un apakšda u, lai pie pl ksnes var tu piek rt iekštelpas agreg tu.
2. Lai mont ksni uzst d tu pie betona sienas, izmantojot 

enkurskr ves, lietojiet enkurskr v m paredz tos caurumus, k  par d ts 
t l k redzamaj  z m jum .

3. Uzst diet mont ksni horizont li pie sienas.

UZMAN BU!

• Bloku, ie e u, betona vai l dz ga materi la sien s izveidojiet caurumus ar 
5 mm diametru.

• Ievietojiet atbilstošaj m mont s skr v m 5 paredz tos d be us.

PIEZ ME
• Nostipriniet etrus mont  pl ksnes st rus un apakšda u, izmantojot no 

4 l dz 6 mont s skr v m, lai uzst d tu pl ksni.

UZMAN BU!

Piestiprinot mont ksni ar mont v m, neizmantojiet 
enkurskr v m paredz tos caurumus. Pret j  gad jum  agreg ts var 
nokrist un izrais t traumas un pašuma boj jumus.

Mont ksne
(Uzst diet horizont li.)

Caurums ar 5 mm diametru

D belis
(viet jie elementi)

Mont ve
Ø4 mm x 25 s

Enkurskr ve

Projekcija
15 mm vai maz k

Ja agreg ts nav piestiprin ts stingri, nokrišanas gad jum  tas var izrais t 
traumas un pašuma boj jumus.

    Mont ksnes uzst d šana

144

50
50

300

65 103

300

5

1

is

is isCaurules 
izvad šanas 
caurums

Caurules 
izvad šanas 
caurums

Mont
pl ksne

Mont as skr veSv rte a 
lode

Iekštelpas 
agreg ts

Sv rte a 
aukla

Caurules izvad šanas cauruma 
centrs atrodas virs bulti as.

Ø65 mm

120 mm

Caurules 
izvad šanas 
caurums

1. Atveriet divus skr vju p rsegus un uzman gi iz emiet divas skr ves no 
priekš j  pane a.

2. Nedaudz atveriet priekš j  pane a apakš jo da u un pavelciet priekš j  
pane a augš jo da u uz sevi, lai to iz emtu, k  redzams 1. att l .

3. Uzst diet kontrolvadu, k  detaliz ti nor d ts 2. att l .
4. Uzman gi piesl dziet vad bas vadu Displeja bloka termin lim, k  

redzams 3. att l  (piestipriniet stingri, bet ne vair k k  0,12 N·m 
(0,01 kgf·m)).

5. Izvelciet kontrolvadu no iekštelpu iek rtas atbilstoši jaudas padevei un 
pievienojiet vadu, k  par d ts 3. att l . (Ierobojums vada izvadei)

6. No jauna salieciet kop  iekštelpu iek rtu, apgriezt  sec b , k  nor d ts 
no 1. l dz 2. att lam.

Iekštelpas agreg ts

Kontrolvads

T lvad bas pults

    Iekštelpu iek rtai

K  pievienot t lvad bas pulti pie vada

7



 1. No emiet t lvad bas pults v ku, pavelkot to uz leju.
 2. Ja pult  atrodas baterijas, iz emiet t s r . Vienlaic ga bateriju un vada 

kontroles izmantošana var izrais t bateriju eksploziju.
 3. Izveidojiet caurumu kontrolvada ievietošanai. Izmantojot skr vgriezi, 

p rpl siet plastmasas apvalku, k  nor d ts 4. att l .
 4. Atbilstoši 5. att lam ievietojiet kontrolvadu caur pults aizmuguri.
 5. K  nor d ts 6. un 7. att l , piestipriniet kontrolvadu pie termin la 

ar komplekt  esošaj m skr v m (piestipriniet cieši, bet ne vair k k  
0,25 N·m (0,03 kgf·m)).

 6. Izvelciet kontrolvadu caur atveri, kas atrodas t lvad bas pults 
aizmugur , k  nor d ts 8. att l .

 7. Piestipriniet komplekt  esošo skr vi (Ø3,1×16L) pie sienas, lai 
uzkarin tu t lvad bas pulti, k  nor d ts 9. att l .

 8. Atz m jiet un piem rojiet caurumu, lai nostiprin tu to pie skr ves 
(Ø3,1×25L), k  nor d ts 9. att l .

 9. Uzlieciet bateriju v ci u, kas atrodas piederumu iepakojum , tad, 
izmantojot komplekt  esošo skr vi (Ø3,1×25L), piestipriniet bateriju 
v ci u pie sieni as, k  nor d ts !. att l  (piestipriniet cieši, bet ne 
vair k k  0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

10. Uzlieciet virs  t lvad bas pults v ku.

    T lvad bas pultij

Cauru u un dren as š tenes uzst d šana

* T  k  kondens ts var izrais t iek rtas darb bas trauc jumus, izol jiet abas 
savienojuma caurules. (Izol šanai izmantojiet polietil na porolonu.)

    Cauru u un dren tenes apstr de

Labaj  pus  aizmugur

Kreisaj  pus  
aizmugur

Kreisaj  pus  apakš

Kreisaj  pus

Labaj  pus  apakš

Labaj  pus Iz
gr

ie
zu

m
a 

iz
ve

id
e 

ko
rp

us
a 

ai
zm

ug
ur D
re

n
te

ne
s 

no
m

ai
a

C
au

ru
u 

sa
ga

ta
vo

ša
na

1. Izgriezuma izveide korpusa aizmugur
 Kreisajam vai labajam savienojumam ar knaibl m izveidojiet iegriezumu 

korpusa aizmugures kreisaj  vai labaj  pus , apakš jam kreisajam vai 
labajam savienojumam – apakšpuses kreisaj  vai labaj  pus .

2. Dren tenes nomai a
 Lai cauru u savienojumu izveidotu v rstu pa kreisi, apakšda  pa kreisi un 

aizmugur  pa kreisi, j nomaina dren tene un dren ci š.

*Piez me : 1. Gaisa kondicioniera un t lvad bas pults savienošanai 
ieteicams izmantot dubult s izol cijas svina vadu.

 2. Ar vada darb bu 1 t lvad bas pults var kontrol t tikai vienu 
iekštelpu iek rtu.

 3. Ja lietot js atsl gs jaudas padevi gaisa kondicionierim, 
t lvad bas pults, kas ir piesl gta pie vada, atgriez sies 
s kuma stadij  (PRESET, TIMER un CLOCK atjaunos 
s kuma uzst d jumus).

Kontrolvads

Caurums t lvad bas
pults piek ršanai

T lvad bas pults

Kontrolvads

Skr ve 
(Ø3,1×16L)
t lvad bas pults
piek ršanai

Siena

Skr ve (Ø3,1×25L)
bateriju v ci a
nostiprin šanai

T lvad bas pults

98

!

Bateriju v ci š

Skr ve

Stingri nostipriniet, bet ne vair k 
par 0,15 N·m (0,02 kgf·m)

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Plastmasas apvalks 
cauruma izveidei

Kontrolvads

6

7

Kontrolvads

Termin ls

* Vada izm rs 28-22 AWG 
vai 0,08-0,32 mm2

 r jais diametrs: ne liel ks k  
4,7 mm, vad bas vada garums: 
30 m vai maz k.

30 mm

20 mm

5 mm

Starp vadu un skr ves caurumu 
j b t br vai vietai, lai bateriju v ci a 
aizv ršanas laik  nesaboj tu vadu

1

Skr ve

Skr ves p rsegs

Skr ve

Priekš jais panelis

2

3

* Vada izm rs 28-22 AWG 
vai 0,08-0,32 mm2

 r jais diametrs: ne liel ks k  
4,7 mm, vad bas vada garums: 
30 m vai maz k.

70 mm

5 mm

Termin ls

Kontrolvads

Ierobojums vada izvadei
Kontrolvads

Displeja 
iek rta
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Izgriezums

Spiediet
Spiediet

1

2

1

Pie jiet šeit.

Mont ksne

is

Š  d

G zes d

80

  
43

 m
m

Iekšt  g t  kont r

R 30 mm (I tojiet ti  serdeni 
 instrumentu  .)

I tojiet skr  rokturi u.c.

230 mm(50 mm)

230 mm

Izlieciet savienojuma cauruli ar r diusu 30 mm.
d m.)

Dren  v ci a iz emšana
S tveriet dren  v ci u, 

tojot k , un
izv ciet to.

Dren  š tenes no emšana
• Dren emt, izskr v jot 

dren tenes stiprin vi un p c 
emot dren teni.

• No emot dren teni, piev
t

• d tu dren diet 
dren

to skr vi.

Dren  v ci a nostiprin šana
1) Ievietojiet sešst ru ts gu 

(4 mm) i s centr .

2) Stingri ie diet dren  v ci u 
s v  viet .

UZMAN BU!
diet dren teni un ievirziet dren ci u. Pret j  

jum de.

Dren tene

Ievietojot dren ci u, 
u (dzes

iek u). T
di.

Ievietojiet sešst ru 
gu (4 mm).

Ja caurules tiek uzst d tas labaj  vai kreisaj  
pus

• P m

m
dz gu 

instrumentu. 

Ja caurules tiek uzst d tas apakšda as labaj  
vai kreisaj  pus

• P m

m
dz gu 

instrumentu. 

Cauru u savienojums kreisaj  pus
• 

 

Izgriezums

PIEZ ME

P

UZMAN BU!
• 

 

ts

Mont ksne

• R p gi izk tu izvirz
ksnes.

• R p m un 
rstu 

• T  k  kondens ts v  iz s t iek rt  s t c jumus, izo jiet 
 s v  s. (Izo  tojiet ti  .)

• 

Iekštelpas agreg ta piestiprin šana

• 
no mont

u 
nor d s viet

1. 
jo i.

2. 
ts mont ksnei.

3. jiet t u 
mont
p ts mont ksnei.

Piespiediet
tu)
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Modelis RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

Modelis RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

0 0

šT

2.
3.

š

Š

.
T

m.

UZMAN BU!
Sak

V m

š

k

.
š

.

Dren a
1. š s .

PIEZ ME
•

RA AGREG TS

Mont as vieta
• V m
• V

• V
kaimi

• V
• V
• V
•
•

• Pie

• V mas

UZMAN BU!
1.
2. Ja s iek s kas k a s

, m , s ,
m .

4.

s.
• V
• V
• V
• V

•

•

*

mis

V

Droš bas nor d jumi par iek rtas
uzst d šanu re ionos, kuros past v 

snigšanas un zemas temperat ras iesp ja

    Piesardz bas pas kumi uzpildot aukstuma entu

UZMAN BU!
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Balsta pl ksne
Izpl des nipelis

32 

Tirdzniec b  ieg d jama izpl des š tene

dens Izliešana
• ra ier ces balsta pl ksn  ir atveres, kas auj sild ma darb bas 

laik  efekt vi iztec t atkaus šanas denim.
 Ja ir nepieciešama centraliz ta iztukšošana, uzst dot ier ci uz balkona vai 

pie sienas, izpildiet turpm k nor d t s dens izliešanas darb bas.
1. P rejiet pie dens necaurlaid bas: uzlieciet uz div m iegarenaj m ra 

ier ces balsta pl ksnes atver m densnecaurlaid gus gumijas v ci us. 
[K  uzst d t densnecaurlaid gos gumijas v ci us]

 1) Katr  v ci  ievietojiet etrus pirkstus un tad uzlieciet v ci us uz 
dens izliešanas atver m, ieb dot tos paredz taj  viet  no balsta 

pl ksnes apakšas.
 2) Spiediet uz leju v ci u r j s malas, lai tos stingri ievietotu.
  ( dens nopl de var rasties tad, ja v ci i nav novietoti pareizi, ja 

to malas pac luš s uz augšu vai v ci i aiz kaut k  aiz eras vai 
ie l jas.)

densnecaurlaid gi gumijas v ci i
(iek auti ra ier ces komplekt )

Balsta pl ksne

Izpl des nipelis

2. 

 (Izpl des nipe a uzst d šanas vietu skatiet iekštelpu ier ces vai ra 
ier ces uzst d šanas sh m .)

 • P rbaudiet, vai ra ier ce ir horizont l  st vokl , un izvelciet izpl des 
š teni lejupv rst  le , vienlaikus nodrošinot, lai t  tiek stingri 
pievienota.

Nelietojiet parastu d rza š teni, jo t  var saplakt un nepie aut dens
izpl šanu.

Aukstuma enta cauru u savienojumi

1. Nogrieziet cauruli, izmantojot cauru u griez ju.

2. Uzst diet uz caurules konusveida uzgriezni un izvalc jiet cauruli.
 • Valc juma projekcijas izm ri A (m rvien ba: mm)
RIDGID (uzmavas tipa)

IMPERIAL (ar sp iem)

Vara caurules r jais 
diametrs R32

Ø6,35 no 1,5 l dz 2,0
Ø9,52 no 1,5 l dz 2,0

Ø12,70 no 2,0 l dz 2,5
Cauru u biezums 0,8 mm vai vair k

Vara caurules r jais 
diametrs

Izmantojot R32 
instrumentus

Izmantojot parastos 
instrumentus

Ø6,35 no 0 l dz 0,5 no 1,0 l dz 1,5
Ø9,52 no 0 l dz 0,5 no 1,0 l dz 1,5

Ø12,70 no 0 l dz 0,5 no 1,0 l dz 1,5
Cauru u biezums 0,8 mm vai vair k

    Valc šana

A

CauruleCokols

90 Sl pums Nel dzenums Sav rpšan s

UZMAN BU!
• Neskr p jiet paplatin t s da as iekš jo virsmu, atbr vojot to no 

atskarp m.   
• Ja uz iekš j s paplatin juma virsmas ir rad ti skr p jumi, apstr d jot 

šo paplatin to deta u, notiks aukstumrea enta g zes nopl de.

UZMAN BU!

Savietojiet savienojuma cauru u centrus un pieskr v jiet konusveida 
uzgriezni ar pirkstiem, cik iesp jams. P c tam pieskr v jiet uzgriezni, 

u atsl gu un dinamometrisko atsl gu, k  par d ts 
z m jum .

    Savienojuma pieskr v šana

Nepievelciet uzgriezni p r k stingri. Pret j  gad jum  atkar b  no 
apst k iem tas var sal zt.

(m rvien ba: N·m)

Vara caurules r jais diametrs Pievilkšanas griezes moments
Ø6,35 mm no 16 l dz 18 (no 1,6 l dz 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm no 30 l dz 42 (no 3,0 l dz 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm no 50 l dz 62 (no 5,0 l dz 6,2 kgf·m)

Iemava Konusveida uzgrieznis

Savienojuma da a 
ar r jo v tni

Savienojuma da a 
ar iekš jo v tni

Tur šanai izmantojiet 
u atsl gu.

Pievilkšanai izmantojiet dinamometrisko 
atsl gu.

• Valc to cauru u savienojumu pievilkšanas griezes moments
 R32 darba spiediens ir liel ks nek  R22 

(aptuveni 1,6 reizes). T d  valc to 
cauru u savienojumu da as (kas savieno 
iekštelpas agreg tu ar ra agreg tu) 
ir stingri j savelk l dz nor d tajam 
griezes momentam. Nepareizi izveidoti 
savienojumi var izrais t ne tikai tvaika 
nopl di, bet ar  dzes šanas cikla 
darb bas trauc jumus.

Valc jums 
iekštelpas 
agreg ta pus

Valc jums ra 
agreg ta pus

32 32 

vai
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Izs kn šana
P c cauru u pievienošanas iekštelpas agreg tam var veikt gaisa 
izs kn šanu no visas sist mas.

GAISA IZS KN ŠANA
Izs kn jiet gaisu no pievienotaj m caurul m un iekštelpas agreg ta, 
izmantojot vakuums kni. Neizmantojiet ra agreg ta aukstuma entu.
Papildinform ciju sk. vakuums k a lietošanas pam c b .

P rliecinieties, vai vakuums knim ir pretpl smas funkcija, kas nov rš 
s kn  ies kn t s e as atpl šanu gaisa kondicion t ja caurul s s k a 
apst din šanas.
(Ja vakuums kn  ies kn t  e a iek s t da gaisa kondicion t ja sist m , 
kur  izmanto aukstuma entu R32, var tikt izrais ti dzes šanas cikla 
darb bas trauc jumi.)
1. Savienojiet padeves š teni, kas pievienota sadales v rstam, ar g zes 

kont ra hermetiz još  v rsta apkopes savienojumu.
2. Savienojiet padeves š teni ar vakuums k a savienojumu.
3. Atveriet l dz galam manometru sadales v rsta retin juma kont ra kr nu.
4. Darbiniet vakuums kni, lai s ktu izs kn šanu. Ja cauru u garums ir 

20 metri, s kn jiet aptuveni 15 min tes (15 min tes 20 metriem) 
ka s k a jauda ir 27 litri min t ). P c tam p rliecinieties,  

d jums ir –101 kPa (–76 cmHg).
5. Aizveriet manometru sadales v rsta retin juma kont ra kr nu.
6. Izvirziet l dz galam hermetiz jošo v rstu k tus (gan g zes, gan š idruma 

kont r ).
7. Atvienojiet padeves š teni no apkopes savienojuma.
8. Cieši pieskr v jiet hermetiz jošo v rstu v ci us.

    Vakuums k a izmantošana

Š idruma kont ra hermetiz jošais v rsts
Apkopes savienojums (v rsta serdenis (regul šanas tapa))

G zes kont ra hermetiz jošais v rsts

Vakuums knis

Vakuums k a adapteris 
pretpl smas nov ršanai

Padeves š tene 

Augstspiediena kont ra kr ns 
(j b t piln b  aizv rtam)

Sadales v rsts

ManometrsJaukt  spiediena manometrs

Retin juma kont ra kr ns

Padeves š tene 

Savienojuma caurule

–101 kPa
(–76 cmHg)

Droš bas pas kumi darb bai ar nobl v to v rstu
• Piln b  atveriet v rsta priekšgalu, bet nem iniet atv rt to aiz aizb a.

• R p gi pievelciet v rsta uzmavu l dz tabul  noteiktajam griezes momentam:

Nobl v t  v rsta cauru vadu 
izm ri

Sešst rain u atsl gas 
izm ri

12,70 mm vai maz ki A = 4 mm

mm 5 = Amm 88,51

Uzmava Uzmavas izm rs 
(H) Griezes moments

V rsta stie a
uzmava

H17 - H19 14~18 N·m
(1,4 - 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 - 4,2 kgf·m)

Apkopes atveres
uzmava

H14 8~12 N·m
(0,8 - 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 - 1,8 kgf·m)

A

H

Ir nepieciešama
sešst u 
atsl ga.

Apkopes atveres
uzmava

V rsta stie a uzmava

UZMAN BU!
• DARB  AR CAURUL M IEV ROJIET 6 NOTEIKUMUS.
 (1) Nepie aujiet putek u un mitruma iek šanu (savienojuma cauru u 

iekšpus ).
 (2) Pieskr v jiet savienojumus (starp caurul m un agreg tu).
 (3) Izs kn jiet gaisu no savienojuma caurul m, izmantojot VAKUUMS KNI.
 (4) P rbaudiet g zes kont ra herm tiskumu (savienojuma viet s).
 (5) P rliecinieties, lai pirms darbu s kšanas piln b  b tu atv rti 

hermetiz jošie v rsti.
 (6) Iekštelp s nav at auts izmantot atk rtoti izmantojamus meh niskos 

savienot jus un konusveida savienojumus. Iekštelp s izmantojot 
meh niskos savienot jus, j atjauno bl v još s da as. Iekštelp s 
izmantojot konusveida savienojumus, paplatin t  da a j izgatavo 
no jauna.
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11,50A

15A

11,50A

15A

Modelis
eshp eiS V 042 – 022 ,H05

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

ELEKTROMONT AS DARBI

    Iekštelpas agreg ts     ra agreg ts

V

Gaisa iepl a uzst d šana iekštelpas
agreg tam

• 

 

Savienojuma kabeli var pievienot, neno emot priekš jo paneli.
 

 
 
 

 

 

 
 
 

K e  s

S i   s

S r e

r e

G  iep s 
re is

 

 

 

 V

 
  
p

Vadojuma pievienošana

13



1 2 3

L  N

1 2 3

Savienojuma kabeli pievienojiet 
 (1, 2, 3,    ) 

1 2 3 L N

21 3 L N

Savienojuma kabeli 

blokam (1, 2, 3,    )

Barošanas avota 

(L, N,    )

Str vas padeve ra agreg ta spai u blok  (ieteicams)

Iekštelpas Agreg ts ra Agreg ts

Savienojuma kabelis
pievienot  

Spai u bloks (L N 1 2 3)

Zem juma vads

Savienojuma kabelis

Savienojuma kabelis Savienojuma kabe a vadu 
atkailin šanas garums

3
2
1

Zem juma vads
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Savienojuma kabelis

Zem juma 
vads

Zem juma 
vads

Str vas padeves kabelis

Savienojuma kabelis

Str vas padeve iekštelpu agreg ta spai u blok  (p c izv les)

Iekštelpas Agreg ts ra Agreg ts

Str vas padeves kabelis
pievienot  

Spai u bloks (L N 1 2 3)

Zem juma 
vads

Str vas 
padeves 
kabelis

Str vas padeves 
kabelis

Str vas padeves kabe a vadu 
atkailin šanas garums

N

L

Zem juma vads
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Savienojuma kabelisSavienojuma kabelis

Zem juma 
vads

Savienojuma kabelis
pievienot  

Spai u bloks (L N 1 2 3)

Zem juma 
vads

Str vas padeves 
kabelis

Savienojuma 
kabelis

Zem juma 
vads

Savienojuma kabelis Savienojuma kabe a vadu 
atkailin šanas garums

3

50 mm
Zem juma vads

10 mm

70 mm
10 mm
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ra spai u 
bloks

Str vas padeve

Iekštelpu 
spai u bloks

Str vas padeve

ra spai u 
bloks

Iekštelpu 
spai u bloks

Šasija

Šasija

Šasija

Šasija

UZMAN BU!
1. Str vas padevei ir j t d lv rt bai.
2. Sagatavojiet str t ju.
3. Š t ja str vas padeves l nijai ir j tiskais sl
4. Str  ar  elektroinstal atbilst nor d taj rt b
5. b t stingri nostiprin
6. 
7. t elektroiek rtas da u boj
8. ošanu vai d
9. d
 fi ks tu elektroinstal fi ks taj  elektroinstal  ir j iek auj sl  att

15



Poga OPERATION / 
RESET

Autom tisk s restart šanas funkcijas 
iestat jums

ts t

Inform cija

   K  izsl gt autom tisk s restart šanas funkciju
• ATION] 

   K  iesl gt autom tisk s restart šanas funkciju
• ATION]

PIEZ ME
• 

• 

 TOM TISK S 
RESTART ŠANAS DARB BA

T lvad bas pults B iestat šana.
 

t
2
3

1
T t s t  MOD t E  z s 
r  B r   z t  t s s zas 
OFF  T  ts stat   B  ts at  2 att s

   t s    t
 

 T  A
 T

 

1 2

PAPILDINFORM CIJA

G zes nopl des p rbaude Darb bas p rbaude

T lvad ma A/B izv le

t

• P  s   s  g  
t t g   t t   

 gt     TEST  OO
  t t t  R At s ss 

• s 
 t

 

t  

• T
t

• 

ta 

ta 
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st
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s
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R

22
 u

n 
R
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 c
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ru
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s 

va
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tk
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ti 
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m
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to
t 

m
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 in
ve

rto
ra

 R
32

 p
ro

du
kt

u 
uz

st
d

ša
na

i.
 

 B
R

D
IN

JU
M

S

Sk
r

p
ju

m
u 

un
 ie

si
tu

m
u 

es
am

ba
s 

ap
st

ip
rin

ša
na

 
es

oš
aj

s 
ca

ur
ul

s 
un

 c
au

ru
u 

iz
tu

rb
as

 a
ps

tip
rin

ša
na

 
ot

i b
ie

tie
k 

ve
ik

ta
 u

z 
vi

et
as

.
Ja

 k
on

kr
tie

 ja
ut

ju
m

i v
ar

 ti
kt

 a
tr

is
in

ti,
 ta

d 
ir 

ie
sp

ja
m

s 
uz

la
bo

t e
so

š
s 

R
22

 u
n 

R
41

0A
 c

au
ru

le
s 

R
32

 
m

od
e

a 
va

ja
dz

b
m

.

Pa
ra

st
os

 g
ad

ju
m

os
 ir

 n
ep

ie
ci

eš
am

s 
iz

m
an

to
t 

t
s 

pa
ša

s 
ca

ur
ul

es
.

P
br

au
di

et
 u

n 
ie

v
ro

jie
t t

rs
 a

ps
t

k
u 

kl
te

sa
m

bu
 

au
ks

tu
m

ne
s

ja
 c

au
ru

va
do

s.
1.

 S
au

sa
s 

(C
au

ru
u 

ie
kš

pu
s

 n
av

 m
itr

um
a.

)
2.

 T
ra

s 
(C

au
ru

u 
ie

kš
pu

s
 n

av
 p

ut
ek

u.
)

3.
 B

lv
as

 (N
av

 a
uk

st
um

ne
s

ja
 n

op
l

de
s.

)

b
 u

z 
es

oš
o 

ca
ur

u
u 

iz
m

an
to

ša
nu

.
š

do
s 

ga
d

ju
m

os
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so
š

s 
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ur
ul

es
 n
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aj
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z

tu
 

iz
m
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to

t t
d
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d
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t
s 

ir.
 N
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š
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s 
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 ja
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m

.
1.

 J
a 

sk
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p
ju

m
s 

va
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m
s 

ir 
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s,

 p
rli

ei
ni

et
ie
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m
an

to
ja

t j
au
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s 

ca
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s
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u
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2.

 K
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šo
 c
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u 
vi
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s 
ir 
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n
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 n

or
d

to
. 

C
au
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u 
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n 
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s,

 p
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ATSARGUMO PRIEMON SATSARGUMO PRIEMON S

• 
• V te 

SP JIMAS :   ar mirtin  
  

ATSARGIAI :  
turt

  

  T

Bendram naudojimui
 maitinimo ir   t   v u 
F t    IEC66 tandart  atitin anti tuojama

t  d  montavimo t

  turi ti      naudojant 
i

ATSARGIAI Išjungti prietais  nuo pagrindinio energijos šaltinio

Prieš naudodami  
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PAVOJUS
•  GALI NAUDOTI TIK KVALIFIKUOTAS PERSONALAS.
• PRIEŠ ATLIKDAMI BET KOKIUS ELEKTROS DARBUS, IŠJUNKITE 

PAGRINDIN  MAITINIM . SITIKINKITE, KAD VISI ELEKTROS JUNGIKLIAI 
B T  IŠJUNGTI. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE PATIRTI ELEKTROS ŠOK .

• TEISINGAI SUJUNKITE JUNGIAM J  ELEKTROS KABEL . JEI JUNGIAMASIS 
KABELIS SUJUNGTAS NETEISINGAI, GALITE SUGADINTI ELEKTROS 
DETALES.

•  PRIEŠ MONTUODAMI, PATIKRINKITE , KAD JIS NEB T  
P TAS AR ATJUNGTAS.

• NEMONTUOKITE, JEI ŠALIA KAUPIASI DIDEL S DEGI  DUJ  AR DUJ  
GAR  KONCENTRACIJOS. 

 NESILAIKYDAMI ŠIO REIKALAVIMO, GALITE SUKELTI GAISR  AR 
SPROGIM .

•  NOR DAMI APSISAUGOTI NUO PAGRINDINIO TAISO PERKAITIMO 
IR NESUKELTI GAISRO PAVOJAUS, MONTUOKITE Š  TAIS  TOLIAU 
(DAUGIAU NEI 2 M) NUO ŠILUMOS ŠALTINI , TOKI  KAIP RADIATORIAI, 
ŠILDYTUVAI, KROSNYS, VIRYKL S IR T.T.

• NOR DAMI PERKELTI ORO KONDICIONIERI   KIT  VIET , B KITE LABAI 
ATID S, KAD  NURODYTOS R  
NEPATEKT  KITOS DUJOS. JEI   PATENKA ORAS AR 
KITOS DUJOS, DUJ  SL GIS AUŠINIMO KONT RE TAMPA LABAI DIDELIS 
IR GALI SPROGTI V A ESAN

• JEI MONTAVIMO METU AUŠINIMO SKYS IO DUJOS PATENKA  PATALP , 
 J  NEDELSIANT LEISKITE GRYNO ORO. JEI 
DUJOS KAISTA D L GAISRO AR KIT I , SUSIDARO 
NUODINGOSIOS DUJOS.

2



• Laikykit s galiojan i  duj  saugos taisykli .

SP JIMAS
• Niekada nekeiskite taiso konstrukcijos išmontuodami bet kokias apsaugas ar 

nepaisant joki  sujungt  saugos jungtuk .
• Nemontuokite vietose, kurios negali išlaikyti taiso svorio. 
 Jei .
• Prieš atliekant elektros darbus, prijunkite patvirtint  jungtuk  prie maitinimo 

laido.
 Taip pat sitikinkite, kad renginys yra tinkamai 
• Prietaisas turi b ti diegtas pagal visus valstybinius elektros laid  jungimo 

nuostatus.
 Jei aptikote koki , taiso nemontuokite. Nedelsiant susisiekite su 

savo tiek ju.
• Nenaudokite jokio kito nei nurodyta aušinimo skys io. 
 Priešingu atveju, aušinimo kont re gali susidaryti per didelis sl gis, atsirasti 

gedimas ar 
• Atšildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo 

rekomenduojamas priemones.
• Prietaisas turi b ti saugomas patalpoje, kurioje n ra nuolat naudojami degimo 

šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
• Atminkite, kad šaltnešis gali netur ti jokio kvapo.
• Nebadykite arba nedeginkite prietaiso, nes jo sistema yra veikiama sl gio. 

Saugokite prietais  nuo karš io, liepsnos, kibirkš i  ir kit  degimo šaltini . Kitaip 

• Su R32 modeliu naudokite vamzdelius, sandarinam j  ir rankius, kurie 
yra nurodomi kaip tinkami naudoti su R32 šaltnešiu. Jei naudosite esamus (R22) 
vamzdelius, sandarinam j  ir rankius, šaltnešio kont re (vamzdeliuose) 
gali susidaryti ne prastai aukštas sl gis, d l to gali kilti sprogimas ir b

s.
• Su R32 naudojam  varini  vamzdeli  storis turi b ti didesnis nei 0,8 mm. 

Niekada nenaudokite plonesni  nei 0,8 mm varini  vamzdeli .
• Baig  montavimo ar technin ros darbus patikrinkite, ar niekur neteka 

šaltnešio dujos. Šaltnešio s ly io su ugnimi atveju gali susidaryti kenksmingos 
dujos.
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REIKALAVIMAI D L ELEKTROS ENERGIJOS TIEK JO INFORMAVIMO
Prašome u ikrin i, kad prieš mon avim  b  informuo as vie inis ele os energijos 
iek jas. Jei pa iria e be  koki  problem  arba iek jas ne ir ina pri mimo  
ap arnavimo cen re b ina pašalin i esamu r kumus.

 Svarbi informacija apie naudojam  šaltneš
 Šiame gaminyje yra fl  sukelian i  duj . 
   aplink .
 R32
 GWP(1) reikšm 675 * (pvz., R32, ref. AR4)
 (1)GWP
 renginio esan ios duomen s.
 * Ši reikšm  apskai iuojama pagal F duj  517/2014 

ATSARGIAI
• Prieš  d l vandens ar  dr gm s poveikio gali   sm gis. 
 gname r veikos su 

vandeniu.
• Išpakav  r .
•  duj kis. 

jus dujoms ir joms susikaupus aplink rengin
• d i aiso vibracija. Nemon uoki e vie ose, 

kuriose aisas gali padidin i riukšmo lyg  ir išleid iamas oras sukel rukd i  
kaimynams.

• B
• 

• , kilusi  d l šio vadovo 
aprašymo reikalavim  nepaisymo.
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Oro fi ltrai
Valyti kas 2 sav.
 1. Atidarykite oro leidimo groteles.
 2. Išimkite oro fi ltrus.
 3. fi ltrus.
 4. d kite fi leidimo groteles.

No.No.

No.No.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 !

" #

Baterijos dangtelis

PRIEDAI
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2

Pagalbinis vamzdynas gali b ti prijungtas 
prie kairiosios, galin s kairiosios, galin s 
dešiniosios, dešiniosios, apatin s 
dešiniosios ar apatin s kairiosios dali .

Dešin
Galin  
dešin

Apatin  
dešin

Galin  
kair Apatin  kair

Kair

1

3

Baterijos

6

plokš ia galvute
4

Nuotolinio valdymo 
pulto laikiklis

Vinilin  juostel
Naudoti atlikus 
drenavimo bandym

Bevielis nuotolinio 
valdymo pultas

Atremkite

prailginimas
(komplektacijoje n ra, 
pateikia montuotojas)

Apsauginis 
vamzdis

Oro fi ltras

Kablys

Montavimo 
plokšt

Kablys

65
 m

m
 a

r d
au

gi
au

300 mm ar daugiau

300 mm ar daugiau

uaiguad ra 
m

m 006

100 mm ar daugiau

100 mm ar daugiau

600 mm ar daugiau

600 mm ar daugiau

Izoliuokite aušinimo skys io vamzdelius 
atskirai, ne kartu.

6 mm storio karš iui atspari 
polietileno puta

 b t  

 
atsilaisvint .

Vamzdyno ang  
šiek tiek pjaukite 
kampu.

Šaltnešio vamzdeliai 
turi b ti apsaugoti 
nuo fi zini . 
Sumontuokite plastikin  
dangtel  ar panaši  
apsaug .

Pristatytasis nuotolinis valdiklis yra belaidis, 
tad j  galima naudoti ir kaip laid .
Jeigu rengin  reikia valdyti laidiniu principu, 
r. skyri  „Kaip prijungti nuotolin  valdikl , kad 
renginys veikt  laidiniu principu“.

9

plokš ia galvute

6

plokš ia galvute

!

Baterijos 
dangtelis

Išpjaukite SPACER gabal l  iš vidaus 
taiso pakavimo d s, suvyniokite ir
d kite tarp vidaus taiso ir sienos ir 
pasukite vidaus tais  patogesniai
eksploatacijai.

Galiniam kairiajam, apatiniam kairiajam ir 
kairiajam vamzdynui

Siena

VIDAUS IR LAUKO TAIS  MONTAVIMO SCHEMA

Detal s 

kodas
Detali  pavadinimas Kiekis

A Skys io pus  : Ø6,35 mm
Duj  pus  : Ø9,52 mm

Šalia 
vienas 

kito

B
Vamzdeli
(polietileno puta, 6 mm storio) 1

C Glaistas, PVC juostel s
Šalia 

vienas 
kito

Pagalbin s montavimo detal s
• Pritvirtinkite išorin  tais  fi mis, jei tais  gali veikti 

stiprus v jas.
• 

• Prieš montavim , jei reikia išleiskite atšildymo vanden , pritvirtinkite 
drenavimo antgal  " ir vandens dangtel  # prie išorinio taiso apatin s 
plokšt s.

Išorinio taiso montavimo varžtas

Drenavimo išvadas

Oro vadas

Oro išvadas

108 mm
28 mm

600 mm

32
0 

m
m

125 mm

86
 m

m

10
2 

m
m

90 mm

Ø38
 m

m

34
0 

m
m
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VIDAUS TAISAS

Montavimo vieta

• B tina saugoti vidaus taiso beviel  imtuv  nuo tiesiogini  saul s 
spinduli .

• Vidaus taiso mikroprocesorius neturi b ti per daug arti RF triukšmo 
šaltini .

 (Daugiau duomen  pateikta eksploatavimo instrukcijose.)  

    Nuotolinis valdymas

• Vieta, kurioje neturi b ti joki , toki
blokuoti vidaus taiso signal .

• Nemontuokite nuotolinio valdymo taiso vietoje, kuri veikiama tiesiogini  
saul s spinduli  arba arti šilumos šaltini , toki  kaip virykl .

• Nuotolinio valdymo pult
televizoriaus ar erdvinio garso rangos. (Taip galite apsisaugoti nuo vaizdo 
iškraipym .)

• Nuotolinio valdymo pulto vieta turi b ti numatyta, kaip parodyta toliau.

PASTABA

• Kai gr , kuri sudaryta iš metalini  juosteli , tinklelio ar 
metalin s plokšt s, t  
tvirtinamas atskirai.

    Angos išpjovimas

 Nustat t  ant montavimo plokšt s  ( ), išgr
ang  išorin  
pus .

• Vieta, nurodanti plot  aplink išorin  tais , parodyta schemoje
• Vieta šalia oro vado ir išvado, kurioje neturi b ti papildom  tais
• Vieta, kurioje galima lengvai sumontuoti vamzdyn  prie išorinio taiso
• Vieta, kurioje galima atidaryti priekin  pult
• Vidinis renginys turi b ti montuojamas bent 2,5 m aukštyje. Be to, ant jo 

negalima d ti joki  daikt .  

ATSARGIAI

 
 

54 ° 45°

57
°

(Šoninis vaizdas) (Vaizdas iš viršaus)

Vidaus taisas

Pri mimo 

diapazonas
Nuotolinis 
valdymas

Nuotolinis 
valdymas

Pri mimo 
diapazonas

Vi
da

us
 t

ai
sa

s

Kai montavimo plokšt  tiesiogiai montuojama 
ant sienos

 Tvirtai pritvirtinkite montavimo plokšt  prie sienos prisukdami j  prie 
viršutini  ir apatini  detali , kad b t  galima pakabinti vidaus tais .

2. Nor dami pritvirtinti montavimo plokšt  prie betonin s sienos ankeriniais 
sukite juos  angas, kaip parodyta toliau pateiktame pav.

3. Horizontaliai pritvirtinkite sienoje montavimo plokšt .

Kai tvirtinate montavimo plokšt   ankerini  
angas. Priešingu atveju  ir 
apgadinti turt .  

ATSARGIAI

Blogai pritvirtinus tais  ir apgadinti turt .

• Jei sumontuotos blokin s, plytin s, betonin s ar panašaus tipo sienos, 
sienoje išgr

• statykite tvirtinimo ankerius,  kuriuos 5.

PASTABA

• Pritvirtinkite montavimo plokšt  keturiuose kampuose ir apatines detales 4 

ATSARGIAI

5

Montavimo plokšt
(Išlaikykite horizontali  pad t .)

5 mm skersmens anga

Tvirtinimo ankeris
(nuosavos detal s)

Ø4 mm × 25 s  

Angos išpjova ir montavimo plokšt

V
virš rodykl s.

V
anga

Ø65 mm

 mm

    Pritvirtinkite montavimo plokštp

65

5

1

Kablys

Kablys KablysV
V

Montavimo 
plokšt

SvorisVidaus taisas
Sriegis

 
skyde.

2. Šiek tiek praverkite apatin  priekinio skydo dal , viršutin  jo dal  
truktel kite  save ir nuimkite, kaip tai parodyta paveiksl lyje 1.

3. Sutvarkykite kontrolin  laid , kaip parodyta 2-ame pav.
4. Saugiai prijunkite valdiklio laid  prie rodymo renginio jungties, kaip tai 

parodyta paveiksl lyje 3

5. Nustatykite kontrolin  laid  iš taiso vidaus ta pa ia proporcija kaip 
maitinimo ir sujungimo kabelis, kaip parodyta 3-ame pav. (Anga laidui)

6. Surinkite vidaus tais

Kaip prijungti nuotolin  valdikl  tinklo
eksploatacijai

    Išoriniam taisui

Vidaus taisas

Valdymo laidas

Nuotolinis valdiklis
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 1. Nuimkite nuotolinio valdiklio dangtel  pasukdami ir išimdami.
 2. Jei yra baterijos, prašome jas išimti. Naudojant laido valdikl  ir baterijas 

galite sukelti j  sprogim .
 3. Padarykite ang  skyl s dangtel , kad 

statytum te laid , kaip parodyta 4-ame pav.
 4. statykite kontrolin  laid  iš nuotolinio valdiklio galin s pus s, kaip 

parodyta 5-ame pav.
 5. Pritvirtinkite kontrolin  laid , kuris nuvestas iki išvado, prid tais 

6 ir 7-ame pav
stipriau kaip 0,25 N·m (0,03 kgf·m)).

 6. Nustatykite laid  kanalu esan iu galin je nuotolinio valdiklio pus je, kaip 
parodyta 8-ame pav.

 7. te nuotolin  
valdikl , kaip parodyta 9-ame pav.

 8. kite ir padarykite ang , kad gal tum  
(Ø3,1×25L), kaip parodyta 9-ame pav.

 9. Surinkite baterijos dangtel , kuris prid tas pagalbiniame komplekte, tada 
 (Ø3,1×25L) ir pritvirtinkite baterijos dangtel  prie sienos, 

kaip parodyta !-ame pav
0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

10. Iš naujo surinkite nuotolinio valdiklio dangtel .

    Nuotoliniam valdikliui

* Kadangi renginio gedimo atveju kaupiasi dr gm , izoliuokite abu 
 naudokite polietileno 

putas.)

    Vamzdyno ir drenavimo žarnos prijungimas

Galin  dešin

Galin  kair

Apatin  kair

Kair

Apatin  dešin

Dešin Iš
pj

ov
os

 k
or

pu
so

 
nu

ga
r

l
je

 p
jo

vi
m

as

D
re

na
vi

m
o 

ke
iti

m
as

Va
m

zd
yn

o 
pa

re
ng

im
as

Vamzdyno ir drenavimo žarnos 
montavimas

1. Išpjovos korpuso nugar l je pjovimas
 mis išpjaukite ang  korpuso nugar l s dešin je ar kair je pus je, 

jei norite prijungti iš dešin s ar kair s, ir ang  kair s ar dešin s korpuso 
nugar l s pus s apa ioje, jei norite prijungti kair s ar dešin s pus s 
apa ioje.

2. Drenavimo žarnos keitimas
 Jungiant vamzdyn  kair je, apatin je kair je pus se, 

 ir drenavimo dangtel .

*Pastaba : 1. Rekomenduojame naudoti dvigubo jungimo vadin  laid , kad 
sujungtum te nuotolin  valdikl  ir oro kondicionieri .

 2. Laido eksploatavimui  1 nuotolinis valdiklis gali valdyti tik 
1 vidaus tais .

 3. Laido eksploatavimui – nuotolinis valdiklis sugr  pradin  
nuostat  (PRESET (išankstin  nuostata), TIMER (laikmatis) 
ir CLOCK (laikrodis) funkcijos gr  pradin  nuostat ), kai 
vartotojas išjungia oro kondicionieriaus maitinim .

Valdymo laidas

Anga skirta nuotoliniam
valdikliui pakabinti

Nuotolinis valdiklis

Valdymo laidas

V
(Ø3,1×16L)
skirtas nuotoliniam
valdikliui pakabinti

Siena

V
skirtas pritvirtinti
baterijos dangteliui

Nuotolinis valdiklis

98

!

Baterijos dangtelis
V

kaip 0,15 N·m (0,02 kgf·m)

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Plastikinis skyl s dangtelis
Valdymo laidas

6

7

Valdymo laidas

Išvadas

* Laido dydis 28-22 AWG 
ar 0,08-0,32 mm2

 Išorinis skersmuo neturi b ti 
didesnis nei 4,7 mm, valdiklio 

30 mm

20 mm

5 mm

 angos 
turi b ti laisvos, kad laidai neb t  

 dangtel

1

V

V

V

Priekinis korpusas

2

3

* Laido dydis 28-22 AWG 
ar 0,08-0,32 mm2

 Išorinis skersmuo neturi b ti 
didesnis nei 4,7 mm, valdiklio laido 

70 mm

5 mm

Išvadas

Valdymo laidas

Anga laidui
Valdymo laidas

Ekranas

8



Skys io pus

Duj  pus

Sulenkite sujungimo vamzd  30 mm intervalu.

80

  
43

 

R 30    
  stryp  ar  

Kaip išmontuoti drenavimo 
dangtel

 

Kaip išmontuoti drenavimo žarn
• 

 tvirtinant  

• , saugokit  

• Nor , tvirtai j  

Kaip pritvirtinti drenavimo 
dangtel

 

 Tvirtai 

Tvirtai 

ATSARGIAI

 

 T  ir 
nuot k

 N

Dešinysis ir kairysis vamzdynas

• r

Dešinysis ir kairysis apatinis vamzdynas

• r

Kairysis vamzdyno sujungimas

• 

 , 

pjova

pjova

Vidaus taiso fi ksavimas

• Nor tais  nuo 

tais  
apatin  

  pro ang tais  ant 

 tais   ir kair t  ant 

 tais  ant apatin s 
tais t  

1

2

1

Spausti

PASTABA
ti 

j

ATSARGIAI

• 
s-kair s pus

fi 

V taisas

 
•  pro 

• 

t

• 

• 
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Model
Maksimalus aukštis 12 m 12 m

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

Model RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
Iki 15 m Iki 15 m

0,86 kg 0,86 kg

Maksimalus ilgis 20 m 20 m
16 - 20 m 

(20 g / 1 m)
16 - 20 m 

(20 g / 1 m)

2. 
laukan.

3.  

taisas b t

taiso galin
. T

ATSARGIAI

 

Siena

Drenavimas

1. 

PASTABA
• 

ti bangos Nekelkite 

Ne kite 

galo .

Ne
 

.

LAUKE EKSPLOATUOJAMAS TAISAS

Montavimo vieta
• V tais
• V

• V  

• V
• V
• V
• 

b t
•  ilgis.

• 

• V

ATSARGIAI

1.  tais t

2. 

3. Y se tais te 
si .

4. .
 Nemontuokite 
 • V
 • se
 • V fi 
 • V

 

• 
.

• te lauko , sumontuokite 
laikant  gaubt .

* 

sp jimai d l renginio montavimo 
tuose regionuose, kuriuose tik tinas 

sniegas ir ema oro temperat ra

Bent

Montuokite 

 

ATSARGIAI

l nutekan
b ias

    Atsargumo priemon s pildant šaltnešiu

.
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Pagrindo plokštel
Drenavimo atvamzdis

32 

32 32 

ar

Vandens Drenavimas
• Išorinio renginio pagrindo plokštel je yra angos tam, kad b t  

s tirpsmo vanduo b t  veiksmingai 
drenuojamas.

 Jei montuojant rengin  balkone ar ant sienos reikia centralizuoto 

veiksmus.
1.  išorinio renginio pagrindo plokštel je esan ias 2 pailgas angas 

 
nepralaidi vandeniui.

 1)  kiekvien  dangtel  kiškite keturis pirštus ir statykite dangtel   
drenavimo ang , stumdami j   viet  iš po pagrindo plokšt s.

 2) Paspauskite dangtelio išorinius kraštus, kad sitikintum te, jog jie 
tvirtai kišti.

  (Vanduo gali pratek ti, jei dangteliai n ra tinkamai statyti, jei j  
išoriniai kraštai pakelti arba dangteliai deformuoti ar  k  nors 
atsir m .)

Vandeniui nepralaid s guminiai dangteliai
(tiekiami kartu su išoriniu renginiu)

Pagrindo plokštel

Drenavimo atvamzdis

2. 

 t  rasite patalp  ir lauko 
rengini  montavimo diagramoje.)

 • Patikrinkite, ar lauko renginys yra horizontalus, ir nukreipkite 
t  tvirtai 

prijungta.

Naudokite ne prast , o toki , kuri  galima b t  suspausti ir
nutraukti vandens nutek jim .

1. Nupjaukite vamzd .

2. statykite  vamzd  ir išplatinkite vamzd .
 • Išsikišimo intervalas išpl timo vietoje : A (vienetai: mm)

RIDGID (sankabos tipas)

IMPERIAL s tipas)

Išorinis varinio vamzdžio 
skersmuo

R32

Ø6,35 Nuo 1,5 iki 2,0
Ø9,52 Nuo 1,5 iki 2,0

Ø12,70 Nuo 2,0 iki 2,5
Vamzdeli  storis 0,8 mm ar daugiau

Išorinis varinio 
vamzdžio skersmuo

Naudojamas R32 
rankis

Naudojamas 
prastinis rankis

Ø6,35 Nuo 0 iki 0,5 Nuo 1,0 iki 1,5
Ø9,52 Nuo 0 iki 0,5 Nuo 1,0 iki 1,5

Ø12,70 Nuo 0 iki 0,5 Nuo 1,0 iki 1,5
Vamzdeli  storis 0,8 mm ar daugiau

    Išpl timas

90 Šiurkštumas samitemisrePsamunluouN

A

Štampas Vamzdis

ATSARGIAI
• 

dalies paviršiaus.
• ti šaltnešio 

dujos.

(Vienetai : N·m)

Išorinis varinio vamzdžio skersmuo Užveržimo momentas

Ø6,35 mm Nuo 16 iki 18 (nuo 1,6 iki 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm Nuo 30 iki 42 (nuo 3,0 iki 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm Nuo 50 iki 62 (nuo 5,0 iki 6,2 kgf·m)

ATSARGIAI
 gali tr kti 

priklausomai nuo technini  s lyg .

T iu, kaip 
parodyta paveiksl lyje

    Tvirtinimo jungtis

IšplAntvamzdis

Vidin  sriegio 
pus

Išorin  sriegio 
pus

, kad 
pritvirtintum te.

Naudokite dinamometrin , 
kad pritvirtintum te.

• Praplat jimo vamzdžio sujungimo užveržimo momentas

 R32 eksploatacinis sl gis yra didesnis 
nei R22 (apie 1,6 karto). Tod l b tina 

sujungimo sekcijas (kurios sujungia vidin  
ir išorin  tais ) pagal nurodyt
moment . Neteisingai sujungus, gali 
kilti ne tik duj  nuot
šaldymo ciklas.

Sujungimas 
vidin je taiso 
pus je

Sujungimas 
išorin je taiso 
pus je
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Išleidimas
Kai vamzdynas buvo prijungtas prie vidinio taiso, iš karto galite prap sti or .

ORO PRAP TIMAS
Vakuuminiu siurbliu iš sujungimo  ir vidaus taiso išp skite or . 
Nenaudokite aušinimo  išoriniame taise. Daugiau informacijos 
pateikta vakuuminio siurblio instrukcijose.

Naudokite vakuumin  siurbl  su atgalin s srov s funkcija, kad viduje esanti 
siurblio alyva netek t  atgal 
sustabdomas.
(Jei vakuuminio siurblio viduje esanti alyva patenka  oro kondicionieri , 
kuriame naudojama R32, aušinimo kont ras gali sutrikti.)
1. 

eksploatacin s angos duj  pus je.
2.  prie vakuuminio siurblio angos.
3. Ranken gio pus .
4. junkite vakuumin , kad išsiurbtum te or . Jei vamzdyno ilgis 

siekia 20 metrus, prap timas vykdomas apie 15 min. (15 - 20 metrams) 
(laikykime, kad siurblio galia - 27 litrai per minut ) Tada sitikinkite, kad 
sud tinis sl gio matmuo siekia –101 kPa (–76 cmHg).

5. Ranken gio pus .
6.  stryp  (tiek iš duj , tiek iš skys io pus s).
7.  iš eksploatacin s angos.
8.  pritvirtinkite dangtelius.

    Vakuuminio siurblio naudojimas

Sandari sklend  skys io pus je

Eksploatacin  anga (Sklend s šerdis (Nustatymo kaištis))

Sandari sklend  duj  pus je

Vakuuminiu 
siurbliu

Vakuuminio siurblio adapteris, 
kad b t  apsisaugota nuo 
priešpriešin s srov s

Viršutin  ranken l
)

Kolektoriaus sklend

ManometrasSud tinis manometras

Apatin  ranken l

Prijungimo vamzdis

–101 kPa
(–76 cmHg)

Sandarios sklend s eksploatavimo atsargumo 

priemon s.

• Atidarykite sklend s stryp , ta iau nebandykite atidaryti daugiau nei nustatyta.

• Tvirtai pritvirtinkite sklend s dangtel  sukimosi momento pagal lentel je 

Sandarios sklend s vamzdžio 
dydis

Šešiakampio veržliarak io dydis

s A = 4 mm

mm 5 = Amm 88,51

Dangtelis Dangtelio dydis (H) Sukimo momentas

Sklend s strypo 
dangtelis

H17 - H19 14~18 N·m
(nuo 1,4 iki 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(nuo 3,3 iki 4,2 kgf·m)

Eksploatacin s 
angos dangtelis

H14 8~12 N·m
(nuo 0,8 iki 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(nuo 1,4 iki 1,8 kgf·m)

A

H

Reikalingas 
šešiakampis 

Eksploatacin s 
angos dangtelis

Sklend s strypo 
dangtelis

ATSARGIAI

• ATLIKDAMI VAMZDYMO TIESIMO DARBUS LAIKYKIT S 
6 SVARBI  TAISYKLI . 

 (1)  Nuvalykite dulkes ir dr gm  viduje).
 (2)   ir taiso).
 (3)  V  išp skite or .
 (4)  Patikrinkite, ar n ra duj  nuot kio (prijungimo taškuose).
 (5)  sitikinkite, kad prieš eksploatacij  b t  pilnai atidarytos sandarios 

sklend s.
 (6) Montuojant patalpose negalima naudoti mechanini  daugkartinio 

naudojimo ir sandarinimo jung i . Jei montuojant patalpose 
mechanin s jungtys naudojamos dar kart , j  sandarinimo dalys 
turi b ti pakeistos. Jei montuojant patalpose sandarinimo jungtys 
naudojamos dar kart , sandarinimo dalis turi b ti pakeista.

12



11,50A

15A

11,50A

15A

Model RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

ELEKTROS DARBAI

    Vidaus taisas     Lauke taisas

i

Kaip sumontuoti oro vado groteles ant vidaus 

taiso

•

Sujungimo kabel  galima prijungti neišmontavus priekin s panel s.

O
t

i
i
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Sujungimo kabelis Maitinimo kabelis

1 2 3

L  N

1 2 3

(1, 2, 3,    ) 

1 2 3 L N

Maitinimo jungimas prie lauko renginio jung i  bloko (rekomenduojama)

Vidaus taisas Lauke taisas

 s
ti e  

Išva  t  (L N 1 2 3)

Sujungimo kabelis

Sujungimo kabelis Jungiamojo kabelio izoliacijos 
pašalinimo ilgis

3
2
1

50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Sujungimo kabelis

linija linija

Maitinimo kabelis

Maitinimo jungimas prie vidinio renginio jung i  bloko (pasirenkama)

Vidaus taisas Lauke taisas

 

Išva  t  (L N 1 2 3)

linija

Maitinimo 

Maitinimo laidas ilgis

N

L

50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Sujungimo kabelisSujungimo kabelis

linija

 s
ti e  

Išva  t  (L N 1 2 3)

linija

Sujungimo 
kabelis

linija

Sujungimo kabelis Jungiamojo kabelio izoliacijos 
pašalinimo ilgis

3

50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

21 3 L N

bloko (1, 2, 3,    )
blokas
(L, N,    )

Maitinimo ir jungiamojo laido jungimas

14



Korpusas

Korpusas

Lauko 
jung i  
blokas

Maitinimas

Vidinis 
jung i  
blokas

Maitinimas

Korpusas

Korpusas

Lauko 
jung i  
blokas

Vidinis 
jung i
blokas

ATSARGIAI
1. Maitinimas turi b
2. 
3. ti naudojamas grandin
4. 
5. 
6.  sujungimus taip, kad b t .
7. 
8. ranga arba imti sklisti d mai.
9. Š  gamin
  turi b ti 
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Kaip išjungti automatinio kartotinio paleidimo 
funkcij

• Paspauskite ir palaikykite paspaud  3 sekundes vidinio bloko mygtuk  
[OPERATION]. (pasigirs 3 pyptel jimo garsai, bet „OPERATION“ 
(eksploatavimas) lemput  nemirksi).

KITA

Duj  nuot kio bandymas Bandomoji eksploatacija

Nor dami jungti „TEST , 10 sek. 
laikykite nuspaud  mygtuk  [RESET] (atstata) (Pasigirs trumpasis garsinis 
signalas.)

Nor dami atskirti nuotolin  valdym  kiekvienam vidaus taisui, esant 2, kitas 
oro kondicionierius montuojamas šalia.
Nuotolinio valdymo B s ranka.
1. Paspauskite vidaus taiso [RESET] (atstata) mygtuk , kad jungtum te 

oro kondicionieri .
2. Nukreipkite nuotolinio valdymo pult   vidaus tais .
3. Paspauskite ir palaikykite [CHECK] nuotolinio valdymo mygtuk  pieštuko 

galiuku. Ekrane bus rodoma „00“. (1 pav.).
4. Paspauskite [MODE] paspaudimo metu [CHECK]. Ekrane bus rodomas 

„B“ ir išnyks skai iai „00“, o oro kondicionierius bus išjungtas. simenami 
nuotolinio valdymo B nustatymai. (2 pav.).

Pastaba : 1. Pakartokite ankstesn , kad atstatytum te nuotolin  
valdym  A.

 2. Nuotolinis valdymas A be „A“ ekrano.
 3. Nuotolinio valdymo numatytoji gamyklos nuostata - A.

• Duj  nuot s 
jungtis, ar n ra duj  nuot kio.

Nuotolinio valdymo A-B atranka

• Kai tame pa iame kambaryje ar gretimuose dviejuose kambariuose 
sumontuojami du vidaus taisai, eksploatuojant tais , abu taisai gali 
priimti nuotolinio valdymo signal  ir veikti vienu metu. Šiuo atveju, 
veikimas nebus sutrikdytas nusta ius  vien  nuotolinio valdymo B 
nustatym . (Abiems nustatytas gamyklinis nustatymas A.)

• Nuotolinio valdymo signalas nepriimamas, kai vidaus taiso ir nuotolinio 
valdymo nustatymai skiriasi.

• N ra jokio ryšio tarp A nustatymo/B nustatymo ir A patalpos/B patalpos, 
kai sujungiamas vamzdynas ir kabeliai.

Patikrinkite vidaus 
taiso vietas.

Patikrinkite išorinio 
taiso vietas

OPERATION / 
RESET mygtukas

Automatinio kartotinio paleidimo 
funkcijos nustatymas

Šis produktas suprojektuotas taip, kad nutr kus elektros maitinimui, taisas 
gali automatiškai pasileisti tuo pa  prieš elektros 
tiekimo sutrikimus.

Informacija

Kaip jungti automatinio kartotinio paleidimo 
funkcij

• Paspauskite ir palaikykite paspaud  3 sekundes vidinio bloko 
mygtuk  [OPERATION]. (pasigirs 3 pyptel jimo garsai ir ims mirks ti 
„OPERATION“ (lemput  5 kartus/sek. 5 sekund ms)).

PASTABA

• Jei yra nustatyta laikma

• Numatytasis AUTO RESTART OPERATION nustatymas yra ON.

io jungimo ar išjungimo funkcija, parinktis AUTO 
RESTART OPERATION neaktyvuojama.

1 2
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OHUTUSABINÕUD

• Lugege käesolevaid ettevaatusabinõusid hoolikalt enne seadme paigaldamist.
• Ohutu paigaldamise tagamiseks järgige täpselt siin esitatud ettevaatusabinõusid. 

Sümbolid ja nende tähendused on näidatud allpool.
HOIATUS : Osutab sellele, et seadme ebakorrektne kasutamine võib 

põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
ETTEVAATUST : Osutab sellele, et seadme ebakorrektne kasutamine võib 

põhjustada vigastusi (*1) või kahjustada omandit (*2).
  *1: Vigastuste alla kuuluvad kerged õnnetused, põletushaavad 

või elektrilöögid, mis ei vaja haiglaravi ega korduvat 
ülevaatust.

  *2: Omandikahju alla kuuluvad suuremad kahjustused, mis 
puudutavad vara ning vahendeid.

Üldiseks avalikuks kasutamiseks
Seadme toite- ja ühenduskaabel peab olema vähemalt neopreenkestaga 
kiudkaabel (H07RN-F) või plankkaabel 60245 IEC66. (Paigaldus peab toimuma 
riiklike elektripaigaldiste paigaldamise eeskirjadega kooskõlas.)

Seade peab olema peamise pingeallikaga ühendatud voolukatkesti või lüliti 
kaudu, mille kontaktide vahe on vähemalt 3 mm.

ETTEVAATUST Seadme lahtiühendamiseks pingeallika küljest

Enne seadme kasutamist lugege 
hoolega selle kasutusjuhendi 
ohutusabinõud läbi.

See seade on täidetud 
jahutusseguga R32.

1



OHT
• AINULT VASTAVA KVALIFIKATSIOONIGA INIMESTELE KASUTAMISEKS.
• ENNE ELEKTRILISTE TÖÖDE TEGEMIST LÜLITAGE SEADE VÄLJA. 

VEENDUGE, ET KÕIK TOITELÜLITID ON VÄLJAS. SELLE PUNKTI EIRAMINE 
VÕIB VIIA ELEKTRILÖÖGINI.

• ÜHENDAGE ÜHENDUSKAABEL KORREKTSELT. SELLE VALESTI 
ÜHENDAMINE VÕIB KAHJUSTADA ELEKTRILISI OSI.

• ENNE PAIGALDAMISE ALUSTAMIST KONTROLLIGE, ET MAANDUSJUHE EI 
OLEKS KATKI EGA ÜHENDAMATA.

• ÄRGE PAIGALDAGE SEADET SÜTTIVATE GAASIDE VÕI GAASIAURUDE 
LÄHEDUSSE.

 SELLE PUNKTI EIRAMINE VÕIB VIIA TULEKAHJU VÕI PLAHVATUSENI.
• SISESEADME ÜLEKUUMENEMISE JA TULEOHU VÄLTIMISEKS 

PAIGALDAGE SEE KÜTTEKEHADEST, NAGU NÄITEKS RADIAAOTOR, 
KAMIN, PLIIT JMS KAUGEMALE (VÄHEMALT 2  M).

• SEADME LIIGUTAMISEL SELLE TEISE KOHTA PAIGALDAMISEKS 
VEENDUGE, ET JAHUTUSSEGU (R32) EI SATUKS ÜHEGI TEISE GAASILISE 
KEHAGA KOOS JAHUTUSTSÜKLISSE. KUI ÕHK VÕI MUU GAAS SEGUNEB 
JAHUTUSSEGUGA, TEKIB JAHUTUSTSÜKLIS TAVATULT KÕRGE RÕHK, 
MILLE TAGAJÄRJEL VÕIB TORU LÕHKEDA JA LÄHEDALSEISJATELE 
VIGASTUSI TEKITADA.

• KUI JAHUTUSSEGU SEADME PAIGALDAMISE KÄIGUS TORUST 
VÄLJAPOOLE SATUB, TUULUTAGE KOHE RUUMI. JAHUTUSSEGU 
SOOJENEMINE PÕHJUSTAB MÜRGISE GAASI TEKET.
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• Järgige riiklikke gaasieeskirju.

HOIATUS
• Ärge parandage seadet viisil, mis sunnib sellelt kaitsekinnitusi või turvalüliteid 

eemaldama.
• Ärge paigaldage seadet kohta, mis ei kannata selle raskust.
 Seadme kukkumine võib tekitada isiklikke vigastusi või kahjustada omandit.
• Enne elektriliste tööde tegemist ühendage sobiv pistik pingeallikaga.
 Tehke kindlaks, et masin on korralikult maandatud.
• Seadme paigaldamine peab olema vastavuses riiklike elektripaigaldiste 

paigaldamise eeskirjadega.
 Kui märkate kahjustusi, ärge jätkake seadme paigaldamist, vaid kontakteeruge 

viivitamatult oma edasimüüjaga.
• Kasutage ainult juhendis asenduseks või täiendavaks kasutamiseks soovitatud 

jahutusainet.
 Muul juhul võib külmutustsüklis tekkida ebatavaliselt kõrge rõhk, mille tõttu toode 

võib rikneda, lõhkeda või põhjustada vigastusi.
• Ärge proovige jääsulatusprotsessi kiirendada või seadet ise puhastada 

(v.a tootja soovitatud viisil).
• Seadet tuleks hoida ruumis, kus puuduvad süüteallikad (nt lahtised leegid ja 

töötav gaasiseade või töötav elektrikütteseade).
• Pidage meeles, et külmutusained võivad olla lõhnata.
• Kuna seade on rõhu all, et tohi seda torgata ega põletada. Vältige seadme 

kokkupuudet liigse kuumuse, lahtise leegi ja sädemetega. Vastasel korral võib 
see lõhkeda ning põhjustada kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse.

• Mudeli R32 korral kasutage R32 külmutusaine jaoks mõeldud torusid, 
otsamutreid ja töövahendeid. Olemasolevate (R22) torude, otsamutrite ja 
töövahendite kasutamine võib endaga kaasa tuua kõrge rõhu külmutusaine 
tsüklis (torustikus) ning süsteemi lõhkemise ja võimaliku kehavigastuse.

• R32 külmutusaine vasktorude paksus peab ületama 0,8 mm. Ärge kunagi 
kasutage vasktorusid, mille seinapaksus jääb alla 0,8 mm.

• Pärast paigaldus- või hooldustööde lõppu veenduge, et külmutusaine gaas ei 
leki. Kui külmutusaine puutub kokku tulega, võib tekkida mürgine gaas.

3



KOHALIKU ENERGIAFIRMA TEAVITAMISE NÕUE
Palun olge täiesti kindel, et kohalik energiafi rma teab antud seadme paigaldamisest 
enne paigaldusprotsessi alustamist. Kui tekivad probleemid või teenusepakkuja ei 
aktsepteeri seadme paigaldamist, kasutab esindus sobivaid vastumeetmeid.

 Jahutusseguga seotud oluline teave
 Toode sisaldab fl uoritud kasvuhoonegaase. 
 Ärge laske gaase atmosfääri.
 Jahutussegu tüüp: R32
 GWP(1) väärtus: 675 * (ex. R32 viide AR4)
 (1)GWP = globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal
 Jahutussegu kogus on märgitud seadme nimeplaadil.
 * See väärtus on kooskõlas F-gaasi määrusega 517/2014 

ETTEVAATUST
• Seadme kokkupuude vee või muu niiske allikaga võib lõppeda elektrilöögiga.
 Ärge kasutage seda märjas keldris ega asetage vihma või vee lähedusse.
• Pärast seadme lahtipakkimist kontrollige hoolikalt võimalike kahjustuste 

olemasolu.
• Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib lekkida süttimisohtlik gaas. Kui lekkiv 

gaas koguneb seadme ümber, võib tagajärjeks olla tulekahju.
• Ärge paigaldage seadet kohta, mis võib selle vibratsiooni või mürataset 

suurendada või kus müra ja vabanev õhk võib naabreid häirida.
• Isiklike vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik osadega, millel on teravad nurgad.
• Palun lugege see juhend enne seadme paigaldamist hoolikalt läbi. See sisaldab 

edasisi juhiseid seadme korrektseks paigaldamiseks.
• Tootja ei võta vastutust selle kasutusjuhendi juhiste eiramisest tingitud 

kahjustuste eest.
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Õhufi ltrid
Puhastage iga kahe nädala tagant.
 1. Avage õhu sissevooluvõre.
 2. Eemaldage õhufi ltrid.
 3. Puhastage neid tolmuimejaga või peske ja seejärel kuivatage.
 4. Pange fi ltrid uuesti tagasi ja sulgege õhu sissevooluvõre.

Välisseade

Tarviku nimetusNr.Tarviku nimetusNr.

Siseseade

Tarviku nimetusNr.Tarviku nimetusNr.

1

Paigaldusplaat × 1
2

Juhtmeta kaugjuhtimispult × 1

3

Patarei × 2
4

Kaugjuhtimispildi hoidik × 1

5 6

Kinnituskruvi × 6

7 8

9 !

Kasutusjuhend × 1

" #

Veekindel kate × 2

Lamedapealine puidukruvi × 2

Paigaldusjuhend × 1

Lamedapealine puidukruvi × 1 Patareipesa kaas

Äravoolunippel × 1

TARVIKUD

5



 

SISE- JA VÄLISSEADMETE PAIGALDUSSKEEM

2

3

Abitorustik on ühendatav vasakule, taha 
vasakule, taha paremale, paremale, alla 
paremale või alla vasakule.

Parempoolne

Tagumine 
parempoolne

Alumine parempoolne Tagumine 
vasakpoolne Alumine vasakpoolne

Vasakpoolne

1

Akud

6
Lamedapealine
puidukruvi

4
Kaugjuhtimispuldi 
hoidik

Vinüülteip
Lisage pärast 
äravoolutesti läbiviimist

Juhtmeta 
kaugjuhtimispult

Sadul

Äravooluvooliku 
pikendus
(Ei ole saadaval, 
hangib paigaldaja)

Kaitsetoru

Õhufi lter

Haak

Paigaldusplaat

Haak

vä
he

m
al

t 6
5 

m
m

vähemalt 300 mm

vähemalt 300 mm

m
m 006 tl a

mehäv

vähemalt 100 mm

vähemalt 100 mm

vähemalt 600 mm

vähemalt 600 mm

6 mm kuumuskindel 
polüetüleenvaht

Isoleerige jahutussegu torud 
isolatsiooniga eraldi, mitte koos.

Veenduge, et äravooluvoolik on allapoole 
kaldu.

Ärge laske äravooluvoolikul lõtvuda.

Lõigake torustiku 
avaus pisut kaldu.

Külmutusaine torusid 
tuleb kaitsta füüsiliste 
kahjustuste eest. 
Paigaldage plastkate või 
muu sarnane vahend.

Kaasasolev kaugjuhtimispaneel on juhtmevaba 
tüüpi, mida saab kasutada ka juhtmena.
Kui on vajalik seadme juhtme kaudu juhtimine, 
vaadake palun peatükki “Kuidas ühendada 

9
Lamedapealine
puidukruvi

6

Lamedapealine
puidukruvi

!

Patareipesa 
kaas

Lõigake välja siseseadme pakkekarbilt
SPACER tükk, rullige see kokku ja
asetage siseseadme ja seina vahele,
et kallutada siseseadet selle paremaks
funktsioneerimiseks.

Tagumine vasakpoolne ja vasakpoolne
torustik

Sein

Detaili 
kood Detaili nimetus Kogus

A
Jahutussegu torustik
Vedelikuga külg : läbimõõt 6,35 mm
Gaasiga pool : läbimõõt 9,52 mm

Kõigist 
üks

B
Torude isolatsioonimaterjal
(polüetüleenvaht, paksus 6 mm) 1

C Kitt, PVC teibid Kõigist 
üks

Valikulised paigaldusdetailid
• Kui on oht, et välisseade jääb tugeva tuule kätte, kinnitage see kinnituspoltide 

ja –mutritega.
• Kasutage 8- ja 10-mm läbimõõduga ankurpolte ja –mutreid.
• Sulanud vee ärajuhtimiseks kinnitage äravoolupunn " ja veekindel kork # 

enne paigaldamist välisseadme põhjaplaadi külge.

Välisseadme poltide asetuse parandamine

Heitõhu ava

Õhuvõtuava

Õhu väljumisava

108 mm
28 mm

600 mm

32
0 

m
m

125 mm

86
 m

m

10
2 

m
m

90 mm

Ø38
 m

m

34
0 

m
m
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SISESEADE

Paigalduskoht

    Kaugjuhtimispult
• Koht, kus ei ole takistusi (näiteks kardin), mis võivad siseseadmelt tuleva 

signaali blokeerida.
• Ärge paigaldage kaugjuhtimispulti kohta, mis on avatud otsesele 

päikesevalgusele või asub kütteelemendi (näiteks ahju) lähedal.
• Hoidke kaugjuhtimispulti lähimast televiisorist või muusikakeskusest 

kaugemal kui 1 meeter. (Vajalik kujutise või heli häirimise vältimiseks.)
• Kaugjuhtimispuldi asukoht peaks olema määratud allpool näidatud viisil.

Augu tegemine ja paigaldusplaadi 
monteerimine

MÄRKUS
• Puurides seina, mis sisaldab metall- või toruvarbu või metallplaate, 

kasutage eraldi saadaolevat katet toru avause ääre jaoks.

    Augu tegemine
Jahutussegu torude paigaldamine tagantpoolt

1. Pärast toru avause asendi määramist paigaldusplaadil ( ), puurige 
toru avaus (läbimõõduga 65 mm) veidi alla suunatud kallakuga seadme 
välisküljele. 

• Koht, mis tagab siseseadme ümber piisava vaba ruumi – nagu skeemil 
näidatud.

• Koht, kus õhu sisse- ja väljalaskeava juures ei ole takistusi.
• Koht, mis võimaldab välisseadme juurde viiva torustiku kerge vaevaga 

paigaldada.
• Koht, mis võimaldab esipaneeli avada.
• Siseseade tuleb paigaldada vähemalt 2,5 m kõrgusele. Siseseadme peale 

ei tohi midagi asetada. 

ETTEVAATUST

 
 

54 ° 45°

57
°

(Külgvaade) (Pealtvaade)

Siseseade

Vastuvõturaadius
KaugjuhtimispultKaugjuhtimispultVastuvõturaadius
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se
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e

• Vältige otsese päikesevalguse juurdepääsu siseseadme juhtmeta 
vastuvõtjale.

• Siseseadme mikroprotsessor ei tohiks olla raadiosageduste 
helitekitajatele liiga lähedal.

 (Detailsema info saamiseks vaadake omaniku juhendit.)  
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Kui paigaldusplaat monteeritakse otse seinale
1. Kinnitage paigaldusplaat kindlalt alumiste ja ülemiste kruvide abil seinale 

– kui see on tehtud, saab siseseadme paigaldamisega jätkata.
2. Et paigaldusplaati ankurpoltidega betoonseinale kinnitada, kasutage 

selleks mõeldud auke (nagu alumisel joonisel näidatud).
3. Kinnitage paigaldusplaat horisontaalselt seinale.

ETTEVAATUST

• Tellistest, betoonist või sarnastest materjalidest valmistatud seina puhul 
puurige sinna 5 mm läbimõõduga augud.

• Kasutage kinnituskruvide 5 jaoks sobivaid klamberkinnitusi.

MÄRKUS
• Plaadi lõplikuks paigaldamiseks kinnitage paigaldusplaadi kõik nurgad ja 

alumised osad 4 kuni 6 kinnituskruviga.

ETTEVAATUST

Paigaldusplaati kinnituskruvidega kinnitades ei ole vaja ankurpoltide 
auke kasutada. Seda tehes võib seade kukkuda ja inimestele või 
omandile vigastusi või kahjustusi tekitada.

Paigaldusplaat
(Hoidke horisontaalselt.)

Augu läbimõõt 5 mm

Klamberkinnitus
(kohalikud detailid)

Kinnituskruvi
Ø4 mm x 25 s

Ankurpolt

Projektsioon
15 mm või vähem

Kui seadet tugevalt ei kinnitata, võib see viia seadme kukkumise ja selle 
tagajärjel inimeste vigastuste või omandi kahjustusteni.

Toru avause keskpunkt on 
noolest ülevalpool.

Toru avaus

Ø65 mm

120 mm

    Paigaldusplaadi monteerimine

144

50
50

300

65 103

300
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1

Haak

Haak HaakToru avaus
Toru avaus

Paigaldusplaat

KinnituskruviKaalSiseseade
Keere

Siseseade

Signaalkaabel

Kaugjuhtimispult

Kaugjuhtimispuldi ühendamine, kui
seade töötab vooluvõrgus

1. Ava kaks kruvikatet ja eemalda kaks kruvi esipaneeli küljest.
2. Tõmmake esipaneeli alumine osa natuke irvakile ja seejärel tõmmake 

esipaneeli ülaosa enda poole ja eemaldage see nagu näidatud joonisel 
1.

3. Valmistage ette signaalkaabel, vastavalt joonisel 2 näidatud detailidele 
ja spetsifi katsioonidele.

4. Kinnitage kontrolljuhe ekraani klemmi külge nii, nagu seda on näidatud 
joonisel 3 (kinnitage tugevalt, kuid mitte tugevamini kui 0,12 N·m 
(0,01 kgf·m)).

5. Paigaldage siseosa signaalkaabel toitejuhtmega ja ühenduskaabliga 
samas pikkuses, nagu näidatud joonisel 3. (Süvend väljuvale kaablile)

6. Pange kokku siseosa, sooritades punktides 1 kuni 2 näidatud tegevusi 
vastupidises järjekorras.

    Siseseadme jaoks
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 1. Eemaldage kaugjuhtimispuldi kaas seda allapoole libistades ja välja 
tõmmates.

 2. Kui pulti on paigaldatud patareid, võtke need palun välja. Signaaljuhtme 
ja patareide üheaegne kasutamine võib põhjustada patareide 
plahvatamise.

 3. Tehke ava plastkatte sisse kruvikeeraja abil auk signaalkaabli jaoks, 
nagu näidatud joonisel 4.

 4. Ühendage signaalkaabel kaugjuhtimispuldi tagaküljelt, nagu näidatud 
joonisel 5.

 5. Kinnitage vastavalt joonistel 6 ja 7 näidatule signaalkaabel 
kaasasolevate kruvide abil terminali külge (kinnitage tugevalt, kuid mitte 
tugevamini kui 0,25 N·m (0,03 kgf·m)).

 6. Asetage signaalkaabel kaugjuhtimispuldi tagaküljel asetsevasse 
soonde, nagu näidatud joonisel 8.

 7. Kinnitage kaasasolev kruvi (Ø3,1×16L) seina sisse, et kaugjuhtimispulti 
seinale riputada, nagu näidatud joonisel 9.

 8. Tehke tähis ja auk alumise kinnituskruvi (Ø3,1×25L) jaoks, nagu 
näidatud joonisel 9.

 9. Paigaldage lisatarvikute kotis olev patareipesa kaas, kasutades kaane 
sulgemiseks kaasasolevat kruvi (Ø3,1×25L), nagu näidatud joonisel ! 
(kinnitage tugevalt, kuid mitte tugevamini kui 0,15 N·m (0,02 kgf·m)).

10. Asetage tagasi kaugjuhtimispuldi kaas.

    Kaugjuhtimispuldile

Torustiku ja äravooluvooliku paigaldamine

* Kuna niiskus ei mõju seadmele hästi, veenduge, et mõlemad 
ühendustorud on korralikult isoleeritud. (Isoleerivaks materjaliks kasutage 
polüetüleenvahtu.)

    Torustiku ja äravooluvooliku vormistamine

Tagumine 
parempoolne

Tagumine 
vasakpoolne

Alumine 
vasakpoolne

Vasakpoolne

Alumine 
parempoolne
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1. Keermelõikega pilu tagapaneelil
 Lõigake lõiketangidega alumise vasakpoolse või parempoolse ühenduse 

jaoks lahti tagapaneelil vasakul või paremal alaküljel olev pilu.
2. Äravooluvooliku vahetamine
 Vasakpoolse, alumise vasakpoolse ja tagumise vasakpoolse ühenduse 

torustiku jaoks on vaja vahetada äravooluvoolikut ja –korki.

*Märkus : 1. Kaugjuhtimispuldi ühendamiseks õhukonditsioneeriga on 
soovitav kasutada topeltisolatsiooniga juhet.

 2. Kaabliga töötamisel suudab kontrollida 1 kaugjuhtimispult 
ainult 1 siseosa.

 3. Kui kasutaja lülitab kaabliga töötanud õhukonditsioneeri 
vooluvõrgust välja, naaseb juhtimispult algseadistuse juurde 
(PRESET (häälestusregulaator); TIMER (taimer) ja CLOCK 
(kell) naasevad algseadistusele).

Signaalkaabel

Kaugjuhtimispuldi
ülesriputamiseks
tehtud auk

Kaugjuhtimispult

Signaalkaabel

Kruvi (Ø3,1×16L)
juhtimispuldi
ülesriputamiseks

Sein

Kruvi (Ø3,1×25L)
patareipesa kaane
kinnitamiseks

Kaugjuhtimispult

98

!

Patareipesa kaas

Kruvi

Kinnitage tugevalt, kuid 
mitte tugevamini kui
0,15 N·m (0,02 kgf·m)

1.5V

1.5V

1.5V

1.5V

4 5

Ava plastkate Signaalkaabel

6

7

Signaalkaabel

Terminal

* Toitekaabli suurus 28-22 AWG 
või 0,08-0,32 mm2

 Välisläbimõõt kuni 4,7 mm, 
kontrolljuhtme pikkus 30 m või 
vähem.

30 mm

20 mm

5 mm

Juhtme ja kinnituskruvide jaoks 
peab jääma piisavalt ruumi, et 
vältida juhtmete kahjustamist 
patareikatte kinnitamisel.

1

Kruvi

  Kruvikate

Kruvi

Esipaneel

2

3

* Toitekaabli suurus 28-22 AWG 
või 0,08-0,32 mm2

 Välisläbimõõt kuni 4,7 mm, 
kontrolljuhtme pikkus 30 m või 
vähem.

70 mm

5 mm

Terminal

Signaalkaabel

Süvend väljuvale kaablile
Signaalkaabel

Displeikorpus
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Vedelikuga külg

Painutage ühendustoru 30 mm laiuse raadiuse ulatuses.
Et toru pärast seadme paigaldamist ühendada (joonis)
Vedelikuga poole ja gaasiga poole torude võrdlusasend paigaldusplaadil.

80

  
43

 m
m

Gaasiga pool

Siseseadme väline vorm

R 30 mm (Kasuta toru painutamiseks
polüetüleensüdamikku või midagi sarnast.)

Kasutage kruvikeeraja pead jne.

Märgis

230 mm(50 mm)

230 mm

Kuidas äravoolukorki eemaldada
Võtke äravoolukork peenikese 
otsaga tangide vahele ja 
tõmmake välja.

Kuidas äravooluvoolikut eemaldada
• Äravooluvooliku eemaldamiseks tuleb kõigepealt 

eemaldada seda kinnihoidev kruvi ning seejärel 
voolik välja tõmmata.

• Äravooluvoolikut eemaldades olge ettevaatlik 
terasplaatide teravate servadega. Need võivad 
põhjustada vigastusi!

• Äravooluvooliku paigaldamiseks lükake see tagasi 
(piisavalt sügavale, et ühendusosa puudutaks 
kuumusisolaatorit) ja kinnitage kruviga.

Kuidas äravoolukorki parandada
1) Asetage kuuskantmutrivõti (4 mm) 

keskele pea külge.

2) Keerake äravoolukork tugevalt 
kinni.

ETTEVAATUST
Kinnitage äravooluvoolik ja –kork tugevalt õigele kohale, et vesi ei lekiks.

Äravooluvoolik

Ärge kasutage äravoolukorgi 
kinnikeeramise ajal määrdeõli 
(külmutusmasina õli). Selle 
lisamine muudab olukorra 
halvemaks ja kork hakkab 
lekkima.

Võtke kuuskantmutrivõti 
(4 mm).

Tühimikku pole

Parem- või vasakpoolse torustiku puhul
• Pärast noa või naaskliga pilude 

märkimist tagapaneelile lõigake 
need lõiketangide või muude 
taoliste vahenditega välja. 

Alumise parem- või vasakpoolse torustiku puhul
• Pärast noa või naaskliga pilude märkimist 

tagapaneelile lõigake need lõiketangide 
või muude taoliste vahenditega välja. 

Vasakpoolne ühendus torustikuga
• Painutage ühendustoru nii, et see asetub vähem kui 43 mm kõrgusel 

seinapinnast. Kui ühendustoru on kõrgemal kui 43 mm seinapinnast, võib 
siseseade seinale ebastabiilselt kinnituda.

 Ühendustoru painutades kasutage kindlasti vedrupainutit, et mitte toru 
purustada.

Pilu

Pilu

MÄRKUS
Kui toru on painutatud valesti, võib siseseade ebastabiilselt seinale kinnituda.
Ühendage ühendustorud välistorudega pärast ühendustoru läbi augu 
ajamist ning katke ühenduskohad teibiga.

ETTEVAATUST
• Ühendage välised torud (kaks) ja ühenduskaabel tihedalt teibiga. 

Vasakpoolsete ja tagumiste vasakpoolsete torude sidumiseks 
kasutage välimiste torude juures ainult spetsiaalset metallkihiga 
kaetud ilmastikukindlat teipi.

 

Siseseade

Ühendkaabel
Välistorud

Paigaldusplaat

• Paigutage torud nii, et need ei jääks siseseadme tagumisest paneelist 
välja.

• Ühendage hoolikalt välised ja ühendustorud, lõigake ära üleliigsed 
isoleerteibi otsad, et vältida topeltteipimist liitekohas, ning ühendage 
liitekoht vinüülteibiga.

• Kuna kondensaadi tekkimine mõjutab masina tööd, isoleerige mõlemad 
ühendustorud polüetüleenvahuga.

• Painutage toru hoolikalt, et mitte murdekohti tekitada. 

Siseseadme parandamine

• Seadme seinalt eemaldamiseks 
tõmmake seadet enda poole 
ning vajutage samal ajal ääres 
olevaid osi allapoole.

1. Ajage toru läbi seinas oleva avause ja riputage seade paigaldusplaadi 
ülemise konksu külge.

2. Liigutage siseseadet paremale ja vasakule, et selle stabiilsuses ja kindlas 
kinnituses veenduda.

3. Lükake seadet vastu seina ja ja ühendage see alumise haagiga. 
Tõmmake seadet enda poole, et selle stabiilsuses ja kindlas kinnituses 
veenduda.

1

2

1

Haakige siia.

Paigaldusplaat

Haak Vajutage 
(lahtihaakimiseks)

Lükake
Lükake
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Mudel
Maksimaalne kõrgus 12 m 12 m

RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND

Mudel RAS-25J2AVSG-ND RAS-35J2AVSG-ND
Ei pea lisama Vähem kui 15 m Vähem kui 15 m

0,86 kg 0,86 kg

Maksimaalne pikkus 20 m 20 m

Maksimaalne
jahutusaine lisamine

Jahutusaine lisamine 16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

16 - 20 m 
(20 g / 1 m)

2. Pange vett äravooluplaadile ja veenduge, et see voolaks ustest välja.
3. Äravooluvooliku pikendust ühendades isoleerige pikenduse ühenduskoht 

kaitsva toruga.

Konditsioneeri ehitus on konstrueeritud 
kogutud vee tilkade ärajuhtimiseks 
siseseadme taga külje kaudu.
Seega mitte hoida toitejuhtmeid võid muid 
osasid äravoolu suunaja läheduses.

ETTEVAATUST

Kaitsetoru

Äravooluvooliku 
pikendusRuumis seesÄravooluvoolik

Paigaldage äravoolutoru nii, et vesi korralikult ära voolata saab.
Väära äravooluga võib kaasneda kondenseerumine.

Äravoolu 
suunaja

Ruum torude 
jaoks

Sein

Ärge tõstke 
äravoolutoru.

Ärge andke 
äravoolutorule 
lainjat kuju.

vähemalt 
50 mm

Ärge asetage 
äravoolutoru otsa 
vette.

Ärge asetage 
äravoolutoru otsa 
äravoolukraavi.

Äravool
1. Äravoolutoru peab olema allapoole kaldu

MÄRKUS
• Avaus peab olema seadme välisseina suhtes allapoole kaldu.

VÄLISSEADE

Paigalduskoht

• Koht, mis jätab välisseadme ümber ruumi – nagu joonisel näidatud.
• Koht, mis kannatab välisseadme raskust ega tekita lisavibratsiooni 

ega–müra.
• Koht, kus töö käigus tekkiv müra ja väljuv õhk ei sega naabreid.
• Koht, mis ei ole tugevale tuulele avatud.
• Koht, kus ei leki süttimisohtlikke gaase.
• Koht, mis ei sega sissepääsu.
• Paigaldades välisseadme maast kõrgemale, kindlustage kindlasti selle 

jalad.
• Ühendustoru lubatud pikkus.

• Välisseadme lubatud paigalduskõrgus.

• Koht, kus äravooluvesi ei tekita probleeme.

ETTEVAATUST
1. Paigutage välisseade kohta, kus miski ei blokeeri õhu väljumisavasid.
2. Kui seade paigaldatakse tugeva tuule kätte (näiteks rannikule 

või kõrghoone katusele), siis tuleb ventilaatori kaitseks kasutada 
õhukanaleid või tuuleklaasi.

3. Eriti tuulistes kohtades ürita seade paigutada tuule eest varjatumasse 
kohta.

4. Seadme paigaldamine järgmistesse kohtadesse võib kaasa tuua selle 
mittetöötamise.

 Ärge paigaldage seadet sellistesse kohtadesse.
 • Masinaõliga täidetud koht
 • Soolane piirkond (nt rannik)
 • Sulfi idsete gaaside rohke piirkond
 • Koht, mille läheduses 

on kõrgsageduslained 
(audioseadmetest, keevitamisest, 
meditsiiniseadmetest).

Tugev 
tuul

• Ärge kasutage vee väljasaamiseks olemasolevat äravoolutorunibu. Laske 
veel otse äravooluavadest välja voolata.

• Et välisseadet lume kuhjumise eest kaitsta, paigaldage kinnitusraam ja 
kinnitage sinna kaitsekate ja –plaat.

* Ärge kasutage kahekordset disaini.

Lume kaitseplaat

Lume kaitsekate

Lume kuhjumispiir

Kinnitusraam

Vähemalt 
50 cm

Paigaldage vähemalt
50 cm lume kuhjumispiirist
kõrgemale.

Ankurpoldid

Esikülg

Ettevaatusabinõud seadme
paigaldamiseks madalate temperatuuridega 

ja lumistes piirkondades

ETTEVAATUST

põhjustada, tihendage veelekke koht hermeetiliselt silikoonliimi või 
tihendusseguga.

Kasutage külmaaine lisamisel vähemalt 10-grammilise täpsusega kaalu. 
Ärge kasutage vannitoakaalu ega muud taolist kaalu.

    Ettevaatusabinõud külmaaine lisamisel
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Põhjaplaat
Äravoolunippel

32 

Poes müüdav äravooluvoolik

32 32 

või

Vee Väljutamine

• Välisseadme põhjaplaadil on augud, et kütmisel tekkivat sulavett oleks 
võimalik efektiivselt väljutada.

 Kui seadme rõdule või seinale paigaldamisel on vajalik tsentraliseeritud 
äravool, järgige vee äravoolu jaoks allolevaid juhiseid.

1. Jätkake veekindluse tagamisega, paigaldades veekindlad kummikorgid 
välisseadme põhjaplaadi 2 piklikku auku. 
[Veekindlate kummikorkide paigaldamine]

 1) Paigutage neli sõrme igasse korki ja sisestage korgid vee 
äravooluavadesse, lükates need põhjaplaadi alt oma kohale.

 2) Vajutage korkide väline ring alla nii, et need oleksid tihedalt 
paigaldatud.

  (Kui korgid ei ole õigesti sisestatud, nende välimine rõngas on 
tõstetud või korgid jäävad millegi vahele või surutakse millegi vastu, 
võib see põhjustada vee lekkimist.)

Veekindlad kummikorgid
(välisseadmega kaasas)

Põhjaplaat

Äravoolunippel

2. Paigaldage äravoolunippel ja poes müüdav äravooluvoolik 
 (32 mm siseläbimõõduga) ja väljutage vesi.
 (Vaadake äravoolunipli paigaldamise asukohta sise- ja välisseadme 

paigaldusskeemidelt.)
 • Veenduge, et välisseade on horisontaalne ja viige äravooluvoolik alla 

kalde all, veendudes samas, et selle ühendus on pingul.

Ärge kasutage tavapärast aiavoolikut, sest see võib muutuda lamedaks
ja takistada vee äravoolu.

Jahutussegu torustiku ühendamine

1. Kasutage torude lõikamiseks spetsiaalseid torulõikureid.

2. Sisestage kinnitusmutter torusse ja laiendage toru.
 • Laienev projektsioonkalle: A (ühik: mm)
RIDGID (klambri tüüp)

IMPERIAL (liblikmutri tüüp)

Vasktoru välisdiameeter R32
Ø6,35 1,5 kuni 2,0
Ø9,52 1,5 kuni 2,0

Ø12,70 2,0 kuni 2,5
Toru paksus vähemalt 0,8 mm

Vasktoru 
välisdiameeter

Kasutage R32 
tööriista

Kasutage tavalist 
tööriista

Ø6,35 0 kuni 0,5 1,0 kuni 1,5
Ø9,52 0 kuni 0,5 1,0 kuni 1,5

Ø12,70 0 kuni 0,5 1,0 kuni 1,5
mm 8,0 tlamehävsuskap uroT

    Laienev

90 Telgkalle Karedus Vääne

A

ToruKeere

ETTEVAATUST
• Põletatud osa sisepinda ebatasasuste eemaldamise ajal mitte 

kriimustada.   
• Külmutusagensi gaas lekib, kui kriimustatud sisepinda 

leektöödeldakse, mis põhjustab külmutusagensi gaasi lekkimist.

ETTEVAATUST

Joondage ühendatavate torude keskpunkt ja pingutage kinnitusmutrit 
näppudega nii palju kui võimalik. Seejärel jätkake mutrivõtme ja 
dünamomeetrilise võtmega (nagu joonisel näidatud).

    Ühenduse pingutamine

Ärge kasutage liigset väändejõudu, mutter võib (olenevalt tingimustest) 
mõraneda.

(Ühik: N·m)

Vasktoru välisdiameeter Pingutamise väändejõud
Ø6,35 mm 16 kuni 18 (1,6 kuni 1,8 kgf·m)
Ø9,52 mm 30 kuni 42 (3,0 kuni 4,2 kgf·m)

Ø12,70 mm 50 kuni 62 (5,0 kuni 6,2 kgf·m)

Poolühendus Kinnitusmutter

Väliselt 
keermestunud külg

Siseselt 
keermestunud külg

Kasutage pingutamiseks 
mutrivõtit.

Kasutage pingutamiseks 
dünamomeetrilist võtit.

• Kinnitustorude ühenduste pingutamise väändejõud
 R32 töörõhk on ligi 1,6 korda R22 

omast suurem. Seetõttu on väga oluline 
kinnitustorude ühendussektsioonid 
(mis ühendavad sise- ja välisseadmeid) 
ette antud väändejõuni kõvasti kinni 
keerata. Ebaõiged ühendused võivad 
põhjustada gaasileket ja kahjustada 
jahutustsüklit.

Kinnitus seadme 
toapoolses osas

Kinnitus seadme 
õuepoolses osas
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Tühjendamine
Pärast torustiku ühendamist siseseadme külge võib läbi viia 
õhupuhastusprotsessi.

ÕHUPUHASTUS
Eemaldage õhk ühendustorudest ja siseseadmest vaakumpumba abil. 
Ärge kasutage jahutussegu välisseadmes. Täpsemate detailide jaoks 
lugege vaakumpumba kasutusjuhendit.

Tehke kindlaks, et pumbal on tagasivoolu vältimise funktsioon sisse
 lülitatud – see väldib olukorda, kus pumbas olev õli voolab pumba 
seiskumisel õhukonditsioneeri torudesse.
(Kui vaakumpumba õli jõuab R32-d kasutavasse õhukonditsioneeri, võivad 
tulemuseks olla jahutustsükli probleemid.)
1. Ühendage laadimisvoolik kollektori klapist gaasilise poole kokkupandud 

klapi teenuse porti.
2. Ühendage laadimisvoolik vaakumpumba porti.
3. Avage mõõturi kollektori klapi madala rõhuga poole käepide.
4. Alustage õhu eemaldamist vaakumpumbaga. Jätkake seda protsessi 

20-meetrise torustiku puhul umbes 15 minutit (eeldades, et pumba 
võimsus on 27 liitrit minutis). Seejärel veenduge, et kogurõhu mõõtur 
näitab –101 kPa (–76 cmHg).

5. Sulgege mõõturi kollektori klapi madala rõhuga poole käepide.
6. Avage täielikult kokkupandud klappide klapisäär (nii gaasilise kui vedeliku 

poole pealt).
7. Eemaldage laadimisvoolik teenuse pordist.
8. Kinnitage kokkupandud klappide korgid kindlalt.

    Vaakumpumba kasutamine

Kokkupandud klapid vedeliku poolel

Teenuse port (klapi tuum (reguleerimisnõel))

Kokkupandud klapid gaasi poolel

Vaakumpump

Vaakumpumba adapter 
tagasivoolu vältimise jaoks

Laadimisvoolik 

Kõrgem käepide 
(hoidke suletuna)

Kollektori klapp

RõhumõõturKogurõhu mõõtur

Madalam käepide

Laadimisvoolik 

Ühendustoru

–101 kPa
(–76 cmHg)

    Pakitud klapi käsitlemise ohutusnõudede
• Avage klapivars täielikult, kuid ärge avage kaugemale kui stopperini.

• Keerake klapikork kinni vastavalt järgnevas tabelis toodud jõumomentidele:

Pakitud klapi toru suurus Kuuskant võtme suurus

12,70 mm ja väiksemad A = 4 mm

mm 5 = Amm 88,51

Kork Korgi suurus (H) Jõumoment

Klapivarva kork
H17 - H19 14~18 N·m

(1,4 kuni 1,8 kgf·m)

H22 - H30 33~42 N·m
(3,3 kuni 4,2 kgf·m)

Teenindusava kork
H14 8~12 N·m

(0,8 kuni 1,2 kgf·m)

H17 14~18 N·m
(1,4 kuni 1,8 kgf·m)

A

H

Vajalik on
kuuskantvõti.

Teenindusava kork

Klapivarva kork

ETTEVAATUST
• 6 OLULIST PUNKTI TORUTÖÖDE JUURES
 (1) Hoidke ühendustorude sisemusest mustus ja niiskus eemal.
 (2) Pingutage ühendusi torude ja seadme vahel.
 (3) Tühjendage ühendustorud õhust VAAKUMPUMBA abil.
 (4) Kontrollige gaasilekete olemasolu ühenduspunktides.
 (5) Enne kasutamist tuleb kokkupandud klapid täielikult avada.
 (6) Korduvkasutatavad mehaanilised ühendused ja õmmeldud 

liigendid ei ole siseruumides lubatud. Kui mehaanilisi konnektoreid 
kasutatakse siseruumides korduvalt, tuleb tihendusosi uuendada. 
Kui põletatud liigendid võetakse uuesti kasutusele siseruumides, 
tuleb põletatud osa uuesti valmistada.
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11,50A

15A

Toite saab ühendada siseseadmega või välisseadmega. Valige toite ühendamiseks sobiv viis ja ühendage kaabel vastavalt allolevatele juhistele.

Mudel
50Hz, 220 – 240 V ühefaasilineToiteallikas

Maksimaalne tarbitav vool

Kaitselüliti nimivõimsus

11,50A

15A

Toitekaabel

Ühendkaabel
H07RN-F või 60245 IEC66 (2,0 mm2 või rohkem)

RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

ELEKTRITÖÖD

    Siseseade     Välisseade

Klapi kate

Klemmiplokk

Kuidas siseseadme õhuvõtuavale iluvõret 
paigaldada

• Iluvõre kinnitamisel seadme külge viiakse läbi selle eemaldamisele 
vastupidine protsess. 

 

Ühenduskaabli kaabelduseks ei pea esipaneeli eemaldama.
1. Eemaldage õhuvõtuava iluvõre.
 Avage iluvõre ülespoole ja tõmmake seda enda suunas.
2. Eemaldage kaablikinnitused ja klemmikatted.
3. Sisestage ühenduskaabel (vastavalt kohalikele kaablitele) seinas 

olevasse toru avausse.
4. Võtke ühenduskaabel tagumisel paneelil oleva kaablipesa kaudu välja, 

nii et see see umbes 20 cm ulatuses eest välja paistab.
5. Sisestage ühenduskaabel täielikult klemmiplokki ja kinnitage see 

kruvidega.
6. Pingutamise pöördemoment: 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
7. Kinnitage ühenduskaabel kaablikinnitusega.
8. Pange siseseadme klemmikatted, tagumine vaheplaat ja õhuvõtuava 

iluvõre tagasi paika.

Kaablikinnitus

Klemmikatted

Kruvi

Kruvi

Õhuvõtuava 
iluvõre

Esipaneel

1. Eemaldage välisseadme klapilt kate, elektriosade kate ja kaablikinnitus.
2. Ühendage ühenduskaabel sise- ja välisseadme klemmiploki klemmidega, 

järgige sobivaid numbreid.
3. Sisestage toitekaabel ja ühenduskaabel ettevaatlikult klemmiplokki ja 

kinnitage see kindlalt kruvidega.
4. Kasutage vinüülteipi vms, et isoleerida kaablid, mida ei kasutata. Asetage 

need nii, et need ei puutuks kokku ühegi elektri- ega metallosaga.
5. Kinnitage toitekaabel ja ühenduskaabel kaablikinnitusega.
6. Paigaldage välisseadme elektriosade kate ja klapikate.

Juhtmete ühendamine

13



1 2 3

L  N

1 2 3

Ühenduskaabli ühendamine 
klemmiplokiga (1, 2, 3,    ) 

Klemmiplokk

1 2 3 L N

21 3 L N

Ühenduskaabli ühendamine 
klemmiplokiga (1, 2, 3,    )

Toite klemmiplokk
(L, N,    )

Klemmiplokk

Sissetulev toiteühendus välja paigaldatud seadme klemmiplokil (soovituslik)

Siseseade Välisseade

Ühenduskaabel ühendage 
pesadesse  

Klemmiplokk (L N 1 2 3)

Maandusliin

Ühendkaabel

Ühendkaabel Ühenduskaabli pikkus

3
2
1

Maandusliin
50 mm

10 mm

70 mm
10 mm

Ühendkaabel

Maandusliin Maandusliin

Toitekaabel

Ühendkaabel Toitekaabel

Sissetulev toiteühendus siseruumi paigaldatud seadme klemmiplokil (valikuline)

Siseseade Välisseade

Toitekaabel ühendage 
pesadesse  

Klemmiplokk (L N 1 2 3)

Maandusliin

Toitekaabel

Toitekaabel Toitekaabli otste puhastamise 
pikkus

N

L

Maandusliin50 mm

10 mm

70 mm

10 mm

ÜhendkaabelÜhendkaabel

Maandusliin

Ühenduskaabel ühendage 
pesadesse  

Klemmiplokk (L N 1 2 3)

Maandusliin

Toitekaabel Ühendkaabel

Maandusliin

Ühendkaabel Ühenduskaabli pikkus

3

50 mm
Maandusliin

10 mm

70 mm
10 mm

Toite ja ühenduskaabli ühendamine
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Välja paigaldatud 
seadme klemmiplokk

Sisendvõimsus

Siseruumi paigaldatud 
seadme klemmiplokk

Sisendvõimsus

Välja paigaldatud 
seadme klemmiplokk

Siseruumi paigaldatud 
seadme klemmiplokk

Sisendvõimsus välja paigaldatud seadme klemmiplokis (soovituslik)

Sisendvõimsus siseruumi paigaldatud seadme klemmiplokis (valikuline)

ETTEVAATUST
1. Toiteallika andmed peavad vastama kliimaseadme nimiandmetele.
2. Toiteallikas peab olema kasutuses ainult kliimaseadme jaoks.
3. Kliimaseadme toiteühendus peab olema varustatud kaitselülitiga.
4. Valige toite- ja ühenduskaabli jaoks õige kaablisuurus ning ühendusmeetod.
5. Iga juhe peab olema kõvasti kinnitatud.
6. Tehke kaabliühendused nii, et oleks tagatud kaablite üldised tööomadused.
7. Kaabli valesti ühendamise korral võib mõni elektrikomponent läbi põleda.
8. Kaabli vale või mittetäieliku ühendamise korral võib tekkida tulekahju või erituda suitsu.
9. Toote saab ühendada põhivooluvõrku.
 Ühendamine paiksesse toitevõrku: paiksesse toitevõrku tuleb paigaldada kaitselüliti, mis ühendab lahti kõik kolm poolust ja mille lahutatud kontaktide 

vahe on vähemalt 3 mm.

Korpus

Korpus

Korpus

Korpus

Toitesisendi juhtmeskeem
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Kuidas automaatse taaskäivitamise sätet välja 
lülitada

• Hoidke kolm sekundit all siseseadme nuppu [OPERATION] (kostab 
3 helisignaali, kuid OPERATION lamp ei vilgu).

MUU

Gaasilekke test Testfunktsioon

Kaugjuhtimispuldi A- ja B-sätted

Kahe lähestikku asuva siseseadme kaugjuhtimispuldi kasutamise 
eraldamiseks
Kaugjuhtimispuldi B-sätte valik
1. Vajutage siseseadmel [RESET] nuppu, et õhukonditsioneeri SISSE 

lülitada.
2. Suunake kaugjuhtimispult siseseadmele.
3. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil [CHECK] nuppu. Ekraanil kuvatakse 

„00” (Joonis 1).
4. Vajutage [MODE] nuppu samal ajal [CHECK] nupu vajutamisega. 

Ekraanilt kaob „00”, kuvatakse „B” ja õhukonditsioneer lülitab ennast 
VÄLJA Kaugjuhtimispuldi säte B on mällu salvestatud (Joonis 2).

Märkus: 1. Korrake ülevalpool toodud samme, et kaugjuhtimispuldi sätet 
tagasi A-le viia.

  2. A-sätte puhul ei kuvata ekraanil tähte „A”.
  3. Vaikimisi on kaugjuhtimispuldi sätteks A.

• Kontrollige laiemaid mutrite ühenduskohti vastava detektori või seebiveega.

Et TEST RUN (COOL) (jaheduse proovikatse)  minna, hoidke 
10 sekundit [RESET]-nuppu all. (Piipar teeb lühikese piiksu.)

• Kui kaks siseseadet on paigaldatud samasse ruumi või kõrvutiasuvatesse 
ruumidesse, võivad need kaugjuhtimispuldilt saadetava signaali 
üheaegselt kätte saada ja sellele vastavalt tegutseda. Sellisel juhul 
on võimalik töötamist tagada, kui seadistate ühe kaugjuhtimispuldi B 
seadistusele (Mõlemad on tehasest tulles vaikimisi A-sättega).

• Kaugjuhtimispuldi saadetav signaal ei jõua kohale, kui siseseadme ja 
puldi seaded on erinevad.

• A- ja B-sätte ning A- ja B-ruumi vahel pole torustiku ja kaablite osas mingit 
erinevust.

Kontrollige 
siseseadet.

Kontrollige 
välisseadet.

OPERATION / 
RESET-nupp

Automaatse taaskäivitamise säte

Automaatse taaskäivitamise säte on toote algseadistuses sisse (ON) 
lülitatud. Vajadusel lülitage see välja (OFF).

Toode on kavandatud nii, et pärast elektrikatkestust taaskäivitub see 

Informatsioon

Kuidas automaatse taaskäivitamise sätet sisse 
lülitada

• Hoidke kolm sekundit all siseseadme nuppu [OPERATION] (kostab 
3 helisignaali ja OPERATION lamp hakkab vilkuma 5 korda sekundis 
5 sekundi vältel).

MÄRKUS
• Juhul kui sisselülitamise (ON) või väljalülitamise (OFF) taimerid on 

• 
seadistatud, see ei aktiveeru.

1 2
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